Parques eólicos con conexión a redes débiles : Análisis y estrategias de control by Fernández, Roberto Daniel
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE INGENIERI´A
DEPARTAMENTO DE ELECTROTECNIA
PARQUES EO´LICOS CON CONEXIO´N A REDES DE´BILES.
ANA´LISIS Y ESTRATEGIAS DE CONTROL.
Roberto Daniel Ferna´ndez
Tesis presentada para el grado de
DOCTOR EN INGENIERI´A
DICIEMBRE 2007
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
DEPARTAMENTO DE ELECTROTECNIA
El presente trabajo de tesis ha sido realizado en el Laboratorio LEICI
(Laboratorio de Electro´nica Industrial, Control e Instrumentacio´n) del Departamento
de Electrotecnia, Facultad de Ingenier´ıa, UNLP, bajo la direccio´n de los profesores:
Director: Ing. Ricardo J. Mantz
Co-director: Ing. Pedro E. Battaiotto
ii
Tabla de contenidos
Tabla de Contenidos III
Agradecimientos VII
Lista de s´ımbolos IX
Lista de cuadros XIII
Lista de figuras XV
1. Introduccio´n 1
1.1. Motivaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Organizacio´n de la tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3. Principales aportes y objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Caracter´ısticas del aporte eo´lico 5
2.1. Introduccio´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2. Los aprovechamientos convencionales frente a la energ´ıa eo´lica . . . . . . . . . . . . . 6
2.2.1. Fuentes de energ´ıa convencionales: caracter´ısticas . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2.2. La energ´ıa eo´lica: caracter´ısticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3. Incorporacio´n de la energ´ıa eo´lica a las redes actuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3.1. La variabilidad del recurso eo´lico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3.2. Ana´lisis de los sistemas que incluyen energ´ıa eo´lica . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3.3. Integracio´n del recurso eo´lico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4. Operacio´n del sistema integrado e implicancias futuras . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4.1. Co´digos de redes ele´ctricas y requerimientos te´cnicos . . . . . . . . . . . . . . 12
2.4.2. Respecto de incrementar la infraestructura de la red . . . . . . . . . . . . . . 13
2.5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. Calidad de potencia. Integracio´n de la energ´ıa eo´lica 15
3.1. Introduccio´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2. Calidad de Potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3. Integracio´n de las granjas a los sistemas ele´ctricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.3.1. Programacio´n y manejo del sistema ele´ctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.4. Requerimientos de conexio´n de las granjas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.4.1. Control de potencia activa y frecuencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.4.2. Rango de frecuencias de funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.4.3. Tensio´n de funcionamiento y control de potencia reactiva . . . . . . . . . . . 23
iii
3.5. Redes de´biles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.6. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4. Viento y Aerogeneradores. Granjas Eo´licas 27
4.1. Naturaleza del viento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.1.1. Caracter´ısticas ba´sicas del viento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.1.2. Distribucio´n estad´ıstica de la velocidad del viento . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.2. Extraccio´n de la energ´ıa cine´tica del viento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.2.1. Cargas perjudiciales en las turbinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.2.2. Clasificacio´n de las turbinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.3. Turbinas eo´licas. Modelo matema´tico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.3.1. Fuerzas que actu´an sobre las turbinas. Potencia y par desarrollados . . . . . . 33
4.3.2. Curva de potencia ele´ctrica. Limitacio´n a velocidades de viento superiores a
la nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.3.3. Acoplamiento meca´nico. El modelo de la turbina eo´lica . . . . . . . . . . . . 38
4.4. Generadores ele´ctricos empleados. Configuraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.4.1. Capacidades de las distintas configuraciones frente a los requerimientos de
los co´digos de red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.5. Niveles jera´rquicos en el control de las granjas eo´licas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.5.1. Nivel de control de la granja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.5.2. Control local de cada aerogenerador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.6. El aerogenerador equivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.7. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5. Control Vectorial de Gen. Doblemente Alimentados 49
5.1. El modelo fasorial de la ma´quina de CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.1.1. El mecanismo de la produccio´n de par en las ma´quinas de CA . . . . . . . . 57
5.1.2. Las ecuaciones de la tensio´n en distintos marcos de referencia . . . . . . . . . 59
5.1.3. Las ecuaciones en la forma fasorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.1.4. Expresiones para el par electromagne´tico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.2. Fundamentos del control vectorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.2.1. Control de las ma´quinas de CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.2.2. Control de las ma´quinas de CA de induccio´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.2.3. Marco de referencia fijo al fasor del flujo magnetizante . . . . . . . . . . . . . 68
5.2.4. Marco de referencia fijo al fasor del flujo estato´rico . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.3. Control Vectorial Orientado segu´n el Flujo Estato´rico . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.3.1. Fasores de las corrientes magnetizante y roto´rica en el marco de referencia
del flujo estato´rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.3.2. Tensio´n estato´rica para una ma´quina doblemente alimentada (rotor bobinado) 74
5.3.3. Tensio´n roto´rica para una ma´quina doblemente alimentada (rotor bobinado) 75
5.4. Control de la ma´quina doblemente alimentada (rotor bobinado) . . . . . . . . . . . . 75
5.4.1. Control vectorial orientado segu´n el flujo estato´rico . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.4.2. L´ımites del control vectorial orientado segu´n el flujo estato´rico . . . . . . . . 78
5.4.3. El control vectorial orientado segu´n el flujo de red . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
iv
6. Estrategias Propuestas para el Control de las Granjas 84
6.1. Potencia activa y control de frecuencia en gen. sincro´nicos . . . . . . . . . . . . . . . 84
6.1.1. Respuesta de la ma´quina sincro´nica y de la carga a cambios en la frecuencia . 85
6.1.2. Control de frecuencia con la caracter´ıstica de decaimiento de la velocidad . . 85
6.1.3. Caracter´ıstica esta´tica de regulacio´n compuesta en sistemas de potencia . . . 87
6.1.4. Fundamentos del control automa´tico de generacio´n . . . . . . . . . . . . . . . 88
6.2. Propuesta de estrategia de control de la potencia activa . . . . . . . . . . . . . . . . 90
6.2.1. Evaluacio´n de la propuesta: simulacio´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6.3. El balance de potencia reactiva y sus efectos sobre la tensio´n . . . . . . . . . . . . . 96
6.4. Propuesta de estrategia de control de la potencia reactiva . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.4.1. Evaluacio´n de la propuesta: simulacio´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6.5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7. Formulacio´n Anal´ıtica y Comp. Dina´mico del Control 103
7.1. Estabilidad de los sistemas ele´ctricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
7.1.1. Estabilidad del a´ngulo roto´rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7.1.2. Estabilidad de tensio´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7.1.3. Perspectivas actuales relacionadas con la estabilidad de los sistemas de potencia105
7.2. Operacio´n de una red en estado estacionario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7.2.1. Modelo del sistema. Ecuaciones del flujo de carga esta´tico . . . . . . . . . . . 106
7.2.2. Clasificacio´n de las variables del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
7.2.3. Generalizacio´n a un sistema de n buses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
7.2.4. Restricciones pra´cticas sobre las variables de estado y sobre las variables de
control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
7.3. Formulacio´n del modelo dina´mico de la red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
7.3.1. El modelo esta´tico de la red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
7.3.2. Modelado de cargas R - L y l´ıneas de transmisio´n . . . . . . . . . . . . . . . . 113
7.3.3. Generalizacio´n de los modelos dina´micos de la red y de las cargas . . . . . . . 114
7.3.4. El generador sincro´nico. Modelo de la red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
7.3.5. El a´ngulo de referencia y el centro de inercia (COI) . . . . . . . . . . . . . . . 116
7.4. Modelado de un sistema de potencia con mu´ltiples ma´quinas . . . . . . . . . . . . . 116
7.4.1. El modelo reducido de la red ele´ctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7.4.2. El modelo que preserva la estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7.5. Estabilidad de Pequen˜a Sen˜al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
7.5.1. Linealizacio´n. Dina´mica de los sistemas de potencia . . . . . . . . . . . . . . 119
7.6. Las granjas eo´licas en el ana´lisis de pequen˜a sen˜al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
7.6.1. El generador asincro´nico jaula de ardilla. Linealizacio´n . . . . . . . . . . . . . 122
7.6.2. El generador asincro´nico doblemente alimentado (DFIG). Linealizacio´n . . . 123
7.7. Influencia de las granjas eo´licas en la oscilacio´n inter a´rea . . . . . . . . . . . . . . . 124
7.7.1. Resultados de simulacio´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
7.8. Influencia de las granjas eo´licas en la oscilacio´n intra a´rea . . . . . . . . . . . . . . . 128
7.9. Casos de estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
7.9.1. Respuesta transitoria completa en el bus 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
7.9.2. Efecto del control de potencia reactiva en las oscilaciones electromeca´nicas . . 133
7.9.3. Respuesta transitoria completa en el bus 1 con control de potencia reactiva . 136
7.10. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
v
8. Aplicacio´n de Te´cnicas de Control No Lineal 141
8.1. Introduccio´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
8.2. Estabilidad en el sentido de Lyapunov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
8.2.1. La Funcio´n de Lyapunov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
8.3. La Funcio´n de Lyapunov aplicada a Sistemas de Potencia . . . . . . . . . . . . . . . 143
8.3.1. Efecto de las simplificaciones sobre el ana´lisis de estabilidad . . . . . . . . . . 144
8.3.2. Formulacio´n de las Funciones de Energ´ıa para los sistemas de potencia . . . . 145
8.4. Empleo de las Funciones de Lyapunov para control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
8.5. Control de la potencia reactiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
8.5.1. Control de la potencia reactiva de la granja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
8.5.2. Control de la potencia activa de la granja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
8.5.3. Resultados de simulacio´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
8.6. Control por Pasividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
8.6.1. El modelo del sistema y el balance de energ´ıa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
8.6.2. Procedimiento de disen˜o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
8.7. Aplicacio´n del control por pasividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
8.8. Disen˜o del control de la potencia activa de la granja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
8.8.1. Dominio de atraccio´n y estabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
8.8.2. Resultados de simulacio´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
8.9. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
9. Conclusiones 171
10. L´ıneas futuras de investigacio´n 175
A. Datos utilizados en este trabajo 177
Bibliograf´ıa 179
vi
Agradecimientos
Sin establecer orden alguno, deseo agradecer a las siguientes personas e instituciones:
A la Universidad Nacional de La Patagonia San Juan Bosco y, particularmente, al Ing. Roberto
Aguirre y a la Prof. Stella Simo´n quienes me han ayudado enormemente para arribar a este objetivo
junto a los Ings. Rau´l Rı´os y Eduardo Pires.
Al personal administrativo de la Facultad de Ingenier´ıa de la Universidad Nacional de la Patagonia
que siempre me ha brindado su apoyo y su carin˜o.
Al Departamento de Electrotecnia de la Universidad Nacional de La Plata, involucrando en ello al
personal acade´mico y administrativo.
Al Director del LEICI, Ing. Carlos Frede Christiansen, por permitirme desenvolver mis estudios
en un a´mbito en el que me han hecho sentir como en mi casa, por su apoyo constante, por la
amabilidad y el carin˜o con el que me ha recibido y que me ha dispensado durante este tiempo.
A mis Directores, Ricardo Mantz y Pedro Battaiotto quienes no so´lo me han guiado en los aspectos
relativos a mi trabajo de tesis sino que permanentemente han sido consejeros, amigos y referentes
obligados por sus cualidades humanas. No tengo ma´s palabras que gracias, gracias, gracias y...
gracias.
A mi amigo Fernando Valenciaga por la amistad, el carin˜o, la alegr´ıa y por ese don de buena gente
que te ayuda sin pedir nada a cambio. Gracias (y a ”la July”tambie´n, por supuesto).
A mi amigo Fernando Bianchi a quien ya no veo tanto como para atiborrarlo de preguntas (se
habra´ ido por mi culpa?).
A Faber Garelli y Pablo Camocardi por el carin˜o, la alegr´ıa y esos mates que disfrutamos cada vez
que nos vemos (los preparo Yo porque ellos no saben).
A Herna´n De Battistta y Paul Puleston por la amistad, la alegr´ıa, el apoyo y el conocimiento. A
Nicola´s y Agust´ın por ide´nticas razones.
A Enrique Spinelli por ser como es.
A todos los dema´s integrantes del LEICI que han permitido siempre que au´n dejando a mi familia
para estar en La Plata, me encuentre realizando mi trabajo con optimismo y alegr´ıa.
A Daniel Barila´ porque me ha esperado, entendido y siempre ha tenido una palabra de aliento para
mi.
Particularmente a mi esposa Adriana que me ha soportado todo este tiempo (pobre!!!). Le debo
disculpas por mis ausencias, gratitud por su comprensio´n y amor eterno porque, no solamente, la
quiero sino que me ha dado el mejor de los regalos, un hogar.
A mi hija Azul, que siempre me espero´ a la vuelta de mis actividades en La Plata con su corazoncito
alegre no sin dejar de reprenderme por mis ausencias. Perdo´n.
Agradezco a mi papa´ Roberto, a mi mama´ Nora (habra´ sido por sus tortas que siempre me trataron
vii
viii
tan bien en el LEICI?), a mi hermana Liliana y a mi hermano Diego quienes siempre me han alentado
y me han brindado su carin˜o.
Lista de s´ımbolos
La naturaleza de la mayor´ıa de los s´ımbolos es global. Para los casos en los que no se cumple lo
anterior, se indica el cap´ıtulo en el cual toman distinto significado.
Cap´ıtulo 4:
pr probabilidad (so´lo en Cap´ıtulo 4).
β a´ngulo de paso de las palas.
a factor de induccio´n axial del flujo.
A a´rea.
c cuerda de la pala.
C es el para´metro de escala de la distribucio´n de Weibull (so´lo en Cap´ıtulo 4).
Cp coeficiente de potencia.
Cpo coeficiente de potencia ma´ximo.
D fuerza de arrastre (so´lo en Cap´ıtulo 4).
ρ densidad del aire.
prd funcio´n densidad de probabilidad de la distribucio´n de Weibull (so´lo en Cap´ıtulo 4).
λ relacio´n de punta de pala.
λ0 relacio´n de punta de pala a la que se verifica el ma´ximo coeficiente de potencia Cp0.
Ω velocidad de giro de la turbina.
d dia´metro.
f frecuencia del viento [ciclos/hora] (so´lo en Cap´ıtulo 4).
r longitud de las palas de la turbina.
α a´ngulo de ataque.
γ solidez de la turbina.
v velocidad del viento.
k = piρr
2
2 coeficiente empleado en la expresio´n del par y la potencia de la turbina.
k es el para´metro de forma de la distribucio´n de Weibull (so´lo en Cap´ıtulo 4).
L fuerza de sustentacio´n.
N cantidad de palas de la turbina.
N relacio´n de transmisio´n.
Tt par en el eje de la turbina.
To lugar geome´trico de los puntos de ma´xima potencia disponible en estado estacionario.
Po ma´xima potencia disponible en el eje de la turbina en estado estacionario.
Te par de carga producido por el generador de rotor bobinado sobre el eje de la turbina.
Q, q potencia reactiva.
ix
xP , p potencia activa.
Cap´ıtulo 5:
A, B y C ejes ele´ctricos trifa´sicos.
c constante para la conversio´n de tres a dos ejes (so´lo en Cap´ıtulo 5).
f frecuencia ele´ctrica [Hz].
p.u. por unidad.
f fuerza magnetomotriz (so´lo en Cap´ıtulo 5).
I corriente eficaz.
i corriente instanta´nea.
Lls: inductancia de dispersio´n.
Lm: inductancia de magnetizacio´n.
L′lr: inductancia de dispersio´n roto´rica.
P cantidad de pares de polos.
Q, q eje en cuadratura (so´lo en Cap´ıtulo 5).
s, r sub´ındices que se refieren al estator y al rotor, respectivamente.
D, d eje directo (so´lo en Cap´ıtulo 5).
M inductancia mutua.
Nre, Nse cantidad efectiva de vueltas del rotor y del estator, respectivamente (so´lo en Cap´ıtulo 5).
Pmec potencia meca´nica en el eje del generador.
W energ´ıa.
t tiempo.
P pares de polos.
αr a´ngulo de la corriente roto´rica con respecto al par de ejes que gira solidario con el rotor (so´lo
en Cap´ıtulo 5).
α′r a´ngulo de la corriente roto´rica con respecto al par de ejes fijo al estator (so´lo en Cap´ıtulo 5).
ρr a´ngulo del flujo estato´rico respecto del marco de referencia fijo al estator (so´lo en Cap´ıtulo 5).
θr a´ngulo del par de ejes fijo al rotor respecto del par de ejes fijos al estator (so´lo en Cap´ıtulo 5).
ψ flujo.
µ a´ngulo del flujo magnetizante.
us tensio´n instanta´nea estato´rica.
ur tensio´n instanta´nea roto´rica.
Rr resistencia del rotor.
R′r: resistencia roto´rica.
Rs resistencia estato´rica.
ωsl frecuencia de resbalammiento [rad/s].
ωm velocidad del marco de referencia solidario al campo estato´rico [rad/s].
ρs fase del marco de referencia solidario al campo estato´rico [rad].
τ constante de tiempo.
S resbalamiento del motor de induccio´n.
V tensio´n.
Im corriente de magnetizacio´n de la ma´quina de induccio´n.
xi
Cap´ıtulo 6:
D amortiguamiento.
k1, k2 ganancias.
J inercia.
R caracter´ıstica de decaimiento de los generadores sincro´nicos.
P potencia ele´ctrica.
E fuente interna del generador sincro´nico.
DFIG generador doblemente alimentado.
S potencia aparente.
V tensiones.
δ a´ngulo interno de la tensio´n de la ma´quina sincro´nica.
Cap´ıtulo 7:
α factor de pe´rdidas de las l´ıneas de transmisio´n.
Z impedancia.
R resistencia.
Tdqo matriz de transformacio´n de 3 variables a dos (so´lo en Cap´ıtulo 7).
X reactancia.
Y , y admitancias.
K ganancia.
Jt+g momento de inercia de la turbina y del generador de induccio´n.
J corrientes inyectadas en nodos.
E′d, E
′
qi las tensiones internas del modelo de generador sincro´nico adoptado.
T ′do, T
′
qi las constantes de tiempo de la dina´mica de las tensiones E
′
d, E
′
qi.
Xd, Xqi reactancias estato´ricas.
X ′di = Xqi−X2mdi/Xfdi, X ′qi = Xqi−X2mqi/X1qi con Xmdi y Xmqi las componentes de la reactancia
magnetizante.
Xfdi la reactancia del arrollamiento de excitacio´n.
X1qi la reactancia del arrollamiento roto´rico.
Efdi la tensio´n de excitacio´n.
ωi la frecuencia del generador.
ωs la frecuencia del marco de referencia.
Hi la constante de inercia de los generadores.
Tmi el par motor de los generadores sincro´nicos.
Di el coeficiente de amortiguamiento de cada ma´quina sincro´nica.
Efdi la tensio´n del campo.
VRi la tensio´n de entrada del excitador.
KEi constante que depende del circuito de entrada de la excitacio´n de la ma´quina sincro´nica.
SEi(Efdi) la curva de saturacio´n del excitador.
TFi la constante de tiempo del regulador del excitador.
RFi la variable de estado del regulador.
θ fase de las tensiones.
KFi/TFi la ganancia del regulador de tensio´n.
xii
Cap´ıtulo 8:
ν Funcio´n de de Lyapunov o Funcio´n de Energ´ıa del sistema de potencia.
COI centro de inercia del sistema de potencia.
f(x, u) funcio´n del sistema dependiente de los estados y de la entrada.
∇ν gradiente de la funcio´n de energ´ıa.
M momento de inercia.
b susceptancia equivalente de la granja.
R matriz de amortiguamiento (so´lo en Cap´ıtulo 8).
J matriz de interconexio´n (so´lo en Cap´ıtulo 8).
u esfuerzo de control.
x variables de estado del sistema.
Lista de cuadros
3.1. Problemas de calidad de potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2. Algunos esta´ndares referidos a calidad de potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.1. Movimiento de los autovalores con el aumento de la penetracio´n eo´lica. Granja eo´lica equipada
con SCIG (velocidad constante). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
7.2. Movimiento de los autovalores con el aumento de la penetracio´n eo´lica. Granja eo´lica equipada
con DFIGcp (potencia constante). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
7.3. Movimiento de los autovalores con el aumento de la penetracio´n eo´lica. Granja eo´lica equipada
con DFIGfc (control proporcional a la frecuencia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
7.4. Factores de participacio´n (FP) a diferentes penetraciones eo´licas. Granja con DIFGfc (control
proporcional a la frecuencia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
7.5. Movimiento de los autovalores con el aumento de la penetracio´n eo´lica. Granja eo´lica equipada
con DFIGfc+d (control proporcional y derivativo de la frecuencia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
7.6. Ana´lisis de autovalores directamente relacionados con la oscilacio´n intra a´rea. . . . . . . . . . 133
7.7. Ana´lisis de autovalores directamente relacionados con la oscilacio´n inter a´rea. . . . . . . . . . 135
7.8. Autovalores ma´s afectados por el control de tensio´n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
7.9. Efecto del aumento de la ganancia del lazo de potencia reactiva en la estabilidad del sistema
(Peol=30MW). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
xiii
xiv
Lista de figuras
3.1. Sistema de potencia t´ıpico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2. Intervencio´n de las reservas en el control de la frecuencia de la red. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.3. Dinamarca: correspondencia entre tiempos y rangos de tensiones y frecuencias en las cuales las
granjas deben permanecer conectadas [15]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.4. Rangos de frecuencia y tiempos en los que las granjas deben permanecer conectadas (tomado
de [6]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.5. Curva t´ıpica de FRT en la que se indican los rangos de tensio´n de conexio´n. . . . . . . . . . . . 24
4.1. Espectro de Van der Hoven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.2. Distribucio´n de probabilidades de Weibull. prp: punto modal. vm: mediana. . . . . . . . . . . . 30
4.3. Disminucio´n de la velocidad del viento al atravesar la turbina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.4. Presio´n, velocidad y a´rea del flujo de aire en el proceso de extraccio´n de energ´ıa. . . . . . . . . 31
4.5. Composicio´n de velocidades y de fuerzas en la turbina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.6. Coeficiente de potencia en funcio´n de la relacio´n de punta de pala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.7. L´ınea llena: potencia de la turbina en funcio´n de la velocidad de giro con el viento como
para´metro. L´ınea de trazos: curva de ma´xima potencia en funcio´n de la velocidad de giro. . . . . 36
4.8. L´ınea llena: par de la turbina en funcio´n de la velocidad de giro con el viento como para´metro.
L´ınea de trazos: par correspondiente a λ = λ0 en funcio´n de la velocidad de giro. . . . . . . . . . . . 36
4.9. Curva de potencia t´ıpica de un aerogenerador [5]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.10. Coeficiente de potencia Cp en funcio´n de la relacio´n de punta de pala λ y del a´ngulo β. L´ıneas
de trazos: corresponden a a´ngulos menores que cero; l´ıneas llenas: corresponden a a´ngulos mayores
que cero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.11. Sistema de control de paso de pala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.12. Aerogenerador Tipo A, velocidad fija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.13. Aerogenerador Tipo B, velocidad variable limitada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.14. Aerogenerador Tipo C, velocidad variable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.15. Aerogenerador Tipo D, velocidad variable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.16. Control jera´rquico de las granjas eo´licas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
xv
xvi
4.17. Control Supervisor de las granjas eo´licas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.18. Control de cada aerogenerador a partir de la consigna del Control Supervisor. . . . . . . . . . 44
4.19. Modelo equivalente de las granjas eo´licas. Efecto de la estela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.1. Seccio´n transversal de una ma´quina trifa´sica elemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.2. Relacio´n entre los marcos de referencia estacionario y rotativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.3. El marco de referencia general, transformacio´n de las cantidades estato´ricas. . . . . . . . . . . . 63
5.4. El marco de referencia general, transformacio´n de las cantidades roto´ricas. . . . . . . . . . . . . 63
5.5. Esquema de la ma´quina de CA con los bobinados en cuadratura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.6. Fasores i¯s, ¯i′0r y ψ¯
′
m en el instante t0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.7. Fasores i¯s, ¯i′0r y i¯′m en el instante t > t0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.8. Fasores de corrientes cuando el estator es rotado un a´ngulo µm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.9. Relacio´n entre los marcos de referencia estacionario (sD y sQ) y el especial (x; y) coaxial con
el flujo magnetizante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.10. Relacio´n entre el marco de referencia estacionario y en el especial fijo al flujo estato´rico. . 72
5.11. Fasores de la corriente magnetizante y de la roto´rica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.12. Generador de Induccio´n Doblemente Alimentado (DFIG). Objetivos de funcionamiento de los
convertidores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.13. Esquema del Control Vectorial Orientado segu´n el Flujo Estato´rico de una ma´quina de In-
duccio´n Doblemente Alimentada (DFIG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.14. Relacio´n entre el marco de referencia estacionario y el marco del flujo virtual. . . . . . . . . . 81
5.15. Esquema del Control Orientado por Flujo de Red para una ma´quina de Induccio´n Doblemente
Alimentada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
6.1. Comportamiento del generador y de la carga con la frecuencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
6.2. Adicio´n del efecto proporcional al integrador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
6.3. Divisio´n de potencia en unidades en paralelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
6.4. Setpoint de la referencia de carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
6.5. Equivalente ele´ctrico de dos a´reas interconectadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
6.6. Sistema formado por dos a´reas con sus controles internos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.7. Control suplementario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6.8. Generacio´n con una ma´quina de induccio´n (IG) de doble bobinado. . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
6.9. Caracter´ıstica de decaimiento de los aerogeneradores. Curvas potencia - velocidad - frecuencia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6.10. Sistema bajo estudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
xvii
6.11. Caso 1. Potencia constante. a) Evolucio´n de la frecuencia, b) Potencia del generador sincro´nico.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
6.12. Caso 2. Ajuste por regulacio´n de frecuencia. a) Frecuencia del generador sincro´nico, b) potencia
del generador sincro´nico, c) potencia de la granja, d) velocidad de giro de la turbina equivalente. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
6.13. Sistema de dos buses. Efecto de la potencia reactiva sobre la tensio´n. . . . . . . . . . . . . . . . 96
6.14. Modificacio´n en el perfil de la tensio´n en funcio´n de la potencia reactiva. . . . . . . . . . . . . . 97
6.15. Generador y Granja contra Bus Infinito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
6.16. 20% de penetracio´n eo´lica. (a) Frecuencia (b) Tensio´n en bornes del generador sincro´nico (c)
Potencia activa del generador sincro´nico (d) Potencia reactiva del generador sincro´nico (e) Potencia
activa de la granja y (f) Potencia reactiva de la granja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
6.17. 20% de penetracio´n eo´lica. (a) Frecuencia (b) Tensio´n en bornes del generador sincro´nico (c)
Potencia activa del generador sincro´nico (d) Potencia reactiva del generador sincro´nico (e) Potencia
activa de la granja (f) Potencia reactiva de la granja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7.1. Sistema de dos buses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7.2. Sistema de tres buses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
7.3. Sistema de tres buses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
7.4. Oscilacio´n inter a´rea. Generador sincro´nico y granja eo´lica versus bus infinito. . . . . . . . . 125
7.5. 40% de penetracio´n eo´lica. (a) Frecuencia (b) Potencia de la granja eo´lica (c) Potencia del
generador sincro´nico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
7.6. Frecuencia a 20%, 40% y 60% penetracio´n eo´lica. (a) SCIG (b) DFIGcp (c) DFIGfc: control
proporcional (d) DFIGfc+d: control proporcional y derivativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
7.7. Sistema bajo prueba: flujos de potencia correspondientes a las oscilaciones inter e intra a´rea.
L´ınea gruesa: oscilacio´n intra a´rea. L´ınea de trazos: oscilacio´n inter a´rea. . . . . . . . . . . . . . . . . 131
7.8. Respuesta dina´mica del sistema considerando el caso DFIGcp con una penetracio´n eo´lica del
20%: (a) frecuencia en el bus 1, (b) oscilacio´n intra a´rea y (c) oscilacio´n inter a´rea. . . . . . . . . 132
7.9. Evolucio´n de los autovalores correspondientes a la oscilacio´n intra a´rea para los casos DFIGcp
(figura de la izquierda), DFIGfc y DFIGfcvc (figura de la derecha) para diferentes penetraciones
eo´licas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
7.10. Oscilacio´n intra a´rea y tensio´n en el bus 1 con una penetracio´n eo´lica del 20 eo´lica DFIGcp,
con control de frecuencia (DFIGfc) y con control de frecuencia y tensio´n (DFIGfcvc). . . . . . . 134
7.11. Evolucio´n de los autovalores correspondientes a la oscilacio´n inter a´rea para los casos DFIGcp
(figura de la izquierda), DFIGfc y DFIGfcvc (figura de la derecha) para diferentes penetraciones
eo´licas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
xviii
7.12. Respuesta del sistema en el bus 1 con una penetracio´n eo´lica del 20 (b) tensio´n (c) potencia
aparente de la granja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
7.13. Oscilaciones electromeca´nicas en el bus 1 con una penetracio´n eo´lica del 20 frecuencia, (b)
oscilacio´n intra a´rea y (c) oscilacio´n inter a´rea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
7.14. Variables ele´ctricas en el bus 1 con una penetracio´n eo´lica del 20 (b) tensio´n y (c) potencia
aparente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
8.1. Sistema bajo estudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
8.2. Granja sin control a)Oscilacio´n inter a´rea b)Oscilacio´n intra a´rea. . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
8.3. Granja con regulacio´n de tensio´n a)Osc. inter a´rea b)Osc. intra a´rea. . . . . . . . . . . . . . . . . 153
8.4. Granja con reg. de tensio´n y control no lineal a)Osc. inter a´rea b)Osc. intra a´rea. . . . . . . . 153
8.5. Osc. inter a´rea con y sin control no lineal. Control PSS en los generadores sincro´nicos. . . . 154
8.6. Osc. intra a´rea con y sin control no lineal. A´rea 1. Control PSS en los gen sincro´nicos. . . . 154
8.7. Osc. intra a´rea con y sin control no lineal. A´rea 2. Control PSS en los gen. sincro´nicos. . . 155
8.8. Generador sincro´nico, granja eo´lica, carga y bus infinito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
8.9. Dominio de atraccio´n: Condicio´n 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
8.10. Dominio de atraccio´n: Condicio´n 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
8.11. Dominio de atraccio´n: Condicio´n 3 (θ3 = 5o). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
8.12. Dominio de atraccio´n: Condicio´n 3 (θ3 = 25o). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
8.13. Frecuencia en el punto de conexio´n de la granja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
8.14. Tensio´n en el punto de conexio´n de la granja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Cap´ıtulo 1
Introduccio´n
1.1. Motivaciones
Tanto el costo de los combustibles fo´siles, las dudas respecto de las verdaderas reservas de los
mismos como el creciente intere´s en el cuidado del medio ambiente han dado impulso al desarrollo
de me´todos alternativos de generacio´n de energ´ıa.
As´ı, la energ´ıa eo´lica ha recorrido un largo camino hasta nuestros d´ıas, que se remonta hasta
diecisiete siglos A.C., cuando Hammurabi, rey de Babilonia, concibio´ el proyecto de riego de la rica
Mesopotamia con ayuda del viento. Luego, tres siglos A.C., Hero de Alejandr´ıa presento´, en un
estudio de neuma´tica, un molino de cuatro palas que alimentaba un o´rgano con aire comprimido.
Recie´n en la Edad Media, los molinos de viento hicieron su aparicio´n en Italia, Francia, Espan˜a
y Portugal, hacie´ndolo ma´s tarde en Gran Bretan˜a, Holanda y Alemania. Estas ma´quinas, de eje
horizontal, llevaban cuatro aletas en cruz y eran empleadas para moler granos, principalmente
trigo. En Holanda se utilizaron desde 1350 para desecar polders (terreno pantanoso ganado al mar
y luego empleado para cultivo), para lo cual se les acoplaron ruedas de cangilones, o tornillos de
Arqu´ımedes, para elevar agua hasta cinco metros. Tambie´n eran utilizados en muchas otras tareas,
para extraer el aceite de nueces y granos, para aserrar madera, para transformar trapos viejos en
papel, etc. [52].
Sin embargo, a partir de la era industrial, fueron los combustibles fo´siles quienes proveyeron
al crecimiento por medio de una fuente de energ´ıa ma´s confiable que el viento. Pero, a partir de
la de´cada del setenta, el constante incremento de los precios de los combustibles ha permitido el
desarrollo y estudio de nuevas fuentes de energ´ıa para la generacio´n de electricidad entre las que
la energ´ıa eo´lica es la que ma´s desarrollo ha tenido. As´ı, en los u´ltimos veinte an˜os el marcado
crecimiento en el empleo de medios eo´licos de generacio´n supera an˜o tras an˜o las previsiones y
expectativas ma´s optimistas dando lugar a un crecimiento anual sostenido, en los u´ltimos cinco an˜os,
del 32% [6]. Este crecimiento del sector eo´lico se debe tanto a las pol´ıticas que buscan fomentar
el cuidado del medio ambiente como a la creciente disminucio´n del costo de la generacio´n eo´lica
experimentado por el empleo de nuevas tecnolog´ıas y por los volu´menes de produccio´n. A partir
de lo anterior, tambie´n la eficiencia y confiabilidad se ha incrementado a la vez que se observan
ma´quinas de mayores dimensiones.
La energ´ıa eo´lica presenta ventajas respecto de otras fuentes de energ´ıa [11]:
es no contaminante,
es segura tanto en su aprovechamiento como durante la etapa de desmantelamiento luego de
haber cumplido su vida u´til (en oposicio´n a los cuidados que se deben tomar en cuenta con
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las centrales nucleares),
es modular, puede aumentarse fa´cilmente en la medida que lo requiera la demanda,
puede aplicarse con conexio´n a la red ele´ctrica o en sistemas denominados auto´nomos (com-
binados con otros tipos de energ´ıa), para cargar bater´ıas, para bombeo de agua, para plantas
de desalinizacio´n, etc.
Es habitual que, como sucede en la Patagonia Argentina, el lugar que posee alto potencial eo´lico
tenga poca densidad poblacional. Lo anterior redunda en la conexio´n de las granjas eo´licas a redes
de´biles que se ven perturbadas por la variabilidad del recurso eo´lico.
El te´rmino ’red de´bil’ es empleado en los sistemas de potencia actuales sin una definicio´n
rigurosa y en oposicio´n al concepto de ’red fuerte’ en la cual, tanto la tensio´n como la frecuencia
permanecen constantes independientemente de la condicio´n de carga. La idea de una definicio´n
para las redes de´biles se establece a partir de considerar a aquellas redes en las cuales se toleran
variaciones de la tensio´n y/o de la frecuencia mayores que las que se consideran norma en la
generalidad de los casos.
El estudio de la calidad de potencia ha adquirido gran importancia para los sistemas de ge-
neracio´n convencionales modernos extendie´ndose luego, a consecuencia de la variabilidad de la
velocidad del viento, a la generacio´n eo´lica [32]. As´ı, la tendencia de los trabajos de investigacio´n
llevados a cabo durante los u´ltimos an˜os, se ha concentrado en mejorar el desempen˜o del sistema
de conversio´n y en la calidad de la potencia generada. El control de la orientacio´n de las palas o
de la turbina presenta limitaciones en cuanto al ancho de banda de los actuadores y los esfuerzos
sobre las partes mo´viles [7]. El control del generador, dependiente de actuadores electro´nicos es ma´s
versa´til y considera el aspecto de la generacio´n de armo´nicas heredada del estudio de los sistemas
electro´nicos de potencia.
La presente tesis aborda el problema del control de la granja eo´lica considerando que, algunos
de los aspectos de control de palas y del generador ya han sido estudiados. Los objetivos del control
de las granjas se centran en el estudio del impacto de las granjas eo´licas en las redes ele´ctricas, en
la contribucio´n a la estabilidad de los sistemas de potencia y en el perfil de tensio´n en el punto de
conexio´n de las granjas.
Las estrategias de control propuestas se basan en dos aspectos:
ana´lisis de pequen˜a sen˜al y
empleo de herramientas no lineales.
El primer te´rmino es ampliamente empleado en las redes convencionales, es decir, sin granjas eo´licas
conectadas y se emplea tanto para sintonizar los denominados estabilizadores de potencia de los
generadores sincro´nicos actuales como para verificar la estabilidad de las redes ele´ctricas [51][87].
El segundo de los te´rminos corresponde a la necesidad de expandir, lo ma´s posible, el empleo de las
granjas eo´licas dentro de las redes ele´ctricas de manera que puedan contribuir a la estabilidad de la
red bajo fuertes condiciones de perturbacio´n. Para este punto se adoptan la Teor´ıa de Lyapunov y
la Teor´ıa de Pasividad que ofrecen la posibilidad de establecer evaluaciones y desarrollos no lineales
[70][71][72][73].
Aunque este trabajo de tesis esta´ orientado al empleo de generadores de induccio´n doblemente
alimentados, ampliamente empleados en aplicaciones de velocidad variable, todas las conclusiones
pueden ser utilizadas para otros tipos de aerogeneradores de velocidad variable como los que poseen
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generadores sincro´nicos. A diferencia de estos u´ltimos, la configuracio´n empleada en este trabajo
de tesis, posee la red de convertidores aplicada del lado del rotor de la ma´quina lo que permite
el empleo de convertidores que solamente manejan una fraccio´n de la potencia generada siendo
pequen˜os y baratos.
1.2. Organizacio´n de la tesis
Los siguientes cuatro cap´ıtulos presentan los fundamentos teo´ricos sobre los cuales se basan
los aportes de esta tesis. El Cap´ıtulo 2 presenta un ana´lisis del recurso eo´lico y se comparan las
caracter´ısticas de la explotacio´n eo´lica frente a lo convencionalmente probado. En el Cap´ıtulo 3
se introducen aspectos referidos a la calidad de potencia en los sistemas ele´ctricos. Se presenta la
manera en que las granjas eo´licas se integran y afectan a los sistemas de potencia y se presentan
los requisitos que, en la actualidad, se solicitan a las granjas eo´licas. En el Cap´ıtulo 4 se presentan
el principio de funcionamiento de las turbinas eo´licas, los tipos de aerogeneradores y la operacio´n
de las granjas eo´licas como centrales ele´ctricas equivalentes al resto de las centrales convencionales
de la red. En el Cap´ıtulo 5 se completa el modelo matema´tico empleado en esta tesis al presentar
el control vectorial de campo orientado por flujo estato´rico y el control vectorial orientado por flujo
de red.
En el Cap´ıtulo 6 se analiza la influencia de las potencias activa y reactiva de la granja sobre
la calidad de la potencia suministrada. Mientras que, para la potencia activa se extrapolan con-
sideraciones acerca de la regulacio´n de frecuencia de los generadores sincro´nicos, respecto de la
potencia reactiva se propone un control que regula la tensio´n en el punto de conexio´n de la granja.
En el Cap´ıtulo 7 se analizan, en primer te´rmino, el impacto de granjas eo´licas equipadas con gene-
radores de induccio´n tipo jaula de ardilla y generadores de doble bobinado. La determinacio´n de
la estabilidad del sistema ele´ctrico se realiza por medio de un ana´lisis de autovalores. Finalmente,
en el Cap´ıtulo 8 se presentan dos te´cnicas de control no lineal aplicadas al control de las granjas
eo´licas de manera que contribuyan a la estabilidad de la red, la Teor´ıa de Lyapunov y la Teor´ıa de
Pasividad.
1.3. Principales aportes y objetivos
Dado que este trabajo de tesis busca, por medio del ana´lisis, entendimiento y operacio´n de las
granjas eo´licas, poder plantear criterios de control que puedan contribuir a la estabilidad de la red
ele´ctrica de la cual forman parte, se evalu´an criterios para las granjas eo´licas operadas como centrales
generadoras buscando, a la vez, explotar al ma´ximo las caracter´ısticas del aprovechamiento.
Los principales aportes presentados en esta tesis se pueden encontrar en [18][19][20][21][22][23][24]
[25][26][27] y se resumen en los siguientes puntos:
1. Proponer leyes de control para las granjas de manera de asegurar que den soporte a la red
ele´ctrica tanto desde el punto de vista de la frecuencia como de la tensio´n.
2. Proponer leyes de control para las granjas de manera de asegurar que ellas contribuyan a la
estabilidad de la red a la cual se encuentren conectadas.
3. Respecto de la potencia activa de las granjas se proponen leyes de control que implican
un comportamiento similar al de los generadores sincro´nicos de los modernos sistemas de
generacio´n convencional (Cap. 6).
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4. Respecto de la potencia reactiva de las granjas se propone una ley de control que permite que
las granjas contribuyan al perfil de la tensio´n en el punto de conexio´n (Cap. 6).
5. Incorporar al formalismo matema´tico de las redes ele´ctricas convencionales, la propuesta,
estudio, ana´lisis e impacto de distintas granjas eo´licas segu´n las ma´quinas ele´ctricas que las
componen y teniendo en cuenta el porcentaje de penetracio´n eo´lica respecto de la potencia
generada por medios convencionales (Cap. 7).
6. Incorporar dentro del formalismo matema´tico precedente las leyes de control lineales tanto
para las potencias activa como reactiva de manera de verificar anal´ıticamente el impacto de
las propuestas (Cap. 7).
7. Proponer lazos de control no lineales tanto para las potencias activa como reactiva de las
granjas de manera de asegurar la contribucio´n de las mismas a la estabilidad de la red ele´ctrica
(Cap. 8),
8. Asegurar, en todos los casos, la practicidad de las propuestas de control presentadas de manera
que la implementacio´n de las mismas sea sencilla.
A partir de considerar la operacio´n de la ma´quina ele´ctrica de rotor bobinado por medio del
control vectorial de campo, se pueden operar a dichas ma´quinas y, por lo tanto, a las granjas
con ellas equipadas de manera de contribuir en los dos aspectos de generacio´n: potencias activa
y reactiva. Respecto de los puntos 3, 4, 5 y 6, un estudio de pequen˜a sen˜al permite establecer y
verificar que ciertas leyes de control pueden contribuir con el sistema ele´ctrico, mientras que el
punto 7 busca asegurar la estabilidad de la red en un caso ma´s general a los estudiados en los
puntos anteriores con el ana´lisis de pequen˜a sen˜al.
Al comienzo del trabajo de tesis en 2003, el objetivo se planteaba en forma de pregunta:
¿Es posible y co´mo se puede no afectar e incluso contribuir
a la estabilidad de la red ele´ctrica con generadores eo´licos?
La respuesta a esa pregunta ha sido, desde las propuestas de este trabajo, observar que no
solamente se puede no afectar sino que se puede dar soporte a las redes ele´ctricas desde las gran-
jas eo´licas. En primer te´rmino, se demuestra que es posible contribuir desde la potencia activa
amortiguando fuertemente las oscilaciones de frecuencia luego de una perturbacio´n. En segundo
te´rmino, se muestra que el control de potencia reactiva contribuye al perfil de la tensio´n en el punto
de conexio´n de la granja. Sin embargo, se prueba que esta u´ltima propuesta puede desmejorar el
comportamiento de la frecuencia si no es correctamente implementada. Por otra parte, los estudios
no lineales han dado lugar a nuevas propuestas de control de las potencias activa y reactiva de
las granjas de manera de permitir que ambas contribuyan a la estabilidad de la red ele´ctrica. Esto
u´ltimo es muy importante porque au´n con bajos valores de potencia activa generada, es decir, con
poca velocidad de viento en la granja, igualmente es posible contribuir a la estabilidad de la red
ele´ctrica con el aporte de potencia reactiva.
Cap´ıtulo 2
Caracter´ısticas e implicancias del
aporte eo´lico en las redes ele´ctricas.
Generalidades
Resumen
Se presenta un ana´lisis del recurso eo´lico. Se comparan las caracter´ısticas de
la explotacio´n eo´lica frente a lo convencionalmente probado. Se considera el
estudio de la generacio´n eo´lica como una parte integrante del resto de la red
la cual esta´ sometida a grandes variaciones de carga. Se establece la necesidad
de requerimientos te´cnicos acordes para obtener el mayor aprovechamiento de
las granjas de manera de asegurar una transicio´n suave hacia un mayor aporte
eo´lico. Se sigue fundamentalmente a [6].
2.1. Introduccio´n
Sabido es que existe un fuerte v´ınculo entre desarrollo y consumo energe´tico as´ı, indicadores
como el analfabetismo y la expectativa de vida pueden correlacionarse con el consumo ele´ctrico
[66]. En particular, a nivel de pa´ıses, se evalu´a la evolucio´n del producto bruto interno respecto de
la evolucio´n del consumo energe´tico.
La relacio´n entre el desarrollo econo´mico y social y el consumo de electricidad es bidireccional
porque la disponibilidad de electricidad facilita la industrializacio´n enormemente pero adema´s per-
mite la aplicacio´n de tecnolog´ıas modernas, como la informacio´n y tecnolog´ıa de comunicacio´n. La
consecuencia es una gran mejora en la productividad y, por lo tanto, un aumento en el bienestar
social econo´mico. Este aumento del bienestar les permite a las personas comprar art´ıculos que con-
sumen electricidad, como televisores, computadoras, calentadores, etc., lo que a su vez redunda en
aumento del consumo de electricidad. Por lo tanto, la electricidad es tanto una condicio´n previa
como una consecuencia del desarrollo econo´mico y el crecimiento.
En la actualidad, la visio´n mundial respecto de los medios de generacio´n de electricidad se
esta´ modificando porque los combustibles fo´siles poseen elevados precios y las centrales nucleares
e hidroele´ctricas tienen un fuerte impacto ambiental. Por lo anterior, la tendencia es hacia el
empleo de las fuentes renovables de energ´ıa para la generacio´n de electricidad. Estas fuentes buscan
disminuir los efectos contaminantes a la vez que liberan a los pa´ıses de la compra de combustibles
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provenientes de otros lugares. Las energ´ıas renovables comprenden el empleo de la energ´ıa de las
olas y la energ´ıa mareomotriz, la energ´ıa solar, la energ´ıa eo´lica y la biomasa. En la primera, la
energ´ıa es extra´ıda del movimiento de ’subida y bajada’ de las olas mientras que en el segundo caso
se debe al flujo de agua causado por la marea. En la energ´ıa solar, la luz del sol es convertida en
electricidad, mientras que en los aprovechamientos eo´licos la energ´ıa contenida en la circulacio´n de
aire es convertida en electricidad. Hasta el momento, la contribucio´n de estas tecnolog´ıas, respecto
de los denominados medio convencionales de generacio´n, es algo modesta. Esto se debe a que,
1. la electricidad generada es ma´s costosa que la obtenida por las tecnolog´ıas convencionales,
2. en muchos casos, son menos flexibles que la generacio´n convencional, porque la fuente de
energ´ıa principal, a partir de la cual generan electricidad, no puede ser controlada.
De las energ´ıas renovables, la que ma´s desarrollo ha experimentado es la eo´lica. En 1991, el
total estimado, hacia el an˜o 2000, para los 15 miembros de la Unio´n Europea, fue de 4 GW, esto
fue revisado en 1997 y modificado a 8 GW mientras que el valor real excedio´ los 13 GW. Para el
an˜o 2010, las estimaciones han sido modificadas de 40 GW en 1997 a 60 GW en 2000 y a 75 GW
en 2003 [44]. Este tipo de aprovechamiento ya es una realidad y la tendencia a la disminucio´n de
los costos contrasta fuertemente con el aumento de los precios de los combustibles fo´siles tanto de
los u´ltimos an˜os como los que se vislumbran en el futuro.
A medida que la explotacio´n del recurso eo´lico ha ido avanzando, el desarrollo tecnolo´gico le ha
permitido sortear diversos obsta´culos de ı´ndole te´cnica a la hora de conectar las granjas eo´licas a
las redes de energ´ıa. En la actualidad se pueden considerar a las granjas como verdaderas centrales
generadoras con caracter´ısticas particulares. Es en funcio´n de ello que, en este cap´ıtulo y en los
dos siguientes, se analizan las caracter´ısticas tecnolo´gicas de las granjas actuales y cua´les son los
requisitos que deben cumplir a los efectos de no perjudicar el comportamiento de la red ele´ctrica.
2.2. Los aprovechamientos convencionales frente a la ener-
g´ıa eo´lica
2.2.1. Fuentes de energ´ıa convencionales: caracter´ısticas
La electricidad es un portador de energ´ıa que se produce en centrales generadoras, en las que
una fuente de energ´ıa principal es convertida en electricidad. De estas fuentes, los combustibles
fo´siles, el flujo de agua y los procesos de fisio´n nuclear han sido ampliamente empleados. Algunas
desventajas tanto en el empleo de combustibles fo´siles como en la fisio´n nuclear son:
las reservas son finitas,
producen impactos ambientales adversos, como el efecto invernadero y el problema de los
residuos nucleares,
los pa´ıses tienen dependencia de un recurso que no les pertenece.
Por otra parte, las grandes centrales hidroele´ctricas, aunque poseen impacto ambiental, son
una alternativa valiosa, porque no tienen las otras desventajas mencionadas para los combustibles
fo´siles y el uranio. Sin embargo, sera´ imposible satisfacer la demanda de electricidad del mundo con
estas plantas generadoras dado que,
1. en los pa´ıses desarrollados, el potencial hidra´ulico disponible ya ha sido utilizado en gran
parte;
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2. en los pa´ıses en vias de desarrollo, en ciertos casos, las ubicaciones disponibles para las grandes
represas son muy distantes encareciendo el costo tanto por acceso a las mismas como por la
complejidad del sistema de transmisio´n que aumenta debido a las distancias. En otros casos
se trata de regiones pol´ıticamente inestables.
La principal desventaja de las grandes represas es la inundacio´n de grandes a´reas destruyendo los
ecosistemas locales y forzando al desplazamiento de poblados cercanos. As´ı, de manera distinta a
los combustibles fo´siles y al uranio, las represas hidra´ulicas tienen su propio impacto ambiental.
Luego, las condiciones para el desarrollo y progreso econo´mico, esto es disponibilidad de energ´ıa
abundante y barata, hoy en d´ıa, esta´n lejos de ser cumplidas y la tendencia es hacia un empeo-
ramiento de dichas condiciones. En efecto, desde 2001 el precio del petro´leo se ha, por lo menos,
triplicado siendo la variable que ma´s influencia tiene a la hora de reducir el crecimiento mundial.
Tanto el precio del petro´leo como del gas han aumentado ma´s ra´pidamente que lo previsto y la de-
pendencia de las grandes potencias con estos elementos hace que las grandes economı´as del planeta
puedan presentar problemas de estabilidad.
Junto con el incremento de la demanda de gas y petro´leo y la incertidumbre acerca del valor
real de las reservas mundiales, existe una creciente preocupacio´n por el medio ambiente. La idea
de tener un uso de combustibles fo´siles similar al de medio siglo atra´s, no puede ser tolerado por
el ecosistema actual sin un dan˜o irreparable. As´ı, los pa´ıses deber´ıan reexaminar los fundamentos
sobre los que esta´n basadas sus pol´ıticas energe´ticas y ambientales.
Finalmente, la relacio´n entre los aumentos de precios de los combustibles y de la electricidad
a nivel paises o bloques continentales se ve fuertemente afectada por el comercio internacional del
combustible el cual esta´ afectado por distintas variables pol´ıtico-econo´micas que hacen muy dif´ıcil
el ca´lculo (y la prediccio´n) de la mencionada relacio´n. A pesar de ello, la electricidad sobre el u´ltimo
cuarto de siglo en Europa se ha basado fundamentalmente en inversiones de plantas alimentadas
con gas y, en ese caso, s´ı es cierto que el costo de la electricidad en los turbogeneradores modernos,
corresponde en un 60% o ma´s al del gas. As´ı al aumentar los precios del mismo se incrementara´,
inevitablemente, el costo de la electricidad.
2.2.2. La energ´ıa eo´lica: caracter´ısticas
En contraposicio´n a lo antes mencionado, la energ´ıa eo´lica tiene caracter´ısticas u´nicas:
1. No tiene riesgos respecto de la volatilidad del precio del combustible.
2. El precio del combustible es nulo.
3. Los gastos de operacio´n y mantenimiento son sumamente bajos.
4. No produce gases contaminantes.
5. No implica riesgos geopol´ıticos respecto de restricciones sobre otros pa´ıses.
La energ´ıa eo´lica no tiene ninguna restriccio´n de recurso, el combustible es libre e interminable.
A diferencia de combustibles convencionales, el viento es una fuente auto´ctona enorme ”permanen-
temente”disponible. Por otra parte, las granjas eo´licas pueden ser construidas de manera modular
por lo cual pueden contribuir con generacio´n de manera ma´s ra´pida que sus contrapartes conven-
cionales.
El punto ma´s importante es que el combustible nunca sera´ comercializado internacionalmente
protegiendo as´ı las economı´as nacionales de costos de energ´ıa que aumentan junto con la escasez
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del combustible. Ma´s au´n, a gran escala, la energ´ıa eo´lica suministrara´ electricidad a partir de un
combustible gratis y el costo de esa electricidad ira´ cayendo con el desarrollo tecnolo´gico. As´ı los
pa´ıses del mundo podra´n establecer criterios claros para planificar su crecimiento libre de inseguri-
dad, pol´ıticas, y desventajas econo´micas y ambientales relacionadas con el petro´leo y el gas. Por
otra parte, las desventajas asociadas al recurso son el costo de la generacio´n y la variabilidad del
viento.
2.3. Incorporacio´n de la energ´ıa eo´lica a las redes actuales
Mientras que las ventajas de la generacio´n convencional frente a las energ´ıas renovables son el
precio de la electricidad y la controlabilidad y la flexibilidad de la energ´ıa generada, las energ´ıas
renovables disponen de una fuente de recursos inagotables y con consecuencias ambientales mucho
menos graves. Para reducir el costo de la energ´ıa generada por medios renovables las pol´ıticas ma´s
empleadas son:
1. subsidiar directamente a los fabricantes de productos eo´licos,
2. los consumidores pagan un adicional que beneficia a quienes generan por medios renovables
de manera de acelerar la disminucio´n de costos,
3. gravar con impuestos a quienes generan con medios convencionales.
Por otra parte, para hacer eficiente el uso de la energ´ıa eo´lica, se deben entender tanto las carac-
ter´ısticas del recurso como el contexto sobre el cual se incorpora de manera de actuar sobre ambos
lados:
1. entender la variabilidad del recurso y su real implicancia cuando se tienen aprovechamientos
eo´licos dispersos geogra´ficamente,
2. incorporar la variabilidad del recurso como un punto ma´s dentro de la variabilidad del sistema
ele´ctrico,
3. analizar entonces la manera de operar el sistema con el recurso incorporado,
4. establecer co´digos de conexio´n y desconexio´n adecuados para los recursos renovables,
5. estudiar las posibilidades de manejo de la energ´ıa generada de manera que permita dar soporte
a la red segu´n las condiciones de la misma.
La energ´ıa eo´lica constituye una tecnolog´ıa que es en gran parte subexplotada. Luego de dos
de´cadas de progreso tecnolo´gico, la operacio´n de las granjas eo´licas esta´ mucho ma´s cerca a la de
las centrales convencionales de energ´ıa pero, a diferencia de estas, la instalacio´n de las primeras
es modular y ra´pida. Una turbina eo´lica actual puede producir unas 200 veces su equivalente de
hace dos de´cadas. As´ı, a medida que la tecnolog´ıa esta´ siendo probada, se vislumbra el importante
potencial que tendra´ la energ´ıa eo´lica y, por ende, la influencia en el desarrollo de los pa´ıses. En
vista de lo anterior, no es sorprendente que el sector eo´lico incluya a algunas de las compan˜´ıas de
energ´ıa ma´s grandes del mundo.
El principal inconveniente a la hora de incluir la explotacio´n completa del recurso eo´lico se debe
a limitaciones tanto de la red ele´ctrica actual como de las condiciones legales que deben resolverse.
En efecto, mientras se conoce que sera´ necesario adaptar la red existente as´ı como las plantas de
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generacio´n, existen numerosas distorsiones en el mercado ele´ctrico. Estas distorsiones incluyen, por
ejemplo: barreras institucionales y legales, grandes subsidios y ayuda estatal para combustibles
fo´siles y la energ´ıa nuclear.
De cualquier manera, es inevitable que la energ´ıa eo´lica tenga un papel preponderante en los
pro´ximos an˜os, de producir el 2.4% de la electricidad en Europa en 2006 pasara´ al 12% de la
produccio´n de electricidad en 2020 y por encima del 20% en 2030 [6]. Esto requerira´ un gran
esfuerzo concertado en toda Europa a nivel local, nacional y regional. Una importante inversio´n de
infraestructura de la transmisio´n existente sera´ requerida para facilitar el desarrollo en tierra junto
con inversio´n y desarrollo de sitios cercanos a la costa.
La energ´ıa eo´lica se encuentra en desventaja comparando las situaciones bajo las cuales fue
desarrollada la electricidad a partir del petro´leo, el gas, el carbo´n y la energ´ıa nuclear. Hasta los
an˜os 80, la generacio´n y distribucio´n de electricidad, el refuerzo de la red, su ampliacio´n y la venta
de electricidad fueron emprendidos por monopolios nacionales, verticalmente integrados a quienes
fueron permitidos los derechos exclusivos para financiar inversiones e investigacio´n a trave´s de
subsidios de los estados. Ahora, la tendencia es hacia mercados ma´s liberados de manera que, si
bien, las nuevas tecnolog´ıas esta´n enfrentando un ambiente muy estimulante y muy desafiante, es
cierto que las condiciones de desarrollo respecto del aporte estatal tanto econo´mico como legal han
disminuido considerablemente.
2.3.1. La variabilidad del recurso eo´lico
La energ´ıa eo´lica es descrita, a veces, como energ´ıa intermitente. Esto es engan˜oso porque la
energ´ıa eo´lica no empieza y se detiene a intervalos irregulares, que es lo que implica el significado
de ’intermitente’. La energ´ıa eo´lica, entrega una energ´ıa que puede ser variable, pero ello no implica
que sea poco confiable por esta caracter´ıstica.
Advie´rtase que los sistemas de generacio´n, transmisio´n y demanda de electricidad son intr´ınse-
camente muy variables e influenciados por una gran cantidad de factores previstos e imprevistos.
Por ejemplo, el consumo depende de cantidades enormes de equipamientos que se encienden y apa-
gan; las centrales de energ´ıa, equipos y l´ıneas de transmisio´n se aver´ıan sobre un consumo irregular
de potencia, o esta´n seriamente afectados por cambios extremos del clima como la sequ´ıa, que afecta
particularmente represas hidroele´ctricas y a la energ´ıa nuclear; los a´rboles se caen sobre l´ıneas de
alimentacio´n, o los cables se congelan y causan las interrupciones repentinas del suministro.
Los operadores del sistema ele´ctrico necesitan equilibrar el sistema ante cambios planeados e
imprevistos que se modifican constantemente y que deben satisfacerse para mantener la integridad
del sistema. La variabilidad en la electricidad no es nada nuevo; ha sido una caracter´ıstica distintiva
desde el comienzo.
Tanto el suministro de la electricidad como la demanda son variables. Luego, la variabilidad del
recurso eo´lico no es una limitacio´n inviable, pero s´ı es importante saber co´mo predecirla y cua´les
herramientas pueden ser utilizadas para mejorar la eficiencia energe´tica de los aprovechamientos
eo´licos. La energ´ıa eo´lica variable puede ser predicha en gran medida. Esto no quiere decir que
la variabilidad no tenga ningu´n efecto sobre la operacio´n de sistema, por el contrario, lo tiene
especialmente en sistemas donde se tiene gran penetracio´n eo´lica.
2.3.2. Ana´lisis de los sistemas que incluyen energ´ıa eo´lica
En funcio´n de lo antes dicho, el viento no puede ser analizado aisladamente de las otras partes
del sistema ele´ctrico, adema´s todos los sistemas son diferentes. As´ı, el taman˜o y la flexibilidad
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inherente a la red ele´ctrica son aspectos cruciales que determinan la capacidad de adaptacio´n a
altas cantidades de energ´ıa eo´lica. El papel de una fuente de energ´ıa variable como la energ´ıa eo´lica
tiene que ser considerado como un aspecto dentro de un suministro variable y junto con la demanda
del sistema ele´ctrico.
As´ı como los operadores del sistema ele´ctrico no tienen que tomar accio´n cada vez que un
consumidor individual cambia su demanda de energ´ıa, por ejemplo cuando una fa´brica empieza la
operacio´n por la man˜ana, tampoco tienen que actuar cada vez que var´ıa la potencia de un so´lo
aerogenerador. Es el total de todas turbinas sobre el sistema o los grupos grandes de granjas eo´licas
lo que importa.
Luego, la energ´ıa eo´lica tiene que ser considerada en comparacio´n con la variabilidad de de-
manda en conjunto y la variabilidad y la intermitencia de otros grupos generadores. Cuando se
considera que la generacio´n eo´lica esta´ distribuida en una regio´n, si el viento deja de soplar en
algu´n lugar, siempre lo esta´ haciendo en otro de manera que se advierte un (bajo) impacto en el
conjunto. Por lo tanto, el recurso puede ser considerado para proveer la electricidad de manera
fiable aunque el mismo no este´ disponible el 100% del tiempo en un sitio en particular.
Debido a que el recurso es variable, se argumenta que la energ´ıa eo´lica no es confiable. Sin
embargo, ninguna central de energ´ıa es totalmente segura, dado que cualquier sistema falla en
algu´n momento. Peor au´n, las grandes centrales de energ´ıa lo hacen abruptamente, ya sea de
manera accidental, por efectos de la naturaleza o por los cortes planeados, causando una importante
pe´rdida de energ´ıa y un inmediato requerimiento de esa energ´ıa. Para las plantas te´rmicas corrientes,
la pe´rdida atribuible a los apagones imprevistos representa el 6% de su generacio´n de energ´ıa.
Cuando una central a partir de recursos fo´siles o recursos nucleares se corta inesperadamente,
representa un fuerte golpe al sistema todo. Las redes de energ´ıa han tenido que arreglarse con estas
diferencias producto de repentinas ca´ıdas de centrales grandes tanto como con la demanda variable.
Los procedimientos puestos en pra´ctica en esos casos, pueden ser aplicados (en algunos pa´ıses lo
son) para compensar las diferencias en la produccio´n de energ´ıa eo´lica.
Por el contrario, la energ´ıa eo´lica no corta repentinamente la produccio´n de energ´ıa. Las diferen-
cias en la energ´ıa eo´lica son ma´s suaves, porque hay centenares o miles de unidades chicas dispersas
en vez de algunas centrales de energ´ıas grandes, esto hacer ma´s fa´cil para el operador del sistema
predecir y dirigir los cambios en el suministro cuando aparecen dentro del sistema en conjunto. El
sistema no notara´ el apagado de una turbina de 2 MW. Tendra´ que responder al apagado de una
planta de 500 MW alimentada a carbo´n o al de una planta nuclear de 1.000 MW en un instante.
2.3.3. Integracio´n del recurso eo´lico
Para niveles de penetracio´n pequen˜os de energ´ıa eo´lica, la operacio´n de la red no sera´ afectada
de manera importante. Los me´todos de operacio´n y control establecidos y los de potencia de reserva
son ma´s que adecuados para sostener una demanda variable como puede entenderse a la energ´ıa
eo´lica en niveles de penetracio´n hasta, aproximadamente, el 20%, dependiendo de la naturaleza
de un sistema espec´ıfico. Para niveles de penetracio´n ma´s grandes, la integracio´n adicional de la
energ´ıa eo´lica implica algunos cambios tanto en el refuerzo de las redes como en la metodolog´ıa de
operacio´n.
En Dinamarca, el pa´ıs del mundo con la mayor penetracio´n eo´lica, el 21% del consumo total
se produjo por medios eo´licos en 2004. En el sistema de transmisio´n occidental de Dinamarca, que
esta´ desconectado de la parte oriental del pa´ıs, aproximadamente el 25% de la demanda es cubierta
por la energ´ıa eo´lica en un an˜o de viento normal y, en algunas ocasiones, se ha llegado a cubrir el
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100% de la demanda instanta´nea [6].
Muchos operadores de sistemas ele´ctricos, a menudo, descartan la integracio´n de grandes can-
tidades de energ´ıa eo´lica y son reacios a hacer cambios en los procedimientos establecidos para aco-
modar los requerimientos de la energ´ıa eo´lica. En Dinamarca, el operador era inicialmente esce´ptico
sobre con cua´nta energ´ıa eo´lica pod´ıa disponer el sistema. La actitud de muchos operadores para
la energ´ıa eo´lica puede ser ilustrado por la siguiente cita de Eltra, el TSO (Transmission Systems
Operator) del oeste de Dinamarca, en la presentacio´n de su informe anual en 2002 [6]:
”Desde el final de 1999 y en tan so´lo tres an˜os la capacidad de energ´ıa eo´lica en el sistema de
Jutland - Fyn ha aumentado de 1.110 MW a 2.400 MW. ... Hace siete u ocho an˜os, dijimos
que el sistema ele´ctrico no pod´ıa funcionar si la energ´ıa eo´lica se incrementaba por encima de
los 500 MW. Ahora estamos manejando casi cinco veces esa cantidad y me gustar´ıa decir al
gobierno y al Parlamento que estamos listos para manejar incluso ma´s cantidad, pero requiere
que nos sea permitido usar las herramientas correctas para dirigir el sistema.”
En el a´rea de suministro de Energinet (antes Eltra) occidental, la energ´ıa eo´lica cubre aproxi-
madamente el 25% de la demanda de electricidad en un an˜o de viento normal y no es un problema
te´cnico manejar mayor cantidad, es un asunto de regulacio´n. Las herramientas para manejar ma´s
energ´ıa eo´lica en el sistema esta´n desarrolladas y los operadores de red deben poder usarlas. En
u´ltima instancia, la experiencia con la energ´ıa eo´lica en las a´reas de Espan˜a, Dinamarca y Alemania
que tienen grandes cantidades de energ´ıa eo´lica en sus sistemas, la pregunta respecto de si hay un
l´ımite superior para la penetracio´n en las redes existentes sera´ ma´s una consulta econo´mica y de
pol´ıtica reguladora que un problema te´cnico.
En a´reas donde el desarrollo en energ´ıa eo´lica todav´ıa esta´ en su etapa inicial, muchas lecciones
pueden ser aprendidas de pa´ıses como los mencionados. Sin embargo, como en el contexto de Europa
la cantidad de energ´ıa eo´lica aportada a la red es escasa, las caracter´ısticas ma´s importantes se hara´n
evidentes cuando haya una mayor penetracio´n eo´lica.
La energ´ıa eo´lica tiene caracter´ısticas te´cnicas distintivas como cualquier otro tipo de gen-
eracio´n. Por ejemplo, las centrales a partir de energ´ıa nuclear, algunas a gas y carbo´n y las centrales
hidroele´ctricas son r´ıgidas porque para un buen funcionamiento deben mantener la generacio´n en
un nivel constante. En el contexto de las redes ele´ctricas, la generacio´n constante es una carac-
ter´ıstica no deseada porque, como se ha mencionado, la demanda de electricidad var´ıa significativa
y constantemente durante todo el d´ıa. En ese sentido, otras centrales a carbo´n, gas e hidroele´ctricas
ma´s modernas emplean un concepto ma´s flexible y la potencia producida puede ser modificada ma´s
ra´pidamente. Todo lo anterior lleva a considerar que ninguna tecnolog´ıa, ni ”la potencia de base”de
la energ´ıa nuclear ni la produccio´n variable de la energ´ıa eo´lica, deben ser tratadas aisladamente.
Son los efectos combinados de todas tecnolog´ıas, tanto como los patrones de la demanda, los que
importan a la hora de mantener la confiabilidad de la red ele´ctrica.
2.4. Operacio´n del sistema integrado e implicancias futuras
Las posibilidades de operacio´n del sistema manejando una potencia variable como la eo´lica
variara´ entre regiones y entre pa´ıses. Como cualquier otra forma de generacio´n, la energ´ıa eo´lica
tendra´ un impacto sobre las reservas de la red de energ´ıa a la vez que contribuira´ a una reduccio´n
en el uso de combustible y las emisiones de gases contaminantes. El impacto de la energ´ıa eo´lica
depende principalmente del nivel de penetracio´n, pero tambie´n del taman˜o de la red, de la capacidad
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de mezclar distintos tipos de generacio´n, del grado de interconexio´n con sistemas cercanos y de las
variaciones de carga.
Las grandes redes de energ´ıa pueden aprovechar la diversidad natural de fuentes variables. Una
gran dispersio´n geogra´fica de la energ´ıa eo´lica reducira´ la variabilidad, incrementara´ la previsibilidad
y reducira´ los acontecimientos de potencia cero o de potencia pico. As´ı como las redes ele´ctricas
tienen mecanismos flexibles para seguir las variaciones de la carga y los cortes de las grandes
plantas, que no siempre se tratan de cortes programados, similares mecanismos se pueden emplear
para integrar la energ´ıa eo´lica con sus fluctuaciones a la red. Dado que las granjas eo´licas tienen
la ventaja sobre las centrales hidroele´ctricas convencionales de ser ma´s pequen˜as en cuanto al total
de lo producido, la variacio´n de potencia es siempre ma´s pequen˜a que, por ejemplo, la diferencia
causada por el apago´n de una planta convencional. Por otra parte, a nivel regional, las diferencias de
energ´ıa eo´lica son suavizadas por la dispersio´n geogra´fica y, debido a esa dispersio´n, los ’apagones’
de energ´ıa eo´lica son infrecuentes.
Las soluciones para mantener el equilibrio del sistema ele´ctrico ante una falla abrupta involu-
cran, actualmente, a las unidades de generacio´n convencionales existentes, te´rmicas e hidroele´ctricas
principalmente. Otras soluciones para manejar la variabilidad de las redes de energ´ıa incluyen el
manejo de la carga, de la interconexio´n y del almacenamiento de energ´ıa. En ese sentido, las nuevas
tecnolog´ıas utilizadas debera´n permitir que las granjas eo´licas funcionen como centrales ele´ctricas
(virtuales) con la capacidad de ofrecer servicios a la red de la cual forman parte, como el con-
trol de la frecuencia y de la tensio´n. Estas propiedades de las granjas sera´n cada vez ma´s u´tiles,
principalmente, en niveles altos de la penetracio´n del recurso eo´lico.
2.4.1. Co´digos de redes ele´ctricas y requerimientos te´cnicos
Es evidente que son necesarias reglas claras para asegurar que la red ele´ctrica funcione bien
y sin peligro cuando los aerogeneradores son conectados. La tecnolog´ıa de la energ´ıa eo´lica se
ha desarrollado en un ambiente, si bien variante de pa´ıs en pa´ıs, cada vez ma´s severo en cuanto a
requerimientos. Hay constantes cambios de los co´digos de las redes ele´ctricas y de requisitos te´cnicos
relacionados, presentados a menudo con poco tiempo de antelacio´n y con participacio´n mı´nima del
sector de energ´ıa eo´lica en el desarrollo de los mismos.
Los requisitos te´cnicos deben reflejar las necesidades te´cnicas verdaderas para la operacio´n de
sistema y deben ser desarrollados en cooperacio´n entre TSO (Operadores del Sistema de Trans-
misio´n), los sectores de energ´ıa eo´lica y los cuerpos de gobierno.
Actualmente, los requisitos var´ıan considerablemente de pa´ıs en pa´ıs a consecuencia de las
dispares penetraciones de energ´ıa eo´lica y los diversos grados de robustez de la red de la cual
las granjas forman parte. Incluso a nivel europeo se ha sugerido la necesidad de armonizar los
requerimientos para disminuir el peso sobre los fabricantes de aerogeneradores de manera que
cada modelo no tenga que ser desarrollado para cada mercado. Esto sera´ particularmente dif´ıcil
en Europa porque los requisitos te´cnicos tendr´ıan que reflejar las muy diferentes condiciones en
relacio´n con la combinaciones de energ´ıa de cada pa´ıs, el taman˜o de sus redes interconectadas, la
dispersio´n geogra´fica de los sistemas y los niveles de penetracio´n de energ´ıa eo´lica en cada pa´ıs [6].
Adema´s de los requisitos te´cnicos, se tiene el problema pra´ctico de la interconexio´n. Existe la
necesidad de definir un me´todo adecuado para determinar la capacidad de interconexio´n ma´xima
en un punto de la red en particular. Tal me´todo podr´ıa ser definido por una autoridad neutral como
un ente regulador.
Estudios dina´micos suministran la base para las pra´cticas de conexio´n de la energ´ıa eo´lica en
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general. A partir de distintos estudios se ha llegado a la conclusio´n de que la dina´mica de las redes
de energ´ıa no es un obsta´culo importante para incrementar la penetracio´n de la energ´ıa eo´lica,
siempre que sean tomadas las medidas adecuadas tanto en el disen˜o de los aerogeneradores como
en la operacio´n y la tecnolog´ıa de la red [2][6][54][55].
La investigacio´n y desarrollo deben continuar a fin de mejorar los conocimientos acerca de la
interaccio´n dina´mica del sistema ele´ctrico con las centrales eo´licas. Tambie´n el trabajo de inves-
tigacio´n es necesario para mejorar los modelos dina´micos para los ma´s recientes tipos de turbina
eo´licas y para granjas enteras. Tales esfuerzos de modelado se tornan cada vez ma´s importantes
porque algunos TSO han empezado a exigir de los fabricantes de aerogeneradores a que presenten
un modelo de simulacio´n dina´mico de la granja antes de conceder permisos de conexio´n [6].
2.4.2. Respecto de incrementar la infraestructura de la red
La infraestructura de todas las redes ele´ctricas necesitara´ de un redimensionamiento habida
cuenta de los incrementos en el consumo en cualquier pa´ıs del mundo. Esta actualizacio´n no solo
debe acontecer debido a requerimientos de la energ´ıa eo´lica. Se estima que ma´s de la mitad de la
demanda de electricidad en Europa entre 2001 y 2030 [6] sera´ abastecida a partir del gas por lo que
se debera´ asegurar tanto la transmisio´n como la distribucio´n a partir de la provisio´n de gas y del
recurso del agua para las centrales a gas e hidroele´ctricas durante las pro´ximas de´cadas.
As´ı, la necesidad de inversiones en infraestructura no esta´ surgiendo del aumento de la energ´ıa
eo´lica exclusivamente. Por consiguiente, aumentar el taman˜o de la red, reforzarla y aumentar la
reserva rotante beneficia a todos los usuarios y, adema´s, a los aprovechamientos eo´licos. As´ı como
la energ´ıa eo´lica no es, y no debe ser, la u´nica tecnolog´ıa que se beneficia de las mejoras en la
infraestructura del conjunto de la red y de la operacio´n del sistema, se necesitara´ un enfoque
integrado que, por supuesto, debe tener en cuenta los detalles concretos de la tecnolog´ıa de energ´ıa
eo´lica tanto como los detalles concretos de otras tecnolog´ıas.
El proceso de actualizacio´n de los sistemas ele´ctricos es muy complicado y requiere de medidas
que, a corto y a largo plazo, permitan una integracio´n ’suave’ de la energ´ıa eo´lica. Las medidas
de corto plazo incluyen la optimizacio´n de infraestructura existente. En el largo plazo, las grandes
redes debera´n acomodarse a grandes cantidades de energ´ıa eo´lica tanto de las granjas eo´licas marinas
como de las de tierra, utilizando a ambas de manera de suavizar los efectos de la variabilidad del
recurso a fin de extender su empleo y mejorar el funcionamiento de toda la red.
2.5. Conclusiones
A medida que la energ´ıa ele´ctrica es requerida para acompan˜ar el desarrollo de los pa´ıses,
aspectos referidos a la economı´a de los mismos y al cuidado del medio ambiente se ven fuertemente
comprometidos cuando la generacio´n de energ´ıa se realiza por medios convencionales.
Por lo anterior, la visio´n en cuanto a la solucio´n de los problemas energe´ticos ha cambiado
hacia las energ´ıas denominadas renovables, de las cuales la energ´ıa eo´lica es la que ma´s desarrollo
ha tenido.
As´ı, la penetracio´n eo´lica ha crecido considerablemente superando an˜o tras an˜o todas las predic-
ciones en cuanto a la cantidad de energ´ıa que por ese medio se puede generar.
Las principales ventajas de la energ´ıa eo´lica son: la fuente inagotable del recurso y la no de-
pendencia de los pa´ıses respecto de un recurso que les es propio.
Como las caracter´ısticas del recurso eo´lico son distintivas respecto de la generacio´n convencional
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su estudio y conexio´n a las modernas redes ele´ctricas debe realizarse desde un punto de vista propio
y particular del aprovechamiento.
Finalmente, existen grandes desaf´ıos respecto de la integracio´n de las granjas dentro de las
redes ele´ctricas modernas, tanto la legislacio´n y los requerimientos que deben cumplir las granjas
como la necesidad de mejorar la infraestructura de las redes ele´ctricas existentes. La tendencia
indica que lo ma´s beneficioso para quienes hacemos uso del servicio es una transicio´n suave hacia
la diversificacio´n de los elementos que aportan energ´ıa a las redes ele´ctricas actuales.
Cap´ıtulo 3
Calidad de potencia: generalidades.
Integracio´n de la energ´ıa eo´lica a las
redes ele´ctricas.
Resumen
En este cap´ıtulo se introducen aspectos referidos a la calidad de potencia
en los sistemas ele´ctricos. En este sentido se presenta la manera en que las
granjas eo´licas se integran y afectan a los sistemas de potencia. Por u´ltimo se
presentan diversos requisitos que, en la actualidad, se solicitan a las granjas
eo´licas.
3.1. Introduccio´n
Un sistema de potencia ele´ctrico se compone de tres partes: la generacio´n de potencia, la
transmisio´n y la distribucio´n, Figura 3.1. La potencia ele´ctrica es generada en una planta, que
podra´ estar ubicada geogra´ficamente muy distante a los consumos. La tensio´n de generacio´n se
eleva por el transformador T1 para ser transmitida por la l´ınea de transmisio´n hacia los consumos.
Luego, el transformador T2 reduce la tensio´n a un valor intermedio de manera de transmitir la
potencia ele´ctrica por las denominadas l´ıneas de subtransmisio´n que alimentan a la mayor´ıa de los
consumos industriales. Los sistemas de distribucio´n, que esta´n disen˜ados para funcionar a menores
tensiones, alimentan a cargas comerciales y residenciales. Mientras que los consumos dome´sticos
corresponden a cargas monofa´sicas, las cargas industriales y los consumos comerciales corresponden
a cargas trifa´sicas.
En lo que sigue, se presentan, en primer lugar, el concepto de calidad de potencia y, luego, la
integracio´n de las granjas eo´licas a la red ele´ctrica junto con algunos requerimientos referidos a la
conexio´n en las redes ele´ctricas modernas.
3.2. Calidad de Potencia
Hasta hace algunos an˜os la principal preocupacio´n de los consumidores de potencia era la
confiabilidad del servicio, definida como la continuidad del mismo. En la actualidad, mientras
la generacio´n de potencia es confiable, la distribucio´n no siempre lo es dado que las l´ıneas de
transmisio´n se encuentran expuestas a las fuerzas de la naturaleza.
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Figura 3.1: Sistema de potencia t´ıpico.
Otro elemento de fundamental importancia lo constituye la calidad del servicio. Entre las situa-
ciones que comprometen dicha calidad, se encuentra la conexio´n de grandes cargas inductivas, que
pueden producir importantes cambios de tensio´n, afectando a otras cargas sensibles a estas varia-
ciones.
Impacto sobre los usuarios
La calidad de potencia es el te´rmino empleado para describir cua´n cerca a los valores nominales
se encuentra la potencia ele´ctrica entregada, de manera de operar correctamente los equipamientos
conectados a la red. Una calidad de potencia perfecta significa que la tensio´n es sinusoidal, de
amplitud y frecuencia constantes.
El Cuadro 3.1 presenta los indicadores ma´s comunes asociados a los problemas de calidad de
potencia [32].
Cuadro 3.1: Problemas de calidad de potencia
Tipos Descripcio´n Caracterizacio´n
Transitorios Impulsivos Valor pico, duracio´n, tiempo de crecimiento
Oscilatorios componentes de frecuencia
Variaciones Ca´ıdas Magnitud, duracio´n
de tensio´n Aumento Magnitud, duracio´n
corta duracio´n Interrupcio´n Duracio´n
Variaciones Ca´ıdas Magnitud, duracio´n
de tensio´n Aumento Magnitud, duracio´n
larga duracio´n Interrupciones sostenidas Duracio´n
Desbalance Componentes
de tensio´n sime´tricas
Distorsio´n Armo´nicas Espectro
de la forma Transitorios perio´dicos Espectro
de onda Offset de continua V, A
Flicker frecuencia de ocurrencia
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Los transitorios impulsivos pueden dar lugar a oscilaciones del sistema mientras que los oscila-
torios pueden llevar al aumento de la tensio´n con el consecuente dan˜o de las aislaciones. Por otra
parte, las variaciones de tensio´n de corta duracio´n producen distintos efectos en los consumidores,
las ca´ıdas pueden producir pe´rdidas de produccio´n en los procesos por la parada de motores o la
detencio´n de microprocesadores. Para prevenir lo u´ltimo se emplean las fuentes de alimentacio´n
ininterrumplibles las cuales, a su vez, producen armo´nicos. Los aumentos de tensio´n pueden causar
stress en el equipamiento hogaren˜o y en el industrial disminuyendo su vida u´til. Las interrupciones
causan fuertes pe´rdidas al afectar a los sistemas de produccio´n y de procesamiento de datos.
El impacto en los consumidores de las variaciones de tensio´n de larga duracio´n es mayor que
aquellas de corta duracio´n. Los desbalances de tensio´n producen el aumento en la temperatura en
motores y pueden causar la salida de servicio. Las armo´nicas, cortes y offset de continua producen
distorsiones en la forma de la onda. Las armo´nicas pueden ser mu´ltiplos enteros de la fundamental,
subarmo´nicas o inter armo´nicas causando pe´rdidas innecesarias en las redes de distribucio´n que
dan lugar a calentamiento en transformadores e interferencia electromagne´tica. Por otra parte,
los offsets de continua pueden causar la saturacio´n de los nu´cleos de los transformadores. Los
transitorios perio´dicos de tensio´n producen fuertes modificaciones en la onda de la tensio´n lo que
da lugar al deterioro de los componentes capacitivos de la red.
Por u´ltimo, el flicker puede ser causado por la´mparas de descarga, hornos de arco, arranque de
grandes motores, etc. El flicker se caracteriza por frecuentes variaciones de tensio´n que producen el
parpadeo de las luces incandescentes a una frecuencia que es percibida por el ojo humano. Adema´s
de reducir la vida u´til de los equipamientos, puede deteriorar la salud de las personas al causar
dolores de cabeza y migran˜as.
Los esta´ndares de calidad de potencia, que indican la manera de medir las mencionadas varia-
ciones de la tensio´n, se basan en las propuestas del IEEE y la Comisio´n Electrote´cnica Internacional
(IEC). Algunos de estos esta´ndares se listan en el Cuadro 3.2 [32].
Cuadro 3.2: Algunos esta´ndares referidos a calidad de potencia
Feno´meno Esta´ndard
Clasificacio´n IEC 61000-2-5:1995, IEC 61000-2-1:1990, IEEE 1159:1995
Transitorios IEC 61000-2-1:1990, IEEE c62.41:1991,
IEEE 1159:1995, IEC 816:1984
Variaciones corta duracio´n IEC 61000-2-1:1990, IEEE 1159:1995
Armo´nicas IEC 61000-2-1:1990, IEEE 519:1992, IEC 61000-4-7:1991
Flicker IEC 61000-4-15:1997
Tradicionalmente, la estabilizacio´n y control del sistema ele´ctrico ha corrido por cuenta, u´nica-
mente, de las grandes centrales convencionales. Sin embargo, a medida que la generacio´n eo´lica va
cubriendo ma´s espacios, torna ma´s complejos los aspectos referidos a la calidad del servicio y a la
estabilidad del sistema. Luego, la tendencia actual es que todas las centrales generadoras incluyendo
las eo´licas deben tomar parte en las tareas de estabilizacio´n y control del sistema ele´ctrico asegu-
rando, al mismo tiempo, ciertos para´metros de calidad del servicio. As´ı, para la efectiva integracio´n
de la energ´ıa eo´lica se tienen ciertos requisitos para mantener la calidad te´cnica y el balance del
sistema ele´ctrico.
Un ana´lisis y comparacio´n entre calidades de potencia de elementos unitarios versus granjas
eo´licas puede observarse en [60]. La Norma IEC 61400-21 [42] indica la manera en que se deben
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medir los para´metros relacionados as´ı como la forma de determinar la calidad de la potencia de
un aerogenerador. El ana´lisis con los me´todos de la mencionada norma incluye los siguientes pasos
[1][15]:
Ana´lisis de flujo de carga. Determinar si las variaciones de tensio´n se mantienen dentro de los
l´ımites aceptables;
mediciones de flicker ma´ximo y comparacio´n con los l´ımites aplicables;
determinacio´n de las ca´ıdas de tensio´n posibles atribuibles a la puesta en marcha de los
aerogeneradores;
ca´lculo de las armo´nicas ma´ximas y comparacio´n con los l´ımites aplicables.
3.3. Integracio´n de las granjas a los sistemas ele´ctricos
Si una importante cantidad de energ´ıa eo´lica se agrega a la generacio´n convencional, el impacto,
como el de cualquier fuente de energ´ıa con penetracio´n importante, se extiende a las escalas de
tiempo relevantes del sistema, esto es: segundos, minutos, horas y d´ıas. El impacto se advierte,
principalmente, en la necesidad de contar con una mayor reserva de potencia disponible.
En las redes ele´ctricas, el balance entre la potencia generada y el consumo debe ser equilibra-
do constantemente. La variable que indica un desbalance entre las mencionadas potencias es la
frecuencia del sistema porque si la generacio´n excede al consumo, la frecuencia aumenta y si el
consumo excede a la generacio´n, la frecuencia cae. Los sistemas convencionales hacen frente a las
variaciones de la frecuencia de la red con las denominadas ’reservas del sistema ele´ctrico’. Estas
reservas se clasifican en primarias o principales, secundarias y terciarias. Las primarias correspon-
den al per´ıodo de tiempo comprendido entre los segundos a minutos luego de la alteracio´n de la
frecuencia de la red, mientras que las secundarias actu´an en el rango de los minutos a las horas
y las terciarias corresponden al rango de las horas [6] (Figura 3.2). Las primarias son de cara´cter
frecuencia
tiempo
segundos minutos horas
reserva
1º
reserva
2º
reserva
3º
fn
Figura 3.2: Intervencio´n de las reservas en el control de la frecuencia de la red.
instanta´neo, mientras que las secundarias se denominan ra´pidas y las terciarias de largo te´rmino.
Dado que las perturbaciones a la red no pueden ser predichas, los controles de las reservas
primarias y secundarias funcionan constantemente para mantener la frecuencia del sistema en el
entorno de su valor nominal.
Las reservas de largo te´rmino actu´an en respuesta al cambio de carga referido a las modifica-
ciones de la demanda en el largo plazo. Por ejemplo, sabido es que durante la man˜ana el aumento en
la carga ocurre a las 7: 00 hs y que existen otros aumentos al mediod´ıa y por la tarde. Despue´s que
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se alcanza el ma´ximo consumo de la tarde, la carga cae las pro´ximas horas llegando a un mı´nimo
por la noche. As´ı, el denominado ’despacho de carga’, que afecta a las reservas terciarias, se realiza
en respuesta a las tendencias de la demanda mientras que los controles primarios y secundarios
responden a desequilibrios inesperados.
Es importante destacar que algunos generadores requieren de varias horas para arrancar y,
en muchos casos, el proceso de apagado tambie´n es largo. Todo esto agrega complejidad a la
programacio´n y al manejo del sistema ele´ctrico por parte de los operadores de red.
3.3.1. Programacio´n y manejo del sistema ele´ctrico
Como se ha mencionado, la generacio´n convencional esta´ programada para responder a las
variaciones de la demanda. Ante cualquier desviacio´n imprevista, las reservas principales y secun-
darias son operadas para mantener a la frecuencia del sistema en el entorno de su valor nominal.
As´ı, las caracter´ısticas variables del recurso eo´lico pueden influenciar el comportamiento y el manejo
de la red ele´ctrica.
Impacto de las granjas eo´licas en las reservas primaria y secundaria
Los cambios en la energ´ıa eo´lica son relevantes en la escala de tiempos que corresponde a la
reserva secundaria [11][28][96]. Dado que en el intervalo de tiempo de los segundos a minutos las
variaciones en la generacio´n de energ´ıa eo´lica ocurren aleatoriamente, de la misma manera que las
variaciones de carga, el desbalance entre la generacio´n y el consumo es pequen˜o. Se debe notar que
la cantidad de la reserva principal asignada en las redes de energ´ıa es dominada por el concepto de
hacer frente a los apagones de plantas de generacio´n grandes, por lo tanto la cantidad de energ´ıa
en la reserva principal deber´ıa ser suficiente para hacer frente a estas diferencias ra´pidas por el
incremento de la penetracio´n eo´lica. Por otra parte, a medida que la penetracio´n eo´lica aumenta,
tal como se presenta en este trabajo de tesis, se tienen estrategias de control que limitan o regulan
la generacio´n de potencia del recurso eo´lico pero que adema´s permiten contribuir a la estabilidad de
la red ele´ctrica al disponer de potencia activa en el rango de tiempos que corresponde a las reservas
primarias. Luego, el desarrollo de la energ´ıa eo´lica no impone requerimientos adicionales sobre la
cantidad de reserva principal necesitada.
Impacto de las granjas eo´licas en las reservas secundarias y terciarias
A los efectos de evaluar el impacto de la energ´ıa eo´lica en las reservas secundarias y terciarias, es
relevante considerar la variabilidad de la energ´ıa eo´lica en la escala de tiempo desde los minutos a las
horas. Sin embargo, au´n en casos extremos la potencia generada por las granjas eo´licas distribuidas
no cambia en ma´s del 10% de la capacidad instalada por hora en las a´reas ma´s grandes en los
pa´ıses no´rdicos o ± 25% de la capacidad instalada en a´reas ma´s pequen˜as [6].
En estos casos, el uso de las reservas debe considerar, como se ha mencionado, todas las difer-
encias no predichas que afecten el desequilibrio del sistema ele´ctrico. Siendo que so´lo una parte
de la produccio´n de energ´ıa eo´lica puede ser tenida en cuenta al programar las otras unidades de
generacio´n, se deben agregar los desequilibrios de produccio´n eo´lica a todas las otras desviaciones
del sistema para determinar el desequilibrio total y las reservas necesarias para mantener el normal
funcionamiento del sistema ele´ctrico.
Si la energ´ıa producida por una granja eo´lica pudiera ser pronosticada con exactitud con uno o
dos d´ıas de anticipacio´n, ayudar´ıa a establecer el programa de operacio´n de las unidades a ser com-
prometidas. A falta de este prono´stico, la decisio´n respecto de la programacio´n posee incertidumbre.
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El resultado podr´ıa ser el de comprometer a una unidad de generacio´n cuando no sea necesario o,
no comprometerla cuando s´ı lo sea. Aqu´ı la mezcla de los tipos de generacio´n de la red determina
cua´nta produccio´n eo´lica es posible introducir sin distorsionar la frecuencia del sistema. En efecto,
cuanto ma´s flexibles son las unidades convencionales respecto de su capacidad de respuesta frente
a cambios en la consignas de generacio´n, mayores son las posibilidades de tomar decisiones en la
programacio´n en tiempo real, de forma de asegurar una provisio´n confiable de electricidad.
Empleo del prono´stico del tiempo
Pronosticar el clima en el corto plazo es u´til para todos los productores de energ´ıa eo´lica. Esto,
tambie´n se torna cada vez ma´s importante para los operadores del sistema cuando la penetracio´n
de energ´ıa eo´lica aumenta.
En algunas regiones europeas con un alto nivel de penetracio´n (regiones en Espan˜a, Alemania
y Dinamarca) los operadores emplean prono´sticos en forma regular a los efectos de programar las
operaciones de las plantas convencionales, pero tambie´n para propo´sitos comerciales porque los
precios del total de la energ´ıa generada caen cuando se maximiza el empleo del viento, que tiene
costo nulo de combustible.
3.4. Requerimientos de conexio´n de las granjas
Los operadores de redes desarrollan continuamente reglas para conectar generadores a las redes
de distribucio´n y transmisio´n denominadas Co´digos de Conexio´n. Estos requisitos espec´ıficos esta´n
siendo complementados para la conexio´n de granjas eo´licas teniendo en cuenta que el objetivo es
asegurar que las granjas no afecten adversamente la operacio´n de la red de energ´ıa. Esto u´ltimo en
relacio´n a la seguridad, la confiabilidad y la calidad de la potencia suministrada.
Es de notar que los requerimientos te´cnicos para la conexio´n de granjas eo´licas var´ıan consi-
derablemente de pa´ıs a pa´ıs. Estas diferencias radican en las distintas penetraciones eo´licas y en
los distintos grados de robustez de las redes ele´ctricas involucradas as´ı como en el desarrollo que
exhiben esos pa´ıses en la tecnolog´ıa de la generacio´n por medios eo´licos. Luego, muchos pa´ıses
desarrollados poseen Co´digos de Conexio´n muy elaborados que difieren claramente de las reglas
ma´s o menos especificadas en pa´ıses en los cuales las tecnolog´ıas usadas en este tipo de generacio´n
son relativamente nuevas. En definitiva, las reglas de interconexio´n para las granjas esta´n siendo
reformuladas en paralelo con el incremento de la penetracio´n y el desarrollo de tecnolog´ıa.
Adema´s de requerimientos para salvaguardar a los aerogeneradores de dan˜os provenientes de
defectos propios o de su instalacio´n y contra perturbaciones exteriores como [15]:
corrientes de cortocircuito entre fases y a tierra;
bajas tensiones por recuperacio´n de cortocircuitos;
incrementos de tensio´n por fallas trifa´sicas y monofa´sicas a tierra;
falta de fase;
recierre por falta de fase y otros impactos producto de operaciones anormales,
existen otros requisitos vinculados a distintos aspectos de la conexio´n de las granjas eo´licas al
sistema ele´ctrico, tales como [1][8]:
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Control de potencia activa: aunque con diferentes objetivos, varios co´digos de red requieren
del control de potencia activa de las granjas.
Control de frecuencia: mantener la frecuencia del sistema dentro de l´ımites aceptables garan-
tiza la seguridad del servicio, se previene la sobrecarga del equipamiento y se satisfacen los
esta´ndares de calidad.
Rangos de frecuencia y de tensio´n: se requiere que las granjas eo´licas se mantengan en ope-
racio´n au´n cuando los valores de frecuencia y tensio´n se encuentren alejados de sus valores
nominales. En la Figura 3.3 se presenta un gra´fico en el que se indican los rangos de tensio´n,
en el eje de las ordenadas, y de la frecuencia, en las abscisas, en los que cada aerogenerador
debe permanecer conectado para Dinamarca [15] indica´ndose, adema´s, el per´ıodo durante el
cual la granja debe permanecer conectada en esa condicio´n.
Calidad de tensio´n (flicker, armo´nicas, cambios ra´pidos): diversos requerimientos segu´n los
distintos pa´ıses.
Transformadores tipo ’tap changing’: algunos co´digos los requieren en caso de necesitar el
cambio de la relacio´n de transformacio´n entre la granja eo´lica y la red.
Proteccio´n de las granjas eo´licas: considera perturbaciones en la red. Un sistema de pro-
teccio´n tipo rele´ debe actuar en presencia de corrientes de cortocircuito, ca´ıdas de tensio´n,
sobretensiones y durante y despue´s de una falla. Esto debe asegurar que la granja obedezca a
requisitos para la operacio´n de la red y la apoye durante y despue´s de una falla, por ejemplo
debe permanecer conectada durante fuertes fallas de tensio´n (conocidas como FRT: fault ride
through o huecos de tensio´n).
Modelado y verificacio´n de una granja eo´lica: algunos co´digos requieren los modelos de las
granjas eo´licas a los efectos de permitir al operador investigar por simulaciones la interac-
cio´n entre la granja y el sistema de potencia. Adema´s, se puede requerir de la instalacio´n y
monitoreo de diversas variables para verificar el comportamiento real durante fallas y para
verificar el modelo.
Comunicaciones y control externo.
Comunicaciones: a diferencia de los requisitos anteriores, los cuales son diferentes para dis-
tintos operadores, todos los requerimientos establecen que el operador de la granja debe
proporcionar varios para´metros importantes a los efectos de permitir la operacio´n correcta de
la red de energ´ıa (t´ıpicamente la tensio´n, las potencias activa y reactiva, el estado operativo,
la velocidad y direccio´n del viento, etc.).
Control externo: debe ser posible conectar y desconectar los aerogeneradores exteriormente
(solamente Dinamarca y Alemania).
3.4.1. Control de potencia activa y frecuencia
Como se ha mencionado, algunos requerimientos establecen la participacio´n de las granjas
eo´licas en el control primario y secundario, con capacidad de respuesta ante cambios en la frecuencia
y la limitacio´n de las velocidades de cambio de la potencia activa generada. Estos requerimientos
incluyen [37]:
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Figura 3.3: Dinamarca: correspondencia entre tiempos y rangos de tensiones
y frecuencias en las cuales las granjas deben permanecer conectadas [15].
1. Control balanceado: la produccio´n de la granja es ajustada en pasos o niveles constantes.
2. Control delta: la granja opera con una reserva constante de potencia activa respecto de la
ma´xima potencia instanta´nea disponible de manera de disponer de esa reserva para actuar
cuando se modifique la frecuencia en el punto de conexio´n comu´n (PCC). No se conocen
aplicaciones actuales de este tipo de control el cual es similar al propuesto en este trabajo de
tesis como control proporcional de frecuencia [18].
3. Limitacio´n de gradiente: se limita la velocidad con que la potencia activa de la granja puede ser
cambiada de manera de no perturbar (desbalanceando) el equilibrio de potencias con el resto
de la red. As´ı, se buscan limitar los cambios de frecuencia asociados a variaciones extremas
causadas por cortes o arranques de toda una central eo´lica. A medida que la penetracio´n
eo´lica aumente es lo´gico suponer que los requerimientos se tornara´n ma´s estrictos. Algunos
l´ımites son [6]:
Rampas positivas:
10% de la potencia nominal en Alemania;
1 a 10 MW (dependiendo del taman˜o de la granja) por minuto en Escocia;
1 a 30 MW por minuto en Irlanda.
Rampas negativas:
No especificado en Alemania;
3.3% por minuto de la potencia de salida en Escocia;
No especificado en Irlanda.
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4. Respuesta a cambios de frecuencia: es la capacidad de las granjas de variar la potencia activa
generada frente a cambios en la frecuencia. En la actualidad, este requerimiento es solicitado
por el operador de red de Gran Bretan˜a [6][41] pero no es de extran˜ar que, a futuro, otros lo
adopten especialmente para situaciones de baja demanda con altas penetraciones del recurso
eo´lico, la cual es una situacio´n en la que unas pocas unidades convencionales te´rmicas proveen
control de frecuencia. Es de caracter´ısticas similares al propuesto en este trabajo de tesis con
el nombre de control derivativo de la frecuencia [21].
3.4.2. Rango de frecuencias de funcionamiento
Cualquier desviacio´n de la potencia generada o consumida respecto de las previsiones, corre
la frecuencia fuera de sus valores normales. Un incremento anormal en la frecuencia aumenta las
temperaturas de operacio´n de los generadores, disminuyendo la vida u´til de las aislaciones a la
vez que puede dan˜ar al equipamiento electro´nico. Antiguamente, los operadores de la red ele´ctrica
requer´ıan la desconexio´n de las granjas eo´licas en el caso de una ca´ıda de frecuencia, no obstante si
grandes cantidades de energ´ıa eo´lica se desconectan se puede afectar la habilidad del sistema para
recuperar su estado normal. A los efectos de asegurar la operacio´n del sistema y evitar problemas
durante la restauracio´n de la frecuencia, algunos operadores de red han considerado importante
que las granjas se mantengan conectadas y operativas en un amplio rango de frecuencias que se
indican en la Figura 3.4 [6].
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Figura 3.4: Rangos de frecuencia y tiempos en los que las
granjas deben permanecer conectadas (tomado de [6]).
3.4.3. Tensio´n de funcionamiento y control de potencia reactiva
Los requisitos ba´sicos implican que las granjas operen continuamente a potencia nominal bajo
rangos de tensio´n normales y permanezcan conectadas durante saltos de tensio´n.
Otros requisitos son [37]:
1. Control de potencia reactiva, la granja produce o absorbe una cantidad constante de potencia
reactiva. Cuando la generacio´n eo´lica desplaza generacio´n convencional, las granjas deben ser
capaces de proporcionar potencia reactiva, incluyendo variaciones dina´micas. En general, los
requisitos de los co´digos para la potencia reactiva se extienden desde los factores de potencia
0.925 en adelanto a los 0.85 en atraso.
24 CAPI´TULO 3. CALIDAD DE POTENCIA. INTEGRACIO´N DE LA ENERGI´A EO´LICA
2. Control automa´tico de tensio´n, se controla la tensio´n en el PCC. Se esta´ comenzando a
solicitar, en algunos casos, que las granjas controlen la tensio´n en el punto de la conexio´n a
un valor de referencia predeterminado, definido por el operador de la red de transmisio´n. En
este trabajo se propone un control proporcional de la potencia reactiva para cumplir con el
mencionado objetivo [19]. Tambie´n se demuestra que, el control de tensio´n en el punto de
conexio´n de la granja puede dar lugar a inconvenientes con los controladores de tensio´n de
los generadores sincro´nicos [22].
Comportamiento durante una falla: huecos de tensio´n
El FRT (fault ride through), que indica la capacidad de las granjas de permanecer conectadas
a la red durante fuertes disminuciones de la tensio´n en el punto de conexio´n, es de particular
importancia para los operadores de red.
Debido a que ciertos tipos de falla son inevitables a causa de factores atmosfe´ricos, se producen
fuertes ca´ıdas de tensio´n en amplias a´reas de la red ele´ctrica. En los grandes generadores sincro´nicos
convencionales la desconexio´n ocurre u´nicamente si ocurre una falla permanente en el a´rea de directa
influencia del generador mientras que otros generadores en circuitos adyacentes deben permanecer
conectados. El comportamiento de las granjas eo´licas debe ser similar al expuesto para los gene-
radores sincro´nicos ya que si una cantidad importante de energ´ıa proveniente del recurso eo´lico se
desconecta, a consecuencia de una fuerte ca´ıda de tensio´n, oficiar´ıa como efecto multiplicador de la
falla inicial y no como elemento reparador de la misma.
En la Figura 3.5 se muestra una curva t´ıpica de FRT en la que se indican los rangos de tensio´n
en los que cada aerogenerador debe permanecer conectado, los tiempos y los valores de tensio´n
corresponden a Alemania [59].
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Figura 3.5: Curva t´ıpica de FRT en la que se indican los rangos de tensio´n de conexio´n.
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3.5. Redes de´biles
El te´rmino ’red de´bil’ es empleado en las redes ele´ctricas actuales sin una definicio´n rigurosa y
en oposicio´n al concepto de ’red fuerte’. El u´ltimo refleja que las variables tensio´n y frecuencia se
mantienen constantes e independientes tanto de los cambios de las cargas como de las modificaciones
estructurales (salida de funcionamiento) de partes del sistema.
En el contexto anterior, la definicio´n de las redes de´biles se establece a partir de considerar a
aquellas redes en las cuales se toleran variaciones tanto de la tensio´n como de la frecuencia mayores
que las que se tienen en cuenta para el resto de las redes. Es necesario remarcar que existen redes
que pueden ser fuertes en frecuencia pero de´biles en tensio´n y viceversa.
Como las redes de´biles se encuentran en lugares alejados de los centros de generacio´n las
impedancias de las redes de transmisio´n no son despreciables. De esta manera, el valor de la tensio´n
en la red de´bil cae si el consumo aumenta lo que limita fuertemente el desarrollo industrial de la
regio´n.
Es de notar que la generacio´n eo´lica potencia las limitaciones de la tensio´n y a la constancia
de la frecuencia indicados para las redes de´biles. En efecto, tanto el consumo de potencia reactiva
de los aerogeneradores asincro´nicos como las variaciones de la potencia activa generada perturban
al sistema ele´ctrico. En el primero de los casos, el consumo de potencia reactiva afecta al perfil de
la tensio´n mientras que, para el segundo caso, las variaciones de la potencia activa generada, que
son proporcionales a los cambios en la velocidad del viento, perturban a la frecuencia de la red.
Por otra parte, la posibilidad de exportar el excedente de energ´ıa provisto desde las granjas
eo´licas hacia los grandes centros poblados tambie´n se ve limitada por la impedancia de la l´ınea
de transmisio´n en las redes de´biles. En este caso tambie´n la red de´bil restringe la capacidad de
crecimiento de la regio´n.
3.6. Conclusiones
Se presento´ un resumen de los aspectos referidos a la calidad de potencia de los sistemas
ele´ctricos.
Se introdujo el impacto de las granjas eo´licas en los sistemas de generacio´n convencionales
al determinar las necesidades en las reservas del sistema de potencia a los efectos de asegurar la
confiabilidad del servicio. As´ı, se evaluo´ la manera en la que el recurso renovable puede afectar las
reservas primarias, secundarias y terciarias del sistema ele´ctrico.
Se presento´ un resumen de los aspectos salientes referidos a los requerimientos para la conexio´n
de las granjas eo´licas para distintos pa´ıses y que esta´n referidos a la frecuencia, la tensio´n y las
potencias activa y reactiva.
Se introdujo la idea de red de´bil y co´mo las granjas eo´licas pueden potenciar los problemas que
se reflejan en la frecuencia y la tensio´n de dichas redes.
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Cap´ıtulo 4
Viento y Aerogeneradores. Granjas
Eo´licas
Resumen
En este cap´ıtulo se presentan, a) las caracter´ısticas del recurso eo´lico y co´mo
las turbinas eo´licas extraen la potencia del viento, b) las estrategias de fun-
cionamiento de las turbinas, los rangos de operacio´n segu´n las velocidades del
viento y la manera en que regulan la velocidad de giro, c) los tipos de aero-
generadores y co´mo cada uno de ellos puede cumplir con los requerimientos
de conexio´n a la red, d) las granjas eo´licas y la implementacio´n de un Control
Supervisor que determina las potencias que cada aerogenerador debe entregar
y que considera a la granja como una central ele´ctrica equivalente al resto de
las centrales convencionales de la red y e) el modelo equivalente de la parte
meca´nica de las granjas empleado en esta tesis.
4.1. Naturaleza del viento
Debido a que la energ´ıa recibida desde el sol por unidad de superficie depende de la latitud,
se producen diferencias de temperaturas que dan lugar a gradientes de presio´n, los que junto a las
fuerzas centr´ıpetas y de Coriolis asociadas a la rotacio´n de la tierra, inducen movimientos en las
masas de aire (vientos macro-meteorolo´gicos o globales) [28]. En las zonas ecuatoriales las masas de
aire son calentadas ma´s que en el resto del planeta por lo que ascienden y posteriormente se dirigen
a zonas de menor temperatura. Alrededor de los 30o de latitud, la fuerza de Coriolis evita que los
vientos se desplacen a latitudes mayores, en consecuencia, las masas de aire descienden debido a
que existe una zona de altas presiones, para luego ser atra´ıdas por las bajas presiones del ecuador
consecuencia del ascenso del aire en aquellas latitudes. Este tipo de viento existe a partir de una
altura de 1 km. [28].
En las regiones bajas de la atmo´sfera (hasta alrededor de los 100 m), existen los denominados
vientos de superficie. El movimiento del aire a estas alturas es retardado por la rugosidad y los
obsta´culos del terreno.
En general se puede decir que, aunque los vientos globales son importantes en la determinacio´n
del viento dominante de un a´rea, las condiciones clima´ticas locales pueden definir las direcciones de
27
28 CAPI´TULO 4. VIENTO Y AEROGENERADORES. GRANJAS EO´LICAS
viento ma´s comunes (vientos locales). Dentro de los vientos locales, encontramos la brisa marina y
el viento de montan˜a. Las turbulencias, que son de naturaleza meca´nica y/o te´rmica, dan lugar a
ra´pidas fluctuaciones en la velocidad del viento denominadas ra´fagas [28].
4.1.1. Caracter´ısticas ba´sicas del viento
El perfil del viento presenta una variacio´n (aumento) con la altura, producto de la influencia de
la rugosidad de la superficie terrestre, influencia que se anula a los 2000 metros. Sin embargo, para
el estudio y aplicaciones de tipo eo´licas, el l´ımite de altura ronda los 200 metros. Existen diversas
funciones de tipo exponencial que modelan la variacio´n de la velocidad media del viento con la
altura, en las cuales, a trave´s de distintos factores, se toman en cuenta las caracter´ısticas del suelo
y el rango de alturas a ser cubierto [52][96].
La mayor parte de los problemas de las estructuras que emplean el recurso eo´lico, esta´n rela-
cionados con las cargas producidas en severas condiciones de viento. En estas condiciones, en las
capas inferiores de la atmo´sfera, la friccio´n de la masas de aire con las superficies causa gradien-
tes te´rmicos que dan lugar a procesos de conveccio´n. Estos procesos son destruidos en las capas
superiores por la neutralidad y estabilidad del resto de la atmo´sfera. Registros anemome´tricos en
condiciones de fuerte variabilidad del recurso eo´lico, permiten establecer las principales caracter´ısti-
cas del flujo de aire en las regiones cercanas al suelo, pudiendo resumirse en [11][28]:
La velocidad del viento se incrementa con la altura.
Existen variaciones en la velocidad del viento, denominadas turbulencias.
El espectro de las turbulencias abarca el rango de las altas frecuencias.
La turbulencia a diferentes alturas esta´ correlacionada. Dicha correlacio´n se torna ma´s intensa
a medida que la diferencia de alturas y la frecuencia disminuyen.
Espectro de Van der Hoven
Como resultado de las componentes macro y micrometeorolo´gicas, el viento posee un contenido
de frecuencias extremadamente amplio como muestra el espectro de Van der Hoven (Figura 4.1).
En dicho espectro, Φ es la densidad espectral de potencia del viento y f la frecuencia. La potencia
del viento queda determinada por el a´rea bajo la curva.
Se observan las siguientes caracter´ısticas:
Las zonas de baja frecuencia (el per´ıodo puede ser de unos cuatro d´ıas) poseen un pico de
energ´ıa debido a la componente macrometeorolo´gica del viento.
Las zonas de alta frecuencia (con per´ıodos del orden del minuto) poseen otro ma´ximo debido
a las componentes micrometeorolo´gicas del viento (las turbulencias).
Si bien el espectro puede cambiar de un lugar a otro, se ha encontrado que dicha distribucio´n
se repite. El ana´lisis precedente permite elegir un valor de tiempo adecuado para promediar la
velocidad del viento que no este´ influenciado por alguna de las zonas mencionadas. E´ste suele
tomarse, en general, entre 10 minutos y 2 horas.
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Figura 4.1: Espectro de Van der Hoven.
Influencia del terreno sobre el recurso eo´lico
El terreno juega un papel preponderante en la determinacio´n del lugar con mejores carac-
ter´ısticas de viento, es decir, del lugar adecuado para un emprendimiento eo´lico. Los distintos
obsta´culos (a´rboles y edificios por ejemplo) pueden producir turbulencias dando origen a pe´rdidas
en la potencia disponible en el viento.
Las turbinas eo´licas generalmente son ubicadas en los topes de las colinas, esto se debe a que
el viento se comprime en la parte inferior de la colina, asciende por ella e incrementa su velocidad
alcanzando el valor ma´ximo en el extremo superior [48][52]. Tambie´n son adecuadas las regiones
abiertas como las costas marinas o en el mar, en los denominados emprendimientos fuera de costa.
En algunos casos se aprovecha el efecto tu´nel, t´ıpicamente producido entre laderas de forma-
ciones rocosas enfrentadas, el cual se debe a la compresio´n del aire por la presencia de dos obsta´culos
que permiten la circulacio´n del aire entre ellos. En consecuencia, se establece un aumento en la ve-
locidad de la masa de aire [4].
4.1.2. Distribucio´n estad´ıstica de la velocidad del viento
La variacio´n del viento en un emplazamiento t´ıpico suele describirse por medio de una distribu-
cio´n estad´ıstica, conocida como distribucio´n de Weibull:
prd(v) =
(
k
C
)( v
C
)k−1
exp
[
− v
C
]
, (4.1)
siendo prd(v) la funcio´n densidad de probabilidad de la distribucio´n de Weibull, v es la velocidad
del viento, k es el para´metro de forma y C es el para´metro de escala.
La distribucio´n estad´ıstica de las velocidades del viento var´ıa de un lugar a otro, dependiendo
de las condiciones clima´ticas locales, del paisaje y de su superficie. Por lo tanto, la Distribucio´n
de Weibull puede variar tanto en la forma como en el valor medio. Si el para´metro de forma es
exactamente 2, como el presentado en la Figura 4.2, la distribucio´n es conocida como distribucio´n
de Rayleigh. Los fabricantes de aerogeneradores proporcionan gra´ficos de rendimiento para sus
ma´quinas basados en la distribucio´n de Rayleigh [4].
La mediana de la distribucio´n vm establece que la mitad del tiempo el viento soplara´ por
encima de ese valor y la otra mitad por debajo de ella. Sin embargo, la velocidad media del viento
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Figura 4.2: Distribucio´n de probabilidades de Weibull. prp: punto modal. vm: mediana.
es realmente el promedio de las observaciones de la velocidad del viento del emplazamiento, obtenido
como la suma de los productos en cada intervalo de la velocidad del viento por la probabilidad pr
de tener esa velocidad particular [4]. Como puede observarse, la distribucio´n de las velocidades
del viento es sesgada. Las velocidades de viento muy altas son poco probables, mientras que las
velocidades del viento del pico de probabilidad prp (el valor modal de la distribucio´n) son las ma´s
comunes [4].
4.2. Extraccio´n de la energ´ıa cine´tica del viento
Al acercarse una masa de aire a la turbina, se produce una disminucio´n de su velocidad y,
consecuentemente, un aumento de la presio´n en el frente de la turbina. Al atravesar el a´rea de
barrido de la palas, se produce una ca´ıda de la presio´n esta´tica de la masa de aire inmediatamente
despue´s de la turbina. Esta presio´n corriente abajo recupera su valor normal (la presio´n atmosfe´rica)
a costa de disminuir la velocidad de desplazamiento de la masa de aire. Finalmente, entre secciones
lo suficientemente alejadas delante y detra´s de la turbina, no existe cambio en la presio´n de la masa
de aire pero s´ı un cambio en su velocidad [11][28] (Figura 4.3, con v1 y v2 las velocidades de viento).
v
1
v
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1
Figura 4.3: Disminucio´n de la velocidad del viento al atravesar la turbina.
La teor´ıa de Betz considera a la turbina como un disco que, conforme a la explicacio´n precedente,
absorbe parte de la potencia disponible en el viento. Establece adema´s, que no puede transformarse
ma´s que el 59% de la potencia del viento (l´ımite de Betz) en potencia meca´nica en el eje de la turbina
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[4][11][28]. La teor´ıa es aplicable indistintamente a turbinas de eje vertical y de eje horizontal.
La variacio´n de la cantidad de movimiento y la aplicacio´n del teorema de Bernoulli, permiten
obtener la expresio´n de la potencia que se puede extraer del viento. La Figura 4.4, muestra co´mo
var´ıan el a´rea de la masa de aire, la velocidad y la presio´n al atravesar el disco actuador, siendo, V∞
la velocidad de la masa de aire corriente arriba del actuador, VD la velocidad en el disco actuador,
VW la velocidad corriente abajo y p es la presio´n en distintos puntos de la masa de aire.
Disco
actuador
+
-
v
vD
v
W
pD
pD
Figura 4.4: Presio´n, velocidad y a´rea del flujo de aire en el proceso de extraccio´n de energ´ıa.
Como el flujo de aire debe conservarse, la ecuacio´n de continuidad dice:
ρ ·A∞ · v∞ = ρD ·AD · vD = ρW ·AW · vW , (4.2)
donde ρ es la densidad del aire y A el a´rea de la masa de aire en las distintas secciones.
El cambio en la velocidad de la masa de aire debido al disco se puede representar por un
coeficiente a denominado factor de induccio´n axial del flujo. Consecuentemente, la velocidad en el
disco es:
vD = (1− a) · v∞. (4.3)
El cambio en la cantidad de movimiento que experimenta el aire depende del cambio de veloci-
dad corriente arriba y abajo del disco, y de la cantidad de masa por unidad de tiempo que pasa
por el mismo. As´ı, tenemos:
Cant. mov. = (v∞ − vW ) · ρ ·AD · (1− a) · v∞. (4.4)
La variacio´n en la cantidad de movimiento es producida por la ca´ıda de presio´n en las inmedia-
ciones del disco:
(p+D − p−D)AD = (v∞ − vW ) · ρ ·AD · (1− a) · v∞. (4.5)
Para obtener una expresio´n en funcio´n de la velocidad exclusivamente, se reemplaza la ca´ıda de
presiones empleando el Teorema de Bernoulli, el cual es, ba´sicamente, el principio de conservacio´n
de la energ´ıa para la circulacio´n de flu´ıdos [17][57].
1
2
ρv2 + p+ ρgz = cte, (4.6)
con z la altura geome´trica.
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Si se emplea dos veces el teorema, la primera entre una seccio´n corriente abajo suficientemente
alejada y otra seccio´n tambie´n corriente abajo pero inmediatamente antes del disco, y se hace lo
propio en el otro lado del disco, se tiene:
1
2
ρv2∞ + p∞ + ρgz∞ =
1
2
ρv2D + p
+
D + ρgzD, (4.7)
1
2
ρv2W + p∞ + ρgzW =
1
2
ρv2D + p
−
D + ρgzD, (4.8)
p+D − p−D =
1
2
ρ(v2∞ − v2W ). (4.9)
Reemplazando en (4.5) se puede despejar la relacio´n entre las velocidades corriente arriba y
abajo del disco:
1
2
(v2∞ − v2W ) = (v2∞ − v2W )(1− a)v∞ ⇒ (4.10)
vW = (1− 2a)v∞. (4.11)
Como la fuerza es el producto de la presio´n por el a´rea, a partir de aquella se puede calcular la
potencia, de (4.5) y de (4.10) se tiene:
F = (p+D − p−D)AD = 2ρADv2∞a(1− a)⇒ (4.12)
P = F · vD = 2ρADv3∞a(1− a)2. (4.13)
Se define el coeficiente de potencia Cp como:
Cp =
P
0,5ρADv3∞
⇒ (4.14)
Cp = 4a(1− a)2, (4.15)
Haciendo nula la derivada del coeficiente de potencia respecto de a, se puede encontrar que
el valor ma´ximo de conversio´n de potencia conocido como l´ımite de Betz. E´ste corresponde a
Cp = 0,593 cuando a = 0,33.
4.2.1. Cargas perjudiciales en las turbinas
Adema´s de los pares utilizables para dar lugar a la rotacio´n de la turbina y, por consiguiente, a
la generacio´n de energ´ıa, existen otras cargas aerodina´micas que producen esfuerzos perjudiciales.
Estos pueden disminuir la vida u´til de la turbina y degradar la calidad de la potencia generada.
Las cargas perjudiciales se pueden clasificar en [11][28]:
Cargas aerodina´micas: dentro de estas cargas existen algunas que son comunes tanto a las
turbinas de eje vertical como a las de eje horizontal, y otras que son propias de cada tipo.
Entre las comunes se encuentran la sombra de la torre y el gradiente de velocidades de viento
con la altura. Adema´s las turbinas de eje horizontal se ven sometidas a cargas debidas a
desalineamientos entre la direccio´n del viento y del eje de la turbina. Las de ejes verticales
esta´n sometidas a variaciones perio´dicas de las fuerzas normales y tangenciales sobre las palas.
Todas estas cargas son de tipo c´ıclico con una frecuencia fundamental asociada a la velocidad
de giro del rotor.
Cargas meca´nicas: las ma´s importantes son la gravedad, las cargas girosco´picas y, en las
turbinas de eje horizontal, las cargas debidas a la inclinacio´n de las palas que reducen el nivel
de las fuerzas de empuje sobre la estructura.
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4.2.2. Clasificacio´n de las turbinas
Existen numerosas formas de clasificar a las turbinas, algunas de las cuales se detallan seguida-
mente:
1. de acuerdo a la posicio´n del eje (vertical-horizontal),
2. de acuerdo al taman˜o,
3. de acuerdo a si esta´n o no conectadas a la red de energ´ıa,
4. de acuerdo a su orientacio´n (barlovento o a sotavento),
5. de acuerdo al tipo de generacio´n (sincro´nica o asincro´nica),
6. de acuerdo al tipo de soporte,
7. de acuerdo a la solidez de la turbina,
8. de acuerdo a la cantidad de palas,
9. de acuerdo a la forma de controlar la generacio´n.
Con respecto al punto 7), el coeficiente de solidez de la turbina γ, es la relacio´n entre el a´rea
de las palas y el a´rea por ellas barrida (el a´rea del disco actuador):
γ =
Nc
2pir
, (4.16)
siendo N la cantidad de palas y c el valor medio de la cuerda de las palas. Por ejemplo, los molinos
multipala tipo americano de fines del siglo XIX, tienen gran solidez, mientras que las turbinas
actuales poseen baja solidez. En un caso la potencia se obtiene por el elevado par (gran solidez)
y en el otro (baja solidez) por la elevada velocidad de giro. Las turbinas de elevada solidez, en la
pra´ctica, tienen un Cp ma´ximo menor.
Las turbinas de baja solidez son pra´cticamente las u´nicas empleadas con fines de generacio´n,
normalmente poseen dos o tres palas. Mientras que las de tres palas pueden obtener hasta un 5%
ma´s de energ´ıa, son ma´s este´ticas, menos ruidosas y tiene menores cargas c´ıclicas, las de dos palas
son ma´s baratas, ma´s livianas y de fa´cil instalacio´n [28].
4.3. Turbinas eo´licas. Modelo matema´tico
4.3.1. Fuerzas que actu´an sobre las turbinas. Potencia y par desarrollados
Con el objeto de obtener resultados pro´ximos al l´ımite de Betz se emplean turbinas con palas de
secciones transversales similares a las utilizadas en los perfiles alares. Dichos perfiles esta´n sometidos
a distintos tipos de cargas que se deben conocer para el disen˜o de la turbina. Entre ellas se pueden
mencionar las fuerzas de arrastre, sustentacio´n, empuje axial, etc.. La composicio´n de algunas
de estas fuerzas establece el par necesario para que la turbina gire, y de esta manera transmita
la potencia del viento al eje de la misma. La Figura 4.5, muestra las velocidades y las fuerzas
intervinientes en la extraccio´n de energ´ıa del viento. En dicha figura, la velocidad de viento efectiva
en el perfil alar es la composicio´n de la velocidad real del viento y la debida a la velocidad tangencial
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de la turbina. En la parte b) de la figura se indican las fuerzas de sustentacio´n L y la de arrastre
D. La fuerza de arrastre esta´ en la direccio´n de la velocidad de viento efectiva y en cuadratura con
e´sta se encuentra la fuerza de sustentacio´n. Se dice que el perfil entra en pe´rdida cuando, superado
un a´ngulo de ataque αmax, la fuerza de sustentacio´n decrece y aumenta significativamente la de
arrastre. El par de la turbina, se establece como consecuencia de la composicio´n de las fuerzas de
sustentacio´n y de arrastre en el plano de giro (multiplicado por el radio de la turbina). Cuando el
perfil entra en pe´rdida disminuye el par de la turbina y, por consiguiente, la extraccio´n de la energ´ıa
cine´tica del viento.
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Figura 4.5: Composicio´n de velocidades y de fuerzas en la turbina.
El para´metro que relaciona la velocidad tangencial en el extremo de las palas con la velocidad
del viento es conocido como la relacio´n de punta de pala λ
λ =
Ωr
v∞
, (4.17)
siendo Ω la velocidad de giro de la turbina, v∞1 la velocidad del viento en una seccio´n anterior
alejada del disco actuador y r el radio de la turbina. El coeficiente λ tiene relacio´n directa con el
factor de induccio´n de flujo a y de hecho las curvas del coeficiente de potencia se presentan, en
general, como una funcio´n de λ y no de a como en la expresio´n (4.15). Luego, la potencia que se
extrae del viento puede escribirse como:
P = kv3Cp(λ), (4.18)
con k = piρr
2
2 . Entonces el par desarrollado en el eje es:
T = kv3
Cp(λ)
Ω
. (4.19)
Tanto el par como la potencia son ma´ximos cuando lo es el coeficiente Cp(λ).
La Figura 4.6 muestra una aproximacio´n polino´mica del coeficiente de potencia en funcio´n de λ.
Se observa que para al valor ma´ximo del coeficiente de potencia Cpo, le corresponde un determinado
valor de la relacio´n de punta de pala λo.
Considerando que para cada velocidad de viento, la ma´xima potencia que se puede extraer
se produce a una dada velocidad de giro de la turbina, que corresponde a la relacio´n de punta
1En lo que sigue v∞ = v
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Figura 4.6: Coeficiente de potencia en funcio´n de la relacio´n de punta de pala.
de pala o´ptima λ = λo, se puede encontrar una expresio´n de la potencia ma´xima disponible, en
funcio´n de la velocidad de giro de la turbina. Efectivamente, si se reemplaza la velocidad del viento
correspondiente al λo:
v =
Ωr
λ0
, (4.20)
las expresiones de la potencia y del par resultan:
Po = k
(
r
λo
)3
CpoΩ3, (4.21)
To = k
(
r
λo
)3
CpoΩ2. (4.22)
Puede observarse que:
en las expresiones (4.21) y (4.22) no aparece expl´ıcitamente la velocidad del viento,
la potencia ma´xima es una funcio´n cu´bica de la velocidad de giro y, por lo tanto, el par
correspondiente sigue una dependencia cuadra´tica con ella.
La expresio´n (4.21), que es una consecuencia de la (4.20) y de la curva del coeficiente Cp,
muestra la conveniencia de operar al sistema en un re´gimen de velocidad variable si lo que se
pretende es extraer la ma´xima energ´ıa disponible en el viento. Las Figuras 4.7 y 4.8 muestran las
curvas de potencia (expresio´n (4.18)) y par de la turbina (expresio´n (4.19)), teniendo al viento como
para´metro, tambie´n se muestran las curvas que corresponden a las ecuaciones (4.21) y (4.22).
4.3.2. Curva de potencia ele´ctrica. Limitacio´n a velocidades de viento superiores
a la nominal
La capacidad de generacio´n de los modernos aerogeneradores, se expresa por medio de la ’curva
de potencia’, la cual es medida conforme a la Norma IEC 61400-12 [43], que presenta la potencia
ele´ctrica producida en funcio´n de la velocidad el viento, Figura 4.9. Esta curva presenta distintas
zonas en funcio´n de la velocidad del viento. A bajas velocidades de viento, la potencia que se extrae
corresponde a la dada por la expresio´n (4.21) menos las pe´rdidas en el generador. Esto u´ltimo
correspondiente a aerogeneradores de velocidad variable. Por otra parte, cuando la velocidad del
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Figura 4.7: L´ınea llena: potencia de la turbina en funcio´n de la velocidad de giro con el viento
como para´metro. L´ınea de trazos: curva de ma´xima potencia en funcio´n de la velocidad de giro.
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Figura 4.8: L´ınea llena: par de la turbina en funcio´n de la velocidad de giro con el viento como
para´metro. L´ınea de trazos: par correspondiente a λ = λ0 en funcio´n de la velocidad de giro.
viento supera la velocidad nominal de los aerogeneradores, los 13 m/s en la Figura 4.9, el l´ımite de
la turbina ’satura’ el crecimiento de la potencia que se extrae del viento y con ello la potencia del
aerogenerador a su valor nominal. Cuando la velocidad del viento alcanza el l´ımite de integridad
de la ma´quina (25 m/s en la figura), se produce la desconexio´n por tormenta.
Para asegurar la integridad de la turbina, se debe limitar su velocidad de giro. En algunas
turbinas eo´licas, las palas son disen˜adas con el propo´sito de hacer que Cp caiga dra´sticamente a
grandes velocidades de viento. Este me´todo de control del par aerodina´mico es conocido como ’stall
(o pe´rdida) aerodina´mico’. Sus principales desventajas son [11]:
comportamiento post pe´rdidas impredecible en cuanto a la constancia de la potencia aerodina´mi-
ca obtenida y
vibraciones con bajo amortiguamiento que causan fuerte stress y fatiga en las palas.
Las grandes turbinas eo´licas modernas emplean un me´todo ma´s sofisticado para controlar el par
aerodina´mico que tiene otros beneficios adema´s de prevenir la sobre velocidad de giro. En estas
turbinas, el coeficiente de potencia tambie´n puede ser cambiado ajustando el ”a´ngulo β”de las palas
medido entre la l´ınea de sustentacio´n nula y el plano del disco actuador (Figura 4.5). La Figura
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Figura 4.9: Curva de potencia t´ıpica de un aerogenerador [5].
4.10 muestra al coeficiente Cp como una funcio´n de λ con el a´ngulo β como para´metro [5][28].
As´ı, el cambio del a´ngulo de pala β permite que la captura de energ´ıa sea modificada de manera
de asegurar la proteccio´n de velocidad. Con grandes a´ngulos pueden obtenerse mayores pares de
arranque y tambie´n menores esfuerzos cuando se desea frenar la ma´quina si se los compara con los
obtenidos por las turbinas de velocidad fija [11]. El control por paso de pala ma´s efectivo permite
la disminucio´n continua de la potencia extra´ıda del viento sin que el perfil alar entre en pe´rdidas, lo
que da lugar a que las palas no vibren en demas´ıa y la potencia obtenida se ajuste a las predicciones
matema´ticas.
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Figura 4.10: Coeficiente de potencia Cp en funcio´n de la relacio´n de pun-
ta de pala λ y del a´ngulo β. L´ıneas de trazos: corresponden a a´ngulos
menores que cero; l´ıneas llenas: corresponden a a´ngulos mayores que cero.
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Modelo del control del a´ngulo de paso
El actuador del control de paso de pala es un servomecanismo no lineal que rota todas las
palas o parte de ellas [7][56][93]. La Figura 4.11, presenta el sistema de control de paso de pala
que es modelado con una dina´mica de primer orden con saturacio´n de amplitud y de rapidez de
crecimiento y cuyos valores caracter´ısticos oscilan en −2o < β < 30o y |β˙| < 10 o/s.
1/s1/t
1/t
b
d
Figura 4.11: Sistema de control de paso de pala.
4.3.3. Acoplamiento meca´nico. El modelo de la turbina eo´lica
Adema´s del accionamiento del paso de las palas, dependiendo del feno´meno a estudiar, pueden
requerirse modelos dina´micos de distinta complejidad que incluyan:
Las palas.
El eje de baja velocidad.
La caja multiplicadora.
El eje de alta velocidad.
Es usual el empleo de modelos de para´metros concentrados a los efectos de analizar el compor-
tamiento dina´mico de la turbina eo´lica, tal como se indica en [85] donde se presenta un modelo de
cinco masas que considera a las palas individualmente y que permite determinar, por separado, el
par entrante en cada una y las oscilaciones entre pala y eje, en [82] se considera un modelo de tres
masas que representa a las palas como un conjunto, en [16] se utiliza un modelo de dos masas y en
[45][77][79] se consideran modelos de una masa.
La complejidad del modelo esta´ vinculada al feno´meno que se desea estudiar. Si lo que se busca
es determinar los modos de oscilacio´n de la turbina, es suficiente con el modelo de dos masas que
representan al conjunto palas y rotor de la turbina por un lado y al generador junto con la caja
multiplicadora por el otro. Por otra parte, para el estudio y control de esfuerzos en las palas y/o
en el tren de transmisio´n son necesarios modelos de varias masas. Dado que el enfoque del presente
trabajo de tesis esta´ orientado a:
la manera en que las granjas eo´licas pueden contribuir a
la estabilidad de la red ele´ctrica de la que forman parte,
es suficiente considerar un modelo con un estado dominante (es decir, a cada conjunto meca´nico
de las turbinas eo´licas se lo considera como una u´nica masa sobre la que actu´an los pares debidos
al viento y al generador). Esta suposicio´n considera que:
las oscilaciones internas del conjunto han sido resueltas por medio de controles dedicados (los
que esta´n fuera del enfoque de esta tesis) [36][84] o´
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que la rigidez del eje es suficiente para considerar ese modelo [45].
La accio´n de control, en este trabajo, abarca a las potencias activa y reactiva que la ma´quina
ele´ctrica es capaz de producir, y dada la rapidez de respuesta [78], se tiene un comportamiento
altamente desacoplado de las partes ele´ctrica y meca´nica [88]. Luego, no es necesario incluir un
modelo con ma´s masas para el eje del generador si el objetivo esta´ centrado en el impacto sobre la
dina´mica de la red ele´ctrica [29][81].
Por otra parte, el objetivo del control de paso de las palas sera´ mantener constante la velocidad
de giro de la turbina por encima de la velocidad nominal de viento segu´n se indica en la Figura 4.9.
As´ı, en una primera aproximacio´n, a los efectos de regular las potencias ele´ctricas del aerogenerador,
puede considerarse que el control de paso tendra´ poca ingerencia sobre el valor de dichas potencias y
una influencia despreciable sobre la dina´mica ele´ctrica considerando el mencionado desacoplamiento.
Luego, el modelo meca´nico de las turbinas eo´licas considerado en este trabajo de tesis es:(
Jg +
Jt
N2
)
Ω˙r =
kv3
Cp(λ)
Ω
N
− Te, (4.23)
expresio´n que esta´ referida al eje del generador Ωr a trave´s de la relacio´n de transmisio´n de la caja
multiplicadora N , con Jt y Jg las inercias de la turbina y del generador y kV 3
Cp(λ)
Ω respectivamente,
y Te el par de la turbina segu´n (4.19) y el par ele´ctrico que presenta el generador en el eje ra´pido,
respectivamente.
4.4. Generadores ele´ctricos empleados. Configuraciones
Una manera de clasificar a los aerogeneradores es considerando la configuracio´n de conexio´n y
el tipo de ma´quina ele´ctrica empleada. As´ı, se clasifican en tipos A, B, C y D [5][6][35]:
Tipo A (Figura 4.12): esta configuracio´n emplea generadores asincro´nicos tipo jaula de ardilla
aplicados a turbinas eo´licas que regulan velocidad de giro por stall. El acople entre generador
y turbina es por medio de una caja multiplicadora que adapta las respectivas velocidades.
El generador se conecta a la red de manera directa poseyendo adema´s compensacio´n de
potencia reactiva por bancos de capacitores y algu´n tipo de arranque suave que actu´a en la
conexio´n - desconexio´n del aerogenerador. El rango de velocidades de giro de funcionamiento
del aerogenerador esta´ limitado por la caracter´ıstica par - velocidad del generador ele´ctrico y
puede ser del orden del 1% al 2% de la frecuencia de la red, por ello se los considera como
aerogeneradores de ’velocidad fija’.
Tipo B (Figura 4.13): emplea generadores asincro´nicos doblemente alimentados con equipamien-
to electro´nico para controlar resistencias del lado del rotor permitiendo que la velocidad cam-
bie del orden del ± 10% con los cambios de viento, reduciendo la carga meca´nica en el eje de
la turbina a expensas de perder energ´ıa. Suelen estar equipados con control de paso de pala
activo.
Tipo C (Figura 4.14): emplea generadores asincro´nicos doblemente alimentados, es el concepto
ma´s popular actualmente, combinando las ventajas de los sistemas previos con los avances en
equipo electro´nico. El rotor del generador esta´ conectado a la red a trave´s de convertidores
que controlan las corrientes del rotor y desacoplan la velocidad del rotor de la frecuencia de
red. El control electro´nico por rotor prove el manejo independiente de las potencias activas
y reactivas. El rango de velocidades de operacio´n cubre el 40% de la velocidad sincro´nica.
Esta´n equipados con control de paso de pala activo.
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Tipo D (Figura 4.15): se conocen varias configuraciones que corresponden al Tipo D, con
caja multiplicadora, con conexio´n directa (con el generador girando a bajas velocidades) y la
versio´n h´ıbrida (con caja multiplicadora con menores prestaciones y el generador girando a
velocidades medias). Respecto de las clases de generadores se tienen: generadores sincro´nicos
con electroimanes, con imanes permanentes y au´n con generadores tipo jaula de ardilla. En
los tipo D, el estator esta´ conectado a la red por medio de convertidores electro´nicos. Pueden
proveer un rango de velocidades de operacio´n ma´s amplio que los tipos C. Los aerogeneradores
tipo D han aparecido recientemente y, a futuro, competira´n seriamente con los tipo C respecto
de la cantidad de ma´quinas instaladas en el mundo.
viento
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red
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cajamultiplicadora
banco de
capacitores
arranque suave
Figura 4.12: Aerogenerador Tipo A, velocidad fija .
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Figura 4.13: Aerogenerador Tipo B, velocidad variable limitada.
Convertidor
bidireccional
viento
turbina
eólica
caja multiplicadora
red
eléctrica
Figura 4.14: Aerogenerador Tipo C, velocidad variable.
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Figura 4.15: Aerogenerador Tipo D, velocidad variable.
4.4.1. Capacidades de las distintas configuraciones frente a los requerimientos
de los co´digos de red
Conforme a los requerimientos de conexio´n de las granjas presentados en la Seccio´n §3.4, se
presentan las capacidades de cada configuracio´n para hacer frente a un dichos requerimientos.
Dado que, en el tiempo, el desarrollo de los aerogeneradores modernos ha evolucionado, junto con
los requerimientos de conexio´n, desde los Tipo A a los D, el cumplimiento de los co´digos de red
actuales depende del desarrollo tecnolo´gico de cada aerogenerador.
Rango de frecuencias de operacio´n
Los aerogeneradores Tipo A no son capaces de funcionar dentro de los rangos de frecuencias en
los que deben permanecer conectados. En el caso de los otros aerogeneradores (C y D), al poseer
equipamiento electro´nico, se deben tomar algunas precauciones en cuanto al disen˜o pero se pueden
cumplir las exigencias de la regulacio´n.
Control de frecuencia
A diferencia de los aerogeneradores Tipo A, las modernas tecnolog´ıas de fabricacio´n permiten
que los aerogeneradores tipo C y D puedan contribuir a la red ele´ctrica brindando soporte de
frecuencia al poder controlar la potencia activa generada.
Potencia reactiva y control de tensio´n
En general, los aerogeneradores Tipo A modernos poseen dispositivos asociados, como los STAT-
COM, que permiten el manejo de la potencia reactiva necesaria conforme a los diversos co´digos de
red. Los tipo C, conforme al tipo de control vectorial empleado, pueden experimentar problemas de
estabilidad cuando se requieren bajos valores del factor de potencia. Esto u´ltimo es estudiado en el
pro´ximo cap´ıtulo de este trabajo de tesis. Los tipo D, puede manejar de manera independiente la
potencia reactiva para el control de tensio´n no experimentando las inestabilidades mencionadas en
el caso anterior.
Comportamiento con fuertes cambios en la tensio´n (FRT: huecos de tensio´n)
En el caso de fuertes ca´ıdas de tensio´n los aerogeneradores Tipo A son desconectados. Los
aerogeneradores Tipo C pueden mantenerse conectados desconectando el convertidor del rotor y
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cortocircuitando por medio de resistencias al bobinado del rotor [36], otra posibilidad es emplear
adecuadamente las capacidades en el manejo de las corrientes y las tensiones del convertidor del
lado del rotor [59][97]. Los Tipo D, con la aplicacio´n de estrategias espec´ıficas en los convertidores,
pueden mantenerse conectados [12].
4.5. Niveles jera´rquicos en el control de las granjas eo´licas
Las granjas eo´licas actuales, con taman˜os desde algunos MW hasta varios cientos de MW’s,
son diferentes de las centrales generadoras convencionales en varios aspectos. Mientras el objetivo
de ambos tipos de instalaciones es la produccio´n de la energ´ıa ele´ctrica para el transporte y el
consumo, la diferencia radica en co´mo operan e interactu´an las granjas eo´licas con el resto de la
red.
En respuesta a las demandas crecientes de integracio´n eficiente a las redes ele´ctricas existentes,
la generacio´n de energ´ıa por medio de granjas se esta´ desarrollando hacia el concepto de plantas de
generacio´n de energ´ıa eo´lica (WEPP) o plantas virtuales de energ´ıa (VPP). El concepto considera
a las granjas eo´licas con las propiedades de una central hidroele´ctrica, con la excepcio´n que el
suministro de combustible es variable. El control debe estar disen˜ado de manera de aumentar y
disminuir la produccio´n de energ´ıa de manera semejante a plantas de generacio´n convencionales.
As´ı, las centrales eo´licas pueden contribuir a la estabilidad, a la recuperacio´n de una falla y al
soporte de tensio´n del sistema.
En la Figura 4.16 se presenta la estructura de control jera´rquico de una granja eo´lica. A los efec-
tos de comportarse como una VPP, es el operador del sistema quien ordena en cualquier momento
y bajo cualquier condicio´n de viento, el total de la produccio´n de la granja eo´lica. As´ı, dependiendo
del estado del sistema ele´ctrico, el operador demanda espec´ıficamente enviando sen˜ales de referencia
al nivel de control central o Control Supervisor de la granja. Luego, el control central de la granja
env´ıa las referencias de potencias activas y reactivas a cada aerogenerador, basadas en mediciones
en el punto de conexio´n comu´n (PCC) de la granja y dependiendo de la potencia disponible de
cada turbina eo´lica [37].
Red /
Operador de red
Control Supervisor
de la granja
Cada aerogenerador
controles lento y rápido
referencia de
potencia a la granja
referencia de potencias
a cada aerogenerador
potencia
disponible
P C C
Figura 4.16: Control jera´rquico de las granjas eo´licas.
4.5.1. Nivel de control de la granja
Para controlar las potencias activa y reactiva de manera similar a las centrales convencionales
modernas, el Control Supervisor actu´a como una unidad centralizada que, a partir de las consignas
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del operador y las mediciones en el Punto de Conexio´n Comu´n (PCC), junto con la informacio´n
de potencia disponible en cada turbina, determina la nueva consigna de potencia de los aerogener-
adores, segu´n el diagrama de la Figura 4.17.
Es de notar que en el presente trabajo, se centra la atencio´n en las leyes de control de las
potencias activa y reactiva del control supervisor, a los efectos de permitir que la VPP contribuya
a la estabilidad de la red ele´ctrica.
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Figura 4.17: Control Supervisor de las granjas eo´licas.
Como se ha mencionado en el Cap´ıtulo 3, las centrales eo´licas modernas deben ser capaces de
proveer una serie de servicios auxiliares a las redes ele´ctricas tanto desde el punto de vista de la
potencia activa como de la reactiva. Para hacer frente a los requerimientos, el despacho de carga,
que define la manera en que se reparte la carga en cada aerogenerador de la granja, realiza un
reparto proporcional a las capacidades segu´n [91][92]:
qdisp =
Qref
Qmax
qimax y pdisp =
Pref
Pmax
pimax, (4.24)
Qmax =
n∑
i=1
qimax y Pmax =
n∑
i=1
pimax. (4.25)
El sub´ındice disp indica el valor de potencia activa o reactiva de referencia, disponible para
cada aerogenerador. El sub´ındice ref indica la potencia de referencia de toda la granja dada por
el Operador de la red (Figura 4.17). Los sub´ındices max e imax indican la ma´xima potencia de
la granja y la ma´xima potencia que puede disponer cada aerogenerador, respectivamente. Adema´s,
P , p, Q y q indican potencias activas y reactivas refirie´ndose las letras mayu´sculas al total de la
granja y las minu´sculas a cada aerogenerador.
4.5.2. Control local de cada aerogenerador
Conforme a la estructura de las Figuras 4.16 y 4.17, la Figura 4.18 presenta el nivel de control
en el cual cada aerogenerador responde a partir de la consigna del control supervisor de la granja.
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Figura 4.18: Control de cada aerogenerador a partir de la consigna del Control Supervisor.
Aunque existen diversas maneras de clasificar los controles, en general, se emplea la velocidad de
respuesta:
1) un nivel de control ’lento’ que se encarga de la velocidad de la turbina y/o de la potencia de
estado estacionario y
2) un nivel de control ’ra´pido’ que maneja las corrientes del generador.
En los esquemas modernos, el controlador ra´pido corresponde al de las potencias ele´ctricas activa
y reactiva. Cada salida de estos controladores se conecta en cascada con los controladores elec-
tro´nicos de los generadores que, ba´sicamente, manejan las corrientes del generador de manera de
dar respuesta al requerimiento de potencias que vienen de las referencias correspondientes de cada
cascada anterior.
Por otra parte, el controlador lento corresponde al control del a´ngulo de giro de las palas. Dado
que se conocen las caracter´ısticas de la turbina, midiendo su velocidad de giro y conforme a la
expresio´n (4.21), cada aerogenerador es capaz de indicarle al control supervisor cua´l es el valor
de la potencia activa ma´xima disponible en las condiciones de operacio´n presentes y la reactiva
ma´xima en virtud de la potencia aparente de la ma´quina (o de otro l´ımite) para el ca´lculo de las
consignas de las expresiones (4.24) y (4.25).
4.6. El aerogenerador equivalente
El modelado matema´tico de una granja (Figura 4.19) presenta considerables complicaciones
debido al nu´mero de ecuaciones a manejar [53]. La situacio´n empeora si se intentan modelar varias
granjas y sus correspondientes interconexiones. Sin embargo, si el estudio se centra en cuestiones
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de estabilidad de la red de la cual la granja forma parte, puede considerarse que todos los aerogene-
radores que reciben la misma velocidad de viento se comportan como uno equivalente [53][62][91].
En la Figura 4.19, en la que se considera un grupo de aerogeneradores con ide´nticos para´metros
meca´nicos y ele´ctricos, se supone que todos los aerogeneradores en una misma fila reciben la misma
velocidad del viento, por esto cada fila puede modelarse como un u´nico aerogenerador equivalente.
Los para´metros de este aerogenerador equivalente son iguales a los de un aerogenerador individual
pero con una potencia nominal que es la suma de las potencias de todos aerogeneradores en la fila.
Luego, cada fila es representada por un solo aerogenerador y la granja se modela como la conexio´n
en paralelo de los aerogeneradores equivalentes. De esta manera, se logra una notable reduccio´n en
la cantidad de ecuaciones en el modelo total.
1
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Figura 4.19: Modelo equivalente de las granjas eo´licas. Efecto de la estela.
El modelo equivalente o ’modelo agregado’ que se obtiene mediante las consideraciones prece-
dentes, resulta ser una adecuada representacio´n de la granja cuando se pretende estudiar su com-
portamiento frente a perturbaciones provenientes de la red exterior. Si se desea examinar una falla
lejana, probablemente considerar un u´nico aerogenerador sea suficiente, si la falla es dentro del
parque la situacio´n podr´ıa ser la opuesta.
Los factores que podr´ıan afectar la exactitud del modelado son:
Variaciones c´ıclicas del par del aerogenerador.
Turbulencia del viento.
Variaciones permanentes del par entre turbinas eo´licas.
Las primeras corresponden a feno´menos tales como el aumento de la velocidad del viento con la
altura (la pala que pasa por la mitad inferior del recorrido recibe una velocidad de viento menor),
la sombra de la torre (la presencia de la torre produce una zona de velocidad de viento nula) o
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a componentes debidas a la fuerza de gravedad, etc [28]. El efecto de estas componentes, cuando
se analizan feno´menos de gran escala, es menor. La turbulencia tambie´n produce componentes en
el par de la turbina, pero la cantidad de aerogeneradores tiende a mitigar estad´ısticamente dicho
efecto [53].
Dado que una excesiva separacio´n entre aerogeneradores incrementa considerablemente los cos-
tos, las turbinas suelen instalarse una pro´xima a la otra. Esto trae como consecuencia variaciones
de par conocidas como efecto de la estela [28][96]. En la Figura 4.19, donde la granja ha sido re-
presentada por tres turbinas equivalentes, se puede comprender el efecto de la estela. Conforme
a la direccio´n y sentido del viento, la energ´ıa extra´ıda por las turbinas de la fila uno hace que la
velocidad del viento que ’ve’ la fila dos disminuya, lo mismo sucede con la fila tres. Si se considera
que entre filas de turbinas se produce un decremento del 10% en la velocidad del viento y, dado
que la ma´xima potencia que extraen las turbinas es una funcio´n cu´bica de dicha velocidad segu´n
(4.18), la segunda fila podr´ıa extraer un 73% de la energ´ıa que captura la primera, mientras que
la tercera fila capturar´ıa so´lo el 51% de la energ´ıa capturada por la primera fila. Esta pe´rdida de
la potencia activa disponible en el viento puede ser empleada en el control de potencia reactiva
de la granja dado que los aerogeneradores que entregan menor potencia activa a la red esta´n en
condiciones de entregar ma´s potencia reactiva.
Para el desarrollo de este trabajo de tesis, dado que se estudia co´mo es posible contribuir a la
estabilidad de la red desde el aporte de las granjas eo´licas, se empleara´ el concepto de aerogenerador
equivalente al analizar perturbaciones lejanas a la granjas de manera de considerar a cada granja,
como una u´nica turbina equivalente. As´ı, el modelo de la parte meca´nica de la granja equivalente
se regira´ segu´n la expresio´n (4.23) aunque con los para´metros del aerogenerador equivalente.
4.7. Conclusiones
Se han presentado diversas caracter´ısticas del recurso eo´lico a los efectos de comprender su
influencia en la extraccio´n de potencia.
Se ha introducido la teor´ıa necesaria para comprender la manera en que las turbinas obtienen
la energ´ıa del recurso. A partir de esta teor´ıa se desprende que existe un l´ımite para la extraccio´n
de energ´ıa a partir del viento (59%).
Tanto el par como la potencia de las turbinas eo´licas presentan una caracter´ıstica altamente
no lineal con respecto a la velocidad de giro y a la velocidad del viento. As´ı, para maximizar la
extraccio´n de energ´ıa, es necesario que la turbina opere a velocidad de giro variable en funcio´n de
la velocidad del viento.
Se ha presentado el modelo matema´tico de la parte meca´nica de la turbina.
Se presento´ una clasificacio´n gene´rica de los aerogeneradores, haciendo hincapie´ en el control de
velocidad de las turbinas y en las configuraciones de los generadores ele´ctricos. Se presentaron las
capacidades de cada configuracio´n para cumplir con los requerimientos de los co´digos de conexio´n
modernos.
A los efectos de incorporar a las granjas de manera eficiente en la produccio´n de energ´ıa, se con-
sidero´ el manejo de las mismas como plantas de generacio´n virtuales en el sentido de comportarse
como centrales convencionales para el resto del sistema ele´ctrico. En ese sentido, se presento´ un
control jera´rquico de las centrales eo´licas en el cual, a pedido del operador de red, el control
supervisor de cada granja (o grupo de granjas) determina el despacho de potencias activa y reactiva
de cada aerogenerador en base a las capacidades individuales y de las consignas de operacio´n.
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Finalmente, se ha introducido el concepto de aerogenerador equivalente a los efectos de per-
mitir el modelado de las granjas con uno o ma´s elementos equivalentes. As´ı, se puede evaluar un
comportamiento similar al verdadero, que considera a todos los aerogeneradores de la granja, pero
simplificando fuertemente el esfuerzo de ca´lculo sin comprometer los resultados.
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Cap´ıtulo 5
Modelado de Generadores de
Induccio´n Doblemente Alimentados y
Control de Potencias Activa y
Reactiva con Te´cnicas de Control
Vectorial
Resumen
En este cap´ıtulo se completa el modelo matema´tico empleado en los estudios
desarrollados en cap´ıtulos posteriores de este trabajo de tesis. En ese sentido,
y siguiendo a [95], se presenta el control vectorial de campo orientado por
flujo estato´rico para las ma´quinas de induccio´n con rotor bobinado y doble-
mente alimentadas. Dado que el mencionado control vectorial, ampliamente
empleado, posee restricciones en cuanto a la generacio´n de potencia reactiva,
se introduce el empleo del control vectorial orientado por flujo de red que no
posee esas limitaciones.
5.1. El modelo fasorial de la ma´quina de CA
Como se ha indicado en el Cap´ıtulo 3, mientras las turbinas eo´licas transforman el movimiento
de traslacio´n del aire en movimiento de rotacio´n, las ma´quinas ele´ctricas convierten el movimiento
de rotacio´n en energ´ıa ele´ctrica. Este cap´ıtulo se centra en la modelizacio´n matema´tica del segun-
do de los procesos mencionados considerando ma´quinas de induccio´n doblemente alimentadas. A
partir de lo anterior es posible, empleando te´cnicas de control vectorial, dar lugar a la generacio´n
independiente de las potencias activa y reactiva de las ma´quinas ele´ctricas lo que, a su vez, permi-
tira´ completar el modelo equivalente de las granjas eo´licas.
La Figura 5.1 muestra la seccio´n transversal de la ma´quina en consideracio´n, los efectos del
maquinado del estator se desprecian considerando que el flujo es radial. Las pe´rdidas del hierro
son despreciadas. Adema´s, se presentan los arrollamientos trifa´sicos de rotor y estator por medio
de inductores simples. La representacio´n anterior indica que los arrollamientos producen en cada
instante de tiempo la f.m.m. senoidal centrada en los ejes magne´ticos de la ma´quina que corresponde
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a cada uno de ellos. Los arrollamientos esta´n alimentados por tensiones desplazadas 120o ele´ctricos.
El a´ngulo θr se determina entre el eje magne´tico del arrollamiento sA (sD) y el eje magne´tico del
arrollamiento roto´rico ra (rα). La direccio´n positiva de la velocidad roto´rica ωr es la considerada
en la figura.
sA’
sA
sBsC
sB’
sC’rb’ ra
ra’
rc
rb
rc’
ra
rb
qr
sD
sQ
wr
Figura 5.1: Seccio´n transversal de una ma´quina trifa´sica elemental.
Fasores de las fuerzas magnetomotrices y de las corrientes estato´ricas
Si los arrollamientos estato´ricos son alimentados por un sistema trifa´sico isA(t), isB(t) e isC(t),
que puede variar arbitrariamente en el tiempo, pero con el punto neutro aislado, entonces la corriente
del neutro es nula. Luego:
is0(t) = isA(t) + isB(t) + isC(t) = 0, (5.1)
con is0(t) el valor instanta´neo de la corriente de secuencia cero del estator. Si se asume que
todos los arrollamientos estato´ricos poseen igual nu´mero efectivo de vueltas, esto es Nse = Nskws,
con Ns la cantidad de espiras y kws el factor de arrollamiento, se puede calcular la distribucio´n de
la f.m.m. resultante, fs(θ, t) producida por el estator. Si θ es el a´ngulo geome´trico con referencia al
eje del arrollamiento estato´rico sA, el cual coincide con el eje (real) denominado sD en la Figura
5.1, entonces:
fs(θ, t) = Nse[isA(t) cos θ + isB(t) cos(θ − 2pi/3) + isC(t) cos(θ − 4pi/3)]. (5.2)
Manipulando te´rminos es posible poner la ecuacio´n anterior en la siguiente forma:
fs(θ, t) =
3
2
NseRe
{
2
3
[isA(t) + aisB(t) + a2isC(t)]e−jθ
}
, (5.3)
con a = ej2pi/3 y a2 = ej4pi/3.
El te´rmino que multiplica a e−jθ es el fasor complejo:
i¯s(t) =
2
3
[1isA(t) + aisB(t) + a2isC(t)] = |¯is|ejαs , (5.4)
dicho fasor, representa las tres corrientes estato´ricas en un marco de referencia fijo al estator.
Adema´s, |¯is| es el mo´dulo de la corriente de estator y αs es su a´ngulo de fase respecto del eje
real del marco de referencia estacionario fijo al estator. En efecto, el a´ngulo de las componentes a
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se encuentra referido a la horizontal segu´n la convencio´n ampliamente empleada, que corresponde
al eje sD (Figura 5.1) denominado eje Directo del estator. Dado que, en general, tanto el mo´dulo
como la fase de las corrientes var´ıan con el tiempo, el fasor de las corrientes estato´ricas determina la
magnitud y el desplazamiento espacial de la f.m.m. estato´rica producida por los tres arrollamientos.
Luego,
f¯s(t) = Nsei¯s(t) = fsA(t) + fsB(t) + fsC(t), (5.5)
donde se tiene la suma de los fasores de cada f.m.m..
Tambie´n de (5.4), el fasor espacial trifa´sico puede obtenerse a partir de la adicio´n de cada
fase, es decir i¯sA = 1isA(t), i¯sA = aisB(t) e i¯sc = a2isA(t). En estado estacionario (sime´trico), las
corrientes son senoidales y forman un sistema trifa´sico balanceado,
isA = Is cos(ω1t− φs), isB = Is cos(ω1t− φs − 2pi/3) e isA = Is cos(ω1t− φs − 4pi/3).
Luego, el fasor de las corrientes estato´ricas es is = Isej(ω1t−φs) y como es constante, se co-
rresponde con un c´ırculo en el plano complejo con una velocidad angular constante e igual a la
velocidad sincro´nica.
El fasor que representa las corrientes estato´ricas puede ser descompuesto segu´n una parte real
que es el valor de la componente en el eje directo y una parte imaginaria que corresponde a la
componente en cuadratura, es decir:
i¯ = isD + jisD. (5.6)
En ma´quinas trifa´sicas sime´tricas, las corrientes directa y en cuadratura isD e isQ son ficticias
y se relacionan con las corrientes estato´ricas como sigue:
isD = c
[
isA − 12 isB −
1
2
isC
]
(5.7)
e
isQ = c
√
3
2
(isB − isC), (5.8)
con c constante. Para la forma cla´sica, la transformacio´n de potencia no invariante implica que
c = 2/3, mientras que para la transformacio´n de potencia invariante c =
√
2/3. Si existe componente
de secuencia cero, se define como:
is0 = c1[isA + isB + isC ], (5.9)
donde c1 = 1/3 para la transformacio´n no invariante y c1 = 1/
√
3 para la invariante.
Los fasores de las fuerzas magnetomotrices y de las corrientes roto´ricas
Consideraciones similares a aquellas desarrolladas para la f.m.m. estato´rica se mantienen para la
f.m.m. resultante del conjunto de arrollamientos roto´ricos sinusoidalmente distribuidos. Se asume,
adema´s, que la fase ra se encuentra desplazada de la fase estato´rica sA, por el a´ngulo θr y α es el
a´ngulo ele´ctrico con referencia al eje del arrollamiento roto´rico ra. Se asume que los arrollamientos
roto´ricos poseen igual cantidad efectiva de vueltasNre = Nrkwr, con Nr la cantidad de vueltas y kwr
el factor de arrollamiento. Similarmente a la ecuacio´n (5.2), si no existe componente de secuencia
cero, la f.m.m. roto´rica resultante fr(θ, t) producida por las corrientes ia(t), ib(t) e ic(t) es:
fr(θ, t) = Nre[ira(t) cosα+ irb(t) cos(α− 2pi/3) + irc(t) cos(α− 4pi/3)]. (5.10)
Aplicando notacio´n compleja es posible escribir:
fr(θ, t) =
3
2
NreRe
{
2
3
[ira(t) + airb(t) + a2irc(t)]e−jα
}
. (5.11)
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La cantidad compleja que multiplica a e−jα es:
i¯r(t) =
2
3
[1ira(t) + airb(t) + a2irc(t)] = |¯ir|ejαr , (5.12)
expresada en un marco de referencia fijo al rotor (el eje real de este marco de referencia es rα y el
imaginario es rβ) que gira a velocidad ωr = dθr/dt, con θr el a´ngulo roto´rico (Figura 5.1).
Considerando que las definiciones de las cantidades fasoriales, roto´ricas y estato´ricas, en sus
respectivos marcos de referencia son similares, se pueden obtener las componentes de las corri-
entes roto´ricas de ide´ntica manera que para las corrientes estato´ricas. Sean irα e irβ los valores
instanta´neos de las componentes de las corrientes roto´ricas trifa´sicas en el eje directo y en el de
cuadratura, entonces, como en el ana´lisis estato´rico se tiene:
irα = c
[
ira − 12 irb −
1
2
irc
]
(5.13)
e
irβ = c
√
3
2
(irb − irc). (5.14)
con c definida para la forma invariante o variante de la potencia.
A partir de las ecuaciones (5.10) y (5.11), se tiene que la variacio´n instanta´nea de la f.m.m.
roto´rica, la cual gira a velocidad ωr, puede ser expresada en te´rminos del fasor de corrientes roto´ricas
definido y de los a´ngulos θ y θr, considerando que α = θ − θr:
fr(θ, θr, t) =
3
2
NreRe[¯ire−j(θ−θr)] =
3
2
NreRe[¯i′re
−jθ] (5.15)
con
i¯′r = i¯re
jθr = |¯ir|ejα′r (5.16)
que es el fasor de las corrientes roto´ricas expresado en el marco de referencia estacionario. Susti-
tuyendo (5.12) en la (5.16), se tiene:
i¯′r = |¯ir|ejα
′
r = |¯ir|ej(αr+θr). (5.17)
La relacio´n entre la el marco de referencia fijo al estator y fijo al rotor se ilustra en la Figura
5.2. Notar que, de la ecuacio´n (5.12), el fasor de las corrientes roto´ricas expresado en el marco de
referencia rotante es |¯ir|eαr , donde αr es el a´ngulo del fasor de corrientes respecto del eje rα, que
es estacionario con respecto al rotor. El fasor de las corrientes del rotor expresado en el marco de
referencia estacionario del estator es i¯′r.
ra
rb
qr
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sQ
wr
ar
a’r
i ,r i’r
Figura 5.2: Relacio´n entre los marcos de referencia estacionario y rotativo.
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La corriente magnetizante
La f.m.m. resultante en el interior de la ma´quina es la suma de los efectos combinados de las
excitaciones del rotor y del estator:
f(θ, θr, t) = fs(θ, t) + fr(θ, θr, t), (5.18)
considerando las ecuaciones (5.3), (5.4) y (5.15) se tiene:
f(θ, θr, t) =
3
2
NseRe[¯ire−jθ +Nre/Nsei¯′re
−jθ], (5.19)
luego,
f(θ, θr, t) =
3
2
NseRe[(¯is +Nre/Nsei¯′r)e
−jθ]. (5.20)
La corriente de magnetizacio´n expresada en el marco de referencia fijo al estator se define como:
i¯m = i¯s +Nre/Nsei¯′r. (5.21)
La corriente magnetizante juega un papel fundamental en el llamado control de flujo orientado
en las ma´quinas de CA.
Fasores del flujo concatenado
Flujo concatenado en el marco de referencia fijo al estator
El flujo estato´rico puede ser expresado de manera similar al establecido para las corrientes
roto´ricas y estato´ricas como sigue:
ψ¯s(t) =
2
3
[1ψsA(t) + aψsB(t) + a2ψsC(t)], (5.22)
donde, los valores instanta´neos de las componentes del flujo son [50][95]:
ψsA = L¯sisA + M¯sisB + M¯sisC + M¯srira cos θr + (5.23)
M¯srirb cos(θr + 2pi/3) + M¯srira cos(θr + 4pi/3),
ψsB = L¯sisB + M¯sisA + M¯sisC + M¯srira(θr + 4pi/3) + (5.24)
M¯srirb cos θr + M¯srirc cos(θr + 2pi/3),
ψsA = L¯sisC + M¯sisB + M¯sisA + M¯srira cos(θr + 2pi/3) + (5.25)
M¯srirb cos(θr + 4pi/3) + M¯srira cos θr
En las ecuaciones anteriores L¯s es la autoinductancia de los bobinados de fase estato´ricos,
M¯s es la inductancia mutua entre los arrollamientos estato´ricos y M¯sr es el ma´ximo valor de la
inductancia mutua entre los arrollamientos de estator y rotor. Si las anteriores se reemplazan en
(5.22), considerando adema´s las ecuaciones (5.4), (5.12) y (5.16), se tiene:
ψ¯s = Lsi¯s + Lmi¯′r = Lsi¯s + Lmi¯re
jθr , (5.26)
con Ls = L¯s − M¯s es la inductancia estato´rica trifa´sica y Lm es la denominada inductancia mag-
netizante trifa´sica, Lm = (3/2)M¯sr. La ecuacio´n (5.26) es va´lida au´n para condiciones magne´ticas
no lineales, en cuyo caso Ls y Lm no son constantes.
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Es posible definir el flujo en te´rminos de las componentes del eje directo y en cuadratura:
ψ¯s = ψsD + jψsQ, (5.27)
y, considerando la ecuacio´n (5.26), los flujos estato´ricos en el eje directo y en cuadratura se definen
como:
ψsD = LsisD + Lmird, (5.28)
ψsQ = LsisQ + Lmirq. (5.29)
En las dos ecuaciones anteriores, las corrientes esta´n definidas en el marco de referencia fijo al
estator. Luego, a partir de (5.16):
i¯′r = ird + jirq = i¯re
jθr (5.30)
que da origen a la transformacio´n entre las componentes d - q y α - β de las componentes del rotor.
Lo anterior puede obtenerse a partir de la teor´ıa de las ma´quinas ele´ctricas como [50]: ird
irq
 =
 cos θr − sin θr
sin θr cos θr
 irα
irβ
 = C−12
 irα
irβ
 (5.31)
Flujo concatenado en el marco de referencia fijo al rotor
El fasor del flujo concatenado expresado en el marco de referencia roto´rico, es decir, a velocidad
de rotacio´n ωr se define como sigue:
ψ¯r(t) =
2
3
[1ψra(t) + aψrb(t) + a2ψrc(t)], (5.32)
donde, los valores instanta´neos de las componentes del flujo son:
ψra = L¯rira + M¯rirb + M¯rirc + M¯srisA cos θr + (5.33)
M¯srisB cos(θr + 4pi/3) + M¯srisC cos(θr + 2pi/3),
ψrb = L¯rirb + M¯rira + M¯rirc + M¯srisA cos(θr + 2pi/3) + (5.34)
M¯srisB cos θr + M¯srisC cos(θr + 4pi/3),
ψrc = L¯rirc + M¯rira + M¯rirb + M¯srisA cos(θr + 4pi/3) + (5.35)
M¯srisB cos(θr + 2pi/3) + M¯srisC cos θr.
En las ecuaciones anteriores L¯r es la autoinductancia de los bobinados de fase roto´ricos y M¯r
es la inductancia mutua entre dos fases roto´ricas. Adema´s de las componentes de flujo producidas
por las corrientes roto´ricas se tienen las componentes debidas a las corrientes estato´ricas. Si las
ecuaciones anteriores se reemplazan en (5.32), se tiene:
ψ¯r = Lr i¯r + Lmi¯′s, (5.36)
con Lr = L¯r− M¯r la inductancia roto´rica trifa´sica e i¯′s el fasor de la corriente del estator expresado
en el marco de referencia del rotor.
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El flujo roto´rico expresado en dos componentes es:
ψ¯r = ψrα + jψrβ, (5.37)
con
ψrα = Lrirα + Lmisd, (5.38)
ψrβ = Lrirβ + Lmisq, (5.39)
con la corriente estato´rica referida al marco de referencia roto´rico :
i¯′s = isd + jisq. (5.40)
Flujo roto´rico en el marco de referencia fijo al estator
El flujo roto´rico en el marco de referencia fijo al rotor (ψrα, ψrβ), se relaciona con el flujo en el
marco de referencia estato´rico (ψrd, ψrq) por la misma relacio´n eθr dada en la ecuacio´n (5.30):
ψ¯′r = ψrd + jψrq = ψ¯re
jθr = (ψrα + ψrβ)ejθr , (5.41)
en forma matricial puede ser puesto como sigue: ψrd
ψrq
 =
 cos θr − sin θr
sin θr cos θr
 ψrα
ψrβ
 . (5.42)
Sustituyendo la (5.36) en la (5.41) y, considerando la (5.30) se tiene:
ψ¯′r = Lr i¯
′
r + Lmi¯
′
se
jθr = Lr i¯′r + Lmi¯s. (5.43)
La corriente estato´rica en el marco de referencia estacionario, se relaciona con la que corresponde
al marco de referencia rotante por la siguiente:
i¯s = i¯′se
−jθr , (5.44)
con is e i′s expresadas en sus correspondientes marcos de referencia:
i¯s = isD + jisQ
i¯′s = isd + jisq. (5.45)
Flujo estato´rico en el marco de referencia fijo al rotor
El flujo estato´rico en el marco de referencia rotante (ψ¯′s) a partir del marco de referencia
estacionario (ψ¯s), similarmente a la ecuacio´n (5.44), puede hallarse como:
ψ¯′s = ψ¯se
−jθr , (5.46) ψsd
ψsq
 =
 cos θr sin θr
− sin θr cos θr
 ψsD
ψsQ
 . (5.47)
La sustitucio´n de la ecuacio´n (5.26) en la (5.46), da el valor de ψ¯′s, si adema´s las ecuaciones
(5.30) y (5.44) son consideradas:
ψ¯′r = (Lsi¯s + Lmi¯
′
r)e
−jθr = Lsi¯′s + Lmi¯r, (5.48)
siendo i¯′s e i¯r los fasores de las corrientes estato´rica y roto´rica en el marco de referencia fijo al rotor.
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Fasores de los voltajes roto´ricos y estato´ricos
Los fasores de voltaje pueden definirse de manera similar a la obtenida para los fasores presen-
tados en las subsecciones anteriores. Luego, el fasor de la tensio´n estato´rica en el marco de referencia
estacionario es:
u¯s(t) =
2
3
[1usA(t) + ausB(t) + a2usC(t)] = usD + jusQ, (5.49)
y el fasor del voltaje roto´rico es:
u¯r(t) =
2
3
[1ura(t) + aurb(t) + a2urc(t)] = urα + jurβ. (5.50)
En las anteriores se tienen las tensiones instanta´neas en estator y rotor en cada fase y los
correspondientes a los ejes directo y en cuadratura correspondientes a cada marco de referencia.
u¯sD = Re
{
2
3
[usA(t) + ausB(t) + a2usC(t)]
}
=
2
3
(
usA(t)− 12usB(t)−
1
2
usC(t)
)
(5.51)
u¯sQ = Re
{
2
3
[usA(t) + ausB(t) + a2usC(t)]
}
=
2
3
(
usB(t)− usC(t)
)
/
√
3. (5.52)
Similarmente, para las componentes de voltaje del rotor se tiene:
u¯rα =
2
3
(
ura(t)− 12urb(t)−
1
2
urc(t)
)
(5.53)
u¯sβ = (urb(t)− urc(t))/
√
3. (5.54)
Si existen las componentes de secuencia cero, ellas se pueden escribir como sigue:
u¯s0 =
1
3
(usA(t) + usB(t) + usC(t)) (5.55)
u¯r0 =
1
3
(ura(t) + usB(t) + urc(t)). (5.56)
Las ecuaciones (5.51), (5.52) y (5.55) en forma matricial pueden escribirse como:
us0
usD
usQ
 = 23

1/2 1/2 1/2
1 −1/2 −1/2
0
√
3/2 −√3/2


usA
usB
usC
 (5.57)
Los voltajes estato´ricos, en el marco de referencia estacionario (u¯s), pueden ser transformados
en el marco de referencia fijo al rotor (u¯′s) como en la ecuacio´n (5.44):
u¯′s = u¯se
−jθr = usd + jusq. (5.58)
Una transformacio´n similar se puede realizar para los voltajes roto´ricos. As´ı, el fasor del voltaje
roto´rico en el marco de referencia fijo al rotor (u¯r) puede ser expresado en el marco de referencia
estacionario (u¯′r), siendo la transformacio´n empleada la misma que en (5.30):
u¯′r = urd + jurq = u¯re
jθr (5.59)
A partir de (5.49) y de (5.58) puede determinarse:
usd + jusq =
2
3
[1usA(t) + ausB(t) + a2usC(t)](cos θr − j sin θ). (5.60)
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La proyeccio´n de la (5.60) en sus componentes real e imaginaria es:
usd =
2
3
[usA(t) cos θr + usB(t) cos(θr − 2pi/3) + usC(t) cos(θr − 4pi/3)], (5.61)
usq = −23[usA(t) sin θr + usB(t) sin(θr − 2pi/3) + usC(t) sin(θr − 4pi/3)], (5.62)
la que define la denominada transformacio´n de Park. Con la componente de secuencia cero definida
como en (5.55) y, combinada con (5.61), se obtiene:
us0
usD
usQ
 = 23

1/2 1/2 1/2
cos θr cos(θr − 2pi/3) cos(θr − 4pi/3)
− sin θr − sin(θr − 2pi/3) − sin(θr − 4pi/3)


usA
usB
usC
 . (5.63)
5.1.1. El mecanismo de la produccio´n de par en las ma´quinas de CA
Es posible obtener una expresio´n del par electromagne´tico a partir de igualar la rapidez de
cambio de la energ´ıa meca´nica de salida (dWmec/dt) a la potencia meca´nica (Pmec),
Pmec =
dWmec
dt
= TeΩr, (5.64)
con Ωr la velocidad de giro en rad/seg (meca´nicos).
Por simplicidad se considera una ma´quina de dos polos, por lo cual Ωr = ωr, siendo la u´ltima
la pulsacio´n angular. Dado que el principio de conservacio´n de la energ´ıa debe ser va´lido para toda
ma´quina, la energ´ıa ele´ctrica entrante We debe cubrir las energ´ıas relacionadas con las pe´rdidas
estato´ricas y roto´ricas Wloss, con la energ´ıa magne´tica almacenada en el campo Wfield y con la
meca´nica de salida Wmec. Luego,
We =Wloss +Wfield +Wmec, (5.65)
por lo que,
dWmec = dWe − dWloss − dWfield. (5.66)
Las tres componentes de la ecuacio´n anterior, se obtienen a continuacio´n. En general, para una
ma´quina polifa´sica doblemente alimentada se tiene:
dWe =
3
2
Re(u¯si¯∗s + u¯
′
r i¯
′∗
r )dt, (5.67)
con los fasores de los voltajes y las corrientes estato´ricos expresados en el marco de referencia
estacionario y con el signo ∗ denotando complejo conjugado. La ecuacio´n (5.67) establece el hecho
f´ısico que la potencia instanta´nea total es la suma de las potencias estato´ricas y roto´ricas:
Ps =
3
2
Re(u¯si¯∗s), (5.68)
Pr =
3
2
Re(u¯′r i¯
′∗
r ) =
3
2
Re(u¯r i¯∗r). (5.69)
Las pe´rdidas son debidas a la disipacio´n de calor por las resistencias estato´ricas y roto´ricas, a
la histe´resis y corrientes de Eddy en el material magne´tico, por friccio´n en las partes mo´viles de
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los rodamientos o por rozamiento con el aire y por pe´rdidas diele´ctricas en los campos ele´ctricos.
Si solamente las pe´rdidas en los arrollamientos son tenidas en cuenta, se tiene:
dWloss
dt
=
3
2
(Rs |¯is|2 +Rr |¯ir|2), (5.70)
con Rs y Rr las resistencias estato´rica y roto´rica.
La variacio´n de la energ´ıa del campo puede ser obtenida como:
dWfield
dt
=
3
2
Re(u¯sii¯∗s + u¯
′
rii¯
′∗
r ), (5.71)
donde u¯si y u¯ri son los fasores de las fuerzas electromotrices (f.e.m.) inducidas en el estator y rotor
respectivamente y esta´n expresadas en el marco de referencia fijo al estator. La f.e.m. inducida en
el estator debida a la rapidez de cambio del flujo estato´rico es:
u¯si =
dψ¯s
dt
(5.72)
y similarmente para la f.e.m. inducida en el rotor:
u¯′ri =
dψ¯′r
dt
. (5.73)
La sustitucio´n de las (5.73) y (5.72) en la (5.71), produce la siguiente expresio´n:
dWfield
dt
=
3
2
Re
(
i¯∗s
dψ¯s
dt
+ i¯′∗r
dψ¯′r
dt
)
dt, (5.74)
entonces, la energ´ıa magne´tica almacenada se puede expresar como:
Wfield =
3
2
Re(¯i∗sψ¯s + i¯
′∗
r ψ¯
′
r), (5.75)
el cual es un resultado f´ısicamente esperado.
Luego, la sustitucio´n de las ecuaciones (5.67), (5.70) y (5.74) en (5.66), permite obtener:
dWmec = dWmecs + dWmecr, (5.76)
con los sub´ındices indicando pertenencia al circuito estato´rico o roto´rico,
dWmecs =
3
2
[Re(u¯si¯∗s)−Rs |¯is|2 − Re(¯i∗sdψ¯s/dt)]dt, (5.77)
y
dWmecr =
3
2
[Re(u¯′r i¯
′∗
r )−Rr |¯i′r|2 − Re(¯i′∗r dψ¯′r/dt)]dt. (5.78)
Como en la expresio´n (5.77), en el marco de referencia estacionario, el fasor de voltaje debe estar
balanceado con las pe´rdidas o´hmicas (Rsis) ma´s la rapidez de cambio de flujo del estator (dψ¯s/dt),
entonces dWmecs = 0. Bajo ide´nticas consideraciones, el voltaje roto´rico se compensa con las pe´rdi-
das o´hmicas y la rapidez de cambio del campo roto´rico aunque persiste un voltaje adicional −jωrψ¯′r.
En consecuencia, la potencia meca´nica obtenida es:
Pmec =
3
2
Re(−jωrψ¯′r i¯′∗r ) =
3
2
ωrRe(−jψ¯′r i¯′∗r ) = −
3
2
ωrψ¯
′
r × i¯′r. (5.79)
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De acuerdo a la anterior, la potencia meca´nica es proporcional al producto vectorial del flujo
roto´rico y el fasor de la corriente. Por lo tanto, segu´n la (5.64) se tiene:
Te = −32 ψ¯
′
r × i¯′r, (5.80)
que debe ser modificada teniendo en cuenta la cantidad de pares de polos de la ma´quina que se
este´ considerando. En la expresio´n anterior, tanto el flujo como la corriente esta´n expresados en
un marco de referencia estacionario, pero el par es invariante ante el cambio de referencia. Luego,
−32 ψ¯r× i¯r es tambie´n va´lida considerando que los fasores esta´n expresados en el marco de referencia
fijo al rotor.
A partir de las (5.43) y (5.44), el flujo roto´rico puede ser expresado en el marco de referencia
estacionario a partir de dos componentes. Una de las componentes (Lr i¯′r) es producida por el
fasor de la corriente roto´rica u´nicamente, y la otra (Lmi¯s) la componente debida a las corriente
estato´rica, siendo Lm la inductancia magnetizante. Luego, la ecuacio´n (5.80) puede ponerse en la
siguiente forma:
Te = −32(Lr i¯
′
r + Lmi¯s)× i¯′r = −
3
2
Lmi¯s × i¯′r, (5.81)
expandiendo la anterior se tiene:
Te = −32Lmi¯s × i¯
′
r = −
3Lm
2Ls
(Lsi¯s + Lmi¯′r)× i¯′r, (5.82)
dado que el vector i¯′r × i¯′r = 0. En la (5.82), Ls es la autoinductancia y, de acuerdo a la definicio´n
en (5.36), Lsi¯s + Lmi¯′r = ψ¯s. Luego, el par electromagne´tico, siempre considerando una ma´quina
de dos polos, puede ser expresado como:
Te = −3Lm2Ls ψ¯s × i¯
′
r. (5.83)
Las expresiones derivadas para el valor instanta´neo del par electromagne´tico son va´lidas para
ma´quinas sime´tricas trifa´sicas sin realizar restriccio´n alguna sobre la variacio´n temporal de las cor-
rientes del rotor y del estator, aparte del hecho de no existir componente de secuencia cero. La
presuncio´n, generalmente considerada en la teor´ıa de ma´quinas ele´ctricas, es que tanto la distribu-
cio´n espacial de la densidad de flujo as´ı como la densidad de corriente son sinusoidales.
5.1.2. Las ecuaciones de la tensio´n en distintos marcos de referencia
El modelo trifa´sico convencional En el marco de referencia estacionario, los voltajes de estator
pueden ser expresados como:
usA = RsAisA(t) + dψsA/dt (5.84)
usB = RsBisB(t) + dψsB/dt (5.85)
usC = RsCisC(t) + dψsC/dt, (5.86)
donde se han considerado los valores instanta´neos de las tensiones, corrientes y los flujos estato´ricos
(definidos en las expresiones (5.23), (5.24) y (5.25)), as´ı como la resistencia de los arrollamientos
Rs.
Expresiones similares se tienen para las ecuaciones del voltaje roto´rico, en el marco de referencia
fijo al rotor:
ura = Rrira(t) + dψra/dt (5.87)
urb = Rrirb(t) + dψrb/dt (5.88)
urc = Rrirc(t) + dψrc/dt, (5.89)
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considerando los valores instanta´neos de las tensiones, corrientes y los flujos roto´ricos (definidos en
las expresiones (5.32), (5.34) y (5.35)), as´ı como la resistencia de los arrollamientos Rr.
Por conveniencia, las seis expresiones anteriores se pueden combinar en un u´nica expresio´n
matricial:
usA
usB
usC
ura
urb
urc

=

Rs + pL¯s pM¯s pM¯s pM¯sr cos θ pM¯sr cos θ1 pM¯sr cos θ2
pM¯s Rs + pL¯s pM¯s pM¯sr cos θ2 pM¯sr cos θ pM¯sr cos θ1
pM¯s pM¯s Rs + pL¯s pM¯sr cos θ1 pM¯sr cos θ2 pM¯sr cos θ
pM¯sr cos θ pM¯sr cos θ2 pM¯sr cos θ1 Rr + pL¯r pM¯r pM¯r
pM¯sr cos θ1 pM¯sr cos θ pM¯sr cos θ2 pM¯r Rr + pL¯r pM¯r
pM¯sr cos θ2 pM¯sr cos θ1 pM¯sr cos θ pM¯r pM¯r Rr + pL¯r

.

isA
isB
isC
ira
irb
irc

(5.90)
con p = d/dt y θ = θr, θ1 = θr + 2pi/3 y θ2 = θr + 4pi/3, con θr el a´ngulo del rotor mostrado en la
Figura 5.1.
La autoinductancia por fase del estator puede ser expresada por la suma de las inductancias
estato´ricas de pe´rdidas y la magnetizante L¯s = L¯sl+ L¯sm. La relacio´n entre las citadas inductancias
se mantiene au´n si la distribucio´n de f.m.m. no es sinusoidal. Para una distribucio´n sinusoidal, la
inductancia mutua M¯s puede ser expresada como [50][95]:
M¯s = Lsm cos(2pi/3) = −Lsm/2.
De igual manera, es posible expresar la autoinductancia roto´rica por fase L¯r, a partir de la de
pe´rdidas y la magnetizante L¯r = L¯rl+ L¯rm. Para una distribucio´n sinusoidal, la inductancia mutua
entre arrollamientos roto´ricos es M¯r = Lrm cos(2pi/3) = −Lrm/2.
Por simples consideraciones f´ısicas [50], puede mostrarse que la inductancia del estator es Lsm =
(Nse/Nre)M¯sr, siendo Nse y Nre las cantidades de vueltas efectivas del estator y del rotor. Tambie´n
puede escribirse Lrm = (Nre/Nse)M¯sr, siguiendo que M¯2sr = L¯smL¯rm.
Si la inductancia magnetizante trifa´sica, expresio´n (5.26), es empleada, entonces:
Ls = L¯s − M¯s = Lsl + Lsm + 12Lsm = Lsl +
3
2
Lsm,
y la inductancia trifa´sica roto´rica (5.36), puede ser expresada como:
Lr = L¯r − M¯r = Lrl + Lrm + 12Lrm = Lrl +
3
2
Lrm.
Es importante notar que en la ecuacio´n matricial (5.90), las tensiones y corrientes del estator se
encuentran referidas al marco de referencia fijo al estator, luego estas cantidades pueden ser medidas
directamente sobre el estator. Sin embargo, las tensiones y corrientes roto´ricas esta´n expresadas
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en el marco de referencia fijo al rotor, luego deben ser medidos sobre el rotor lo cual se hace casi
imposible en el caso de las ma´quinas jaula de ardilla.
Tambie´n la (5.90) permite observar que el sistema de ecuaciones diferenciales es no lineal,
con coeficientes dependiendo del tiempo, el a´ngulo del rotor es una funcio´n del tiempo y, adema´s,
algunos para´metros pueden ser variantes. Por ejemplo, bajo condiciones de saturacio´n, algunas
inductancias variara´n con las corrientes. Sin embargo, au´n cuando todos los para´metros de la
matriz de impedancias sean considerados constantes, el a´ngulo roto´rico todav´ıa var´ıa en el tiempo.
Una simplificacio´n significativa puede obtenerse si las variables trifa´sicas pueden ser reem-
plazadas por su equivalente bifa´sico, en este caso se tendra´n solamente cuatro ecuaciones de ten-
sio´n suponiendo la ausencia de la componente de secuencia cero. Luego, la matriz de impedancia
habra´ reducido su taman˜o a 16 elementos frente a los 36 te´rminos de la matriz de impedancias de
la expresio´n (5.90).
5.1.3. Las ecuaciones en la forma fasorial
Las ecuaciones de la tensio´n en el marco de referencia estacionario
Empleando las definiciones para los fasores de tensio´n (5.49) y (5.50), corriente (5.4) y (5.12)
y los de los flujos (5.22) y (5.32), las ecuaciones (5.84) - (5.86) y las (5.87) - (5.89) pueden ponerse
en la siguiente forma:
u¯s = Rsi¯s +
dψ¯s
dt
(5.91)
u¯′r = Rr i¯
′
r +
dψ¯′r
dt
− jωrψ¯′r. (5.92)
Las variables intervinientes en las dos ecuaciones precedentes, se repiten a continuacio´n:
u¯s(t) =
2
3
[1usA(t) + ausB(t) + a2usC(t)] = usD + jusQ, (5.93)
i¯s(t) =
2
3
[1isA(t) + aisB(t) + a2isC(t)] = isD + jisQ, (5.94)
ψ¯s(t) =
2
3
[1ψsA(t) + aψsB(t) + a2ψsC(t)] = ψsD + jψsQ = Lsi¯s + Lmi¯′r, (5.95)
y el fasor del voltaje roto´rico es:
u¯r(t) =
2
3
[1ura(t) + aurb(t) + a2urc(t)] = urα + jurβ, (5.96)
i¯r(t) =
2
3
[1ira(t) + airb(t) + a2irc(t)] = irα + jirβ, (5.97)
ψ¯r(t) =
2
3
[1ψra(t) + aψrb(t) + a2ψrc(t)] = Lr i¯r + Lmi¯′s
= Lr i¯r + Lmi¯se−jθr = ψrα + jψrβ. (5.98)
Las cantidades roto´ricas referidas al marco de referencia fijo al estator conforme a las ecuaciones
(5.59), (5.30) y (5.43) son:
u¯′r = u¯re
jθr = urd + jurq, (5.99)
i¯′r = i¯re
jθr = ird + jirq, (5.100)
ψ¯′r = ψ¯re
jθr = Lr i¯rejθr + Lmi¯s = ψrd + jψrq. (5.101)
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Las cantidades estato´ricas referidas al marco de referencia fijo al rotor conforme a las ecuaciones
(5.58), (5.44) y (5.46) son:
u¯′s = u¯se
jθr = usd + jusq, (5.102)
i¯′s = i¯se
jθr = isd + jisq, (5.103)
ψ¯′s = ψ¯re
jθr = ψsd + jψsq. (5.104)
La forma compacta de las ecuaciones (5.91) y (5.92) hace que su aplicacio´n sea muy conveniente.
El primer te´rmino en dichas expresiones se refiere a las pe´rdidas o´hmicas, el segundo es la f.e.m.
del transformador, el que es la primera derivada del flujo del estator y del rotor. En la (5.92), el
te´rmino −jωrψ¯′r representa la f.e.m. debida a la rotacio´n del rotor y contribuye a la conversio´n
electromeca´nica de la energ´ıa.
En forma matricial, y refiriendo las tensiones al marco de referencia estacionario, las expresiones
(5.91) y (5.92) pueden ponerse en la siguiente forma: u¯s
u¯′r
 =
 Rs 0
0 Rs
 i¯s
i¯′r
+ d
dt
 Ls Lm
Lm Ls
 i¯s
i¯′r
− jωr
 0 0
Lm Ls
 i¯s
i¯′r
 . (5.105)
La simplicidad de esta expresio´n puede contrastarse con la de la (5.90) en la que las variables
tensiones y corrientes esta´n presentes, a diferencia de (5.105) en la que se emplean los fasores de
tensiones y corrientes. Si dichos fasores se resuelven en los ejes real e imaginario, se obtiene en-
tonces la expresio´n que corresponde al ’quadrature-phase conmutator model’ [95]. As´ı, aplicando
relaciones entre fasores, es innecesario el empleo de matrices de transformacio´n como las que apare-
cen normalmente en el ana´lisis de ma´quinas ele´ctricas ([50]) para obtener el modelo en otro marco
de referencia.
Si, en cambio, a partir de las (5.99) y (5.100), u¯r = u¯′re−jθr e i¯r = i¯′re−jθr y las cantidades
roto´ricas se expresan en el marco de referencia fijo al rotor, la expresio´n (5.105) se transforma en: u¯s
u¯r
 =
 Rs 0
0 Rs
 i¯s
i¯r
+ d
dt
 Ls Lmejθr
Lme
−jθr Ls
 i¯s
i¯r
 . (5.106)
En este caso, si los fasores se expresan por sus partes real e imaginaria, se tiene el ’quadrature-
phase slip-ring model’ [95].
Las ecuaciones de la tensio´n en un marco de referencia general
En este caso las ecuaciones se refieren a un marco general que rota a una velocidad ωg. El
ana´lisis sigue los lineamientos presentados para las variables estato´ricas en el marco de referencia
roto´rico, con la consideracio´n que ahora los ejes directo y en cuadratura, x e y giran a una velocidad
ωg = dθg/dt arbitraria como se muestra en la Figura 5.3.
El a´ngulo θg se define desde el eje real x respecto del eje real del marco de referencia fijo al
estator sD. Luego, el fasor de corrientes definido en el marco de referencia general, como en (5.103),
es:
i¯sg = i¯se−jθg = isx + jisy. (5.107)
La ecuacio´n anterior permite obtener el marco de referencia estato´rico modificando el a´ngulo
θg por θr. La (5.107) puede demostrarse a partir de la Figura 5.3, en el marco estacionario se tiene
i¯sg = |¯is|ejαs y en el marco general i¯sg = |¯is|ej(αs−θg), luego
i¯sg = |¯is|ejαse−jθg = i¯se−jθg . (5.108)
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Figura 5.3: El marco de referencia general, transformacio´n de las cantidades estato´ricas.
Adema´s,
u¯sg = u¯se−jθg = usx + jusy, (5.109)
ψ¯sg = ψ¯se−jθg = ψsx + jψsy. (5.110)
Con u¯s y ψ¯s son los fasores que representan el voltaje y flujo estato´ricos en el marco de referencia
estacionario.
Similares consideraciones pueden realizarse para los fasores roto´ricos. En la Figura 5.4 se mues-
tran tres marcos de referencia, el fijo al rotor indicado por θr, el estacionario fijo al estator y el
marco de referencia general.
x
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Figura 5.4: El marco de referencia general, transformacio´n de las cantidades roto´ricas.
El fasor de la corriente en el marco de referencia roto´rico puede ser expresado como i¯r = |¯ir|ejαr .
En el marco de referencia general se tiene i¯rg = |¯ir|ejα′r con α′r = αr − (θg − θr). Luego,
i¯rg = |¯ir|ejαre−j(θg−θr) = i¯re−j(θg−θr) = irx + jiry. (5.111)
Adema´s,
u¯rg = u¯re−j(θg−θr) = urx + jury (5.112)
ψ¯rg = ψ¯re−j(θg−θr) = ψrx + jψry. (5.113)
Reemplazando las ecuaciones (5.107) - (5.111) en las expresiones (5.91), (5.92), (5.95) y (5.98)
se obtienen:
u¯sg = Rsi¯sg +
dψ¯sg
dt
− jωgψ¯sg (5.114)
u¯rg = Rr i¯rg +
dψ¯rg
dt
− j(ωg − ωr)ψ¯rg, (5.115)
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donde los flujos estato´ricos y roto´ricos en el marco de referencia general pueden ser expresados en
te´rminos de los fasores de corrientes y voltajes como:
ψ¯sg = Lsi¯sg + Lmi¯rg (5.116)
ψ¯rg = Lr i¯rg + Lmi¯sg. (5.117)
Las expresiones (5.114) y (5.115) pueden ser puestas en forma matricial como: u¯sg
u¯rg
 =
 Rs 0
0 Rr
 i¯sg
i¯rg
+ d
dt
 Ls Lm
Lm Ls
 i¯sg
i¯′rg
+
+jωg
 Ls Lm
Lm Lr
 i¯sg
i¯rg
− jωr
 0 0
Lm Lr
 i¯sg
i¯rg
 . (5.118)
Tambie´n es posible escribir las cantidades fasoriales en te´rminos de sus componentes reales e
imaginarias. Luego, empleando las (5.107), (5.108), (5.111) y (5.112), la ecuacio´n (5.118) puede ser
puesta en la siguiente forma:
usx
usy
urx
ury
 =

Rs + pLs −ωgLs pLm −ωgLm
ωgLs Rs + pLs ωgLm pLm
pLm −(ωg − ωr)Lm Rr + pLr (−ωg − ωr)Lr
(ωg − ωr)Lm pLm (ωg − ωr)Lr Rr + pLr


isx
isy
irx
iry
 . (5.119)
Si en (5.119) se hace ωg = 0, entonces se obtiene la expresio´n que corresponde a (5.105). Si
ωg = ω1 con ω1 la velocidad sincro´nica, entonces para una ma´quina asincro´nica se tiene ω1 − ωr =
sω1 con s el resbalamiento. Luego, la (5.119) puede reescribirse como:
usx
usy
urx
ury
 =

Rs + pLs −ω1Ls pLm −ω1Lm
ω1Ls Rs + pLs ω1Lm pLm
pLm −sω1Lm Rr + pLr −sω1Lr
sω1Lm pLm sω1Lr Rr + pLr


isx
isy
irx
iry
 , (5.120)
donde usx, usy e isx, isy son las tensiones y corrientes estato´ricas en el marco de referencia rotante
a velocidad sincro´nica. Ide´nticas consideraciones se mantienen para las cantidades roto´ricas.
Adema´s, para una ma´quina de P pares de polos, similarmente a la expresio´n (5.81), el par
electromagne´tico puede ser expresado, en te´rminos de los fasores de las corrientes estato´ricas y
roto´ricas, en el marco de referencia general como:
Te = −32PLmi¯sg × i¯rg = −
3
2
PLm
(
isxiry − isyirx
)
. (5.121)
En la ecuacio´n (5.80) se presenta otra expresio´n para el par electromagne´tico, en el cual ψ¯′r e i¯′r el
flujo y la corrientes roto´ricos, se encuentran formulados en el marco de referencia fijo al estator. En
el marco de referencia general, a partir de las expresiones (5.111) y (5.113) se definen como:
i¯rg = i¯re−j(θg−θr) = i¯reθre−jθg ,
ψ¯rg = ψ¯re−j(θg−θr) = ψ¯reθre−jθg .
Luego, considerando (5.80), el par electromagne´tico es:
Te = −32 ψ¯
′
r × i¯′r = −
3
2
ψ¯rge
jθg × i¯rgejθg = −32 ψ¯rg × i¯rg. (5.122)
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5.1.4. Expresiones para el par electromagne´tico
Distintas expresiones del par electromagne´tico pueden ser obtenidas empleando diferentes varia-
bles en distintos marcos de referencia. Sin embargo, se demuestra que en los marcos de referencias
fijos al flujo roto´rico, o al fasor del flujo magnetizante, la expresio´n del par electromagne´tico es
similar a la expresio´n del par producido por una ma´quina de CC con excitacio´n independiente. La
analog´ıa mencionada sirve para varias formas de control vectorial, en las que el control de par de
la ma´quina de CA es similar al de una ma´quina de CC con excitacio´n independiente.
Aplicacio´n del marco de referencia general
A los efectos de dar un mejor entendimiento de los procesos f´ısicos que dan lugar a la aparicio´n
del par, se puede partir de la ecuacio´n (5.115). En dicha expresio´n, la fuerza electromotriz ’rota-
cional’ en el arrollamiento roto´rico es −jωrψrg = −jωr(ψrx+ jψry). Luego, la componente en el eje
real de esta f.e.m. es urotx = ωrψry y la componente imaginaria es uroty = −ωrψrx. Por lo tanto, a
partir de considerar la potencia roto´rica (que es la potencia meca´nica), se tiene:
Pmec = −32
(
urotxirx + urotyiry
)
= −3
2
ωr
(
ψryirx − ψrxiry
)
= −3
2
ωrψ¯rg × i¯rg, (5.123)
esta expresio´n, cuando es dividida por la velocidad del rotor ωr da lugar al par electromagne´tico,
que coincide con la (5.122). Para una ma´quina con P pares de polos, la (5.122) toma la forma:
Te = −32Pψ¯
′
r × i¯′r = −
3
2
Pψ¯rg × i¯rg, (5.124)
esta expresio´n concuerda con el hecho que el par es producido por la interaccio´n entre los fasores
del flujo roto´rico y de la corriente roto´rica. Se puede mostrar que el par tambie´n puede obtenerse
como el producido por la interaccio´n entre los fasores de la corriente estato´rica y de la corriente
roto´rica. Partiendo de la (5.81), y considerando que la transformacio´n de coordenadas no da lugar
al cambio de par, se tiene:
Te = −32PLmi¯s × i¯
′
r = −
3
2
PLmi¯sg × i¯rg. (5.125)
De la (5.83):
Te = −32(Lm/Ls)ψ¯sg × i¯rg. (5.126)
Partiendo de la (5.125), se puede escribir:
Te =
3
2
PLmi¯rg × i¯sg, (5.127)
considerando que i¯sg × i¯sg = 0 y empleando la (5.116), se puede escribir:
Te =
3
2
P (Lsi¯sg + Lmi¯rg)× i¯sg = 32Pψ¯sg × i¯sg. (5.128)
Adema´s, tambie´n se puede dividir el flujo estato´rico como la suma de un flujo de pe´rdidas ψ¯slg
y uno magnetizante ψ¯smg. Luego, partiendo de la (5.116) se puede escribir:
ψ¯sg = ψ¯slg + ψ¯mg = Lsl i¯sg + Lmi¯mg. (5.129)
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Con los flujos expresados en el marco de referencia general y Lsl la inductancia de pe´rdidas del
arrollamiento estato´rico. Si se considera que el rotor y el estator poseen igual cantidad efectiva de
vueltas, se tiene que:
ψ¯mg = Lmi¯mg, (5.130)
que da lugar al flujo magnetizante en el marco de referencia general, con i¯mg el fasor de la corriente
magnetizante en el mismo marco de referencia,
i¯mg = i¯rg + i¯sg. (5.131)
Reemplazando las (5.129) - (5.131) en la (5.128), se tiene:
Te =
3
2
P (Lsl i¯sg + Lmi¯mg)× i¯sg = 32PLmi¯mg × i¯sg =
3
2
Pψ¯mg × i¯sg, (5.132)
que concuerda con el hecho f´ısico que el par electromagne´tico puede ser expresado como el producto
vectorial entre la corriente magnetizante y la corriente estato´rica. Como es esperado, el flujo de
pe´rdidas no interviene en la produccio´n del par.
Resolviendo los fasores en sus partes real e imaginaria, es posible obtener el par electromagne´tico
en te´rminos de las componentes en los dos ejes en el marco de referencia general. Partiendo de la
(5.132), con ψ¯mg = ψmx + jψmy y i¯sg = isx + jisy,
Te =
3
2
P (ψmxisy − ψmyisx). (5.133)
La expansio´n de la (5.127) da lugar a la siguiente expresio´n, considerando que i¯sg × i¯sg = 0:
Te =
3
2
PLmi¯rg × i¯sg = 32P
Lm
Lr
(Lr i¯rg × i¯sg)
=
3
2
P
Lm
Lr
(Lr i¯rg + Lmi¯sg)× i¯sg = 32P
Lm
Lr
ψ¯rg × i¯sg. (5.134)
La resolucio´n en las componentes de los ejes directo (x) y en cuadratura (y) en el marco de
referencia general y empleando ψ¯rg = ψrx + jψry, i¯sg = isx + jisy,
Te =
3
2
P
Lm
Lr
(ψrxisy − ψryisx), (5.135)
con ψrx y ψry las componentes del flujo roto´rico en el marco de referencia general, los cuales a partir
de las ecuaciones (5.117) pueden ser expresados como ψrx = Lrirx +Lmirx y ψry = Lriry +Lmisy.
5.2. Fundamentos del control vectorial
En el pasado, las ma´quinas de corriente continua (CC), han sido ampliamente empleadas en
a´reas donde la operacio´n a velocidad variable era requerida, dado que el flujo y par pod´ıan ser
fa´cilmente controlados por medio de la corriente de campo. En particular, la excitacio´n indepen-
diente de los motores de CC ha sido principalmente empleada cuando se requieren aplicaciones de
respuesta ra´pida y operacio´n en los cuatro cuadrantes con alta performance a bajas velocidades.
Sin embargo, poseen ciertas desventajas debidas a la existencia del conmutador y las escobillas.
Lo anterior implica, mantenimiento perio´dico, la imposibilidad de operar en ambientes corrosivos
y/o explosivos y la limitada capacidad del conmutador a elevadas velocidades de operacio´n. Los
mencionados problemas pueden disminuirse con la aplicacio´n de las ma´quinas de corriente alterna
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(CA), que poseen una estructura ma´s simple y robusta, menor mantenimiento, ma´s economı´a y son
inmunes a elevados requerimientos de sobrecarga. Adema´s, poseen menores dimensiones a iguales
rangos de potencia.
Las ma´quinas de CA han sido aplicadas, en el pasado, en tareas relativamente poco impor-
tantes dadas las limitaciones de costos de los convertidores de frecuencia esta´ticos, y en los casos
en los cuales se presentaban las limitaciones de las ma´quinas de CC ya mencionadas. Sin embargo,
resultado del progreso del campo de la electro´nica de potencia, la tendencia actual hacia conver-
tidores de potencia ma´s eficientes y baratos ha invertido el compromiso costo - beneficio frente a
aplicaciones con ma´quinas de CC. As´ı, los modernos convertidores esta´ticos permiten incorporar en
las ma´quinas de CA, control de par y funcionamiento de alta performance en los cuatro cuadrantes.
Las te´cnicas de control vectorial incorporan ra´pidos microprocesadores y DSPs que han per-
mitido la posibilidad del control de las ma´quinas de CA conforme a los requerimientos planteados.
En el pasado tales te´cnicas no podr´ıan haber sido empleadas dada la complejidad de hardware y
software necesarios para resolver el problema. Como para las ma´quinas de CC, el control de par de
las ma´quinas de CA, es alcanzado manipulando las corrientes. Sin embargo, en contraste con las
ma´quinas de CC, se debe controlar el mo´dulo y la fase de las corrientes, es decir, el vector de co-
rrientes debe ser controlado. Esta razo´n da origen al nombre ¨control vectorial¨. En las ma´quinas de
CC, la orientacio´n del flujo de campo y de la fuerza magnetomotriz (f.m.m.) de armadura esta´ dada
por el conmutador y las escobillas, mientras que en las ma´quinas de CA, el a´ngulo entre el campo
y la f.m.m. requiere control externo. En ausencia de este control, el mencionado a´ngulo var´ıa con
la carga apareciendo respuestas oscilatorias indeseadas. Con control vectorial, las componentes de
corriente de par y de flujo esta´n desacopladas y la respuesta transitoria es similar a los de una
ma´quina de CC de excitacio´n independiente.
5.2.1. Control de las ma´quinas de CC
Consecuencia de la ortogonalidad estacionaria de los ejes de los campos, la estructura de las
ma´quinas de CC es relativamente simple, aunque su construccio´n es complicada. En la ma´quina de
CC de excitacio´n independiente, el par Te es proporcional al producto de la corriente de campo if
y la corriente de armadura ia,
Te = cif ia = c1ψia, (5.136)
donde c y c1 son constantes y ψ es el flujo. El flujo puede ser establecido tanto por un a-
rrollamiento independiente como por imanes permanentes. Luego, el control de par es alcanzado
manipulando la corriente de armadura y, entonces, una ra´pida respuesta es obtenida si la corriente
de armadura cambia ra´pidamente y el flujo permanece constante.
5.2.2. Control de las ma´quinas de CA de induccio´n
Las ma´quinas de induccio´n jaula de ardilla son simples y fuertes, siendo consideradas los caballos
de batalla de la industria. Sin embargo, la estructura de estas ma´quinas es complicada por el campo
magne´tico rotante y dado que las corrientes del rotor o el campo roto´rico no pueden ser directamente
medidas.
El mecanismo de la produccio´n de par en la ma´quina de CA es similar a la de CC. La for-
mulacio´n bien conocida en los textos de ma´quinas ele´ctricas [50] implica que, para determinar el
par electromagne´tico instanta´neo de la ma´quina de induccio´n, es tambie´n necesario conocer las
corrientes roto´ricas y la posicio´n del rotor. No obstante, se puede mostrar que, de manera similar al
68 CAPI´TULO 5. CONTROL VECTORIAL DE GEN. DOBLEMENTE ALIMENTADOS
caso de las ma´quinas de CC con excitacio´n independiente, el par electromagne´tico instanta´neo de
una ma´quina de induccio´n puede ser expresado como el producto de una corriente y un flujo, si se
emplea en un marco de referencia conocido como de flujo orientado, el denominado control de flujo
orientado. En el caso anterior, las componentes de las corrientes estato´ricas (que esta´n expresadas
en un marco de referencia estacionario) son transformadas en un nuevo marco de referencia rotante,
que gira conforme al vector que representa al flujo concatenado. Aunque ma´s adelante se propone
otra forma de control vectorial, se considerara´n, en principio, tres posibilidades de seleccio´n del
mencionado vector, el del flujo estato´rico concatenado, el del flujo roto´rico concatenado o el del
flujo magnetizante concatenado. El par electromagne´tico en los tres casos es como sigue:
Te = C1s|ψ¯s|issy control vectorial orientado segu´n el flujo estato´rico, (5.137)
Te = C1r|ψ¯r|irsy control vectorial orientado segu´n el flujo roto´rico, (5.138)
Te = C1m|ψ¯m|imsy control vectorial orientado segu´n el flujo magnetizante. (5.139)
Las expresiones anteriores son similares a la ecuacio´n (5.136), para condiciones de operacio´n
lineales c1s, c1r y c1m son constantes y |ψ¯s|, |ψ¯r| y |ψ¯m| son los mo´dulos de los flujos que corre-
sponden al estator, rotor y flujo magnetizante concatenados. El par es producido por las corrientes
(estato´rica, roto´rica y magnetizante) orientadas segu´n el marco de referencia empleado, el cual se
denota por el super´ındice.
En cualquiera de los casos presentados, si el flujo es constante, un cambio en la corriente produce
un cambio en el par.
5.2.3. Marco de referencia fijo al fasor del flujo magnetizante
En la Figura 5.5, se muestra el esquema de una ma´quina de induccio´n, con arrollamientos
estato´ricos sD y sQ (por simplicidad) y arrollamientos roto´ricos polifa´sicos cortocircuitados.
y
m
’
sD
sQ
Figura 5.5: Esquema de la ma´quina de CA con los bobinados en cuadratura.
La corriente estato´rica del eje directo isD produce el flujo magnetizante ψ′m. Si la corriente en
cuadratura isQ es repentinamente inyectada en el arrollamiento sQ, la corriente i′r que fluira´ en los
arrollamientos roto´ricos en el primer instante de tiempo t0 es i′r = −isQ. Luego, se tiene el diagrama
fasorial mostrado en la Figura 5.6 donde is = isD + jisQ es el fasor de las corrientes estato´ricas e
i′r el fasor de las corrientes roto´ricas en el marco de referencia estacionario.
A partir de la (5.131), la suma de las corrientes roto´ricas y estato´ricas da la corriente magneti-
zante si los arrollamientos roto´ricos y estato´ricos se asumen de igual cantidad efectiva de vueltas.
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i’ =im sD y’m
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Figura 5.6: Fasores i¯s, i¯′r y ψ¯′m en el instante t0.
Luego, de la (5.130) el flujo magnetizante en el marco de referencia estacionario es ψ¯′mg = Lmi¯′mg,
proporcional a la corriente magnetizante si la inductancia Lm es constante y coaxial con el eje
directo del marco de referencia estacionario. Sin embargo, a t > t0 el diagrama fasorial debe ser
modificado, ya que el campo cambia para inducir las corrientes roto´ricas. Por simplicidad se asume
que el rotor se encuentra fijo en la misma posicio´n que en la Figura 5.6. El nuevo diagrama se
muestra en la Figura 5.7, con los nuevos (modificados) flujo magnetizante y corriente roto´rica.
sD
sQ
isQ
i’r
isD
mm
is
i’m
Figura 5.7: Fasores i¯s, i¯′r y i¯′m en el instante t > t0.
Obviamente, en contraste con la Figura 5.6, el fasor del flujo magnetizante no es coaxial con
el eje directo del marco de referencia estacionario y tampoco esta´ en el eje de cuadratura de dicha
referencia. El flujo se encuentra rotado un a´ngulo µm con respecto al eje sD.
Sin embargo, si se realiza una rotacio´n ficticia del estator un a´ngulo µm en la direccio´n contraria
a las agujas del reloj, el fasor del flujo magnetizante ψ¯′mg = Lmi¯′mg vuelve a ser coaxial con el eje
directo y en cuadratura con el eje de cuadratura, como muestra la Figura 5.8.
Como el estator no puede ser continuamente rotado para asegurar la descomposicio´n en dos
corrientes, una de las cuales produce el flujo magnetizante y otra el par electromagne´tico, un
marco de referencia especial (x e y) debe ser empleado. Existen varios caminos para seleccionar el
mencionado marco de referencia, uno es tal que rota a la velocidad del flujo magnetizante y posee
su eje real coaxial a dicho flujo, como se muestra en la Figura 5.9.
En la Figura 5.9, si en el marco de referencia estacionario (sD, sQ) el flujo magnetizante se
define como:
ψ¯′m = |ψ¯m|ejµm = ψmD + jψmQ, (5.140)
70 CAPI´TULO 5. CONTROL VECTORIAL DE GEN. DOBLEMENTE ALIMENTADOS
mm
is
* *i’ im sD=
* *i’ ir sQ=
sD
sQ
Figura 5.8: Fasores de corrientes cuando el estator es rotado un a´ngulo µm.
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Figura 5.9: Relacio´n entre los marcos de referencia estacionario
(sD y sQ) y el especial (x, y) coaxial con el flujo magnetizante.
donde |ψ¯m| y µm son el mo´dulo y el a´ngulo del flujo magnetizante y ψmD y ψmQ son las componentes
en los dos ejes en el marco de referencia estacionario. El fasor de las corrientes estato´ricas en el
marco de referencia especial, que rota a velocidad
ωm =
dµm
dt
(5.141)
es
i¯sm = i¯se−jµm = isx + jisy, (5.142)
con i¯s el fasor de las corrientes estato´ricas en el marco de referencia estacionario. Conforme a la
Figura 5.9, se puede escribir,
i¯sm = isx + jisy = (isD + isQ)e−jµm (5.143)
que puede ponerse en forma matricial como: isx
isy
 =
 cosµm sinµm
− sinµm cosµm
 isD
isQ
 . (5.144)
La (5.144) muestra co´mo las corrientes estato´ricas directa y en cuadratura en el marco de re-
ferencia especial, pueden ser obtenidas a partir de sendas componentes en el marco de referencia
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estacionario si el a´ngulo µm, el cual var´ıa continuamente, es conocido. En el marco de referencia
especial, el eje directo es coaxial con el flujo magnetizante, luego la componente del u´ltimo en el
eje en cuadratura es nula. Entonces, de las ecuaciones (5.132) o (5.133) y en el marco de referen-
cia especial, el par electromagne´tico es proporcional al producto del mo´dulo del flujo |ψ¯m| y la
componente en cuadratura de la corriente del estator isy,
Te =
3
2
P |ψm|isy. (5.145)
La expresio´n anterior se puede expandir. Considerando las (5.130) y (5.132), siempre en el
marco de referencia especial, el flujo, el cual contiene solamente una componente en el eje directo
(ψ¯mm = ψ¯mx), puede ser expresado como
ψmx = ψ¯mm = Lmi¯mm = Lm(¯ism + i¯rm) = Lmimx = |ψ¯m| = Lm |¯imm|, (5.146)
con i¯sm definida en la ecuacio´n (5.142) y con el fasor de las corrientes roto´ricas en el marco de
referencia especial (¯irm) obtenido de la expresio´n (5.111) con θg = µm como
i¯rm = i¯re−j(µm−θr) = irx + jiry. (5.147)
Luego, sustituyendo la (5.146) en la (5.145), el par electromagne´tico
Te =
3
2
Pψmxisy =
3
2
PLmimxisy, (5.148)
con imx es la componente de corriente que produce el flujo e isy la que produce el par. La ecuacio´n
(5.145) es la base del control de flujo orientado, que puede ser implementado en diferentes formas.
5.2.4. Marco de referencia fijo al fasor del flujo estato´rico
Conforme a la expresio´n (5.132) el par electromagne´tico puede ser expresado en te´rminos del
producto vectorial entre el flujo y la corriente estato´rica. De la (5.128), si se emplea un marco de
referencia especial fijo al flujo estato´rico, es decir, donde la componente en cuadratura del flujo es
nula, tanto en estado estacionario como en el transitorio, el par para una ma´quina de P pares de
polos puede escribirse como:
Te =
3
2
Pψsxisy. (5.149)
Aqu´ı, ψsx es la componente en el eje real del flujo estato´rico en el marco de referencia especial
que rota a la velocidad del fasor del flujo estato´rico (ωms) y la corriente isy es la componente
imaginaria del fasor de la corriente estato´rica en el mismo eje de referencia.
Las componentes de las diferentes variables en el marco de referencia especial se relacionan con
las componentes expresadas en el marco de referencia estacionario como sigue. A partir de la (5.95)
en el marco de referencia estacionario, el fasor del flujo estato´rico puede ser expresado como:
ψ¯s = ψsD + jψsQ = |ψ¯s|ejρs , (5.150)
que da cuenta de las componentes del flujo en los eje estacionarios y del mo´dulo del mismo, con
ρs el a´ngulo de fase con respecto al eje real del marco de referencia estacionario. La velocidad del
marco especial de referencia puede ser expresada como:
ωm =
dρs
dt
. (5.151)
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Figura 5.10: Relacio´n entre el marco de referencia
estacionario y en el especial fijo al flujo estato´rico.
La Figura 5.10, muestra la relacio´n entre los marcos de referencia especial y estacionario.
Partiendo de las expresiones (5.107) y (5.110), en el marco de referencia especial, mostrado en
la Figura 5.10 (θg = ρs), los fasores de la corriente y el flujo estato´rico son expresados como:
i¯sψs = i¯se−jρs = (isD + jisQ)e−jρs = isx + jisy, (5.152)
ψ¯sψs = ψ¯se−jρs = (ψsD + jψsQ)e−jρs = ψsx + jψsy (5.153)
expresiones en las que aparecen las dos componentes en el marco de referencia especial de la corriente
y del flujo roto´rico (isx e jisy, ψsx y jψsy), y las componentes en el marco de referencia estacionario
isD e jisQ y ψsD, jψsQ. Reemplazando la (5.150) en la (5.153) se tiene:
ψ¯sψs = |ψ¯s|ejρse−jρs = ψsx + j0 = ψsx = |ψ¯s|, (5.154)
que demuestra matema´ticamente que en el marco de referencia especial, el fasor del flujo estato´rico
contiene solamente la componente en el eje directo, que es igual al mo´dulo del fasor ya que ha sido
deliberadamente alineado. La expresio´n (5.152) puede ponerse en forma matricial como: isx
isy
 =
 cos ρs sin ρs
− sin ρs cos ρs
 isD
isQ
 . (5.155)
Es posible expresar la ecuacio´n del par en tal forma que el flujo estato´rico ψsx se exprese en
te´rminos de las corrientes. Luego, el fasor del flujo estato´rico expresado en el marco de referencia
especial (definido en la (5.153)) se expresa en te´rminos de las corrientes de estator y rotor a partir
de (5.116) como
ψ¯sψs = Lsi¯sψs + Lmi¯rψs (5.156)
con i¯sψs definida en (5.152) y i¯rψs el fasor de las corrientes roto´ricas definido en el marco de
referencia especial. De las ecuaciones (5.100), (5.111) y haciendo θg = ρs se tiene:
i¯rψs = irx + iry = i¯re−j(ρs−θr) = i¯rejθre−jρs = i¯′re
−jρr = (ird + irq) e−jρs , (5.157)
con i¯r el fasor de la corriente roto´rica en el marco de referencia roto´rico e i¯′r referida al marco de
referencia fijo al estator. Luego se puede definir la corriente magnetizante estato´rica ims en el marco
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de referencia especial, que rota a velocidad ωms. De las expresiones (5.156) y (5.157) se tiene:
i¯ms =
ψ¯sψs
Lm
=
Lr
Lm
i¯sψs + i¯rψs = i¯rψs + (1 + σs)¯isψs. (5.158)
Dado que por la eleccio´n de un marco de referencia especial, ψ¯sψs esta´ alineado con el eje
real, posee una u´nica componente. De la expresio´n anterior, el fasor de la corriente magnetizante
sera´ coaxial con ψ¯sψs como muestra la Figura 5.10. Partiendo de la (5.158) se tiene:
i¯ms = imsx + jimsy = imsx = |¯ims| = ψ¯sx
Lm
= i¯sψs + (1 + σs)¯irψs, (5.159)
luego, la sustitucio´n de la ecuacio´n (5.159) en la (5.149) da lugar a:
Te =
3
2
PLm |¯ims|isy, (5.160)
con |¯ims| la componente de la corriente que produce el flujo e isy la componente que produce el
par. Esta ecuacio´n es similar a la ecuacio´n del par electromagne´tico producido por una ma´quina de
CC de excitacio´n independiente. Luego, el par puede ser independientemente controlado si se actu´a
sobre estas corrientes. Debe remarcarse finalmente, que estas corrientes en estado estacionario son
valores de CC.
5.3. Control Vectorial Orientado segu´n el Flujo Estato´rico de las
Ma´quinas de Induccio´n de Rotor Bobinado
5.3.1. Fasores de las corrientes magnetizante y roto´rica en el marco de referen-
cia del flujo estato´rico
Como indica la expresio´n (5.160) se puede controlar el par electromagne´tico de una ma´quina
de CA manipulando el mo´dulo del fasor de la componente productora del par (isy). Luego, en la
(5.160), la corriente magnetizante puede ser puesta en te´rminos de los fasores de las corrientes
roto´ricas y estato´ricas expresadas en el marco de referencia del flujo estato´rico orientado (isψs, isψr)
como en la expresio´n (5.158):
|¯ims| = i¯rψs + Ls
Lm
i¯sψs = (irx + jiry) + (isx + jisy)
Ls
Lm
, (5.161)
con isx, isy, irx, iry las componentes directa y en cuadratura de la corriente estato´rica y de la co-
rriente roto´rica en el marco de referencia orientado por el flujo estato´rico. En la expresio´n (5.152)
i¯sψs = isx + jisy = (isD + jisQ)e−jρs , (5.162)
con isD, isQ las corrientes en los ejes directo y en cuadratura de la corriente estato´rica en el marco
de referencia estacionario y el a´ngulo ρs da la posicio´n de la corriente estato´rica magnetizante con
respecto al eje real (sD) del marco de referencia estacionario (Figura 5.10). El fasor que representa
a las corrientes roto´ricas en el marco de referencia fijo al rotor puede ser expresado en te´rminos de
las componentes en sus dos ejes como i¯rψr = irα + jirβ = |¯ir|ejαr
i¯rψs = irx + jiry = (irα + jirβ)ejθre−jρs = |¯ir|ej(αr+θr−ρs). (5.163)
En la Figura 5.11 se muestran el fasor de la corriente magnetizante y el de la corriente roto´rica
junto con los a´ngulos αr, θr y ρs.
Adema´s, de la Figura 5.11 el a´ngulo φr = αr + θr − ρs, es el a´ngulo de par dado que representa
el a´ngulo entre el fasor de la corriente roto´rica con respecto al fasor de la corriente magnetizante
del estator.
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Figura 5.11: Fasores de la corriente magnetizante y de la roto´rica.
5.3.2. Tensio´n estato´rica para una ma´quina doblemente alimentada (rotor bobi-
nado)
Considerando las ecuaciones (5.114) y (5.116), que definen los fasores que corresponden a la
tensio´n estato´rica y al flujo en el marco de referencia general, despreciando los efectos de la satu-
racio´n, se obtiene la siguiente expresio´n, en el marco de referencia fijo al fasor del flujo estato´rico
concatenado que rota a velocidad ωms = dρs/dt:
u¯sψs = Rsi¯sψs + Ls
di¯sψs
dt
+ Lm
di¯rψs
dt
+ jωmsLsi¯sψs + jωmsLmi¯rψs, (5.164)
como en la ecuacio´n (5.162), que define el fasor de la corriente estato´rica en el marco de referencia de
flujo estato´rico orientado, el fasor del voltaje en el mismo marco de referencia puede ser expresado
como:
u¯sψs = usx + jusy = (usD + jusQ)e−jρs . (5.165)
Para una ma´quina doblemente alimentada, partiendo de la (5.161) se tiene:
i¯sψs =
Lm
Ls
(|¯ims| − i¯rψs), (5.166)
que cuando es reemplazada en la (5.164) da
u¯sψs =
RsLm
Ls
(|¯ims| − i¯rψs) + Lmd|¯ims|
dt
+ jωmsLm |¯ims|, (5.167)
que puede ponerse como:
τs
Lsd|¯ims|
dt
+ |¯ims|(1 + jωmsτs) = u¯sψs Ls
RsLm
+ i¯rψs, (5.168)
con τs = Ls/Rs la constante de tiempo del estator. Considerando las definiciones del voltaje, las
corrientes estato´rica y roto´rica en te´rminos de las componentes en los dos ejes en el marco de
referencia del flujo estato´rico orientado (expresiones (5.162), (5.163) y (5.165)) la solucio´n de la
(5.168) en sus partes real e imaginaria es:
τs
d|¯ims|
dt
+ |¯ims| = Ls
RsLm
u¯sx + irx (5.169)
ωmsτs |¯ims| = Ls
RsLm
u¯sy + iry. (5.170)
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Para una ma´quina doblemente alimentada, las componentes del voltaje estato´rico pueden ser
obtenidas como sigue. El fasor de voltaje expresado en el marco de referencia fijo al estator es:
u¯s =
√
2Usejω1t, (5.171)
con U el valor eficaz de la tensio´n de fase y t es el tiempo. Luego, reemplazando la (5.171) en la
(5.165) se tiene:
u¯sψs =
√
2Usej(ω1t−ρs) = usx + jusy (5.172)
u¯sx =
√
2Us cos(ω1t− ρs) (5.173)
u¯sy =
√
2Us sin(ω1t− ρs) (5.174)
5.3.3. Tensio´n roto´rica para una ma´quina doblemente alimentada (rotor bobi-
nado)
Reemplazando la (5.166) en la expresio´n que corresponde a la segunda fila de la expresio´n
(5.118), el fasor de la tensio´n roto´rica en el marco de referencia orientado por el flujo estato´rico es:
u¯rψs = (Rr + L′rp)¯irψs +
L2m
Ls
p|¯ims|+ jωsl
[
L2m
Ls
|¯ims|+ L′r |¯irψs|
]
, (5.175)
que puede resolverse segu´n los ejes directo y en cuadratura como:
τ ′r
dirx
dt
+ irx =
urx
Rr
+ ωslτ ′riry − (τr − τ ′r)
d|¯ims|
dt
, (5.176)
τ ′r
diry
dt
+ iry =
ury
Rr
− ωslτ ′rirx − ωsl(τr − τ ′r)|¯ims|, (5.177)
con τr = Lr/Rr y τ ′r = L′r/Rr = (Lr−L2m/Ls). El acoplamiento entre las componentes de los ejes x
e y puede eliminarse por medio de las siguientes expresiones, considerando los voltajes de rotacio´n
de las expresiones anteriores y asumiendo la operacio´n a flujo estato´rico constante (|¯ims| = cte)
udrx = −ωslL′riry, (5.178)
udry = ωslL′rirx + ωsl(Lr − L′r)|ims|. (5.179)
Valores que deben ser adicionados a las salidas de los controladores de las corrientes irx e iry.
As´ı, para mejorar la performance dina´mica, se debe sumar un te´rmino apropiado a la salida del
controlador roto´rico, que en el caso de |¯ims| = cte compensa el ultimo te´rmino de la expresio´n
(5.177), el cual actu´a como una perturbacio´n para la corriente de los controladores.
5.4. Control de la ma´quina doblemente alimentada (rotor bobina-
do)
En la Figura 5.12, se muestra el esquema ele´ctrico que considera a los convertidores que, ac-
tuando ’espalda contra espalda’, intervienen en el control de la ma´quina doblemente alimentada.
Dado que el control vectorial de la ma´quina asincro´nica se realiza desde el convertidor roto´rico,
el convertidor del lado de la red tiene como objetivo mantener la tensio´n en el bus de continua
constante de manera de asegurar que no haya acumulacio´n de carga en el capacitor del enlace
de continua [53]. As´ı, aunque el taman˜o del capacitor involucrado hace que su dina´mica no sea
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Figura 5.12: Generador de Induccio´n Doblemente Alimen-
tado. Objetivos de funcionamiento de los convertidores.
despreciable, su comportamiento es transparente al resto del sistema bajo cualquier condicio´n de
funcionamiento debido a la ra´pida accio´n del control del convertidor mencionado [79][80]. Final-
mente, y como se indica en la Figura 5.12 tambie´n se considera que el convertidor del lado de la
red presenta un factor de potencia nulo al resto del sistema ele´ctrico.
5.4.1. Control vectorial orientado segu´n el flujo estato´rico
En este tipo de control vectorial, las componentes reales e imaginarias de las corrientes roto´ricas
(irx, iry) corresponden directamente a las dos componentes de las corrientes estato´ricas (isx, isy)
expresadas en el marco de referencia de flujo estato´rico orientado. Luego, el control de irx puede ser
empleado para mantener la corriente estato´rica reactiva isx en un valor fijo (o a un valor dependiente
del voltaje) y la corriente iry puede ser empleada para controlar el par como se muestra ma´s adelante.
A partir de resolver la (5.166) en sus dos componentes (isx, isy), estas corrientes pueden ser
expresadas en te´rminos de las componentes de la corriente del rotor establecidas en el mismo marco
de referencia:
isy = −iryLm
Ls
, (5.180)
adema´s
isx = (|¯ims| − irx)Lm
Ls
. (5.181)
A partir de la (5.180) la corriente roto´rica en cuadratura iry es proporcional a la corriente
estato´rica productora de par (corriente activa) isy. Sin embargo, en la (5.181) la corriente magne-
tizante estato´rica que depende de la tensio´n estato´rica tambie´n esta´ presente. Para ma´quinas por
encima de los 10 KW, la resistencia estato´rica es despreciable, adema´s se asume que la frecuencia
de alimentacio´n ω1 es constante. En estado estacionario, el mo´dulo de la corriente magnetizante
estato´rica |¯ims| (definido en (5.161)) es constante y la velocidad de dicho fasor (ωms = dρs/dt con
ρs el a´ngulo tomado respecto del eje real del marco de referencia estacionario en la Figura 5.11)
tambie´n lo es. Luego, partiendo de la (5.167) se tiene:
|u¯s| = ω1Lm |¯ims|, (5.182)
donde |u¯s| es el mo´dulo del voltaje estato´rico, por otra parte de la (5.172) se obtiene |u¯sψs| =
√
2Us.
De (5.182), el mo´dulo de la corriente magnetizante estato´rica es:
|¯ims| = |u¯s|
ω1Lm
, (5.183)
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que es el resultado esperado, ya que se ha considerado que la resistencia estato´rica es despreciable.
Al mismo resultado se podr´ıa haber arribado desde las expresiones (5.169)-(5.174), bajo las mismas
consideraciones:
|u¯sx| = 0, usy = |u¯s|, |¯ims| = usy
ω1Lm
. (5.184)
Luego, de la (5.181) y la (5.183):
isx = (|u¯s|/ω1 − Lmirx)/Ls, (5.185)
de la anterior, dado que tanto los para´metros (Lm, Ls) y tambie´n u¯s y ω1 son constantes, la corriente
del eje directo isx (la reactiva) puede ser controlada por la corriente roto´rica de eje directo irx. Los
resultados anteriores sera´n empleados en el control vectorial orientado segu´n el flujo estato´rico de
una ma´quina doblemente alimentada, como se indica en la Figura 5.13.
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Figura 5.13: Esquema del Control Vectorial Orientado segu´n el Flujo
Estato´rico de una ma´quina de Induccio´n Doblemente Alimentada.
En la ecuacio´n (5.68) se determina la potencia activa estato´rica como:
Ps =
3
2
Re(u¯sψsi¯∗sψs) =
3
2
(usxisx + usyisy) (5.186)
y la potencia reactiva como
Qs =
3
2
Im(u¯sψsi¯∗sψs) =
3
2
(usyisx − usxisy). (5.187)
De la (5.184), usx = 0 y u¯sy = |u¯s|, luego para las dos expresiones precedentes se tiene:
Ps =
3
2
|u¯s|isy, (5.188)
como |u¯s| es constante, el par electromagne´tico generado tambie´n es proporcional a la corriente.
Adema´s,
Qs =
3
2
|u¯s|isx, (5.189)
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siendo isx la denominada corriente reactiva. En la Figura 5.13, el a´ngulo de la corriente magneti-
zante ρs es obtenido de las componentes del eje directo ismD y en cuadratura imsQ de la corriente
estato´rica magnetizante, expresada en el marco de referencia estacionario, convirtiendo de coor-
denadas rectangulares a polares. Luego, a partir de las expresiones (5.161), (5.162) y (5.163) se
tiene:
i¯ms = imsD + jimsQ =
Ls
Lm
(isD + jisQ) + (irα + jirβ)ejθr
i¯ms =
Ls
Lm
(isD + jisQ) + (ird + jirq) = |ims|ejρs , (5.190)
con isD e isQ las corrientes estato´ricas en el marco de referencia estacionario obtenidas a partir de
medir las corrientes trifa´sicas y aplicando la transformacio´n de tres a dos fases. Las componentes
en el marco de referencia roto´rico (irα, irβ) se obtienen a partir de medir las corrientes roto´ricas y
aplicar la transformacio´n correspondiente. Para obtener sus equivalentes en el marco de referencia
estato´rico se debe aplicar la transformacio´n ejθr con θr el a´ngulo roto´rico. Se debe observar que la
(5.190) se puede obtener a partir de la (5.95), que define el flujo estato´rico en el marco de referencia
estacionario, si se divide por la inductancia magnetizante. Tambie´n es posible obtener imsD y imsQ
midiendo los voltajes y corrientes estato´ricos. Luego, imsD + jimsQ = (ψsD + jψsQ)/Lm podr´ıa
utilizarse con ψsD y ψsQ obtenidos a partir de integrar (usD + jusQ) − Rs(isD + jisQ) con Rs la
resistencia estato´rica y considerando las componentes del voltaje estato´rico usD y usQ.
Las corrientes isx e isy se obtienen a partir de (5.162), la diferencia entre las referencias y el
valor actual de las corrientes es tomada por el controlador para indicar los valores de las corrientes
activas y reactivas que debe la ma´quina de induccio´n consumir/producir. Dado que el control de
la ma´quina se realiza, en este caso, por medio de convertidores PWM espalda contra espalda, es
necesario considerar el control por medio de las tensiones roto´ricas. El circuito de desacoplamiento
permite independizar las tensiones de los acoplamientos indeseados en los ejes x e y en el circuito
roto´rico adicionando a la salida del controlador las tensiones u¯drx y u¯dry. Luego, las tensiones udrx
y udry son transformadas en las componentes urα y urβ para, finalmente, realizar la transformacio´n
de dos a tres fases.
5.4.2. L´ımites del control vectorial orientado segu´n el flujo estato´rico
Como se ha mencionado, el control vectorial de campo permite el control independiente de las
potencias activa y reactiva segu´n las expresiones (5.188) y (5.189) y, en los hechos, se emplean
para el control de tensio´n en el punto de conexio´n de las granjas y/o para controlar el factor de
potencia [91][92]. Sin embargo, las expresiones mencionadas fueron derivadas a partir de considerar
caracter´ısticas de estado estacionario de la frecuencia y la tensio´n en bornes del generador doble-
mente alimentado. Cuando ni la frecuencia ni la tensio´n se mantienen constantes, las expresiones
que permiten calcular la potencia activa y reactiva son (5.186) y (5.187). Esto es de intere´s particu-
lar cuando se producen perturbaciones en la red ele´ctrica, por ejemplo cortocircuitos o conexiones
repentinas de grandes cargas, que dan lugar a las mencionadas alteraciones en las variables. Es por
ello que se torna indispensable estudiar la estabilidad del control vectorial orientado segu´n el flujo
estato´rico bajo condiciones de funcionamiento transitorias de manera de asegurar un buen com-
portamiento de las granjas bajo estas condiciones habida cuenta de las exigencias de las normas
actuales.
A los efectos de determinar la estabilidad del control orientado segu´n el flujo estato´rico, a conti-
nuacio´n se repiten las expresiones de la tensio´n estato´rica para una ma´quina doblemente alimentada
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en el marco de referencia del flujo estato´rico:
Ts
d|¯ims|
dt
+ |¯ims| = Ls
RsLm
u¯sx + irx (5.191)
ωmsTs |¯ims| = Ls
RsLm
u¯sy + iry. (5.192)
Considerando que la dina´mica roto´rica es ma´s ra´pida que la estato´rica [53][80], se determinan
los l´ımites de estabilidad de las expresiones (5.191) y (5.192) al analizarlas linealizadas. Para ello
se tiene:
Ts
d|¯ims|
dt
+ |¯ims| = Ls
RsLm
U ′s cos(ω1t− ρs) + irx ⇒
Ts
d2 |¯ims|
dt2
=
Ls
RsLm
cos(ω1ot− ρso)dU
′
s
dt
− Ls
RsLm
U ′so sin(ω1ot− ρso)(ω1 −
− ωms)− d|¯ims|
dt
; (5.193)
ωmsTs |¯ims| = Ls
RsLm
U ′s sin(ω1t− ρs) + iry ⇒
|¯imso|Tsdωms
dt
=
Ls
RsLm
sin(ω1ot− ρso)dU
′
s
dt
+
Ls
RsLm
U ′so cos(ω1ot− ρso)(ω1 −
− ωms)− ωmsoTsd|¯ims|
dt
. (5.194)
A partir de las expresiones (5.191) y (5.192) se tienen los siguientes equilibrios (los cuales han
sido considerados en la subseccio´n anterior para determinar las condiciones de estado estacionario):
1. usx = 0,
2. usy = U ′s = |us|,
3. |¯imso| = LsRsLmU ′s cos(ω1ot− ρs) + irx,
4. |¯imso| = U ′sωmsoLm +
iryRs
ωmsoLmLs
' U ′sωmsoLm ,
5. ωmso = ω1 = ω1o.
Luego, las expresiones (5.193) y (5.194) se pueden presentar como:
d2 |¯ims|
dt2
=
1
Lm
cos(ω1ot− ρso)dU
′
s
dt
+
1
Lm
U ′so sin(ω1ot− ρso)(ωms −
− ω1)− 1
Ts
d|¯ims|
dt
;
dωms
dt
− dω1
dt
=
dωms
dt
=
1
Lm |¯imso| sin(ω1ot− ρso)
dU ′s
dt
− 1
Lm |¯imso|U
′
so cos(ω1ot− ρso)(ωms −
− ω1)− ωmso|¯imso|
d|¯ims|
dt
;
que representan a las ecuaciones de estado:
x˙ = Ax+Bu
80 CAPI´TULO 5. CONTROL VECTORIAL DE GEN. DOBLEMENTE ALIMENTADOS
Luego, los autovalores de la matriz A indican la estabilidad del sistema:
|pI −A| =
∣∣∣∣∣∣
 p+ 1Ts − 1LmU ′so sin(ω1ot− ρso)
ωmso
|¯imso| p+
1
Lm |¯imso|U
′
so cos(ω1ot− ρso)
∣∣∣∣∣∣ ;
|pI −A| = p2 + p
(
2− irxo|¯imso|
)
Rs
Ls
+
(
Rs
Ls
)2(
1− irxo|¯imso|
)
+ ω2mso
(
1− iryRs
Lmωmso |¯imso|
)
;
|pI −A| ≈ p2 + p
(
2− irxo|¯imso|
)
Rs
Ls
+ ω2mso
(
1− iryRs
Lmωmso |¯imso|
)
|pI −A| ≈ p2 + p
(
2− irxoLmωmso
U ′s
)
Rs
Ls
+ ω2mso
(
1− iryRs
U ′s
)
A los efectos de evitar el cambio de signo que, segu´n el criterio de Routh, inestabiliza al sistema
y considerando adema´s que Rs es muy pequen˜a de manera que
iryRs
U ′s
≈ 0, el te´rmino:
(
2− irxoLmωmso
U ′s
)
> 0⇒ irxo < 2 U
′
s
Lmωmso
(5.195)
representa una fuerte restriccio´n a la potencia reactiva que puede entregar el generador de doble
bobinado con control vectorial por flujo orientado. Es de notar, que tambie´n ha sido considerado que
la dina´mica de las corrientes roto´ricas es mucho ma´s ra´pida que la que corresponde a la dina´mica
restante. En caso contrario debe incluirse en el ana´lisis.
5.4.3. El control vectorial orientado segu´n el flujo de red
En el control vectorial orientado segu´n el flujo de red se desea eliminar la restriccio´n anterior-
mente presentada, as´ı que se propone un flujo ’virtual’ como sigue [80][94]:
ψ¯g =
us
jωg
= −j |us|e
jθg
ωg
, (5.196)
con θg la fase de la tensio´n respecto del eje de referencia y ωg la velocidad del fasor de tensio´n de
l´ınea. Esta modificacio´n no implica ninguna consideracio´n diferente de las expresadas anteriormente
y u´nicamente define un nuevo marco de referencia general que se corresponde con la expresio´n
(5.119). Se debe notar que la expresio´n (5.196) define al flujo virtual ψ¯g a 90o de la tensio´n de red
la cual queda asociada al eje imaginario como se presenta en la Figura 5.14.
Note adema´s que, la expresio´n de la tensio´n estato´rica de la ma´quina doblemente alimentada,
en estado estacionario, es igual a la expresio´n (5.114) si se desprecia la resistencia estato´rica lo que
es usual en potencias superiores a los 10 KW.
u¯sg = Rsi¯sg +
dψ¯sg
dt
− jωgψ¯sg = −jωgψ¯sg (5.197)
A los efectos de comparar las caracter´ısticas de estabilidad del nuevo marco de referencia
respecto del control vectorial orientado segu´n el flujo estato´rico, se debe tener en cuenta que,
ahora, la velocidad del marco de referencia es una entrada al modelo as´ı como la tensio´n mientras
que para el caso anterior la u´nica entrada era la tensio´n ya que la velocidad del marco de referencia
se pod´ıa deducir de las ecuaciones del sistema. De la Figura 5.14 se tiene que el flujo del estator
posee dos componentes una de las cuales es el flujo virtual antes presentado mientras que el fasor
de la tensio´n se encuentra alineado con el eje ’y’ del sistema de coordenadas de referencia.
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Figura 5.14: Relacio´n entre el marco de referencia estacionario y el marco del flujo virtual.
Debido a que el fasor del flujo estato´rico puede ser expresado en el nuevo marco de referencia
por medio de las corrientes de estator y rotor a partir de (5.116), se tiene:
ψ¯sψs = Lmi¯ms = Lm(imsx + imsy) = Lsi¯sψs + Lmi¯rψs = Ls(isx + jisy) + Lm(irx + jiry), (5.198)
con
i¯sψs =
Lm
Ls
(¯ims − i¯rψs). (5.199)
Luego,
u¯sg = Rsi¯sg +
dψ¯sg
dt
− jωgψ¯sg
que permite obtener las ecuaciones para analizar la estabilidad del sistema:
u¯sy = Rs
Lm
Ls
(imsy − iry) + L2m
dimsy
dt
− ωgLmimsx
u¯sx = Rs
Lm
Ls
(imsx − irx) + L2m
dimsx
dt
+ ωgLmimsy = 0.
A partir de linealizar las anteriores se tiene:
L2m
d2imsy
dt2
= −RsLm
Ls
dimsy
dt
+ ωgoLm
dimsx
dt
+ imsxoLm
dωg
dt
+
dusy
dt
L2m
d2imsx
dt2
= −RsLm
Ls
dimsx
dt
− ωgoLmdimsy
dt
+ imsyoLm
dωg
dt
+
dusx
dt x˙1
x˙2
 =
 −Rs LmLs ωgoLm
−ωgoLm −Rs LmLs
 x1
x2
+
 1 imsxoLm
0 imsyoLm
 u˙sy
ω˙g

Luego,
|pI −A| =
∣∣∣∣∣∣
 p+Rs LmLs −ωgoLm
ωgoLm p+Rs LmLs
∣∣∣∣∣∣ ;
|pI −A| = p2 + p
(
2Rs
Lm
Ls
)
+
(
Rs
Lm
Ls
)2
+ (ωgoLm)
2 ;
|pI −A| ≈ p2 + p
(
2Rs
Lm
Ls
)
+ (ωgoLm)
2 ;
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la u´ltima expresio´n no posee cambio de signo de manera que garantiza la estabilidad del control
vectorial por campo virtual al no involucrar las corrientes roto´ricas en el desarrollo. As´ı, es posible
generar tanta potencia reactiva como se desee sin perjudicar la estabilidad del sistema. Es de notar
que, si se calculan las ra´ıces se observa que la parte real es pequen˜a (es funcio´n de la resistencia
estato´rica) dando lugar a una respuesta temporal siempre estable aunque poco amortiguada. Tam-
bie´n se debe remarcar que, en esta tesis y para este desarrollo, nuevamente se ha considerado que
la determinacio´n de las corrientes roto´ricas es infinitamente ra´pida y, adema´s, como se desprende
de la ecuacio´n de estados, se consideran entradas al sistema la frecuencia de red y la tensio´n. Sin
embargo en algunos trabajos se introduce la dina´mica del PLL que da lugar a la medida de la
frecuencia para concluir que dicha dina´mica es independiente de la aqu´ı mostrada obteniendo, en
consecuencia, la misma conclusio´n desde el punto de vista de la estabilidad del sistema [79][80].
Tambie´n en [79] se presentan distintas te´cnicas de control para darle ma´s amortiguamiento a la
respuesta de este tipo de control vectorial.
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Figura 5.15: Esquema del Control Orientado por Flujo de Red
para una ma´quina de Induccio´n Doblemente Alimentada.
Potencias activa y reactiva con control por flujo de red orientado
A diferencia del control vectorial de campo, en el cual las expresiones (5.188) y (5.189) son
va´lidas u´nicamente en estado estacionario, en el control por campo virtual las potencias activa y
reactiva del generador doblemente alimentado son siempre:
Ps =
3
2
|u¯s|isy, (5.200)
Qs =
3
2
|u¯s|isx. (5.201)
La Figura 5.15 presenta el control vectorial por flujo de red orientado. En dicha figura, en
la parte inferior, se presentan las corrientes que dan lugar a las tensiones de desacoplamiento si
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se consideran, bajo el nuevo marco de referencia, las ecuaciones roto´ricas y co´mo influencian las
corrientes en los canales en los que no tienen directa relacio´n. La diferencia fundamental con la
Figura 5.13 radica en la manera en la que se obtiene la fase de la tensio´n que da lugar al resto de
las operaciones en el flujo orientado.
5.5. Conclusiones
En este cap´ıtulo se ha realizado un exhaustivo repaso y ana´lisis del control vectorial en general
y del control vectorial orientado segu´n el flujo estato´rico en particular. Se han obtenido distintas
expresiones del par meca´nico conforme al marco de referencia que se adopte. Del ana´lisis presentado
se concluyo´ que el control vectorial por campo estato´rico orientado tiene como principal ventaja
que la generacio´n de potencia activa es, en estado estacionario, independiente de la generacio´n de
potencia reactiva.
Un ana´lisis transitorio subsiguiente dio lugar a la determinacio´n del l´ımite de estabilidad del
control orientado segu´n el campo estato´rico estableciendo una restriccio´n sobre la potencia reactiva
que el aerogenerador es capaz de generar - absorber.
A los efectos de evitar la citada restriccio´n se cambio´ el marco de referencia por uno conocido
como control vectorial orientado segu´n el flujo de red. Con el nuevo marco de referencia no so´lo se
mantuvo la independencia en el ca´lculo de las potencias activa y reactiva del aerogenerador sino
que tambie´n, al asegurar un comportamiento estable para toda condicio´n de funcionamiento, es
posible generar tanta potencia reactiva como sea posible.
Luego, si se considera el control vectorial por campo virtual, el u´nico l´ımite a la generacio´n
de potencia reactiva esta´ dado por la potencia aparente del generador. Esto es muy importante si,
como se demuestra en este trabajo de tesis, la generacio´n de potencia reactiva puede ser empleada
para estabilizar el sistema ele´ctrico del cual una granja eo´lica forma parte. As´ı, au´n con bajas
velocidades de viento, es decir, con poca generacio´n de potencia activa es posible que las granjas
eo´licas contribuyan desde el punto de vista de la potencia reactiva.
El desarrollo presentado en este cap´ıtulo completa el modelo matema´tico de los aerogeneradores
al incorporar a la parte meca´nica la ma´quina ele´ctrica y su control. De esta manera, las caracter´ısti-
cas del modelo sera´n empleadas en lo que resta de este trabajo de tesis a los efectos de permitir
que las granjas eo´licas contribuyan con la red ele´ctrica.
Cap´ıtulo 6
Estrategias Propuestas para el Control
de las Granjas.
Contribucio´n a la Estabilidad de la red
ele´ctrica
Resumen
En este cap´ıtulo se analiza la influencia de las potencias activa y reactiva
de la granja sobre la calidad de la potencia suministrada. En ese sentido,
para la potencia activa, se parte del estudio de los generadores sincro´nicos
y se extrapolan consideraciones acerca de la regulacio´n de frecuencia para
implementarlas en el control de las granjas eo´licas. Respecto de la potencia
reactiva, se propone el control para regular la tensio´n en el punto de conexio´n
de la granja.
6.1. Potencia activa y control de frecuencia en generadores sin-
cro´nicos
En general, los flujos de potencias activa y reactiva en una red de transmisio´n son independientes
entre s´ı siendo influenciados por diferentes acciones de control. Por lo anterior, pueden ser estudiados
separadamente para una gran cantidad de problemas. En efecto, mientras que la potencia activa
esta´ relacionada con el control de frecuencia, la potencia reactiva se vincula con el control de tensio´n.
Dado que tanto la constancia de la frecuencia como de la tensio´n son factores vitales en la calidad
de la potencia, el control de ellas es de suma importancia para satisfacer las condiciones requeridas
por una red ele´ctrica moderna.
Para asegurar la operacio´n satisfactoria de los sistemas de potencia, la frecuencia debe man-
tenerse pra´cticamente constante. Lo anterior asegura la operacio´n a velocidad casi constante de
motores de induccio´n y sincro´nicos. Las ca´ıdas de frecuencia resultan en elevadas corrientes mag-
netizantes en ma´quinas de induccio´n y en transformadores. Adema´s el empleo de la frecuencia para
diferentes propo´sitos de conteo de tiempos hace necesario tambie´n mantener la integral del error
de la frecuencia respecto de su valor nominal igual a cero.
Dado que la frecuencia, en estado estacionario, es un factor comu´n al sistema, un cambio en
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la demanda de la potencia activa en un punto se refleja a todo el sistema como un cambio de
frecuencia. Como existen varios generadores proveyendo potencia a la red, por algu´n medio se debe
asignar a algunas unidades el cambio producido en la demanda. Un control de velocidad en cada
generador presenta una funcio´n de control inicial, mientras que otras acciones de control originadas
en un Control Supervisor determinan la asignacio´n de un control adicional conforme a alguna
pol´ıtica de generacio´n de energ´ıa preestablecida. As´ı, en un sistema interconectado de dos o ma´s
a´reas independientemente controladas, adema´s del control de cada a´rea, se tiene uno adicional cuyo
objetivo es mantener el esquema de intercambio de potencia programado [14][51].
6.1.1. Respuesta de la ma´quina sincro´nica y de la carga a cambios en la fre-
cuencia
El cambio de frecuencia esta´ asociado a un cambio en la carga lo que causa una diferencia entre
el par ele´ctrico y el par que mueve al generador sincro´nico [14][51]:
ω˙r =
Tm − Te
J
(6.1)
con ωr la velocidad del rotor de la ma´quina (equivalente a la frecuencia del sistema), Tm el par del
motor que mueve al generador sincro´nico y Te el par ele´ctrico o par de carga y J el momento de
inercia del conjunto.
Por otra parte, la carga esta´ compuesta de una variedad de dispositivos ele´ctricos. Para cargas
resistivas (luces y resistencias de calentamiento), la potencia ele´ctrica es independiente de la fre-
cuencia mientras que para cargas tipo motores (bombas y ventiladores), la potencia cambia con la
frecuencia dados los cambios de velocidad de los motores. La caracter´ıstica frecuencia potencia de
una carga compuesta puede ser expresada como [51]:
Pe = PL +Dωr, (6.2)
con PL la parte de la carga que no es dependiente de la frecuencia mientras que el producto
Dωr es la parte dependiente1, siendo Pe el efecto compuesto y D se conoce como constante de
amortiguamiento de la carga. Valores t´ıpicos de D son 1 a 2 por ciento, significando D = 2 que un
1% de cambio en la frecuencia causa un 2% de cambio en la carga.
El diagrama bloques de las variables intervinientes se muestra en la Figura 6.1
En dicha figura se ha considerado equivalencia entre pares y potencias por la eleccio´n de la
velocidad de giro de estado estacionario a su valor normalizado (unitario). Es de notar la accio´n de
filtrado que ejerce la dina´mica del conjunto de generacio´n sobre la frecuencia del sistema, con una
constante de tiempo τ = J/D.
6.1.2. Control de frecuencia con la caracter´ıstica de decaimiento de la velocidad
En sistemas aislados con una sola unidad de generacio´n sincro´nica (no conectada a red), las
variaciones de frecuencia pueden ser restablecidas mediante un control integral (PI) sobre la veloci-
dad del generador sincro´nico. En el caso de tratarse de a´reas de generacio´n, con varios generadores
sincro´nicos conectados en red, una estrategia como la anterior conduce conduce a un conflicto entre
generadores debido al accionamiento independiente de sus controladores. Ello se resuelve permitien-
do la ca´ıda de la velocidad del generador , es decir la ca´ıda de la frecuencia, en estado estacionario.
Para lo anterior, se agrega a la integral de la estrategia anterior la de la Figura 6.2 quedando el
1En cap´ıtulos posteriores se analizan cargas con dina´micas ma´s complejas
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Figura 6.1: Comportamiento del generador y de la carga con la frecuencia.
integrador dentro del lazo inferior de la figura. La funcio´n de transferencia entre la apertura de la
va´lvula ∆Y respecto del error de velocidades del generador ∆ωr del lazo inferior es:
∆Y
∆ωr
=
− 1R
1 + sKR
(6.3)
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DY
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Figura 6.2: Adicio´n del efecto proporcional al integrador.
El valor R determina la velocidad de estado estacionario de la unidad de generacio´n y es referido
como factor de regulacio´n de velocidad o factor de decaimiento de la velocidad [14][51].
Si dos o ma´s unidades de generacio´n se encuentran conectadas a la red existe una u´nica fre-
cuencia, en estado estacionario, a la cual dichas unidades entregan su potencia. Una variacio´n de
potencia en la carga se reparte conforme a la caracter´ıstica de decaimiento de cada ma´quina como se
muestra en la Figura 6.3 [51]. La frecuencia f indicada en la Figura 6.3 es proporcional la velocidad
meca´nica ωr en la Figura 6.2.
La cantidad de carga que cada unidad toma depende de la caracter´ıstica de decaimiento:
∆P1 = P ′1 − P1 =
∆f
R1
, con ∆f ≡ ∆ωr
∆P2 = P ′2 − P3 =
∆f
R2
,
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Figura 6.3: Divisio´n de potencia en unidades en paralelo.
por lo tanto,
∆P1
∆P2
=
R1
R2
. (6.4)
Como la caracter´ıstica de decaimiento indica la proporcio´n en que se reparte la generacio´n
cuando sucede un cambio en la carga, la potencia de salida de cada generador a una dada frecuencia
se modifica mediante el setpoint de referencia de la carga el cual mueve hacia arriba o abajo la
mencionada caracter´ıstica (Figura 6.4).
Figura 6.4: Setpoint de la referencia de carga.
6.1.3. Caracter´ıstica esta´tica de regulacio´n compuesta en sistemas de potencia
En el ana´lisis abordado en este cap´ıtulo, para el control de frecuencia de carga importa la
performance colectiva de todos los generadores del sistema de potencia y, por lo tanto, no se revisan
los comportamientos entre ma´quinas de una misma a´rea de generacio´n (oscilaciones entre ma´quinas
que se estudian en cap´ıtulos posteriores). As´ı, se asume que todos los generadores responden de
manera coherente a los cambios de carga del sistema, representa´ndose al conjunto por un u´nico
generador equivalente. Este generador presenta una inercia igual a la suma de las constantes de
inercia de todas las unidades de generacio´n siendo impulsado por una unidad cuya potencia es la
suma de todas las potencias de las unidades motrices del conjunto. Similarmente, los efectos de
las cargas del sistema, se juntan en un u´nica constante D. La velocidad del generador equivalente
representa la frecuencia del sistema.
Para un sistema con n ma´quinas, la desviacio´n en estado estacionario de la frecuencia, siguiendo
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un cambio en la carga, es la misma para todos los generadores y esta´ dada por:
∆fss =
−∆PL
(1/R1 + 1/R2...+ 1/Rn) +D
=
−∆PL
1/RE +D
. (6.5)
Al te´rmino
β =
−∆PL
∆fss
= 1/RE +D, (6.6)
se lo denomina la rigidez del sistema.
6.1.4. Fundamentos del control automa´tico de generacio´n
Con la caracter´ıstica de decaimiento de carga, un cambio en la carga del sistema resulta en un
reparto de la potencia de la generacio´n adicional y en una desviacio´n en estado estacionario de la fre-
cuencia. Restablecer la frecuencia a su valor original requiere de acciones de control suplementarias
que ajusten la referencia de carga de cada unidad generadora (Figura 6.4).
Los objetivos de los sistemas de control de generacio´n, denominados Control Automa´tico de
Generacio´n, son el de regular la frecuencia de generacio´n a un valor especificado y mantener el
intercambio de potencia entre a´reas de generacio´n a sus valores pre-especificados de acuerdo al
programa de generacio´n del sistema. Estos objetivos se conocen como Control de la frecuencia de
la carga. Un objetivo secundario es el de distribuir el mencionado cambio de potencia de manera
de minimizar los costos operativos.
La Figura 6.5 presenta el esquema de dos a´reas de generacio´n unidas por una l´ınea de trans-
misio´n. Se representa a cada a´rea por un generador equivalente formado por una fuente de tensio´n
y una reactancia. }
E
2
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d
1
X
1
X
bus X2
X
T
Figura 6.5: Equivalente ele´ctrico de dos a´reas interconectadas.
En la Figura 6.5, el flujo de potencia del a´rea 1 al a´rea 2 es [14][51]:
P12 =
E1E2
XT
sin(δ1 − δ2), (6.7)
linealizando alrededor del punto de operacio´n se tiene
∆P12 = T (∆δ1 −∆δ2) = T∆δ12, (6.8)
con T denominado par sincronizante:
T =
E1E2
XT
cos(δ1 − δ2). (6.9)
El diagrama en bloques de las a´reas de generacio´n se presenta en la Figura 6.6, indica´ndose a
la l´ınea de transmisio´n por medio del par sincronizante T . Un valor positivo de ∆P12 representa
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Figura 6.6: Sistema formado por dos a´reas con sus controles internos.
un incremento de potencia transferida del a´rea 1 al a´rea 2, lo cual es equivalente a considerar un
incremento de la carga en el a´rea 1 y un decremento en el a´rea 2. Por lo anterior, el signo de ∆P12
es negativo en el a´rea 1 y positivo en el a´rea 2.
De acuerdo a (6.5), se tiene:
∆fss =
−∆PL1
1/R1 + 1/R2 +D1 +D2
=
−∆PL
β1 + β2
(6.10)
Los valores de estado estacionario para ambas a´reas de generacio´n, recordando que la desviacio´n
de frecuencia en cada a´rea es la misma, se obtienen a partir de:
∆Pm1 −∆P12 −∆PL1 = ∆fD1 (6.11)
∆Pm2 +∆P12 = ∆fD2 (6.12)
Dado que
∆Pm1 = −∆f
R1
,
∆Pm2 = −∆f
R2
,
se tiene:
∆f
(
1
R1
+D1
)
= −∆P12 −∆PL1,
∆f
(
1
R2
+D2
)
= ∆P12,
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luego,
∆P12 =
−∆PL1
(
1
R2
+D2
)
1/R1 +D1 + 1/R2 +D2
=
−∆PL1β2
β1 + β2
.
En consecuencia, un incremento en la carga del a´rea 1 se refleja como una disminucio´n de la
frecuencia de ambas a´reas y en un incremento de la potencia en la l´ınea de valor ∆P12.
El control de frecuencia
Como se ha mencionado, los objetivos ba´sicos del control de frecuencia son:
mantener la frecuencia en el valor programado,
mantener el intercambio neto de potencia entre a´reas en el valor programado.
El segundo debe corregir solamente los cambios en el a´rea, es decir, si cambia la carga en el a´rea
1 debe haber control u´nicamente en el a´rea 1 y no en el a´rea 2. El te´rmino a ser minimizado es el
Error de Control de A´rea (ACE) [51]:
ACE1 = ∆P12 + β1∆f,
ACE2 = ∆P21 + β2∆f.
El diagrama bloques se presenta en la Figura 6.7. Es de notar que no es necesario que todas las
ma´quinas de cada a´rea se encuentren afectadas al control suplementario.
6.2. Propuesta de estrategia de control de la potencia activa de la
granja
En lo que sigue se considerara´ que cada a´rea de generacio´n se encuentra conformada por gen-
eracio´n mixta, es decir, generadores sincro´nicos convencionales ma´s generadores asincro´nicos (eo´li-
cos) de doble bobinado. El objetivo es el de extrapolar las estrategias de control de potencia activa
presentadas para los generadores sincro´nicos a los aerogeneradores. De esta forma se mantiene el
comportamiento del conjunto tal como lo har´ıa un a´rea de generacio´n compuesta u´nicamente por
generacio´n convencional.
En la actualidad el seguimiento del punto o´ptimo de operacio´n:
To = kΩ2
(
r
λo
)3
Cpo, (6.13)
corresponde a una de las estrategias de funcionamiento ma´s empleada en las granjas eo´licas moder-
nas. Sin embargo, ma´s alla´ de sus ventajas, cuando se incrementa la penetracio´n eo´lica, representa
una fuente de perturbaciones para el sistema ele´ctrico debido a las variaciones del viento. En efecto,
si un a´rea de generacio´n (Figura 6.6) incluye una granja, dichas perturbaciones son consideradas
como (partiendo de la expresio´n (6.11)):
∆Pmi −∆P ′L −∆f ·D −∆P ′eol(∆v) = f0 J∆ω˙, (6.14)
donde ∆P ′eol(∆v) es la variacio´n de potencia aportada por la granja en funcio´n de la variacio´n
del viento, debido al seguimiento del o´ptimo. Luego, dado el creciente aporte de generacio´n eo´lica
en los sistemas de generacio´n ele´ctrica, dicha estrategia de seguimiento del o´ptimo dejara´ de ser
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Figura 6.7: Control suplementario.
prioritaria, requirie´ndose de otras estrategias menos perturbadoras. En este sentido, el Sistema
Supervisor [35][37] puede asignar a la granja eo´lica una consigna de potencia, evitando con ello la
perturbacio´n que el referido seguimiento introduce en la red.
Si a un sistema eo´lico de generacio´n como el de la Figura 6.8, controlado para regular su potencia
en base a una consigna, se le produce un cambio en la frecuencia estato´rica, el control vectorial
ra´pidamente reajusta las variables para mantener la potencia en el valor prefijado. Esto u´ltimo, au´n
siendo deseable, evita que la granja eo´lica contribuya a estabilizar dicho cambio de frecuencia. En
este trabajo se propone una estrategia de control de la granja que, adema´s de evitar la perturbacio´n
producto del seguimiento del o´ptimo, le permite contribuir a la mejora de la regulacio´n de frecuencia
en el a´rea de generacio´n. Con esta finalidad se propone la modificacio´n de la consigna de potencia,
impuesta por el Sistema Supervisor, en funcio´n de la frecuencia. Luego, se tiene:
∆Pmi −∆P ′L −∆f ·D −∆Pe(∆f) = f0 J∆f˙ ,
∆Pmi −∆P ′L −∆f ·D −∆f ·K = f0 J∆f˙ ,
donde se ha propuesto que la variacio´n de la potencia ∆Pe(∆f) sea proporcional al apartamiento
de frecuencia. El factor K conduce a que la granja presente una caracter´ıstica de decaimiento de
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Figura 6.8: Generacio´n con una ma´quina de induccio´n (IG) de doble bobinado.
carga equivalente a las caracter´ısticas de las a´reas de generacio´n sincro´nicas convencionales.
Es de notar que, para que pueda darse una accio´n correctiva cuando se altera la frecuencia,
es necesario disponer de una reserva de potencia que permita dicha accio´n. En ese sentido, en lo
que sigue, se considera que, en lugar de operar a la granja en el punto de ma´xima extraccio´n de
potencia:
Pto =
piρr2
2
(
Ωtr
λo
)3
Cpo, (6.15)
la granja es operada considerando una reserva del orden del 80% del valor ma´ximo [18]. As´ı, la
Figura 6.9, muestra, a la velocidad del viento v, el punto del funcionamiento A que corresponde a
0,8Pto y a la frecuencia nominal f0. Dicha figura presenta, en el plano P − Ω, la caracter´ıstica de
la turbina eo´lica .agregada”que representa a la granja, con el viento como para´metro y en el plano
P − f a la caracter´ıstica de decaimiento de la granja. Luego, mientras en el plano P − Ω, el punto
de funcionamiento A del espacio tridimensional corresponde al punto A
′
, en el plano P − f se lo
indica como A
′′
.
No´tese, en la Figura 6.9, que la velocidad de giro de la turbina que corresponde al punto A es
mayor que la del B. Luego,
No´tese, en la Figura 6.9, el exceso de energ´ıa almacenada debido a la velocidad de la turbina
que corresponde al punto A el cual es mayor que la velocidad de la turbina en el punto B que
corresponde a Pto. As´ı, para cada caracter´ıstica potencia - frecuencia, existen dos l´ımites, pero, en
particular, so´lo se muestra a la velocidad de viento v” el punto que corresponde al l´ımite esta´tico
B y al l´ımite dina´mico C. La definicio´n del l´ımite dina´mico es particularmente necesaria cuando,
buscando un punto del funcionamiento estable, no hay medida de velocidad de viento y la frecuencia
permanece fuera su valor nominal, luego:
0 ≤ Pwf ≤ Pto, (6.16)
siendo Pwf la potencia de referencia para la turbina equivalente que representa a toda la granja.
As´ı, es posible usar la energ´ıa entre las dos curvas, la primera es la curva caracter´ıstica de la turbina
Pt y la segunda es debida a Pto segu´n (6.15).
Por otro lado, en caso de un incremento de frecuencia, todo el exceso de energ´ıa va a la reserva
de inercia. En la tal condicio´n, el l´ımite inferior de potencia generada es cero.
Contrariamente a la generacio´n sincro´nica convencional, las ma´quinas de induccio´n doblemente
alimentadas pueden modificar la potencia generada muy ra´pidamente comparado con el resto del
sistema ele´ctrico [53][54][55][78]. Esta propiedad se usa espec´ıficamente en la estrategia de control
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Figura 6.9: Caracter´ıstica de decaimiento de los aero-
generadores. Curvas potencia - velocidad - frecuencia.
mencionada haciendo que la granja sea muy sensible a la variacio´n de frecuencia, permitiendo una
gran efectividad en la regulacio´n de la misma. Lo mencionado implica que la participacio´n de la
granja podra´ ser importante incluso cuando la potencia de la granja involucrada sea significativa-
mente menor que la potencia de generacio´n convencional instalada.
6.2.1. Evaluacio´n de la propuesta: simulacio´n
A los efectos de evaluar la estrategia propuesta, se emplea el esquema de la Figura 6.10. En dicha
figura, el a´rea de generacio´n esta´ conformada por un generador sincro´nico impulsado por una turbina
hidra´ulica [3], ma´s una granja eo´lica formada por 50 aerogeneradores de rotor bobinado. Se considera
que los aerogeneradores actu´an coherentemente de manera de poder representar el comportamiento
de la granja eo´lica como una u´nica turbina equivalente [53][91]. El a´rea esta´ conectada a un bus
infinito por medio de una l´ınea de transmisio´n.
5.6e-2+ j0.2063
P = 100 MW
V = 13.8 KV
100 MW + D
P = 0.8 MW
V = 690 V
P
3 + j24
Bus infinito
V = 132 KV
13.8 KV
5.6e-2 + j0.2063
Generador
sincrónico
Granja
eólica
0.69/13.8
0+j0.057
P
Figura 6.10: Sistema bajo estudio.
Los datos utilizados se detallan en el Anexo A.
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A los efectos de verificar las mejoras introducidas por el control de la granja, para las simula-
ciones se ha considerado que, sobre un valor de carga de 100 MW, la potencia activa experimenta
un escalo´n de 40 MW durante 3,5 s.
Se analizan los siguientes casos, considerando velocidad de viento constante v = 8m/s:
1. Se considera al parque con regulacio´n de potencia sin ajuste por variacio´n de frecuencia.
2. Se considera al parque con regulacio´n de potencia y ajuste por variacio´n de frecuencia
∆Pe(∆f) = K∆ω.
En todos los casos la potencia del generador sincro´nico es, inicialmente, de 100 MW y no se
considera consumo de potencia reactiva.
Para el caso 1), la Figura 6.11 presenta en a) la evolucio´n de la frecuencia del generador,
mientras que en b) presenta el comportamiento de la potencia del generador sincro´nico. La granja,
que no interviene en el control de la frecuencia, entrega una potencia constante de 8,8 MW. En las
figuras se verifica que, por las oscilaciones del mismo, el sistema no alcanza el estado estacionario
antes de producirse el cambio en la carga que restituye al sistema a su estado original.
a) b)
Figura 6.11: Caso 1. Potencia constante. a) Evolucio´n
de la frecuencia, b) Potencia del generador sincro´nico.
Para el caso 2) se muestra en la Figura 6.12 en la parte a) el comportamiento de la frecuencia y en
la b) la potencia activa, ambas del generador sincro´nico, mientras que las partes c) y d) muestran la
potencia y la velocidad de la turbina equivalente de la granja. Se evidencian las mejoras introducidas
respecto del Caso 1) (Figura 6.11) en cuanto a la disminucio´n de los valores de la frecuencia y al
agotamiento del transitorio, es decir, se ha obtenido una respuesta mucho ma´s amortiguada.
La Figura 6.12, parte c) muestra el aporte de la granja, donde se observa que el salto de potencia
activa es mucho mayor que el 20% que se considero´ como reserva de potencia eo´lica. Lo anterior
se debe a la energ´ıa almacenada en la inercia de la granja por la regio´n de operacio´n elegida (por
ejemplo, el punto A de la Figura 6.9). Luego, con la estrategia de operacio´n propuesta, la granja
dispone de una reserva de potencia eo´lica del 20% (indicada en el punto de B la Figura 6.9) ma´s
una reserva de energ´ıa meca´nica en la inercia para las acciones que contribuyan con el control
de la frecuencia (C en la Figura 6.9). Estas reservas dependen de la velocidad del viento y de la
velocidad de operacio´n de las turbinas. En la parte c) de la figura se han indicado dos l´ımites,
el primero evita que la potencia extra´ıda del aerogenerador supere a la ma´xima posible conforme
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Figura 6.12: Caso 2. Ajuste por regulacio´n de frecuencia. a) Frecuen-
cia del generador sincro´nico, b) potencia del generador sincro´nico, c)
potencia de la granja, d) velocidad de giro de la turbina equivalente.
a la velocidad de giro de la turbina segu´n la expresio´n (6.13), garantizando la convergencia a un
punto de funcionamiento de estado estacionario estable. El segundo l´ımite es el que corresponde
a la potencia mı´nima del aerogenerador, que en esta simulacio´n se ha considerado de valor cero,
pero que deber´ıa incrementarse si existieran restricciones adicionales. Por u´ltimo, la parte d) de la
Figura 6.12 muestra la evolucio´n de la velocidad de la turbina equivalente del parque.
En las simulaciones presentadas, se ha considerado un taman˜o de granja lo suficientemente
pequen˜o como para observar las restricciones impuestas por los l´ımites de potencia de la granja. As´ı,
es de notar que la potencia aportada por la granja, en estado estacionario (8,8 MW) es sensiblemente
inferior a la aportada por el generador sincro´nico (100 MW) e incluso a la perturbacio´n, por ello si el
taman˜o de la granja fuese mayor, la potencia aportada para corregir las oscilaciones de frecuencia
ser´ıa una fraccio´n menor del valor en estado estacionario y, seguramente, la granja mejorar´ıa el
perfil de la frecuencia sin llegar a los l´ımites observados en la Figura 6.12. Lo anterior se observa
en las secciones siguientes en las cuales una mayor penetracio´n eo´lica permite corregir fuertemente
las oscilaciones de frecuencia con un porcentaje pequen˜o de la potencia activa entregada en estado
estacionario.
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6.3. El balance de potencia reactiva y sus efectos sobre la tensio´n
El a´rea de la calidad de la potencia cubre un amplio espectro dado que involucra diversos prob-
lemas y to´picos. Cualquier elemento conectado a la red ele´ctrica debe cumplir con ciertos requisitos
estandarizados de calidad de potencia. Esto asegura que la red esta´ protegida de perturbaciones
inaceptables a la vez que dispone, para todos los elementos a ella conectados, de un rango de val-
ores de las variables ele´ctricas dentro de ciertos l´ımites. Dado que se ha analizado el problema de la
regulacio´n de frecuencia, en lo que sigue se analizara´ el efecto de la potencia reactiva en la tensio´n
de la l´ınea. As´ı, el problema que se enfoca en esta seccio´n es el de la regulacio´n de la tensio´n [19].
La Figura 6.13 presenta una configuracio´n general de conexio´n de una red cualquiera alimentada
por un generador G1.
G1
P+ jQ
V n V 2
P + jQ
2
Z
Figura 6.13: Sistema de dos buses. Efecto de la potencia reactiva sobre la tensio´n.
La expresiones que se deducen a continuacio´n permiten determinar la manera en la que el
intercambio de potencias en juego P y Q afectan la tensio´n en el punto de conexio´n que corresponde
al bus no 2 [14][51].
V2 = Un − IZ, (6.17)
Z = Rg + jXg, (6.18)
V2 = Vn − I(Rg + jXg), (6.19)
I =
P − jQ
Vn
= IP + jIQ, (6.20)
donde Vn = Vn 6 0 e IP e IQ representan las componentes activas y reactivas de la corriente del
generador.
V2 = Vn − P − jQ
Vn
(Rg + jXg), (6.21)
V2 = Vn − j
(
P
Vn
Xg +
Q
Vn
Rg
)
− Q
Vn
Xg − P
Vn
Rg. (6.22)
Si se desprecia la resistencia de la red, se tiene [14]:
V2 = Vn − j P
Vn
Xg − Q
Vn
Xg = Vn − j∆V1 −∆V2, (6.23)
que se muestra en la Figura 6.14
Partiendo de la ecuacio´n (6.23) se puede concluir que:
un cambio en la potencia activa no produce un cambio apreciable en la magnitud de V2 dado
que dicho cambio se encuentra en cuadratura con la tensio´n de red Vn,
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Figura 6.14: Modificacio´n en el perfil de la tensio´n en funcio´n de la potencia reactiva.
un cambio en la potencia reactiva produce un cambio apreciable en la magnitud de V2 dado
que dicho cambio se encuentra en fase con la tensio´n de red Vn.
Luego, si se desea mantener constante el perfil de la tensio´n en el bus 2, la demanda de potencia
reactiva debe ser satisfecha localmente, de manera que la fuerte influencia de e´sta por su transporte
en la l´ınea de transmisio´n sea despreciable. As´ı, se torna evidente que en el punto de conexio´n de
las granjas eo´licas, la potencia reactiva debe ser provista por ellas o por algu´n dispositivo auxiliar.
6.4. Propuesta de estrategia de control de la potencia reactiva de
la granja
Como ha sido mencionado, el control vectorial permite realizar de manera independiente el
control de las potencias activa y reactiva de los generadores doblemente alimentados (DFIG).
Luego, algunas posibilidades acerca de dicho control son:
Potencia activa

1,Maximizando la potencia generada (DFIGmp);
2,Fuente de potencia constante (DFIGcp);
3,Control de frecuencia (DFIGfc) (propuesta en esta tesis §6.2).
Potencia reactiva

1,Factor de potencia constante cosϕ = 1;
2,Factor de potencia especificado;
3,Control de tensio´n.
Los casos 1 y 2, para los controles de potencia activa y reactiva, son los ma´s comu´nmente
empleados en la actualidad. En esta seccio´n, como ya ha sido presentado, se considera contribuir a
la regulacio´n de frecuencia por medio de la potencia activa de la granja (DFIGfc) y, respecto de la
potencia reactiva, que la granja contribuya a mantener el perfil de tensio´n en el punto de conexio´n
(Control de tensio´n).
Granjas eo´licas con DFIGfc
Como se ha mencionado en §6.2, en la estrategia de control de frecuencia se considera una
modificacio´n sobre la estrategia de potencia constante realizando una accio´n correctiva cuando se
produce un cambio en la frecuencia [13][18]. Luego, se tiene:
Pwf = PSC +∆Pe(∆f), (6.24)
∆Pe(∆f) = K∆f, (6.25)
siendo Pwf la potencia de referencia para la turbina agregada, PSC la referencia de potencia cons-
tante la que puede ser provista por un Control Supervisor y ∆Pe(∆f) el cambio en la potencia
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generada por la granja proporcional a la variacio´n de frecuencia ∆f . Note, adema´s, que es posible
incorporar un equivalente ’inercial’ del comportamiento de la granja si se incorpora la derivada de
la frecuencia en el punto de conexio´n de la granja.
Granjas eo´licas. Potencia reactiva
Acerca del control de potencia reactiva es importante destacar que el l´ımite de las ma´quinas
generadoras esta´ dado por su potencia aparente S. En efecto, dado que el control de tensio´n se
relaciona estrechamente con el control de potencia reactiva [14][51], es necesario considerar las
mismas restricciones acerca del l´ımite de potencia de las turbinas eo´licas que para los casos de
control de cosϕ distinto de uno. As´ı:
0 ≤ S ≤ Snominal = Slimit. (6.26)
Luego, en funcio´n de la potencia activa que se extrae del viento, es posible que algunas ma´quinas
encuentren su Slimit no pudiendo alcanzar la potencia reactiva especificada. Para evitar lo anterior,
como se ha mencionado, el despacho de carga es realizado por el Control Supervisor, de manera
de repartir la carga de la granja de manera ponderada proporcional a las capacidades de cada
aerogenerador [91][92].
Operando dentro de los l´ımites de potencia aparente de las ma´quinas de induccio´n se tiene que
para un cosϕ = cosϕo especificado, la ley de control de la potencia reactiva Qwf es tambie´n funcio´n
de la potencia activa generada:
Qwf = KQPePwf , (6.27)
con KQPe =
√
1−cosϕ2o
cosϕo
. Mientras que con control de tensio´n se tiene [19]:
Qwf = KQV∆V, (6.28)
siendo KQV la ganancia del control de tensio´n.
6.4.1. Evaluacio´n de la propuesta: simulacio´n
La Figura 6.15 presenta un sistema bajo prueba empleado para verificar la contribucio´n de la
granja eo´lica a la estabilidad del sistema. Esta configuracio´n, sin la granja eo´lica, es normalmente
empleada para analizar el estabilizador del sistema de potencia (PSS), usado para amortiguar las
oscilaciones de baja frecuencia [87]. El sistema esta´ formado por una ma´quina sincro´nica en paralelo
con una granja eo´lica alimentando una carga. La ma´quina sincro´nica, donde no se considera el
control del par motor Tmi el cual entonces resulta constante, es asociado a un excitador IEEE
Tipo I [51]. La granja esta´ conectada al bus del generador (el no1) por una impedancia de 0,0586j
Ω y ambos esta´n conectados al bus infinito por una impedancia de 0,056 + 0,3206j Ω. En todas
las simulaciones, ha sido considerada una carga de 200 MW que cambia en 20 MW a t = 2s,
mientras que la granja eo´lica tiene una penetracio´n del 20% (40 MW). La velocidad del viento se
mantiene constante. Los datos de los aerogeneradores son ide´nticos a los del control de frecuencia
ya presentado.
Se muestran simulaciones para los siguientes casos:
Figura 6.16: DFIGcp con cosϕ = 1 (DFIGcp1) versus DFIGcp con control de tensio´n
(DFIGcpvc).
Figura 6.17: DFIGfc con control de tensio´n versus DFIGcpvc.
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Figura 6.15: Generador y Granja contra Bus Infinito.
La Figura 6.16 presenta el comportamiento del sistema, cuando la granja es operada con las
estrategias DFIGcp1 y DFIGcpvc. Dicha figura muestra en (a) y (b) la frecuencia y la tensio´n en
el generador sincro´nico respectivamente, en (c) y (d) las potencias activa y reactiva del generador
sincro´nico y en (e) y (f) las potencias activa y reactiva de la granja, respectivamente.
En la Figura 6.16, se observa en la parte (a) una mejora en la respuesta del comportamiento
de la frecuencia en la estrategia DFIGcpvc (con control de tensio´n). Obviamente, en esta estrategia
la mejora ma´s notoria esta´ en el comportamiento de la tensio´n en la parte (b). El comportamiento
de las potencias activa y reactiva del generador sincro´nico indican un menor esfuerzo del generador
debido a la contribucio´n de reactivo por parte de la granja que se observa en (f). Es de notar,
la contribucio´n nula de potencia activa de la granja en (e). A modo de s´ıntesis, en este caso, una
importante mejora no so´lo en el comportamiento de tensio´n sino de la frecuencia es observado.
En la Figura 6.17 se comparan, para la misma condicio´n del 20% de penetracio´n eo´lica las
respuestas de las estrategias DFIGcpvc de la Figura 6.16 y DFIGfcvc. Como se espera, se produce
una fuerte mejora en el comportamiento transitorio de la frecuencia del sistema. Para la estrategia
DFIGfcvc tambie´n se observa una mejora en la tensio´n en bornes del generador sincro´nico. Lo an-
terior se obtiene a expensas de aumentar el esfuerzo de control, esto es, a expensas de aumentar la
potencia activa generada por la granja como se observa en la parte (e) mantenie´ndose la generacio´n
de potencia reactiva en valores menores que para el caso DFIGcpvc (parte (f)). Lo anterior, da lugar
a un menor esfuerzo tanto de potencia activa como reactiva por parte del generador sincro´nico segu´n
se observa en las partes (c) y (d) de la Figura (6.17).
Note que, como se mencionara para la Figura 6.12 (Seccio´n §6.2.1) respecto del incremento de
la penetracio´n eo´lica, el esfuerzo de control necesario para mejorar ostensiblemente la respuesta del
sistema tanto en lo referido a la tensio´n como a la frecuencia se encuentra en el orden de un valor
ma´ximo del 16% del valor de estado estacionario de la potencia aportada por la granja.
Finalmente, el caso:
Control de frecuencia con cosϕ = especificado,
no se ha considerado porque representa una situacio´n intermedia entre los casos DFIGcp1 en la
Figura 6.16 y DFIGfcvc de la Figura 6.17. Como en este caso, debido al factor de potencia, la
potencia reactiva es una consecuencia de la generacio´n de potencia activa, la conducta que exhibe
la tensio´n puede ser perturbada por la potencia reactiva cuando se genera o se consume segu´n la
oscilacio´n de potencia activa de la granja que es consecuencia de la oscilacio´n de la frecuencia de
la red.
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Figura 6.16: 20% de penetracio´n eo´lica. (a) Frecuencia (b) Tensio´n en bornes del ge-
nerador sincro´nico (c) Potencia activa del generador sincro´nico (d) Potencia reactiva del
generador sincro´nico (e) Potencia activa de la granja y (f) Potencia reactiva de la granja.
6.5. Conclusiones
A partir de considerar el incremento de generacio´n eo´lica en los sistemas convencionales de
generacio´n ele´ctrica, se propone que las granjas eo´licas intervengan en la regulacio´n de frecuencia
de manera similar a la que lo hacen los generadores sincro´nicos convencionales.
Se presento´ una estrategia de control de potencia activa de los aerogeneradores sin necesidad
de modificar las caracter´ısticas propias del sistema de generacio´n convencional, y sin deteriorar
significativamente la capacidad de generacio´n de la granja. A tal efecto se ha considerado que el
mismo opere al 80% del valor de potencia o´ptima para cada velocidad de viento. Lo u´ltimo permite
emplear tanto la reserva de potencia eo´lica de estado estacionario como la energ´ıa disponible en la
inercia de las turbinas.
Se ha analizado y simulado el comportamiento del sistema con y sin intervencio´n de la granja
en la regulacio´n de la frecuencia, a partir de introducir un importante nivel de perturbacio´n en la
carga. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto las ventajas de aplicar este control.
A posteriori, y a consecuencia del control vectorial de los generadores doblemente alimentados,
se analizo´ el control de granjas eo´licas considerando su influencia sobre la tensio´n de red a los efectos
de agregar a las mejoras sobre el comportamiento de la frecuencia, una mejora en la tensio´n del
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Figura 6.17: 20% de penetracio´n eo´lica. (a) Frecuencia (b) Tensio´n en bornes del ge-
nerador sincro´nico (c) Potencia activa del generador sincro´nico (d) Potencia reactiva del
generador sincro´nico (e) Potencia activa de la granja (f) Potencia reactiva de la granja.
punto de conexio´n comu´n. La granja eo´lica, que ha sido modelada como una u´nica turbina agregada
fue probada para los siguientes casos:
1. Control de la potencia activa:

1, Maximizar la potencia extra´ıda (DFIGmp);
2, Fuente de potencia constante (DFIGcp);
3, Control de frecuencia (DFIGfc).
Donde el primero y segundo casos se consideraron como uno u´nico al mantener la velocidad del
viento constante.
2. Control de la potencia reactiva:
 1, Factor de potencia unitario2, Control de tensio´n.
El impacto de la potencia eo´lica en las dina´micas de la frecuencia y de la tensio´n ha sido eva-
luado cualitativamente por medio de simulaciones. Se observo´ que la granja operada con controles
de frecuencia y de tensio´n, actuando de manera independiente, presento´ los mejores resultados
respecto de la respuesta dina´mica de la frecuencia y de la tensio´n sin requerir de un esfuerzo de
control excesivo.
Luego, au´n cuando so´lo un sistema relativamente simple ha sido investigado, debido a que
las estrategias propuestas han sido disen˜adas de manera independiente de la red de la cual forma
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parte la granja, puede esperarse que investigaciones sobre otras configuraciones de red den lugar a
similares resultados.
Cap´ıtulo 7
Formulacio´n Anal´ıtica y
Comportamiento Dina´mico de las
Estrategias de Control Propuestas
Resumen
En este cap´ıtulo se analiza co´mo contribuyen las estrategias de control de las
granjas eo´licas a la estabilidad del sistema ele´ctrico del cual forman parte. Se
presenta, en primer lugar, la clasificacio´n de la estabilidad de los sistemas de
potencia y luego el modelado de los mismos. A los efectos de poder realizar
el estudio pertinente, se agregan los modelos de granjas eo´licas de velocidad
fija y de velocidad variable al modelo completo. A posteriori, un ana´lisis de
autovalores determina la evolucio´n de los mismos en funcio´n de las alternati-
vas de control propuestas y la contribucio´n de las estrategias respecto de la
estabilidad de la red.
7.1. Estabilidad de los sistemas ele´ctricos
Los sistemas de potencia han ido evolucionando desde las centrales generadoras de antan˜o a
los grandes sistemas interconectados actuales. Dada la naturaleza sumamente compleja de estos
sistemas se tienen, por un lado una gran cantidad de desarrollos nacidos a consecuencia de la ex-
perimentacio´n mientras que, por otro, aparecen gran cantidad de herramientas teo´ricas que poseen
cierta dificultad de implementacio´n. As´ı, amalgamar ambas actividades se torna indispensable si lo
que se pretende es continuar con el desarrollo de los sistemas de potencia cuando se agrega gran
cantidad de generacio´n dispersa como la generacio´n de energ´ıa eo´lica.
La estabilidad de un sistema de potencia puede ser definida como la capacidad de mantener un
estado de equilibrio de operacio´n bajo condiciones normales de funcionamiento y mantenerse en un
estado aceptable de equilibrio despue´s de una perturbacio´n [51].
En el estudio de la estabilidad del sistema de potencia, el concepto predominante es el de
perturbacio´n. La perturbacio´n, que se supone acotada a un pequen˜o lapso de tiempo en comparacio´n
con las dina´micas dominantes en el sistema, puede ser grande o chica. En el caso de esta u´ltima,
en realidad, se trata de cambios que constantemente afectan al sistema por lo cual el sistema en
s´ı es una red que cambia constantemente. En el caso de las fallas severas, como cortocircuitos de
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redes de transmisio´n, pe´rdidas de unidades generadoras o cualquier otra perturbacio´n, se involucra
a una gran cantidad de dispositivos. En efecto, luego de una falla de estas caracter´ısticas, los
dispositivos de proteccio´n actu´an para aislar el problema, esto redunda en cambios en el flujo de
potencia, en la tensio´n y en la velocidad (frecuencia) de los generadores sincro´nicos del sistema.
As´ı, se dara´ intervencio´n a los controles de tensio´n y de frecuencia de los generadores, los cambios
en la frecuencia y en la tensio´n tambie´n dara´n lugar a modificaciones en las cargas asociadas a estos
cambios. Sin embargo, la situacio´n antes descripta, afortunadamente, afectara´ principalmente a las
ma´quinas en directa relacio´n con ella. Por lo anterior, es posible el estudio de sistemas de potencia
ma´s simples que las complejas redes modernas a los efectos de determinar el comportamiento
y las leyes de control que puedan estabilizar a sistemas mucho ma´s complejos. Por otra parte,
el entendimiento de la estabilidad de los sistemas ele´ctricos se torna ma´s sencillo enfocando y
simplificando el problema al determinar a que´ tipo de variable afecta directamente.
7.1.1. Estabilidad del a´ngulo roto´rico
Es la propiedad relacionada al sincronismo entre las ma´quinas del sistema ele´ctrico. Por ello,
involucra a las oscilaciones de potencia activa entre generadores y a las oscilaciones de los rotores
de las ma´quinas sincro´nicas.
La estabilidad del a´ngulo roto´rico se clasifica en dos tipos:
1. Estabilidad de pequen˜a sen˜al: las perturbaciones son tales que permiten determinar el com-
portamiento del sistema a partir de linealizarlo. La naturaleza de la inestabilidad tiene dos
causas, a) aumento en el a´ngulo del rotor hasta que se produce la pe´rdida del sincronismo o b)
aumento de las oscilaciones del rotor debido a la disminucio´n o pe´rdida del amortiguamiento.
El u´ltimo to´pico es el desarrollado en este cap´ıtulo al agregar amortiguamiento a partir de
controlar a las granjas adecuadamente. Dentro de la estabilidad de pequen˜a sen˜al se tiene la
siguiente clasificacio´n [51][87]:
Modos intra a´rea, asociados con las oscilaciones internas de grupos generadores en un
mismo a´rea de generacio´n.
Modos inter a´rea, las oscilaciones se producen entre ma´quinas de un a´rea contra ma´quinas
de otras a´reas.
Modos de control, asociados con las unidades de generacio´n y otros controles como, por
ejemplo, compensadores esta´ticos, controles de excitacio´n de las ma´quinas, etc.
Modos torsionales, las oscilaciones de cada ma´quina se asocian a los ejes de las ma´quinas
respecto del resto de los controles del sistema de potencia.
2. Estabilidad transitoria: se encuentra asociada a la estabilidad en presencia de una falla severa
del sistema de potencia. Se producen grandes evoluciones del a´ngulo roto´rico.
7.1.2. Estabilidad de tensio´n
La estabilidad de tensio´n se encuentra asociada a la capacidad del sistema de potencia para
mantener las tensiones dentro de valores nominales despue´s que el sistema ha estado sujeto a una
perturbacio´n. El factor determinante es la potencia reactiva que debe ser cubierta de manera local
como se ha mostrado en el cap´ıtulo anterior. El estudio de la estabilidad de tensio´n puede clasificarse
conforme a las perturbaciones [51]:
7.2. OPERACIO´N DE UNA RED EN ESTADO ESTACIONARIO 105
Estabilidad de tensio´n para perturbaciones de pequen˜a sen˜al, que se refiere a la capacidad del
sistema de mantener la estabilidad de tensio´n cuando se producen pequen˜as perturbaciones
tales como pequen˜os cambios de carga.
Estabilidad de tensio´n frente a grandes perturbaciones, representa la capacidad del sistema
para recuperarse de fallas severas como la salida de operacio´n de estaciones generadoras,
interviniendo controles continuos y discontinuos como las protecciones. En general los tiempos
de accio´n van desde algunos segundos hasta unos pocos minutos.
Las inestabilidades de tensio´n no ocurren aisladas de las roto´ricas por lo cual, la distincio´n no
es clara cuando se analizan distintos sucesos. Sin embargo, resulta importante comprenderlas por
separado para determinar la estrategia adecuada cuando alguna de ellas se presenta.
7.1.3. Perspectivas actuales relacionadas con la estabilidad de los sistemas de
potencia
En general, en la actualidad, los esfuerzos respecto de la estabilidad de los sistemas de po-
tencia esta´n relacionados con los modos de oscilacio´n vinculados al ana´lisis de pequen˜a sen˜al. Lo
anterior es consecuencia del gran desarrollo que han tenido tanto la modelizacio´n de los equipos
como su testeo particularmente para ma´quinas sincro´nicas, sus sistemas de excitacio´n y las cargas
[38][40][51][58][67][87]. Es de notar que tambie´n se ha ido incrementando la tendencia de los sis-
temas de potencia a exhibir oscilaciones a consecuencia, por ejemplo, del empleo de excitadores de
elevada respuesta en los generadores sincro´nicos [87].
Por otra parte, el crecimiento de los sistemas de potencia ha dado lugar a que unidades gene-
radoras fuertemente acopladas se encuentren vinculadas por redes de´biles lo cual, en condiciones
de fuertes transferencias de potencia, da lugar a modos de oscilacio´n inter a´rea.
La tendencia actual, debido a las condiciones econo´mico - financieras y a las regulaciones propias
del mercado ele´ctrico, es construir sistemas ele´ctricos con cada vez menos redundancia de elementos
de manera que se tornan ma´s sensibles a los tipos de oscilacio´n inter e intra a´rea y a la estabilidad de
tensio´n. Adema´s, a medida que la tecnolog´ıa cambia, se incrementa la complejidad de la dina´mica
de los sistemas ele´ctricos. Grandes esfuerzos en investigacio´n se esta´n realizando a los efectos de
analizar y determinar el comportamiento de las redes as´ı como las caracter´ısticas y particularidades
de los controles necesarios. En ese sentido, el aporte de las granjas eo´licas se tornara´ significativo
si, como se ha demostrado, pueden entregar tanto potencia activa como reactiva a los efectos de
contribuir a la estabilidad de la red.
7.2. Operacio´n de una red en estado estacionario
La funcio´n primaria de un sistema de energ´ıa es la de proveer las potencias activas y reactivas
demandadas por las cargas conectadas a la red. Simulta´neamente, la frecuencia y las tensiones en
los buses que forman la red, deben mantenerse dentro de las tolerancias especificadas, a pesar de
cambios en la demanda o de variaciones estructurales en la red.
La Figura 7.1, responde a un esquema muy sencillo a efectos de evaluar las caracter´ısticas
salientes de los sistemas de distribucio´n de energ´ıa. En dicha figura, se presentan dos generadores
G1 y G2 unidos por medio de una l´ınea de transmisio´n alimentando en conjunto a las cargas del
sistema.
Cada generador entrega una potencia aparente SG1 y SG2 a cada bus. Las cargas consumen las
potencias SD1 y SD2, respectivamente. La l´ınea de transmisio´n se caracteriza por una impedancia
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G1 G2
S =P +jQG1 G1 G1 S =P +jQG2 G2 G2
S =P +jQD2 D2 D2
S =P +jQD1 D1 D1
Líneade transmisión
1 V1 2 V2
Figura 7.1: Sistema de dos buses.
serie Zser junto a una admitancia Ysh en cada extremo. En la red de la figura, se pueden incorporar
los transformadores que deben existir en cada extremo y que no modifican la topolog´ıa de la
impedancia y las admitancias consideradas para la l´ınea de transmisio´n.
La potencia en cada bus es, entonces:
S1 − P1 + jQ1 .= S1 − PG1 − PD1 + j(QG1 −QD1) = 0 (7.1)
S2 − P2 + jQ2 .= S1 − PG2 − PD2 + j(QG2 −QD2) = 0 (7.2)
Manipulando los pares motrices de las ma´quinas, operando a frecuencia constante, es posible
mantener el balance entre la potencia generada y la demandada ma´s las pe´rdidas. Por manipulacio´n
de los campos roto´ricos, se mantiene el balance entre generacio´n y demanda de potencia reactiva
junto a las pe´rdidas.
7.2.1. Modelo del sistema. Ecuaciones del flujo de carga esta´tico
Considerando las corrientes entrando o saliendo de los buses, se tiene:
S1∗
V1∗ = V1Ysh +
V1 − V2
Zser
(7.3)
y para el bus 2,
S2∗
V2∗ = V2Ysh +
V2 − V1
Zser
, (7.4)
donde ∗ indica la variable compleja conjugada.
Las admitancias paralelo para propo´sitos pra´cticos son puramente capacitivas [14], luego:
Ysh =
j
Xc
(7.5)
con Xc la reactancia capacitiva de la mitad de la l´ınea.
La impedancia serie puede ser escrita como:
Zser = R+ jXL (7.6)
y el factor de pe´rdidas α es:
α
.=
R
XL
α¿ 1 (7.7)
debido a que las pe´rdidas siempre son comparativamente bajas. Luego,
Zser ' XLej(pi/2−α). (7.8)
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Las tensiones de cada bus se caracterizan por
V1 = |V1|ejδ1 (7.9)
V2 = |V2|ejδ2 (7.10)
Si las u´ltimas seis expresiones se reemplazan en (7.3) y (7.4), se tiene:
PG1 − PD1 − |V1|
2
XL
sinα+
|V1||V2|
XL
sin[α− (δ1 − δ2)] = 0 (7.11)
PG2 − PD2 − |V2|
2
XL
sinα+
|V1||V2|
XL
sin[α+ (δ1 − δ2)] = 0 (7.12)
QG1 −QD1 + |V1|
2
Xc
− |V1|
2
XL
cosα+
|V1||V2|
XL
cos[α− (δ1 − δ2)] = 0 (7.13)
QG2 −QD2 + |V2|
2
Xc
− |V2|
2
XL
cosα+
|V1||V2|
XL
cos[α+ (δ1 − δ2)] = 0 (7.14)
Las caracter´ısticas salientes son [14]:
Las expresiones son algebraicas porque tratan al sistema en estado estacionario.
Las expresiones son no lineales, lo cual implica la imposibilidad, en muchos casos, de obtener
soluciones anal´ıticas.
Dado que no es de intere´s obtener expresiones para la corriente, esta no aparece en las ecua-
ciones precedentes, pero s´ı lo hace la potencia.
Asumir estado estacionario implica que la frecuencia es constante.
El balance de potencia real es el siguiente:
PG1 + PG2 = PD1 + PD2 +
sinα
XL
[|V1|2 + |V2|2 − 2|V1||V2| cos(δ1 − δ2)]. (7.15)
Esta expresio´n establece que la suma de la generacio´n de potencia real es igual a la demanda
ma´s las pe´rdidas, que se anulan cuando α = 0.
El balance de potencia reactiva es el siguiente:
QG1+QG2 = QD1+QD2+
cosα
XL
[|V1|2+ |V2|2− 2|V1||V2| cos(δ1− δ2)]− |V1|
2 + |V2|2
Xc
. (7.16)
El tercer te´rmino representa las pe´rdidas reactivas QL y el cuarto la potencia reactiva en la
l´ınea.
Los te´rminos de pe´rdidas son, u´nicamente, funcio´n de las tensiones. Luego, se puede escribir:
PL = PL(|V1|, |V2|, δ1, δ2) (7.17)
QL = QL(|V1|, |V2|, δ1, δ2) (7.18)
Advertir que siempre las fases δ1 y δ2 aparecen en la forma de diferencias, δ1 − δ2.
Adema´s de los para´metros de redes fijos, como α, XL y Xc, las expresiones (7.11) a (7.14)
contienen 12 variables (excluyendo la frecuencia). Luego, se debe reducir la cantidad variables
desconocidas fijando algunos valores. Si se especifican 8 variables, las restantes 4 se pueden
resolver.
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7.2.2. Clasificacio´n de las variables del sistema
La divisio´n natural de las variables de un sistema ele´ctrico es la siguiente:
Variables incontrolables y perturbaciones Se considera que las variables PD1, PD2, QD1 y
QD2 esta´n completamente fuera del control del sistema a pesar que los operadores de las
redes ele´ctricas tienen informacio´n acerca de la tendencia y los valores de las cargas. Luego,
el vector de perturbaciones queda definido como:
p =

p1
p2
p3
p4
 .=

PD1
QD1
PD2
QD2
 . (7.19)
Variables de estado y de control. Claramente las variables que son susceptibles de ser mani-
puladas son las potencias de los generadores. Las restantes son las variables de estado. Luego,
el vector de estados x y el de control u quedan caracterizados por:
x =

x1
x2
x3
x4
 =

δ1
|V1|
δ1
|V2|
 , u =

u1
u2
u3
u4
 =

PG1
QG1
PG2
QG2
 . (7.20)
Presunciones acerca de flujo de carga esta´tico
En principio deben tenerse en cuenta los siguientes ı´tems:
Dado que se posee cierta informacio´n sobre la demanda de potencia, con la incertidumbre
correspondiente, se conoce el vector de las entradas de perturbacio´n p,
se puede hacer una presuncio´n de los valores de las cuatro variables de control, es decir, se
especifican los buses de generacio´n,
quedan cuatro inco´gnitas que se pueden obtener a partir de las expresiones correspondientes.
Sin embargo, quedan dos problemas por resolver:
No se pueden especificar a priori las cuatro variables de generacio´n porque se desconocen las
potencias de pe´rdidas. Conforme a (7.15) y (7.16), la suma de las variables de control es igual
a la suma de las demandas de potencia ma´s las pe´rdidas. Au´n es posible fijar dos variables
(PG2 y QG2 por ejemplo) lo que mantiene dos inco´gnitas.
No se podra´n resolver nunca las fases individuales de las tensiones, δ1 y δ2. Notar que cualquier
valor arbitrario sumado a cada una de las fases en consideracio´n, no modifica en absoluto el
resultado.
Para solucionar el problema presentado se fija una de las fases, en general δ1 = 0. Lo anterior
implica que se elige al fasor |V1| como tensio´n de referencia. As´ı, se ha reducido el nu´mero de
variables de estado a tres.
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Dado que, au´n existen cinco variables desconocidas (en el primero de los ı´tems anteriores
aparecieron las potencias activa y reactiva del bus 1 como inco´gnitas) y cuatro ecuaciones, se debe
especificar una de las tensiones. En general, se toma a V1 como la tensio´n de referencia. A modo
de resumen, para poder encontrar los valores de estado estacionario del flujo de carga del sistema,
se deben considerar los siguientes ı´tems:
Asumir el conocimiento de las variables de demanda.
Especificar potencias activas y reactivas de generacio´n pero dejar dos sin especificacio´n. Fijar
δ1 = 0.
Especificar V1, por ejemplo V1 = 1 pu.
Resolver las ecuaciones, en este caso se obtendr´ıan |V2|, δ2, PG1 y QG1.
7.2.3. Generalizacio´n a un sistema de n buses
En te´rminos generales, las expresiones (7.11) a (7.14) pueden escribirse en forma compacta
como:
f(x, u, p) = 0 (7.21)
En un sistema que conste de n buses se tendra´:
n magnitudes de tensiones de buses |Vi|
n a´ngulos de fases δi
n potencias activas de generacio´n PGi
n potencias reactivas de generacio´n QGi
n potencias activas de demanda PDi
n potencias reactivas de demanda QDi
lo que implica un total de 6n variables.
7.2.4. Restricciones pra´cticas sobre las variables de estado y sobre las variables
de control
La solucio´n de las ecuaciones del flujo esta´tico de carga sera´ de utilidad pra´ctica solamente si las
4n variables de control y de estado caen, en estado estacionario, dentro de l´ımites preestablecidos.
Los anteriores obedecen a las siguientes restricciones:
Las variables de estado |Vi| deben satisfacer la siguiente desigualdad:
|Vi|min < |Vi| < |Vi|max ∀i = 1, 2, ..., n, (7.22)
lo que significa que no se aceptara´ que las magnitudes de las tensiones de bus caigan afuera
de cierta banda de tolerancia. Dicha banda suele ser muy angosta, del orden del 5 al 10%.
Ciertas variables δi deben satisfacer:
|δi − δj | < |δi − δj |max, (7.23)
restriccio´n que establece el l´ımite del a´ngulo de potencia del sistema de distribucio´n de energ´ıa
entre buses [14].
110 CAPI´TULO 7. FORMULACIO´N ANALI´TICA Y COMP. DINA´MICO DEL CONTROL
Con respecto a las fuentes de P y Q, se tiene:
PGi,min < PGi < PGi,max
QGi,min < QGi < QGi,max.
Tipos de buses
Los buses se clasifican en tres categor´ıas [14]:
Bus tipo 1 En este tipo de bus se establecen a priori PDi y QDi y se especifican PGi y QGi. La
solucio´n de las ecuaciones del flujo de carga da |Vi| y δi. Los buses de carga corresponden a
esta categor´ıa.
Bus tipo 2 En este tipo de bus se conocen a priori PDi y QDi y se especifican PGi y |Vi|. La
solucio´n de las ecuaciones del flujo de carga da QGi y δi. Se conoce como bus de control de
tensio´n.
Bus tipo 3 En este tipo de bus se conocen a priori PDi y QDi y se especifican |Vi| y δi, que
usualmente se iguala a cero. La solucio´n de las ecuaciones del flujo de carga da PGi y QGi. Se
conoce como bus de referencia, tambie´n es llamado slack bus o swing bus.
El problema del flujo de carga
El estado del sistema de distribucio´n de energ´ıa quedo´ caracterizado por el vector de estados,
las magnitudes y fases de las tensiones en los buses. Con el conocimiento de estas variables, se
determina el flujo de potencia, es decir, la estructura del flujo de energ´ıa del sistema. No obstante,
deben tenerse en cuenta varias consideraciones al respecto del ca´lculo del flujo de carga. Estas son:
Existe una distribucio´n de potencia generada que es la o´ptima desde el punto de vista del costo
de la generacio´n [14]. Si bien la demanda a cada instante es casi constante var´ıa grandemente
en las distintas horas del d´ıa.
Ciertas l´ıneas poseen una capacidad de transmisio´n de potencia limitada, razo´n por la cual
deben tenerse presentes estas restricciones.
Los l´ımites de los valores de las tensiones en los buses deben ser respetados.
Si el sistema forma parte de un gran sistema interconectado, seguramente debera´ cumplir con
un programa de consumo/generacio´n de energ´ıa respecto de los sistemas vecinos.
Los efectos de fallas masivas en los sistemas interconectados deben ser minimizados a partir
de una apropiada estrategia de fallas luego del ana´lisis del flujo de carga.
El ana´lisis del flujo de carga es muy importante en el planeamiento de futuras extensiones de
la red de distribucio´n presente.
Las etapas que deben resolverse son:
1 Obtener el modelo matema´tico de la red en consideracio´n.
2 La especificacio´n de las restricciones en las tensiones en los buses de la red debe ser considerada.
3 El co´mputo de las ecuaciones del flujo de carga debe dar los valores de las tensiones de los buses.
4 Con el conocimiento de las tensiones, se puede obtener el flujo de potencia en todas las l´ıneas de
transmisio´n.
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7.3. Formulacio´n del modelo dina´mico de la red
7.3.1. El modelo esta´tico de la red
Sea un sistema de distribucio´n como el de la Figura 7.2. Este se puede presentar como se
muestra en la Figura 7.3. En esta u´ltima aparecen seis ramas que corresponden a las admitancias
Y1 a Y6 que representan el modelo de las l´ıneas de transmisio´n (y los transformadores de l´ınea) y S1,
S2 y S3 representando las potencias de generacio´n menos los consumos en cada bus si los hubiera.
G1 G2
SG1 SG 2
SD3
SD1
L1
1 V1 2 V2
L2 L3
jQG3
V33
Figura 7.2: Sistema de tres buses.
S1
2
S2 S3
Y4
Y6Y5
Y2 Y3Y1
J1 J2 J3
V3V2
V1
Figura 7.3: Sistema de tres buses.
Las corrientes inyectadas en los nodos son J1, J2 y J3 y las tensiones son V1, V2 y V3. Luego,
se tiene:
J1 = V1Y1 + (V1 − V2)Y5 + (V1 − V3)Y4,
J2 = V2Y2 + (V2 − V1)Y5 + (V2 − V3)Y6,
J3 = V3Y3 + (V3 − V1)Y4 + (V3 − V2)Y6.
Llamando
y11 = Y1 + Y4 + Y5; y23 = y32 = −Y6,
y22 = Y2 + Y5 + Y6; y13 = y31 = −Y4,
y33 = Y3 + Y4 + Y6; y12 = y21 = −Y5,
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Luego, puede escribirse:
J1 = y11V1 + y12V2 + y13V3
J2 = y21V1 + y22V2 + y23V3
J3 = y31V1 + y32V2 + y33V3
Las anteriores en forma matricial son:
Jbus = YbusVbus, (7.24)
donde
Jbus
.=

J1
.
.
.
Jn

es el vector de corrientes de los buses, (7.25)
Vbus
.=

V1
.
.
.
Vn

el vector de tensiones de los buses y
Ybus
.=

y11 y12 y13
y21 y22 y23
y31 y32 y33
 la matriz de admitancias de los buses.
Tambie´n se pueden especificar las potencias en cada bus en lugar de las corrientes. Luego,
Pi − jQi
V ∗i
= yi1V1 + yi2V2 + ...+ yinVn, para i = 1, 2, ..., n (7.26)
o´
Pi − jQi = yi1V1V ∗i − yi2V2V ∗i − ...− yinVnV ∗i , para i = 1, 2, ..., n (7.27)
ecuacio´n que constituye la forma general de las ecuaciones de flujo de carga esta´tico de un sistema
de distribucio´n de energ´ıa. La (7.27), implica la necesidad de resolver 2n ecuaciones reales. Es de
notar que, la matriz de admitancias esta´ formada de la siguiente manera:
Los elementos diagonales de yii son obtenidos como la suma algebraica de todas las admitan-
cias incidentes en el nodo i.
Los elementos de la anti-diagonal yij = yji son obtenidos como el negativo de las admitancias
conectadas entre el nodo i y el nodo j.
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7.3.2. Marco de referencia rotante sincro´nico. Modelo dina´mico de cargas R -
L y l´ıneas de transmisio´n
Sea un sistema ele´ctrico en el que se propone la existencia de ’m’ generadores sincro´nicos
conectados a ’b’ cargas R−L sime´tricas balanceadas. En dichas cargas se han despreciado los efectos
capacitivos en l´ıneas y transformadores, lo que permite modelar al sistema de manera relativamente
simple. Luego, las tensiones de l´ınea, transformadores y cargas se relacionan con la corriente por
medio de [87]:
VAi = −RiIAi + 1
ωs
dψAi
dt
i = 1..., b (7.28)
VBi = −RiIBi + 1
ωs
dψBi
dt
i = 1..., b (7.29)
VCi = −RiICi + 1
ωs
dψCi
dt
i = 1..., b (7.30)
con A, B y C las fases del sistema y con
ψai
ψbi
ψci
 .=

Xesi Xemi Xemi
Xemi Xesi Xemi
Xemi Xemi Xesi


−Iai
−Ibi
−Ici
 i = 1, ..., b (7.31)
Si se emplea la matriz de transformacio´n Tdqos,
Tdqos
.=
2
3

cosωst cos(ωst− 2pi3 ) cos(ωst+ 2pi3 )
− sinωst − sin(ωst− 2pi3 ) − sin(ωst+ 2pi3 )
1
2
1
2
1
2
 , (7.32)
a las variables del sistema, se tiene:
VDi
VQi
V0i
 .= 1√2Tdqos

Vai
Vbi
Vci
 i = m+ 1, ..., b

IDi
IQi
I0i
 .= 1√2Tdqos

Iai
Ibi
Ici
 i = m+ 1, ..., b

ψDi
ψQi
ψ0i
 .= 1√2Tdqos

ψai
ψbi
ψci
 i = m+ 1, ..., b.
Con la transformacio´n anterior, se convierte a todas las variables de la red (trifa´sica y balancea-
da) en constantes [50][87], adema´s puede aplicarse indistintamente en la red ele´ctrica de manera de
transformar a todas las variables permitiendo el empleo de menor cantidad de ecuaciones. Aplican-
do la transformacio´n, la red y las cargas pueden conectarse a los ’m’ generadores sincro´nicos que
las alimentara´n. Luego, se tiene:
²
ψDi
dt
= RiIDi + ψDi + VDi i = m1 +m2 + 1, ..., b (7.33)
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²
ψQi
dt
= RiIQi − ψQi + VQi i = m1 +m2 + 1, ..., b (7.34)
²
ψ0i
dt
= RiI0i + V0i i = m+ 1, ..., b (7.35)
ψDi = −XepiIDi i = m+ 1, ..., b (7.36)
ψQi = −XepiIQi i = m+ 1, ..., b (7.37)
ψ0i = −XeoiI0i i = m+ 1, ..., b (7.38)
con Xepi = Xesi−Xemi y Xeoi = Xesi+2Xemi con ² una constante producto de la transformacio´n.
Estator, red y cargas poseen exactamente la misma forma cuando se expresan en este marco de
referencia.
7.3.3. Generalizacio´n de los modelos dina´micos de la red y de las cargas
Una aproximacio´n ampliamente empleada es considerar que la dina´mica de las l´ıneas de trans-
misio´n se aproxima por ecuaciones algebraicas de la siguiente forma [51]:
(VDi + jVQi)(ILDi − jILQi) = PLi(Vi) + jQLi(Vi) i = 1, ..., n (7.39)
donde PLi y QLi son las potencias activas y reactivas de las cargas que pueden ser funciones no
lineales de la magnitud de la tensio´n. As´ı, los modelos generalizados de las cargas son los siguientes:
PLi(Vi) = PLoi + kP1iVi + kP2iV 2i + ... i = 1, ..., n (7.40)
QLi(Vi) = QLoi + kQ1iVi + kQ2iV 2i + ... i = 1, ..., n (7.41)
o cualquier combinacio´n de te´rminos involucrando potencias de Vi. Los te´rminos PLoi y QLoi re-
presentan las componentes de ’potencia constante’; kP1i y kQ1i representan las componentes de
’corriente constante’ y kP2i y kQ2i representan las componentes de ’impedancia constante’.
Con el modelo generalizado para la red y las cargas, las ecuaciones algebraicas para la inter-
conexio´n de m+n ma´quinas con todos los transformadores, l´ıneas y cargas utilizando la matriz de
admitancias es:
(Idi + jIqi)ej(δi−
pi
2
) + (IDi + jIQi) =
n∑
k=1
Yike
jαikV jθkk i = 1, ..., n (7.42)
ILDi + jILQi =
n∑
k=1
Yike
jαikV jθkk i = m1 +m2 + 1, ..., n (7.43)
o
Vie
jθi(Idi − Iqi)e−j(δi−
pi
2
) + PLi(Vi) + jQLi(Vi) =
n∑
k=1
ViVkYike
j(θi−θk−αik) (7.44)
PLi(Vi) + jQLi(Vi) =
n∑
k=1
ViVkYike
j(θi−θk−αik) (7.45)
con i = m1 +m2 + 1, ..., n y θ la fase de la tensio´n correspondiente.
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7.3.4. El generador sincro´nico. Modelo de la red
El modelo de dos ejes (luego de aplicar Tdqos) de las ma´quinas sincro´nicas, en las que se considera
el empleo de excitadores del tipo IEEE tipo 1, es [87]:
T ′doi
dE′qi
dt
= −E′qi − (Xdi −X ′di)Idi +Efdi (7.46)
T ′qoi
dE′di
dt
= −E′di − (Xqi −X ′qi)Iqi (7.47)
dδi
dt
= ωi − ωs (7.48)
2Hi
ωs
dωi
dt
= TMi − E′diIqi − (Xqi −X ′qi)IdiIqi −Di(ωi − ωs) (7.49)
TEi
dEfdi
dt
= −(KEi + SEi(Efdi))Efdi + VRi (7.50)
TFi
dRfi
dt
= −Rfi + KFi
TFi
Efdi (7.51)
TAi
dVRi
dt
= −VRi +KAiRfi − KAiKFi
TFi
Efdi +KAi(Vrefi − Vi) (7.52)
con i = 1, ...,m. En este modelo, en el que se desprecia la dina´mica de los arrollamientos amor-
tiguadores, las variables consideradas son: E′d y E
′
qi las tensiones internas, T
′
do y T
′
qi las constantes
de la dina´mica de las mencionadas tensiones, Xd y Xqi las componentes de las reactancias estato´ri-
cas, X ′di = Xqi − X2mdi/Xfdi y X ′qi = Xqi − X2mqi/X1qi con Xmdi y Xmqi las componentes de la
reactancia magnetizante, Xfdi la reactancia del arrollamiento de excitacio´n y X1qi la reactancia del
arrollamiento roto´rico, Efdi la tensio´n de excitacio´n, ωi la frecuencia del generador, ωs la frecuencia
del marco de referencia, Hi la constante de inercia de los generadores, Tmi el par motor el cual
se considera constante y Di el coeficiente de amortiguamiento de cada ma´quina sincro´nica. Las
u´ltimas tres ecuaciones (excitador IEEE tipo I), en las cuales Efdi corresponde a la tensio´n del
campo, corresponden a la dina´mica del regulador de tensio´n, siendo la expresio´n (7.50) la dina´mi-
ca del excitador con VRi la tensio´n de entrada del excitador, KEi una constante que depende del
circuito de entrada y SEi(Efdi) la curva de saturacio´n del excitador y la segunda de las ecuaciones,
la (7.51), corresponde a la dina´mica del transformador estabilizador con TFi la constante de tiem-
po, RFi la variable de estado del regulador y KFi/TFi la ganancia, mientras que la tercera, la
(7.52), corresponde al amplificador del regulador de tensio´n que puede ser un generador de CC o
un amplificador esta´tico.
Las expresiones algebraicas son:
Vie
jθi(Idi − Iqi)e−j(δi−
pi
2
) + PLi(Vi) + jQLi(Vi) =
n∑
k=1
ViVkYike
j(θi−θk−αik) (7.53)
PLi(Vi) + jQLi(Vi) =
n∑
k=1
ViVkYike
j(θi−θk−αik) (7.54)
con i = m1 +m2 + 1, ..., n.
Mientras que los l´ımites de las variables, para los n buses, son:
|Vi|min < |Vi| < |Vi|max ∀i = 1, 2, ..., n (7.55)
|δi − δj | < (δi − δj)max (7.56)
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7.3.5. El a´ngulo de referencia y el centro de inercia (COI)
El modelo dina´mico presentado posee una variable ma´s que la cantidad de ecuaciones, porque
cada sistema rotacional posee un a´ngulo de referencia. Como se ha indicado, si se definen todos los
a´ngulos respecto de la ma´quina 1, y al a´ngulo correspondiente se le asigna arbitrariamente valor
nulo (δ1 = 0), se deben definir nuevos a´ngulos para la resolucio´n de las ecuaciones del sistema:
δ′i = δi − δ1 i = 1, ..., n (7.57)
θ′i = θi − θ1 i = 1, ..., n (7.58)
cuyas derivadas para las nuevas variables de estado son:
dδ′1
dt
= 0 (7.59)
dδ′i
dt
= ωi − ω1 i = 2, ..., n (7.60)
implicando lo anterior la reduccio´n del orden del sistema.
El centro de inercia (COI) de un sistema de potencia, que representa el movimiento medio de
todo el sistema, es comu´nmente empleado en los ana´lisis de estabilidad. En el caso de emplear el
centro de inercia del sistema, en lugar de emplear como referencia el a´ngulo de una ma´quina, se
utilizan a´ngulos y velocidades del centro de inercia calculados como:
δCOI =
1
MT
m∑
i=1
Miδi (7.61)
ωCOI =
1
MT
m∑
i=1
Miωi (7.62)
con
MT =
m∑
i=1
Mi y Mi =
m∑
i=1
2Hi
ωs
De esta manera se puede obtener el nuevo modelo del sistema pero empleando como referencia
el centro de inercia de la red ele´ctrica.
7.4. Modelado de un sistema de potencia con mu´ltiples ma´quinas
Antes de proceder a modelar los sistemas de potencia, es necesario establecer una serie de
simplificaciones a los efectos de reducir la complejidad de las expresiones y la cantidad de variables
intervinientes. Dichas simplificaciones esta´n ampliamente verificadas en la pra´ctica y se basan en
eliminar tanto los transitorios de la red como del estator de los generadores. As´ı puede emplearse el
modelo de estado estacionario para la representacio´n de la red ele´ctrica. Adema´s no se tendra´n en
cuenta las dina´micas de la turbina y del ’governor’ de la misma, que no ha sido presentados, por lo
anterior se considerara´ que Tmi permanece constante. As´ı, las ecuaciones algebraico - diferenciales
para un sistema de m ma´quinas, n buses, con excitadores IEEE tipo 1 son [87]:
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1. Ecuaciones Diferenciales:
T ′doi
dE′qi
dt
= −E′qi − (Xdi −X ′di)Idi +Efdi (7.63)
T ′qoi
dE′di
dt
= −E′di − (Xqi −X ′qi)Iqi (7.64)
dδi
dt
= ωi − ωs (7.65)
2Hi
ωs
dωi
dt
= TMi − E′diIqi − (Xqi −X ′qi)IdiIqi −Di(ωi − ωs) (7.66)
TEi
dEfdi
dt
= −(KEi + SEi(Efdi))Efdi + VRi (7.67)
TFi
dRfi
dt
= −Rfi + KFi
TFi
Efdi (7.68)
TAi
dVRi
dt
= −VRi +KAiRfi − KAiKFi
TFi
Efdi +KAi(Vrefi − Vi) (7.69)
con i = 1, ...,m.
2. Ecuaciones Algebraicas:
(a) Ecuaciones estato´ricas
0 = Viejθi + (Rsi + jX ′si)(Idi + jIqi)e
j(δi−pi2 ) − [E′di + (X ′qi −X ′di)Iqi + E′qi]ej(δi−
pi
2
) (7.70)
o´
E′di − Vi sin(δi − θi)−RsiIdi +X ′qiIqi = 0 (7.71)
E′qi − Vi cos(δi − θi)−RsiIqi +X ′diIdi = 0 (7.72)
con i = 1, ...,m.
(b) Ecuaciones de la red. Buses de generacio´n
IdiVi sin(δi − θi) + IqiVi cos(δi − θi) + PLi −
n∑
k=1
ViVkYik cos(θi − θk − αik) = 0 (7.73)
IdiVi cos(δi − θi) + IqiVi sin(δi − θi) +QLi −
n∑
k=1
ViVkYik sin(θi − θk − αik) = 0 (7.74)
con i = 1, ...,m.
Buses de carga
(a) Potencia activa
PLi −
n∑
k=1
ViVkYik cos(θi − θk − αik) = 0 i = m+ 1, ..., n (7.75)
(b) Potencia reactiva
QLi −
n∑
k=1
ViVkYik sin(θi − θk − αik) = 0 i = m+ 1, ..., n (7.76)
En total se tienen:
1 Siete ecuaciones diferenciales por cada ma´quina (7m).
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2 Una ecuacio´n algebraica estato´rica compleja, es decir dos ecuaciones reales (2m).
3 Una ecuacio´n algebraica compleja de la red, es decir dos ecuaciones reales (2n).
El vector de estado, de cada ma´quina, es x = [E′qi E
′
di δi ωi Efdi Rfi VRi]
T , mientras
que el conjunto de variables algebraicas es y = [Itdi−qi V
t
i θ
t
i ]
T .
En resumen el conjunto de ecuaciones puede escribirse como:
x˙ = f(x, y, u) (7.77)
0 = g(x, y). (7.78)
Siendo el vector de entradas u = [ωs Tmi Vrefi].
7.4.1. El modelo reducido de la red ele´ctrica
El modelo anterior puede reducirse al considerar los siguientes aspectos:
despreciando, en los generadores sincro´nicos, la saliencia transitoria, es decir, haciendo X ′d =
X ′q;
considerando que cada ma´quina sincro´nica esta´ formada por un fasor de tensio´n constante
detra´s de la reactancia transitoria;
considerando que el a´ngulo meca´nico de la ma´quina coincide con el a´ngulo del fasor de tensio´n;
considerando que las cargas son del tipo de impedancia constante;
considerando que la resistencia estato´rica es despreciable.
Este modelo, conocido como modelo reducido de la red ele´ctrica, es el ma´s simple que permite
determinar, con ciertas restricciones, la estabilidad de los sistemas de potencia:
dδi
dt
= ωi − ωs (7.79)
2Hi
ωs
dωi
dt
= TMi − PGi −Di(ωi − ωs) (7.80)
con i = 1, ...,m y PGi la potencia activa de los generadores sincro´nicos. Donde, adema´s, deben
tenerse en cuenta las expresiones de las potencias en los buses de generacio´n y carga.
7.4.2. El modelo que preserva la estructura
En el modelo reducido se consideran cargas del tipo de impedancia constante. Es sabido que
el tipo de carga puede modificar la caracter´ıstica de estabilidad del sistema [67]. En el modelo que
preserva la estructura se consideran los siguientes aspectos:
los arrollamientos amortiguadores se desprecian;
el modelo de un eje del generador es propuesto considerando que cada ma´quina sincro´nica
posee un arrollamiento de campo, as´ı se considera la caracter´ıstica de decaimiento del flujo,
o sea la tensio´n no es constante;
la tensio´n de campo Efd se considera constante;
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las cargas activas son del tipo de potencia constante mientras que las cargas de potencia
reactiva pueden ser de cualquier tipo;
en general, como en el caso anterior, se desprecian las resistencias de las l´ıneas de transmisio´n.
Luego, el modelo es:
dδi
dt
= ωi − ωs (7.81)
2Hi
ωs
dωi
dt
= TMi − PGi −Di(ωi − ωs) (7.82)
T ′doi
dE′qi
dt
= −E′qi − (Xdi −X ′di)Idi +Efdi (7.83)
con i = 1, ...,m y PGi la potencia activa de los generadores sincro´nicos. Donde, adema´s, deben
tenerse en cuenta las expresiones de las potencias en los buses de generacio´n y carga.
7.5. Estabilidad de Pequen˜a Sen˜al
El modelo lineal de las redes de energ´ıa es comu´nmente empleado para el estudio de la respues-
ta transitoria y de estabilidad. En muchos casos, los problemas de inestabilidad son iniciados por
perturbaciones aleatorias que resultan en un comportamiento oscilatorio que, si no es amortiguado,
puede aumentar indefinidamente [51][87]. Como se ha mencionado, las oscilaciones electromeca´nicas
pueden ser de dos tipos:
Oscilaciones de modo local, tambie´n denominadas oscilaciones intra a´rea porque involucra la
oscilacio´n entre ejes de generadores sincro´nicos que pertenecen a una misma a´rea de genera-
cio´n. Esta´n en el rango de frecuencias entre 1 a 3 Hz
Oscilaciones de modo global: conocidas como oscilaciones inter - a´rea, esta´n en el rango
de menos de 1Hz aproximadamente. En este caso, las oscilaciones se refieren a grupos de
generadores de un a´rea contra otro grupo perteneciente a otra a´rea.
Dado que el modelo que representa el comportamiento de un sistema ele´ctrico (expresiones (7.63)
- (7.69), (7.70) y (7.73) a (7.76) o´ los modelos simplificados de los generadores sincro´nicos) es no
lineal, es necesario conocer el modelo dina´mico linealizado del sistema ele´ctrico para analizar los
modos de oscilacio´n locales e inter-a´rea mencionados.
7.5.1. Linealizacio´n. Dina´mica de los sistemas de potencia
Es bien conocido el proceso de linealizacio´n mediante el cual se puede realizar el ana´lisis de
estabilidad de pequen˜a sen˜al de cualquier sistema f´ısico. En particular el proceso de linealizacio´n
de una red ele´ctrica puede consultarse en [14][51], as´ı partiendo de las expresiones (7.63) a (7.69),
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luego del proceso de linealizacio´n, y de reordenar las variables, se tiene:
4δ˙i
4ω˙i
4E˙′qi
4E˙′di
4E˙′fdi
4V˙Ri
4R˙fdi

=

0 1 0 0 0 0 0
0 −DiMi −
Iqio
Mi
− IdioMi 0 0 0
0 0 − 1
T ′doi
0 1
T ′doi
0 0
0 0 0 − 1
T ′qoi
0 0 0
0 0 0 0 fsi(Efdio) − 1TEi 0
0 0 0 0 −KAiKFiTAiTFi − 1T ′Ai −
KAi
TAi
0 0 0 0 KFi
(TFi)2
0 − 1TFi


4δi
4ωi
4E′qi
4E′di
4E′fdi
4VRi
4Rfdi

+
(7.84)
+

0 0
Iqio(X
′
di−X′qi)−E′dio
Mi
Idio(X
′
di−X′qi)−E′qio
Mi
− (X′di−X′di)
T ′doi
0
0
(Xqi−X′qi)
T ′qoi
0 0
0 0
0 0

 4Idi
4Iqi
+
+

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 −KAiTAi
0 0

 4θi
4Vi
+

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 −KAiTAi
0 0

 4TMi
4Vrefi

con
fsi(Efdio) = −
KEi + Efdio∂SEfdio + SE(Efdio)
TEi
, (7.85)
indicando ’o’ el punto de linealizacio´n y fsi la funcio´n de saturacio´n del excitador de la ma´quina
sincro´nica.
Lo anterior, en forma matricial, es:
4x˙ = A14x+B14Ig +B24Vg +E14u (7.86)
siendo
4Ig =
 4Idi
4Iqi
 , 4Vgi =
 4θi
4Vi
 y 4ui =
 4TMi
4Vrefi
 . (7.87)
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Linealizar las ecuaciones algebraicas del estator implica, partiendo de las expresiones (7.71) -
(7.72):
4E′di − sin(δio − θio)4Vi − Vio cos(δio − θio)4δi
+Vio cos(δio − θio)4θi −Rsi4Idi +X ′qi4Iqi = 0
4E′qi − cos(δio − θio)4Vi + Vio sin(δio − θio)4δi
−Vio sin(δio − θio)4θi −Rsi4Iqi +X ′qi4Idi = 0
En forma matricial:
0 = C14x+D14Ig +D24Vg
A partir de linealizar las ecuaciones de la red en los buses de generacio´n, expresiones (7.73) -
(7.74), se obtiene:
0 = C24x+D34Ig +D44Vg +D54Vl
con 4Vl =
 4θi
4Vi
 variables pertenecientes a los buses que no son de generacio´n i = m + 1...n.
De manera similar, para los buses de carga se tiene:
0 = D64Vg +D74Vl
Todas las expresiones anteriores se pueden poner en forma matricial como sigue:
4x˙ = A14x+B14Ig +B24Vg + E14u (7.88)
0 = C14x+D14Ig +D24Vg (7.89)
0 = C24x+D34Ig +D44Vg +D54Vl (7.90)
0 = D64Vg +D74Vl (7.91)
siendo
x = [ δi ωi E′qi E
′
di E
′
fdi VRi Rfdi ]
′
Ig = [ Id1 Iq1 ... Idn Iqn ]
′
Vg = [ θ1 V1 ... θm Vm ]
′
Vl = [ θm+1 Vm+1 ... θn Vn ]
′
u = [ u′1 ... u′m ]
′
ui = [ T ′Mi ... V
′
refi
]′
Luego de resolver el sistema, se puede determinar la ecuacio´n de estados como:
4x˙ = Asys4x+E4u, (7.92)
donde la dina´mica del sistema se encuentra caracterizada por los autovalores de la matriz Asys.
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7.6. Inclusio´n de las granjas eo´licas en el ana´lisis de pequen˜a sen˜al
Contrariamente a los sistemas de potencia convencionales en los cuales el ana´lisis de pequen˜a
sen˜al se encuentra bien establecido, no se verifica lo mismo en las redes con componentes de genera-
cio´n eo´licos. As´ı, si se desea evaluar anal´ıticamente el aporte que las estrategias de control propuestas
han mostrado en las evaluaciones cualitativas del cap´ıtulo anterior, se debe incorporar al ana´lisis
de pequen˜a sen˜al de todo el sistema de potencia, el modelo de dichas granjas. De esta manera,
se determina el impacto que sobre la estabilidad de la red tiene aporte eo´lico y las estrategias de
control propuestas en este trabajo de tesis.
Para realizar el ana´lisis debe observarse el comportamiento de los autovalores de la matriz
del sistema Asys de la expresio´n (7.92), los cuales representan la dina´mica del sistema linealizado,
cuando se var´ıa algu´n para´metro del sistema de potencia. En este trabajo, la evolucio´n de los
autovalores mencionados se calcula a partir de considerar distintos tipos de ma´quinas generadoras y
distintas penetraciones del recurso eo´lico. En ese sentido, a los efectos de incorporar ma´s generalidad
al ana´lisis, se linealizara´n modelos de granjas equipadas con generadores tipo jaula de ardilla y con
generadores doblemente alimentados.
7.6.1. El generador asincro´nico jaula de ardilla. Linealizacio´n
En la actualidad, gran cantidad de aerogeneradores de velocidad fija cuentan con generadores
tipo jaula de ardilla (SCIG). Como se ha indicado, en estos aerogeneradores, la potencia extra´ıda
del viento se limita por medio del efecto stall. Para las ma´quinas SCIG las potencias activa y
reactiva de estado estacionario Pe y Qe son aproximadas por [9]:
Pe = 3
P
2
Rr
Sωe
V 2Ωr
(Rs +Rr/S)2 + (ωe)2(Lls + Llr)2
, (7.93)
Qe =
V 2
ωeLm
+
V 2ωe(Lls + Llr)
(Rs +Rr/S)2 + ω2e(Lls + Llr)2
, (7.94)
con P la cantidad de polos, Lm la inductancia magnetizante, Rr y Rs las resistencias de estator y
rotor, Ωr la velocidad del generador, ωe la frecuencia de linea, V la tensio´n del estator, Lls y Llr
las inductancias de pe´rdidas y S = ωe−ωrωe el resbalamiento. Todas las cantidades ele´ctricas esta´n
referidas al estator.
La dina´mica meca´nica de la ma´quina viene dada por:
Te − Tt = J dΩr
dt
+DΩr, (7.95)
con Te el par electromagne´tico del generador, Tt el par producido por la turbina eo´lica, J la inercia
del aerogenerador, D es un coeficiente de rozamiento y Ωr la velocidad de giro del generador.
Linealizando la (7.95) para generadores jaula de ardilla, operando a velocidad del viento con-
stante, se tiene:
2Ht+g
ωrnom
∆ω˙r =
Kturb
N2
2
P∆ωr
PBASE
ωrnom
2
P
− Ktωe∆ωe
PBASE
ωrnom
2
P
− Ktωr∆ωr +KtV∆V
PBASE
ωrnom
2
P
, (7.96)
expresio´n que se encuentra en p.u. y esta´ referida al eje del generador a trave´s de la relacio´n de
transmisio´n N , siendo Ht+g = 12
((
Jg+
Jt
N2
)
(ωrnom
2
P
)2
PBASE
)
con ωr la velocidad ele´ctrica del generador,
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ωrnom la velocidad ele´ctrica nominal, PBASE la potencia para escalar en por unidad. Adema´s, las
ganancias Kturb, Ktwe, Ktwr y KtV son:
Kturb =
∂Tt
∂ωr
∣∣∣∣
x=xo
, Ktωe =
∂Te
∂ωe
∣∣∣∣
x=xo
, Ktωr =
∂Te
∂ωr
∣∣∣∣
x=xo
y KtV =
∂Te
∂V
∣∣∣∣
x=xo
donde x = xo indica el punto de linealizacio´n ωr = ωro;V = Vo;ωe = ωeo y v = vo.
Las potencias activa y reactiva correspondientes son:
∆Pe = KPωe∆ωe +KPωr∆ωr +KPV∆V, (7.97)
∆Qe = KQωe∆ωe +KQωr∆ωr +KQV∆V, (7.98)
y
KPωe =
∂Pe
∂ωe
∣∣∣∣
x=xo
, KPωr =
∂Pe
∂ωr
∣∣∣∣
x=xo
, KPV =
∂Pe
∂V
∣∣∣∣
x=xo
,
KQωe =
∂Qe
∂ωe
∣∣∣∣
x=xo
, KQωr =
∂Qe
∂ωr
∣∣∣∣
x=xo
and KQV =
∂Qe
∂V
∣∣∣∣
x=xo
.
7.6.2. El generador asincro´nico doblemente alimentado (DFIG). Linealizacio´n
La expresio´n que determina el comportamiento ele´ctrico de una ma´quina asincro´nica, en el
marco de referencia general ωg, es:
usx
usy
urx
ury
 =

Rs + pLs −ωgLs pLm −ωgLm
ωgLs Rs + pLs ωgLm pLm
pLm −(ωg − ωr)Lm Rr + pLr (−ωg − ωr)Lr
(ωg − ωr)Lm pLm (ωg − ωr)Lr Rr + pLr


isx
isy
irx
iry
 . (7.99)
donde usx, usy e isx, isy son los voltages y corrientes estato´ricos en el marco de referencia rotante
a velocidad sincro´nica. Ide´nticas consideraciones se mantienen para las cantidades roto´ricas.
La dina´mica meca´nica de la ma´quina viene dada por:
Te − Tt = J dΩr
dt
+DΩr. (7.100)
Para una ma´quina doblemente alimentada con control vectorial de campo estato´rico orientado
o con control vectorial por flujo de red orientado, las potencias generadas son:
Pe =
3
2
|u¯s|isy, (7.101)
Qs =
3
2
|u¯s|isx, (7.102)
siendo us la tensio´n estato´rica, isx e isy las componentes de corrientes en los ejes del marco de
referencia considerado.
Como se ha mencionado, la dina´mica ele´ctrica de la ma´quina asincro´nica es mucho ma´s ra´pi-
da que la del resto del sistema [53]. As´ı la dina´mica del aerogenerador queda restringida por la
dina´mica meca´nica, la cual se encuentra desacoplada del resto de la red ele´ctrica por el principio de
funcionamiento del generador de rotor bobinado. En consecuencia, a las expresiones (7.88) - (7.91)
se debe incorporar la expresio´n que corresponde a (7.100).
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DFIG con control de potencia
Como se ha mencionado, los DFIG operados a potencia constante son insensibles a las varia-
ciones de las variables de la red. Consecuentemente, la expresio´n (7.95) para el ana´lisis de pequen˜a
sen˜al, es:
2Ht+g
ωrnom
∆ω˙r =
Kturb
N2
2
P∆ωr
PBASE
ωrnom
2
P
− Ktωr∆ωr
PBASE
ωrnom
2
P
, (7.103)
con
∆Pe = 0
Advierta que, si la velocidad del viento permanece constante, la estrategia de seguimiento de
la curva Pto es equivalente a la operacio´n a potencia constante.
DFIG con control de frecuencia
Cuando a las granjas eo´licas equipadas con DFIG se les aplican leyes de control proporcionales
y derivativas [13][18][19][21][37][41], la ecuacio´n (7.96) se modifica:
2Ht+g
ωrnom
∆ω˙r =
Kturb
N2
2
P∆ωr
PBASE
ωrnom
2
P
− Ktωe∆ωe
PBASE
ωrnom
2
P
− Ktder∆ω˙e
PBASE
ωrnom
2
P
, (7.104)
y
∆Pe = KP∆ωe +Kder∆ω˙e, (7.105)
con KP y Kder las ganancias proporcionales y derivativas del control propuesto y con Ktωe y Ktder
sus contrapartes en te´rminos de pares resistentes en el eje de la turbina, respectivamente.
7.7. Estudio de los distintos tipos de granjas eo´licas y su control
sobre las oscilaciones inter-a´rea
A los efectos de determinar la influencia del control de frecuencia propuesto en este trabajo
de tesis, se hace necesario determinar, fehacientemente, la manera en que dicho control modifica
la dina´mica de un sistema de potencia. Para ello se propone evaluar la propuesta por medio de
un ana´lisis de estabilidad de un sistema que, usualmente, se emplea como sistema de test (Figura
7.4). Esta configuracio´n fue empleada en el cap´ıtulo anterior y se recuerda que, sin la granja, se
utiliza para analizar y disen˜ar los estabilizadores de los generadores sincro´nicos (PSS), empleados
para amortiguar las oscilaciones baja frecuencia [87]. La red esta´ constituida por una ma´quina
sincro´nica en paralelo con una granja alimentando a una carga. Un regulador de tensio´n esta´ndard
IEEE Type I es empleado a la vez que, como usualmente, se desprecia la dina´mica del control
de velocidad de la turbina lo que resulta en un par constante en el eje de la ma´quina sincro´nica
[51]. La granja esta´ conectada al generador en el bus 1 a trave´s de una impedancia de 0,0586j Ω y
ambos (el generador sincro´nico y la granja) son conectados a un bus infinito por una impedancia
de 0,0001 + 0,0596j Ω.
Para evaluar las cualidades del control propuesto, se estudian los siguientes casos [21]:
granja eo´lica equipada con generadores tipo jaula de ardilla (SCIG),
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V=0.69KV
Granja
eólica
Generador
sincrónico
Bus infinito
Carga
Figura 7.4: Oscilacio´n inter a´rea. Generador sincro´nico y granja eo´lica versus bus infinito.
Cuadro 7.1: Movimiento de los autovalores con el aumento de la pene-
tracio´n eo´lica. Granja eo´lica equipada con SCIG (velocidad constante).
Pe Pe Pe Pe Pe Pe
0 MW 40 MW 80 MW 120 MW 160 MW 200 MW
-157.61 -157.61 -157.61 -157.61 -157.61 -157.61
- 4.87 - 4.94 - 5.02 - 5.08 -5.10 -5.07
- 3.19 - 3.18 - 3.17 - 3.16 - 3.15 - 3.15
- 0.12 - 0.17 - 0.22 - 0.25 - 0.28 - 0.28
± ± ± ± ± ±
1.65i 1.62i 1.59i 1.55i 1.51i 1.47i
- 0.33 - 0.32 - 0.32 - 0.32 - 0.32 - 0.32
± ± ± ± ± ±
0.86i 0.85i 0.85i 0.85i 0.85i 0.85i
0 -0.87 -0.89 -0.91 -0.93 -0.95
granja eo´lica con DFIG a potencia constante (DFIGcp),
granja eo´lica con DFIG con controles de frecuencia proporcional (DFIGfc: ∆Pe = KP∆ωe) y
proporcional ma´s derivativo (DFIGfc + d: ∆Pe = KP∆ωe +Kder∆ω˙e),
los que son investigados por medio de un ana´lisis de autovalores cuando la penetracio´n de energ´ıa
eo´lica es incrementada en la red de la Figura 7.4. En todos los casos, la generacio´n de eo´lica es
aumentada en la misma cantidad y al mismo tiempo que la generacio´n sincro´nica es reducida.
Adema´s, los generadores eo´licos son operados con un factor de potencia unitario, para los SCIG
esto es conseguido con condensadores externos, mientras que para los DFIG, es conseguido debido
al control de vectorial de campo.
Para calcular los autovalores del sistema de la Figura 7.4, se procede de la siguiente manera:
1. Se determina el flujo de carga del sistema de potencia para cada condicio´n, es decir, los valores
de estado estacionario de todas las variables en cada estado del sistema.
2. Se plantean las expresiones algebraico - diferenciales del sistema (expresiones (7.63)-(7.76))
considerando el agregado de las granjas (expresiones (7.96), (7.103) y (7.104) para las granjas
con jaula de ardilla y DFIG, respectivamente) y se procede a la linealizacio´n obtenie´ndose la
expresio´n (7.92).
3. Esta expresio´n permite determinar los autovalores del sistema.
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Cuadro 7.2: Movimiento de los autovalores con el aumento de la pene-
tracio´n eo´lica. Granja eo´lica equipada con DFIGcp (potencia constante).
Pe Pe Pe Pe Pe Pe
0 MW 40 MW 80 MW 120 MW 160 MW 200 MW
-157.61 -157.61 -157.61 -157.61 -157.61 -157.61
- 4.89 - 4.85 - 4.82 - 4.80 -4.78 -4.78
- 3.19 - 3.18 - 3.16 - 3.16 - 3.15 - 3.15
- 0.12 - 0.13 - 0.15 - 0.16 - 0.17 - 0.17
± ± ± ± ± ±
1.65i 1.65i 1.64i 1.63i 1.63i 1.63i
- 0.33 - 0.32 - 0.32 - 0.32 - 0.32 - 0.32
± ± ± ± ± ±
0.86i 0.85i 0.85i 0.85i 0.85i 0.85i
0 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
A los efectos de mantener la dina´mica de la turbina agregada, se considera incrementar la pe-
netracio´n de energ´ıa eo´lica aumentando la cantidad de turbinas operando en la misma condicio´n
de viento. Luego, cada ma´quina de induccio´n (SCIG o DFIG), contribuye, como un componente
individual, con la misma potencia pero la potencia total de la granja aumenta.
Los autovalores presentados en los Cuadros 7.1, 7.2, 7.3 y 7.5 son calculados para diferentes tipos
de aerogeneradores, diferentes leyes de control y para varios valores de penetracio´n. Los autovalores
mostrados en el Cuadro 7.1 corresponden a la granja equipada con SCIG. Por otro lado, el Cuadro
7.2 presenta los autovalores para DFIG con potencia constante (DFIGcp), y los Cuadros 7.3 y 7.5
muestran los autovalores de las granjas para los controles proporcionales de frecuencia (DFIGfc) y
proporcional ma´s derivativo (DFIGfc + d). Advie´rtase que, buscando enfatizar las consideraciones
bajo estudio, un amplio rango de penetraciones es considerado. Los autovalores se dividen por
Cuadro 7.3: Movimiento de los autovalores con el aumento de la penetracio´n eo´lica.
Granja eo´lica equipada con DFIGfc (control proporcional a la frecuencia).
Pe Pe Pe Pe Pe Pe
0 MW 40 MW 80 MW 120 MW 160 MW 200 MW
-157.61 -157.61 -157.61 -157.61 -157.61 -157.61
- 4.89 - 4.90 - 4.96 - 5.04 -5.15 -5.27
- 3.19 - 3.17 - 3.16 - 3.15 - 3.15 - 3.15
- 0.12 - 0.22 - 0.31 - 0.39 - 0.47 - 0.54
± ± ± ± ± ±
1.65i 1.62i 1.59i 1.55i 1.51i 1.46i
- 0.33 - 0.32 - 0.32 - 0.32 - 0.32 - 0.32
± ± ± ± ± ±
0.86i 0.85i 0.85i 0.85i 0.85i 0.85i
0 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
2pi dando la frecuencia en Hz. En todos los casos, SCIG y DFIG, el u´ltimo autovalor corresponde
a la dina´mica meca´nica de la granja, por lo tanto para granjas con DFIG no es esperado ningu´n
cambio en dicho autovalor porque el incremento en la cantidad de turbinas no ha modificado cada
condicio´n de operacio´n. Sin embargo, debido a ktωr que es la ganancia en la expresio´n (7.96) la
cual pondera la velocidad de turbina, se observa un cambio en el autovalor correspondiente a la
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dina´mica meca´nica de la granja con SCIG debido a que al aumentar la cantidad de aerogeneradores,
aumenta la inercia de la granja.
Comparando cuadros, la diferencia ma´s notoria corresponde a los autovalores entre l´ıneas.
Mientras que en el Cuadro 7.1 se observa una influencia, de la penetracio´n eo´lica, ligeramente ma´s
grande en el amortiguamiento que en el Cuadro 7.2, el Cuadro 7.3 indica una fuerte influencia con la
penetracio´n de energ´ıa eo´lica incluso cuando la parte imaginaria de los autovalores correspondientes,
en los cuadros 7.1 y 7.3, experimenta cambios similares.
Los factores de participacio´n, que identifican co´mo cada variable dina´mica de un sistema afecta
a cada autovalor [51][87], se muestran en el Cuadro 7.4 para los autovalores entre l´ıneas del Cuadro
7.3. Solamente se han incluido aquellos factores de participacio´n mayores a 0.2 (correspondiendo el
valor ma´ximo a 1). En este Cuadro, δ1 es el a´ngulo interno del rotor y ω1 es la velocidad angular
del rotor, es decir, la frecuencia de la ma´quina sincro´nica advirtie´ndose un fuerte v´ınculo entre la
variacio´n de la frecuencia (∆ω1) y los autovalores que ma´s se modifican en el Cuadro 7.3 con el
cambio de la penetracio´n eo´lica. Lo anterior, en virtud de los factores de participacio´n, permite
determinar que los autovalores que ma´s se modifican con la estrategia de control DFIGfc, son
los que se corresponden con la frecuencia, por lo tanto es esperable observar una respuesta ma´s
amortiguada de la frecuencia del sistema, en presencia de una perturbacio´n, cuando se emplea la
estrategia de control DFIGfc.
Cuadro 7.4: Factores de participacio´n (FP) a diferentes penetraciones
eo´licas. Granja con DIFGfc (control proporcional a la frecuencia).
Autovalor Variable de estado FP
- 0.12 ± 1.65i ∆δ1,∆ω1 0.99, 1
- 0.22 ± 1.62i ∆δ1,∆ω1 1, 0.99
- 0.31 ± 1.59i ∆δ1,∆ω1 1, 0.99
- 0.39 ± 1.55i ∆δ1,∆ω1 1, 0.97
- 0.47 ± 1.51i ∆δ1,∆ω1 1, 0.96
- 0.54 ± 1.46i ∆δ1,∆ω1 1, 0.95
Por otra parte, el Cuadro 7.5 muestra los autovalores cuando una granja con DIFGfc+d es con-
siderada. Para comparar con el Cuadro 7.3, el controlador se sintoniza buscando obtener similares
partes reales de los autovalores directamente relacionados con la frecuencia. Como consecuencia de
la accio´n derivativa, se observa en el Cuadro 7.5 que las partes imaginarias de los autovalores decre-
cen si se comparan con aque´llos de el Cuadro 7.3, mejorando el factor de amortiguamiento. As´ı, se
puede predecir un mejor comportamiento transitorio en la frecuencia. Lo anterior permite verificar
cuantitativamente lo que algunos trabajos presentan, de manera cualitativa, como la caracter´ıstica
inercial de los generadores eo´licos [13][41].
7.7.1. Resultados de simulacio´n
A partir de la configuracio´n de la Figura 7.4, se presentan resultados de simulacio´n para los
casos previstos en los Cuadros 7.1, 7.2, 7.3 y 7.5, cuando una perturbacio´n actu´a en la red.
En la Figura 7.5, se considera una carga de 200 MW que cambia en 40 MW a t = 1 s, con-
siderando la penetracio´n eo´lica del 40%. Esta figura presenta, para los tres casos, el comportamiento
de la frecuencia en (a), la potencia de la granja en (b) y la potencia del generador sincro´nico en
(c).
En la parte (b), cuando se produce la perturbacio´n, se observa que las ma´quinas SCIG y las
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Cuadro 7.5: Movimiento de los autovalores con el aumento de la penetracio´n eo´lica. Gran-
ja eo´lica equipada con DFIGfc+d (control proporcional y derivativo de la frecuencia).
Pe Pe Pe Pe Pe Pe
0 MW 40 MW 80 MW 120 MW 160 MW 200 MW
-157.61 -157.61 -157.61 -157.61 -157.61 -157.61
- 4.87 - 4.87 - 4.85 - 4.86 -4.88 -4.91
- 3.19 - 3.17 - 3.16 - 3.15 - 3.15 - 3.15
- 0.12 - 0.22 - 0.32 - 0.40 - 0.47 - 0.53
± ± ± ± ± ±
1.65i 1.59i 1.53i 1.47i 1.41i 1.35i
- 0.33 - 0.332 - 0.332 - 0.32 - 0.32 - 0.32
± ± ± ± ± ±
0.86i 0.86i 0.85i 0.85i 0.85i 0.85i
0 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
DFIG con controles proporcional y proporcional ma´s derivativo reaccionan entregando potencia
activa. Advie´rtase que, au´n cuando el ma´ximo valor de las granjas tipo DFIGfc es menor que la
granja SCIG, la contribucio´n de la primera es suficiente para producir un mejor comportamiento
temporal de la frecuencia como se observa en la parte (a) de la Figura 7.5. Lo anterior es coincidente
con el ana´lisis de autovalores previo. Se puede observar que el pico del esfuerzo de control, cerca
de 6 MW para DFIGfc y 12 MW para DFIGfc+d, no son importantes cuando se comparan con
la potencia de estado estacionario entregada (7.5% y 15%, respectivamente), pero s´ı lo son para
mejorar el perfil de frecuencia. Por otra parte, con las leyes de control DFIGfc y DFIGfc+d, se
demanda menos potencia del generador sincro´nico como se muestra en la parte (c).
La Figura 7.6 presenta el comportamiento de la frecuencia a diferentes penetraciones y para
los diferentes casos considerados. Se observa que, para los casos SCIG, DFIGfc y DFIGfc+d, el
comportamiento dina´mico es ma´s amortiguado a medida que la penetracio´n aumenta. Esta mejora
se torna ma´s significativa para los casos DFIGfc y DFIGfc+d al compararlos con el caso SCIG tal
como es predicho por los Cuadros 7.1, 7.3 and 7.5.
7.8. Evaluacio´n de las estrategias de control propuestas sobre una
red ma´s compleja
A los efectos de poder evaluar las oscilaciones intra a´rea, en la Figura 7.7 se presenta un nuevo
sistema usualmente utilizado como sistema de prueba [89]. Adema´s, se incorpora al ana´lisis el
control de tensio´n de los generadores de doble bobinado para contribuir a mantener el valor la
tensio´n en el punto de conexio´n de la granja.
La topolog´ıa sime´trica considerada en la Figura 7.7, es especialmente adecuada para poder
analizar de manera separada las oscilaciones intra e inter a´rea [25][89]. Esta topolog´ıa permite
simplificar el ana´lisis dividiendo el ca´lculo de los autovalores de la red para cada modo de oscilacio´n.
En la Figura 7.7 se considera que las perturbaciones aparecen en las cargas de los buses 1 y/o
1’. Es conocido que el ana´lisis de pequen˜a sen˜al permite dividir cualquier entrada en diferentes
componentes para, luego, calcular la respuesta de sistema aplicando el principio de superposition
[69]. A los efectos del ana´lisis que se pretende es interesante realizar la divisio´n de las sen˜ales de la
siguiente manera:
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Figura 7.5: 40% de penetracio´n eo´lica. (a) Frecuencia (b) Po-
tencia de la granja eo´lica (c) Potencia del generador sincro´nico.
una de las nuevas componentes (sen˜al o perturbacio´n o falla de modo comu´n [33]) solamente
excita la oscilacio´n inter a´rea y
la otra componente (sen˜al o perturbacio´n o falla de modo diferencial [33]) solamente excita
la oscilacio´n intra a´rea.
De esta manera, y tomando en cuenta la topolog´ıa de la Figura 7.7, cualquier falla en los buses
1 y/o 1’ (PL1 and PL1′ , respectivamente) se dividira´ en una ’falla’ de modo comu´n:
PLC =
PL1 + PL1′
2
(7.106)
la cual se aplica al mismo tiempo en ambos buses 1 y 1’, y en una sen˜al diferencial:
PLD =
PL1 − PL1′
2
, (7.107)
aplicada al mismo tiempo en ambos buses 1 y 1’ pero con signos opuestos a los efectos de reconstruir
las perturbaciones reales PL1 y PL1′ :
PL1 = PLC + PLD (7.108)
PL1′ = PLC − PLD. (7.109)
Advie´rtase que, en la Figura 7.7, las oscilaciones inter a´rea, y no las intra a´rea, se obtienen
de PLC (o sea la componente de falla que es equivalente a las dos sen˜ales con igual signo en
los buses 1 y 1’). En este caso, ambos grupos de generacio´n (generadores sincro´nicos y granjas
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Figura 7.6: Frecuencia a 20%, 40% y 60% penetracio´n eo´lica. (a) SCIG (b) DFIGcp
(c) DFIGfc: control proporcional (d) DFIGfc+d: control proporcional y derivativo.
eo´licas) se comportan de la misma manera con respecto al bus infinito, es decir, los ejes de los
generadores sincro´nicos experimentan los mismos movimientos indicando que todo el A´rea 2 se
comporta coherentemente contra el A´rea 1. Luego, el flujo de potencia entre las a´reas corresponde
a las l´ıneas de trazos indicadas en la Figura 7.7. Como consecuencia de la simetr´ıa de la red y de
la caracter´ıstica de la componente PLC de la perturbacio´n, no existe flujo de potencia entre los
generadores sincro´nicos (buses 1 and 1’), es decir, no existen oscilaciones intra a´rea.
Por otra parte, las oscilaciones intra a´rea pueden ser estudiadas a partir de la componente
diferencial de la falla que perturba a los buses 1 y 1’, la misma cantidad y al mismo tiempo pero
con signos opuestos. Debido a las caracter´ısticas de PLD y de la topolog´ıa de la red, el exceso de
potencia en un grupo de generacio´n en el A´rea 2 es exactamente absorbido por la falta de potencia
del otro grupo de generacio´n en la misma a´rea. A consecuencia del flujo de potencia, el cual se
muestra en la Figura 7.7, no existe variacio´n del flujo de potencia generado/absorbido por el bus
infinito, es decir, no existen oscilaciones inter a´rea.
Finalmente, la respuesta completa del sistema se obtiene aplicando el principio de superposicio´n,
a partir de la suma de las respuestas a cada una de las componentes de la perturbacio´n. As´ı, la
Figura 7.8 presenta resultados de simulacio´n para el caso DFIGcp tomando en consideracio´n el
sistema de la Figura 7.7 con una carga de 150 MW en cada bus (1 y 1’) y con la granja eo´lica y el
generador sincro´nico generando 30 MW y 120 MW en cada bus, respectivamente. Una perturbacio´n
de 40 MW en el bus 1 se produce en t = 2 s. La respuesta transitoria de la frecuencia en el bus 1 se
presenta en la parte (a), esta respuesta se divide en las oscilaciones intra e inter a´rea en las partes
(b) y (c), respectivamente. Mientras la oscilacio´n intra a´rea corresponde a la diferencia entre las
velocidades de los ejes de los generadores sincro´nicos en los buses 1 y 1’, la oscilacio´n inter a´rea se
obtiene quitando la oscilacio´n anterior (b) de la respuesta completa que corresponde a la parte (a).
7.9. Casos de estudio
Para evaluar la dina´mica de la red de la Figura 7.7 cuando la penetracio´n eo´lica se incrementa
(la misma cantidad que la generacio´n sincro´nica se disminuye), tres casos son estudiados por medio
de un ana´lisis de autovalores [25]:
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Figura 7.7: Sistema bajo prueba: flujos de potencia correspondientes a las oscilaciones inter
e intra a´rea. L´ınea gruesa: oscilacio´n intra a´rea. L´ınea de trazos: oscilacio´n inter a´rea.
1. Granja eo´lica con potencia activa constante y potencia reactiva constante igual a cero (DFIGcp).
2. Granja eo´lica con control de frecuencia y potencia reactiva constante igual a cero (DFIGfc).
3. Granja eo´lica con control de frecuencia y de tensio´n (DFIGfcvc).
Dado que los cuadros son similares a los de la Seccio´n 7.7, se presentan, u´nicamente, las evolu-
ciones de los autovalores que, mediante un ana´lisis de factores de participacio´n, esta´n directamente
relacionados con las variables fase y frecuencia.
Oscilacio´n intra a´rea
En el Cuadro 7.6 se presentan los autovalores relacionados con la oscilacio´n intra a´rea. Nue-
vamente, comparando a igual penetracio´n eo´lica, se hace evidente la contribucio´n a la estabilidad
del control de frecuencia cuando se lo compara con el caso en el cual no se emplea el mencionado
control. Por otra parte, tambie´n existe una mejora en el amortiguamiento de los autovalores con
la penetracio´n eo´lica con la estrategia DFIGcp pero esto es atribuible a la descarga del generador
sincro´nico el cual ’ve’ una carga menor con el aumento de la generacio´n eo´lica ma´s que por la
estrategia en s´ı.
La Figura 7.9, donde debe advertirse la diferencia de escalas en los ejes reales, muestra el
movimiento, para diferentes penetraciones eo´licas, de los autovalores ma´s afectados en los casos
DFIGcp, DFIGfc y DFIGcpvc, respectivamente conforme a lo mostrado en el Cuadro 7.6. Se ob-
serva la fuerte (positiva) influencia sobre el amortiguamiento en las oscilaciones intra a´rea con las
estrategias DFIGfc y DFIGfcvc.
La Figura 7.10 presenta, para las tres estrategias, la oscilacio´n intra a´rea cuando se produce el
cambio de 40 MW en t = 2 s en el bus 1. La potencias activas generadas por la granja y el generador
sincro´nico en cada bus son 30 MW y 120 MW, respectivamente. Los resultados concuerdan con las
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eo´lica del 20%: (a) frecuencia en el bus 1, (b) oscilacio´n intra a´rea y (c) oscilacio´n inter a´rea.
Aumento de la penetración eólica
-0.12 -0.11 -0.1 -0.09 -0.08
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
( )( )p2/sautovaloreeÂ
fr
ec
u
en
ci
a
in
tr
a
á
re
a
[H
z]
Aum
ento
de l
a pe
netr
ació
n eó
lica
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
fr
ec
u
en
ci
a
in
tr
a
á
re
a
[H
z]
-1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0
Control de frecuencia
Control de frecuencia y de tensión
( )( )p2/sautovaloreeÂ
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DFIGfcvc (figura de la derecha) para diferentes penetraciones eo´licas.
mejoras indicadas en el Cuadro 7.6 mostrando el fuerte impacto sobre las oscilaciones intra a´rea
de las estrategias DFIGfc y DFIGfcvc cuando se las compara con la DFIGcp. El comportamiento
transitorio en los casos DFIGfc y DFIGfcvc es casi el mismo, pero el u´ltimo, como consecuencia del
lazo de potencia reactiva para controlar la tensio´n (∆Qe(V )), produce un mejor perfil de la tensio´n.
Oscilacio´n inter a´rea
La evolucio´n de los autovalores vinculados a la oscilacio´n inter a´rea, que corresponden al Cuadro
7.7, se muestra en la Figura 7.11. Nuevamente se observa la diferencia de escalas entre ambas gra´ficas
lo que indica la fuerte accio´n de amortiguamiento de las estrategias consideradas. Finalmente, no
se presenta la respuesta temporal del sistema por ser de similares caracter´ısticas a la de la Seccio´n
§7.7. En efecto, si bien se trata de otra red cuando se observan las Figuras 7.4 y 7.7, la u´ltima de las
redes, en virtud de la separacio´n para el ana´lisis de la oscilacio´n inter a´rea, tiene ide´ntica topolog´ıa
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Cuadro 7.6: Ana´lisis de autovalores directamente relacionados con la oscilacio´n intra a´rea.
a) Caso 1: Granja eo´lica con DFIGcp.
Peol Peol Peol Peol Peol Peol
0 MW 30 MW 60 MW 90 MW 120 MW 150 MW
- 0.075 - 0.093 - 0.108 - 0.117 - 0.122 - 0.123
± ± ± ± ± ±
1.42i 1.42i 1.42i 1.42i 1.43i 1.42i
b) Caso 2: Granja eo´lica con DFIGfc.
Peol Peol Peol Peol Peol Peol
0 MW 30 MW 60 MW 90 MW 120 MW 150 MW
- 0.075 - 0.17 - 0.38 - 0.70 - 1.05 - 1.05
± ± ± ± ± ±
1.42i 1.42i 1.38i 1.01i 0.49i 0.50i
c) Caso 3: Granja eo´lica con DFIGfcvc.
Peol Peol Peol Peol Peol Peol
0 MW 30 MW 60 MW 90 MW 120 MW 150 MW
- 0.075 - 0.18 - 0.39 - 0.70 - 1.05 - 1.06
± ± ± ± ± ±
1.42i 1.42i 1.37i 1.03i 0.50i 0.50i
a la de la Figura 7.4.
7.9.1. Respuesta transitoria completa en el bus 1
La Figura 7.12 presenta, para los tres casos y en el bus 1, en la parte (a) la respuesta transitoria
completa de la frecuencia, es decir la oscilacio´n del eje del generador sincro´nico del bus 1, en la
parte (b) la tensio´n y en la parte (c) la potencia aparente de la granja.
Las partes (a) y (b) de la Figura 7.12, muestran claramente las mejoras sobre la respuesta
transitoria de la frecuencia y sobre el perfil de la tensio´n para los casos DFIGfc y DFIGfcvc cuando
se los compara con el caso DFIGcp. El lazo de potencia reactiva (∆Qe(V )) produce en la parte
(a) de la Figura 7.12, un leve desmejoramiento en la performance de la respuesta transitoria de la
frecuencia respecto del caso DFICfc. Esto se atribuye a la menor variacio´n en la tensio´n observada
en la parte (b). En efecto, a medida que la tensio´n cambia, las cargas tipo impedancias constantes
(consideradas en este trabajo) tienden a amortiguar la oscilacio´n de la frecuencia modificando la
potencia activa que absorben.
En la parte (c) de la Figura 7.12, se advierte que cuando la perturbacio´n aparece, las granjas
con DFIGfc y DFIGfcvc reaccionan con una contribucio´n de potencia activa y de potencia activa y
reactiva, respectivamente. La contribucio´n de potencia reactiva se corrobora en la parte (b) donde
se observa la mejora en el perfil de la tensio´n. Advie´rtase, que el ma´ximo (transitorio) incremento
de potencia aparente, es decir el esfuerzo de control, es cerca de la cuarta parte del valor de estado
estacionario y es aplicado en un breve lapso de tiempo. Sin embargo, esto es suficiente para mejorar
fuertemente el transitorio de la frecuencia en la parte (a) y el perfil de la tensio´n en (b).
7.9.2. Efecto del control de potencia reactiva en las oscilaciones electromeca´nicas
En la subseccio´n anterior se mostro´ que las estrategias DFIGfc y DFIGfcvc permitieron a las
granjas eo´licas contribuir al amortiguamiento de las oscilaciones intra e inter a´rea. Se observo´ que,
para la red presentada en la Figura 7.7, se corrigio´ el perfil de tensio´n en los buses como se muestra
en la parte (b) de la Figura 7.12 con poca potencia reactiva como se indica en (c) al observar el
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aporte agregado por sobre la potencia activa. Adema´s, aunque leve, se aprecia un desmejoramiento
en el comportamiento de la frecuencia, en la parte (a) de la Figura 7.12, cuando se intenta mantener
el perfil de tensio´n en el bus. Esto, a su vez, no puede atribuirse a los autovalores presentados en
los Cuadros 7.6 y 7.7 en los cuales no se aprecia una disminucio´n del amortiguamiento de los
autovalores relacionados con las oscilaciones bajo estudio con el control de tensio´n. Ma´s alla´ de la
magnitud del efecto, se torna conveniente evaluar con ma´s detalle si el control de potencia reactiva
de la granja eo´lica tiende a desmejorar el comportamiento del sistema. Para dicha evaluacio´n se
propone considerar co´mo se afectan los autovalores. Para ello, y a los efectos de mantener la sencillez
del ana´lisis, se considerara´ una estrategia de potencia activa constante ma´s el lazo de control de
potencia reactiva bajo estudio. As´ı, aplicando el principio de superposicio´n, podra´n extrapolarse
las consideraciones al ana´lisis cuando se dispone de los lazos de potencia activa ya presentados.
En el Cuadro 7.8 se presentan los casos (a) y (b) que corresponden al control de potencia
constante sin control de potencia reactiva y con control de reactiva respectivamente. Se indican
los autovalores que ma´s se modifican para el sistema de la Figura 7.7 agrega´ndose, por ello, los
autovalores que se encuentran asociados a las variables del control de la excitacio´n de la ma´quina
sincro´nica. Al comparar los casos (a) y (b) se torna evidente la disminucio´n en el amortiguamiento
de los autovalores del sistema a medida que se incrementa la penetracio´n eo´lica cuando se controla
la potencia reactiva. Esto se debe a que, al aumentar la cantidad de ma´quinas que aportan desde
el recurso eo´lico, tambie´n aumenta la capacidad de generar potencia reactiva del conjunto lo cual,
desde el punto de vista del sistema, corresponde a un aumento de la ganancia en el control de
potencia reactiva. Advie´rtase, que es notoria la disminucio´n en la parte real de los autovalores
que se encuentran asociados al control de la excitacio´n de las ma´quinas sincro´nicas. Esto permite
suponer que pueden aparecer conflictos en la estabilidad de la red cuando los controles de excitacio´n
de las ma´quinas sincro´nicas ’compiten’ con el control de potencia reactiva de las granjas buscando
mantener el perfil de tensio´n en sus buses.
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Cuadro 7.7: Ana´lisis de autovalores directamente relacionados con la oscilacio´n inter a´rea.
a) Caso 1: Granja eo´lica con DFIGcp.
Peol Peol Peol Peol Peol Peol
0 MW 30 MW 60 MW 90 MW 120 MW 150 MW
- 0.039 - 0.046 - 0.051 - 0.056 - 0.059 - 0.061
± ± ± ± ± ±
1.00i 1.00i 1.00i 0.99i 0.99i 0.99i
b) Caso 2: Granja eo´lica con DFIGfc.
Peol Peol Peol Peol Peol Peol
0 MW 30 MW 60 MW 90 MW 120 MW 150 MW
-0.039 - 0.20 - 0.58 -4.49 -6.27 -6.38
± ± ± & & &
1.00i 0.98i 0.74i -1.60 -0.23 -0.23
c) Caso 1: Granja eo´lica con DFIGfcvc.
Peol Peol Peol Peol Peol Peol
0 MW 30 MW 60 MW 90 MW 120 MW 150 MW
-0.039 - 0.20 - 0.58 -4.51 -6.26 -6.37
± ± ± & & &
1.00i 0.98i 0.74i -0.47 -0.23 -0.23
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Figura 7.11: Evolucio´n de los autovalores correspondientes a la oscilacio´n
inter a´rea para los casos DFIGcp (figura de la izquierda), DFIGfc y
DFIGfcvc (figura de la derecha) para diferentes penetraciones eo´licas.
Para verificar el efecto del control de potencia reactiva, el Cuadro 7.9 presenta la evolucio´n
de los autovalores bajo ana´lisis cuando, en ambas granjas eo´licas en la Figura 7.7 y para una
misma potencia eo´lica generada, las ganancias del lazo de potencia reactiva son aumentadas. En
el mencionado cuadro, en el cual la penetracio´n eo´lica es de 30 MW, se observa un decrecimiento
del amortiguamiento de los autovalores con el control de tensio´n, au´n cuando parece haber un
l´ımite en la disminucio´n de la parte real de los autovalores. Luego, a pesar de considerar una red
ele´ctrica relativamente simple, se hace necesario observar que un control de potencia reactiva como
el presentado en las granjas eo´licas puede presentar conflictos con otros controles empleados en
el resto de la red. Lo anterior no hace ma´s que justificar la necesidad de establecer cuidadosos
estudios en la implementacio´n de los controles de tensio´n como el presentado a los efectos de
evitar problemas en redes que, por su taman˜o, cargas y punto de funcionamiento, pueden inducir
feno´menos complejos como colapsos por bifurcaciones en sistemas de potencia [67]. Por otra parte,
como se menciono´ en la clasificacio´n del ana´lisis de pequen˜a sen˜al en §7.1.1, existen los denominados
136 CAPI´TULO 7. FORMULACIO´N ANALI´TICA Y COMP. DINA´MICO DEL CONTROL
t[s]
a)
b)
c)
DFIGcp
DFIGfc-DFIGfcvc
DFIGcp
DFIGfc
DFIGfcvc
DFIGfc-DFIGfcvc
DFIGcp
60
60.1
59.9
59.8
13.9
13.8
13.6
13.7
40
20
0
T
en
si
ó
n
[K
V
]
S
[M
V
A
]
fr
ec
u
en
ci
a
[H
z]
Figura 7.12: Respuesta del sistema en el bus 1 con una penetracio´n eo´lica
del 20%: (a) frecuencia, (b) tensio´n (c) potencia aparente de la granja.
Modos de Control asociados a los controles de excitacio´n de los generadores sincro´nicos los que, en
este caso, entran en conflicto con el lazo de potencia reactiva de la granja.
7.9.3. Respuesta transitoria completa en el bus 1 con control de potencia reac-
tiva
Tomando en consideracio´n la red de la Figura 7.7, resultados de simulacio´n son realizados para
ambos casos, es decir potencia constante versus potencia constante ma´s control de tensio´n, cuando
una perturbacio´n afecta a la red en el bus 1. Se ha considerado que la carga de 150 MW cambia
en 40 MW en t = 2 s, siendo la penetracio´n de potencia de la granja del 20%. La Figura 7.13
presenta, para ambos casos y en el bus 1, el comportamiento de la frecuencia en la parte (a), la
oscilacio´n intra a´rea, calculada como la diferencia entre las velocidades de los ejes de los generadores
sincro´nicos en (b) y la oscilacio´n inter a´rea, calculada como la semisuma de las frecuencias de los
generadores sincro´nicos (referida a 60 Hz), en (c). Por otra parte, la Figura 7.14 presenta en el
bus 1 el comportamiento de la frecuencia en la parte (a), la tensio´n del bus en (b) y la potencia
aparente de la granja en (c). En la Figura 7.13, comparando la l´ınea que corresponde a la estrategia
sin control de potencia reactiva con las otras resulta claro que en ambos casos el lazo de potencia
reactivo causa un efecto nocivo sobre las oscilaciones electromeca´nicas. Sin embargo, mientras la
ganancia del lazo de potencia reactiva no supere un determinado valor, se advierte en la parte (c),
que la oscilacio´n inter a´rea mejora. Esto se puede corroborar, aunque se debe notar que la respuesta
es la suma de muchos factores, en el Cuadro 7.9 cuando se comparan los autovalores de la oscilacio´n
inter a´rea para Kv = 0 con los siguientes valores de ganancia. Se advierte que recie´n a partir de
Kv = Kv · 5 los autovalores vuelven a disminuir. Finalmente, aunque se puede esperar una mejora
en la oscilacio´n inter a´rea para ciertos valores de ganancia, no sucede lo mismo con la oscilacio´n
intra a´rea la cual siempre se deteriora. La respuesta completa de la frecuencia se observa en (a) de
la Figura 7.13, la cual, tambie´n, tiende a desmejorar con el aumento del lazo de potencia reactiva.
Por otra parte, en (c) de la Figura 7.14 se indica que un esfuerzo de control bajo, medido como
la diferencia entre la potencia (activa) de estado estacionario y el valor transitorio, es suficiente
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Cuadro 7.8: Autovalores ma´s afectados por el control de tensio´n.
a) Granja eo´lica con DFIGcp.
Peol Peol Peol Peol Peol Peol Tipo de
0 MW 30 MW 60 MW 90 MW 120 MW 150 MW oscilacio´n
- 0.075 - 0.093 - 0.108 - 0.117 - 0.122 - 0.123 intra
± ± ± ± ± ± a´rea
1.42i 1.42i 1.42i 1.42i 1.43i 1.42i
- 0.42 - 0.40 - 0.39 - 0.39 - 0.39 - 0.39 autovalores
± ± ± ± ± ± asociados
1.15i 1.15i 1.15i 1.14i 1.14i 1.14i excitacio´n
- 0.039 - 0.046 - 0.051 - 0.056 - 0.059 - 0.061 inter
± ± ± ± ± ± a´rea
1.00i 1.00i 1.00i 0.99i 0.99i 0.99i
- 0.49 - 0.48 - 0.48 - 0.48 - 0.48 - 0.49 autovalores
± ± ± ± ± ± asociados
1.46i 1.47i 1.48i 1.49i 1.50i 1.50i excitacio´n
b) Granja eo´lica con potencia activa constante pero con control de tensio´n.
Peol Peol Peol Peol Peol Peol Tipo de
0 MW 30 MW 60 MW 90 MW 120 MW 150 MW oscilacio´n
- 0.075 - 0.097 - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10 intra
± ± ± ± ± ± a´rea
1.42i 1.42i 1.42i 1.42i 1.41i 1.41i
- 0.42 - 0.33 - 0.27 - 0.24 - 0.22 - 0.24 autovalores
± ± ± ± ± & asociados
1.15i 0.91i 0.62i 0.45i 0.35i -0.17 excitacio´n
- 0.039 - 0.058 - 0.046 - 0.042 - 0.041 - 0.041 inter
± ± ± ± ± ± a´rea
1i 1i 1.022i 1.018i 1.015i 1.015i
- 0.49 - 0.24 - 0.26 - 0.24 - 0.22 - 0.23 autovalores
± ± ± ± ± ± asociados
1.46i 1.05i 0.65i 0.46i 0.36i 0.36i excitacio´n
para observar el deterioro de la parte (a) de la Figura 7.13.
Es de notar que, como predice el Cuadro 7.9, a medida que se aumenta la ganancia del lazo de
control de potencia reactiva, el funcionamiento de la red se torna ma´s cercano a la inestabilidad.
Esto concuerda con ana´lisis de estabilidad realizados para grandes ganancias en los excitadores de
los generadores sincro´nicos los cuales, bajo ciertas condiciones de carga, se tornan inestables [87]
(los que corresponden a los Modos de Control mencionados). Por otra parte, el lazo de potencia
reactiva, mejora el perfil de la tensio´n en el punto de conexio´n de la granja como se muestra en la
parte (b) de la Figura 7.14. Luego, parece necesitarse una relacio´n de compromiso para el control
de potencia reactiva de la granja si no se pretende disminuir el rango de estabilidad de la red a la
vez que se desea mantener el perfil de la tensio´n en el punto de conexio´n de la granja.
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Cuadro 7.9: Efecto del aumento de la ganancia del lazo de po-
tencia reactiva en la estabilidad del sistema (Peol=30MW).
Kv · 0 Kv Kv · 5 Kv · 10 Kv · 15 Tipo de osc.
- 0.093 - 0.097 - 0.097 - 0.097 - 0.097 intra
± ± ± ± ± a´rea
1.42i 1.42i 1.43i 1.43i 1.43i
- 0.40 - 0.33 - 0.25 - 0.22 - 0.22 autovalores
± ± ± ± ± asociados a
1.15i 0.91i 0.57i 0.36i 0.35i excitacio´n
- 0.046 - 0.058 - 0.044 - 0.04 - 0.04 inter
± ± ± ± ± a´rea
1i 1.i 1.02i 1.02i 1.02i
- 0.48 - 0.24 - 0.26 - 0.23 - 0.22 autovalores
± ± ± ± ± asociados a
1.47i 1.05i 0.6i 0.44i 0.36i excitacio´n
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Figura 7.13: Oscilaciones electromeca´nicas en el bus 1 con una penetracio´n eo´lica
del 20%, (a) frecuencia, (b) oscilacio´n intra a´rea y (c) oscilacio´n inter a´rea.
7.10. Conclusiones
El cap´ıtulo se centro´ en determinar la dina´mica de los sistemas de potencia que tienen aporte
eo´lico. Para ello, se ha clasificado la estabilidad de las redes ele´ctricas y se a planteado la manera de
obtener el modelo de los sistemas de potencia. A partir de determinar las caracter´ısticas salientes
del modelado de las redes ele´ctricas y su estabilidad, se ha incorporado el aporte de las granjas
eo´licas.
Se han presentado los modelos linealizados de las redes los cuales permiten considerar ecuaciones
algebraicas. Adema´s se han presentado los modelos reducido y el que preserva la estructura de las
redes ele´ctricas.
Dado que los sistemas de potencia son altamente no lineales, al considerar el modelo lineal-
izado se ha estudiado la estabilidad de pequen˜a sen˜al analizando las oscilaciones electromeca´nicas
denominadas oscilaciones intra e inter a´rea.
Debido a la elevada complejidad de los sistemas ele´ctricos actuales, es pra´ctica frecuente evaluar
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Figura 7.14: Variables ele´ctricas en el bus 1 con una penetracio´n
eo´lica del 20%, (a) frecuencia, (b) tensio´n y (c) potencia aparente.
el comportamiento de los controles propuestos para los distintos dispositivos de la red en sistemas
ma´s sencillos que se emplean como sistemas de test.
Luego de incluir el modelo de las granjas en el marco del estudio de las redes ele´ctricas, se
ha evaluado el comportamiento de las granjas equipadas con generadores doblemente alimentados
versus sus pares equipadas con generadores tipo jaula de ardilla en un sistema bajo prueba. Al
analizar los autovalores de la mencionada red se ha verificado que:
Tanto la granja con SCIG como con DFIGfc y DFIGfc+d incrementaron el amortiguamiento
de los autovalores del sistema, mejorando la respuesta temporal de la frecuencia.
La mencionada mejora es ma´s significativa en los casos DFIGfc y DFIGfc+d.
El amortiguamiento se incrementa con la penetracio´n eo´lica.
Ante una falla, cuando se compara con el DFIGcp, todos los dema´s casos reducen la demanda
de potencia activa al generador sincro´nico.
Un ana´lisis de factores de participacio´n demostro´ la directa relacio´n entre los autovalores ma´s afecta-
dos por las estrategias propuestas y las variables relacionadas con las oscilaciones electromeca´nicas,
es decir, la frecuencia y el a´ngulo roto´rico del generador sincro´nico.
A los efectos de incluir las oscilaciones intra a´rea en el ana´lisis precedente, se propuso una nueva
red que tenga en cuenta la mencionada oscilacio´n. En este caso la comparacio´n se llevo´ a cabo so´lo
con granjas con generadores de doble bobinado pero se la agrego´ el control de potencia reactiva
con el objeto de contribuir, desde la granja, al perfil de la tensio´n en el punto de conexio´n. As´ı, se
evaluaron tres casos: DFIGcp, DFIGfc y DFIGfcvc. Nuevamente se puso de manifiesto el aporte de
la estrategia de control de frecuencia tanto a la oscilacio´n inter como a la intra a´rea. Sin embargo,
se advirtio´ que el control de tensio´n pod´ıa manifestar algu´n inconveniente respecto de la estabilidad
del sistema.
Para determinar el efecto del control de potencia reactiva en el sistema de potencia se consi-
dero´ operar las granjas a potencia activa constante e ir observando la evolucio´n de los autovalores
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del sistema con el aumento de la ganancia del lazo de potencia reactiva. Luego, pudo observarse
el comportamiento tendiente a disminuir el amortiguamiento de los autovalores del sistema. En
consecuencia, se torna prudente establecer compromisos entre los lazos de control de potencia
activa (lazo de frecuencia) y de reactiva (lazo de tensio´n) a los efectos de fijar la estabilidad de la
red pero manteniendo la tensio´n en el punto de conexio´n de la granja de manera que e´sta aporte
tambie´n al perfil de dicha variable.
A modo de resumen se puede indicar que, el ana´lisis de pequen˜a sen˜al ha permitido determinar
fehacientemente que el control de frecuencia por parte de las granjas eo´licas contribuye a mejorar
la estabilidad de la red. Por otra parte, la posibilidad de la granja de contribuir al perfil de la
tensio´n en el punto de conexio´n tambie´n aporta a la calidad del sistema de potencia. Sin embargo,
se ha puesto de manifiesto la necesidad de evaluar el control de tensio´n en casos particulares habida
cuenta de los conflictos que pueden suscitarse si se decide emplear u´nicamente este control sin
atender a la estabilidad del red.
Cap´ıtulo 8
Aplicacio´n de Te´cnicas de Control No
Lineal en Granjas Eo´licas
Resumen
En este cap´ıtulo se presentan dos te´cnicas de control no lineal aplicadas a
los sistemas de potencia y, en particular, a las granjas eo´licas de manera que
contribuyan a la estabilidad de la red. En primer te´rmino la Teor´ıa de Lya-
punov permite generar acciones de control a partir de funciones de energ´ıa
establecidas para los sistemas de potencia mientras que, en segundo te´rmi-
no, la Teor´ıa de Pasividad permite incorporar mayor flexibilidad al disen˜o al
obtener la funcio´n de energ´ıa del sistema de manera constructiva asegurando
la contribucio´n a la estabilidad por parte de las granjas eo´licas.
8.1. Introduccio´n
Como se ha mencionado, el crecimiento en la demanda de energ´ıa ele´ctrica restringiendo las
unidades de generacio´n ya sea por problemas ambientales o de costos, ha dado lugar a sistemas
de potencia altamente cargados. A consecuencia de ello, en muchos casos se tiene un pobre amor-
tiguamiento en las oscilaciones electromeca´nicas del sistema y/o en su estabilidad transitoria.
En el cap´ıtulo anterior, se han presentado leyes de control que tienden a amortiguar oscilaciones
y a mantener el perfil de tensio´n en el punto de conexio´n de las granjas eo´licas. No obstante las
mejoras y los resultados presentados, es cierto que se tiene el l´ımite del ana´lisis de pequen˜a sen˜al
el que bajo circunstancias de fallas ma´s severas pierde validez.
Por otra parte, dada la creciente complejidad de los sistemas de potencia, se torna cada vez ma´s
necesario la validacio´n de las leyes de control propuestas tanto por simulaciones como por estudios
como los desarrollados en el cap´ıtulo anterior. En ese sentido, es apropiado estudiar y determinar
leyes de control complementarias a las presentadas a los efectos de prever feno´menos altamente no
lineales que podra´n presentarse a medida que tanto la exigencia sobre la red como la complejidad
de las cargas, los induzcan. Por ejemplo, es conocido [38][67] que cambios en el consumo de potencia
reactiva pueden inducir procesos tales como bifurcaciones y caos en los sistemas de potencia. Es
por todo lo anterior que se torna necesario desarrollar leyes de control que, teniendo en cuenta la
naturaleza no lineal de los sistemas de potencia permitan operar a las granjas eo´licas en un amplio
rango de funcionamiento y en presencia de fuertes perturbaciones de la red.
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8.2. Estabilidad en el sentido de Lyapunov
Sea un sistema no lineal:
x˙ = fo(x) (8.1)
donde x es el vector de estados que pertenece al espacio Rn y fo es el vector de campo definido como:
fo : D → Rn siendo continua con derivadas primeras parciales tambie´n continuas con respecto a x
en el dominio D → Rn en Rn.
Sea la solucio´n de (8.1):
x = φ(t− to, xo) = φ(t, xo), (8.2)
donde se supuso, sin pe´rdida de generalidad que to = 0.
Una de las propiedades geome´tricas ma´s importantes de los sistemas auto´nomos como (8.1) es
que existe una u´nica solucio´n que pasa por el estado inicial xo. Por lo anterior, las soluciones en el
espacio de estado nunca se intersectan.
Luego, un punto de equilibrio xe, definido como fo(xe) = 0, es Lyapunov estable si para
cualquier ² > 0, no importa cua´n grande, existe δ = δ(²) tal que para cada x0 en el cual:
‖xo − xe‖ < δ
la solucio´n x(t) (que depende de x0) satisface que
‖φ(t, xo)− xe‖ < ², ∀t > 0.
Adema´s, si
‖x(t)− xe‖ → 0, cuando t→∞,
se dice que el sistema es asinto´ticamente estable.
La estabilidad en el sentido del ana´lisis de pequen˜a sen˜al (o local) se conoce como el Me´todo
Indirecto de Lyapunov y se basa en determinar la estabilidad de los sistemas linealizados [86]. Este
aspecto ha sido considerado en el cap´ıtulo precedente.
8.2.1. La Funcio´n de Lyapunov
El Segundo Me´todo de Lyapunov (o Me´todo Directo de Lyapunov) determina la estabilidad de
los sistemas lineales y no lineales sin tener conocimiento expl´ıcito de las soluciones de ellos.
El concepto asociado es el de energ´ıa del sistema. Si la velocidad de cambio de la energ´ıa
dν(x)/dt de un sistema es negativa para cada estado posible, excepto para el equilibrio, la energ´ıa
decrecera´ de forma continua hasta arribar al estado de equilibrio. As´ı, examinando la derivada de
la energ´ıa a lo largo de las trayectorias del sistema, es posible determinar la estabilidad del mismo.
Adema´s, Lyapunov demostro´ (en 1892) que otras funciones pod´ıan emplearse en lugar de la energ´ıa
para determinar la estabilidad de los sistemas.
Luego, sea ν : D → R una funcio´n continua del sistema con equilibrio en xe = 0, lo cual no
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produce pe´rdida de generalidad. Entonces, la derivada a lo largo de las trayectorias del sistema es:
ν˙ =
n∑
i=1
∂ν
∂xi
fi(x) (8.3)
=
[
∂ν
∂x1
,
∂ν
∂x2
, . . . ,
∂ν
∂xn
]
.

f1(x)
f2(x)
. . .
fn(x)
 =
∂ν
∂xn
fo(x), (8.4)
= ∇ν.fo(x). (8.5)
Adema´s, se puede probar que [86]:
si x = 0 es un equilibrio de la ecuacio´n (8.1) con dominio D conteniendo a dicho equilibrio y
si una funcio´n ν es continuamente diferenciable y esta´ definida en el dominio ν : D → R, tal
que
ν(0) = 0 y ν(x) > 0 en D − {0} (8.6)
con ν˙ = ∇ν.fo(x) ≤ 0 en D, (8.7)
entonces el origen es estable. Adema´s, si
ν˙(x) = ∇ν(x).fo(x) < 0 en D − {0}, (8.8)
el origen es asinto´ticamente estable.
Una funcio´n continuamente diferenciable que verifica (8.6), (8.7) o (8.8) se conoce como Funcio´n
de Lyapunov.
Las desventajas del empleo de las condiciones de estabilidad de Lyapunov para cualquier sistema
son las siguientes:
las funciones no son u´nicas e
implican condiciones suficientes, es decir, no indican la manera en que deben construirse las
funciones.
Sin embargo, los teoremas inversos establecen, aunque de manera conceptual, que las condi-
ciones expresadas en (8.6) a (8.8), son condiciones necesarias para la estabilidad. As´ı, aunque con
la fuerte limitacio´n citada, permiten ganar conocimiento acerca del comportamiento de sistemas
dina´micos:
Teorema Inverso de la estabilidad. Sea x = 0 un punto de equilibrio asinto´ticamente estable del
sistema (8.1) y D ⊂ Rn el dominio conteniendo a x = 0. Sea Do ⊂ D conteniendo a x = 0.
Luego, existe una funcio´n definida positiva y continuamente diferenciable ν˙ : Do ⊂ R cuya
derivada es negativa definida.[86]
8.3. La Funcio´n de Lyapunov aplicada a Sistemas de Potencia
Las funciones de energ´ıa de los sistemas que involucran variables ele´ctricas, pueden ser em-
pleadas como funciones de Lyapunov. Sin embargo, las funciones as´ı obtenidas no necesariamente
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verifican las expresiones (8.7) o (8.8). Por ello deben emplearse teoremas adicionales que les permiten
a las funciones de energ´ıa propuestas verificar las condiciones de estabilidad asinto´tica estableciendo
as´ı la posibilidad de considerarlas como funciones de Lyapunov.
Teorema de La’Salle o Principio de Invariancia de La’Salle. Sea Ω ⊂ D un conjunto compacto
que es positivamente invariante con respecto a (8.1). Sea ν : D → R una funcio´n continuamente
diferenciable tal que ν˙ ≤ 0 en Ω. Sea Z el conjunto de todos los puntos en Ω donde ν˙ = 0. Sea M
el mayor conjunto invariante en Z. Entonces, cada solucio´n que empieza en Ω se aproxima a M
cuando t→∞.[86]
Un conjunto S se dice positivamente invariante si:
x(0) ² S ⇒ x(t) ² S, ∀ t ≥ 0
Teorema de Barbashin y Krakovskii. Sea x = 0 el equilibrio de (8.1). Sea ν : D → R una
funcio´n continuamente diferenciable positiva definida en el dominio D conteniendo el origen x = 0,
tal que ν˙ ≤ 0 en D. Sea S = {x ² D : ν˙ = 0} suponiendo que ninguna solucio´n puede permanecer
en S ma´s que la trivial, entonces, el origen es asinto´ticamente estable.[86]
8.3.1. Efecto de las simplificaciones sobre el ana´lisis de estabilidad
Sea el sistema real descrito por la siguiente expresio´n:
x˙ = Fo(x). (8.9)
Esta expresio´n posee las mismas caracter´ısticas que la expresio´n (8.1) sin embargo representa al
sistema real a ser analizado. Debido a las caracter´ısticas inherentemente complejas de los sistemas
ele´ctricos se torna necesario establecer simplificaciones a los efectos de poder manipular las expre-
siones correspondientes. As´ı, se considerara´ un sistema nominal ma´s un te´rmino de perturbacio´n
de manera de representar al sistema real [31]:
x˙ = Fo(x) = fo(x) + [Fo(x)− fo(x)] = fo(x) + p(x). (8.10)
A pesar de que la estabilidad de Lyapunov considera, de hecho, perturbaciones en las condiciones
iniciales del sistema, conceptualmente la diferencia radica en que p(x) corresponde a apartamientos
del modelo real respecto del nominal.
Sea el origen el equilibrio del modelo nominal y X(t) la solucio´n del sistema perturbado. Se
dice que el sistema es totalmente estable si:
para cada nu´mero positivo ε (pequen˜o) existen dos nu´mero positivos η1(ε) y η2(ε), tales que:
‖X(t)‖ < ε ∀ t > 0
si se verifica que
‖X(0)‖ < η1(ε)
y que en el dominio ‖x‖ < ε y t > 0, se satisface la siguiente desigualdad:
‖p(x)‖ < η2(ε)
Por lo anterior, la restriccio´n sobre p(x) es que sea una funcio´n acotada en mo´dulo para valores
suficientemente pequen˜os de x.
En base a lo anterior puede demostrarse que [31][34]:
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Si el origen del sistema nominal es asinto´ticamente estable tambie´n es totalmente estable.
Si existe una funcio´n de Lyapunov para el sistema nominal, el origen es totalmente estable.
La restriccio´n sobre p(x) puede relajarse asumiendo que, como sucede en realidad, puede tomar
grandes valores en ciertos (pequen˜os) intervalos de tiempo mantenie´ndose en un valor bajo el resto
del tiempo. Se dice que p(x), o cualquier funcio´n con esta propiedad, esta´ acotada en el valor medio.
As´ı, puede demostrarse el segundo de los ı´tems anteriores para una funcio´n de estas caracter´ısticas
[31][49].
8.3.2. Formulacio´n de las Funciones de Energ´ıa para los sistemas de potencia
Numerosos trabajos de investigacio´n se han llevado a cabo desde mediados del siglo pasado
basados en el estudio de la estabilidad de sistemas de potencia. La formulacio´n se lleva a cabo a
partir de considerar a los modelos referidos al centro de inercia (COI) lo cual presenta algunas ven-
tajas desde lo cualitativo (el centro de inercia representa el movimiento medio de todo el conjunto)
y desde el manejo de las expresiones [87].
Junto con todas las ventajas que supone el empleo de las funciones de Lyapunov al asegurar
la estabilidad de los sistemas de potencia, la desventaja es que las funciones de energ´ıa obtenidas
establecen como condicio´n que las conductancias de las l´ıneas de transmisio´n sean cero dado que
estas imponen restricciones respecto de conocer la evolucio´n de alguna variable ele´ctrica en presencia
de una perturbacio´n a los efectos de poder determinar la Funcio´n de Lyapunov asociada. Esta
determinacio´n, en general, es imposible de obtener.
El modelo reducido
El modelo reducido de un sistema de potencia, presentado en el Cap´ıtulo 7 en la Subseccio´n
§7.4.1, aplicado a una red que consta dem generadores sincro´nicos, sin considerar las conductancias
del sistema, es:
˙˜
δi = ω˜i (8.11)
˙˜ωi =
1
Mi
Pi − n∑
j=16=i
Cij sin δij − Mi
MT
PCOI −Diω˜i
 (8.12)
con i = 1, ...,m y Pi la potencia activa de los generadores sincro´nicos.
La funcio´n de energ´ıa correspondiente es [87]:
ν =
1
2
m∑
i=1
Miω˜
2
i −
m∑
i=1
Pi(δi − δsi )−
m−1∑
j=1
m∑
j=i+1
Cij cos(δij − δsij), (8.13)
donde el super´ındice s indica el valor de equilibrio.
Por otra parte, como se indico´, si se toman en cuenta las conductancias Dij del sistema de
transmisio´n se hubiera agregado el siguiente te´rmino [87]:
ν1 =
∫ δi+δj
δsi+δ
s
j
Dij cos(δij − δsij)(δ˙i + δ˙j)dδ, (8.14)
el cual depende del camino de integracio´n y, por lo tanto, no permite asegurar que ν > 0.
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Aplicando (8.5), se tiene:
ν˙ = ∇ν.fo(x) (8.15)
ν˙ =
m∑
i=1
Mi ˙˜ωi − Pi − m∑
j=16=i
Cij sin δij
 ω˜i
ν˙ =
m∑
i=1
[
Mi
MT
PCOI −Diω˜i
]
ω˜i
ν˙ = −
m∑
i=1
Diω˜
2
i ≤ 0 (8.16)
considerando que:
m∑
i=1
Mi
MT
PCOI ω˜i =
PCOI
MT
m∑
i=1
Miω˜i = 0, (8.17)
ya que por definicio´n el centro de inercia es la referencia del sistema.
En la expresio´n (8.16) se advierte que la derivada de la funcio´n de energ´ıa es menor que cero,
excepto en el equilibrio, para cualquier valor del a´ngulo δ. Sin embargo, en virtud del Teorema de
Barbashin y Krasovskii, se satisface la condicio´n de estabilidad asinto´tica y, por lo tanto, la funcio´n
de energ´ıa propuesta (8.13) califica como funcio´n de Lyapunov del sistema.
El modelo que preserva la estructura
Para el modelo que preserva la estructura del sistema de potencia,
dδi
dt
= ωi − ωs (8.18)
2Hi
ωs
dωi
dt
= TMi − PGi −Di(ωi − ωs) (8.19)
T ′doi
dE′qi
dt
= −E′qi − (Xdi −X ′di)Idi +Efdi (8.20)
con i = 1, ...,m y PGi la potencia activa de los generadores sincro´nicos.
A las expresiones anteriores se deben agregar las restricciones algebraicas producto de las ecua-
ciones de la red, las cuales para el caso del modelo reducido no era necesario por cuanto se consid-
eraban cargas tipo impedancia constante. As´ı, se debe considerar:
x˙ = fo(x, y)
0 = g(x, y)
Respecto de la parte algebraica es posible inferir una dina´mica asociada a partir de considerar
que la misma corresponde al l´ımite de un comportamiento ra´pido. Este enfoque, conocido como
aproximaciones singulares, describe al sistema de la siguiente manera:
x˙ = fo(x, y)
²y˙ = g(x, y)
siendo ² un nu´mero positivo y suficientemente pequen˜o. As´ı, aunque las trayectorias del nuevo
sistema singularmente perturbado no son exactamente iguales a las del sistema algebraico original,
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ambos poseen los mismos equilibrios. Por otra parte, es posible determinar que, sobre un intervalo
de tiempo finito, las trayectorias del sistema original y las del perturbado, esta´n acotadas por un
orden O(²) segu´n el Teorema de Tikhonov [47]. Se debe notar que la aproximacio´n precedente induce
la presencia de nuevas variables de estado al sistema lo que justifica incorporar nuevos te´rminos a
la funcio´n de energ´ıa del sistema. As´ı se tiene en cuenta la presencia de otros elementos adicionales
que poseen una funcio´n de energ´ıa asociada.
Au´n sin la presuncio´n del sistema perturbado es posible determinar la funcio´n de energ´ıa co-
rrespondiente como [39]:
ν = ν1 +
8∑
i=1
ν2i + Co, (8.21)
donde Co establece el valor nulo de la funcio´n en el equilibrio y:
ν1 =
1
2
m∑
i=1
Miω˜
2
i ,
ν21 =
m∑
i=1
PGiδ˙i,
ν22 =
m+N∑
i=m+1
PLiδ˙i,
ν23 =
m+N∑
i=m+1
∫
QLi
Vi
dVi,
ν24 =
2n∑
i=n+1
1
2x′di−n
[E′2qi−n + V
2
i − 2E′qi−nVi cos(δi−n − θi)],
ν25 = −12
n+N∑
i=n+1
n+N∑
j=n+1
Cij cos θij ,
ν26 =
2n∑
i=n+1
x′di−n − xqi−n
4x′di−nxqi−n
[V 2i − V 2i cos(2(δi−n − θi))],
ν27 = −
n∑
i=1
EfdiE
′
qi
xdi − x′di
,
ν28 =
n∑
i=1
E′2qi
2(xdi − x′di)
,
Aplicando (8.5), se tiene:
ν˙ = ∇ν.fo(x),
∂ν
∂ω˜
dω˜
dt
+
∂ν
∂δ˜
dδ˜
dt
+
∂ν
∂E′q
dE′q
dt
= −
m∑
i=1
Diω˜
2
i −
n∑
i=1
T ′doi
xdi − x′di
E˙′2qi, (8.22)
∂ν
∂θ˜
dθ˜
dt
+
∂ν
∂V
dV
dt
=
(
m∑
i=1
(PGi + PLi)
˜˙
iθ
)
+
(
m∑
i=1
(QGi +QLi)
V˙i
Vi
)
(8.23)
= 0 + 0,
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Luego,
ν˙ = ∇ν.fo(x),
ν˙ = −
m∑
i=1
Diω˜
2
i −
n∑
i=1
T ′doi
xdi − x′di
E˙′2qi ≤ 0,
8.4. Empleo de las Funciones de Lyapunov para control
En general, las Funciones de Lyapunov se han aplicado a sistemas sin entradas a los efectos de
determinar la estabilidad de los mismos. Sin embargo, se pueden plantear funciones hipote´ticas las
cuales se verifican por medio de algu´n control (entrada) del sistema bajo consideracio´n.
Luego, el sistema auto´nomo (8.1) se transforma en:
x˙ = f(x, u), (8.24)
as´ı, el problema del control consiste en obtener una ley de control u(x) tal que el sistema a lazo
cerrado:
x˙ = f(x, u(x)), (8.25)
posee un punto de funcionamiento estable en el origen.
Por otra parte, en virtud del Teorema inverso de la estabilidad asinto´tica, existe una funcio´n
ν(x) tal que:
ν˙(x) = ∇(ν(x)).f(x, u) < 0, (8.26)
para cada x 6= 0 en alguna vecindad D del origen.
Una funcio´n que satisface (8.6) y (8.26) se denomina ”Funcio´n de Lyapunov de control”.
En este trabajo de Tesis, se estudian sistemas de la forma:
x˙ = f(x, u(x)) = fo(x) +
m∑
i=1
ui.fi(x), (8.27)
denominados afines en el control, representando fo(x) al sistema sin control con x ² Ω ⊂ Rn y
u ² Rm con fo y fi con derivadas finitas. Adema´s, cada control estabilizante debe verificar:
x˙ = f(0) = fo(0) +
m∑
i=1
u¯i.fi(0) = 0, (8.28)
donde se ha considerado que, para el caso de la expresio´n anterior, u(x) = u¯.
El siguiente teorema (Arstein [98]) establece:
Teorema. Sea u = (u1 u2 ... um ) ² Rm. Sea, adema´s, u¯ la solucio´n de (8.28). Existe una ley
continua de control u(x) que hace que (8.27) sea asinto´ticamente estable si y solamente si existe
una funcio´n ν(x) que satisface la condicio´n (8.6), y, adema´s para cada ² > 0 existe un δ > 0 tal
que cuando ‖x‖ < δ, la desigualdad
∇ν(x). [fo(x) + u1f1(x) + u2f2(x) + ...+ umfm(x)] < 0, (8.29)
se mantiene para ‖u− u¯‖ < ².
El teorema precedente no es constructivo, sin embargo existen algunas formas de determinar
la funcio´n de Lyapunov deseada [46][90].
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En el enfoque de Jurdjevic-Quinn [46], la condicio´n sobre ν(x), adicional a la (8.6), es que si:
∇ν(x).(fo(x)) ≤ 0, para x ² D, (8.30)
entonces si u = [u1(x) u2(x) ... um(x)] con:
ui(x) = −∇ν(x)fi(x) i = 1...m (8.31)
Esta eleccio´n eleccio´n permite:
ν˙(x) = ∇ν(x).fo(x) + Σmi=1ui∇ν(x).fi(x)
≤ Σmi=1ui∇ν(x).fi(x)
= −Σmi=1(∇ν(x).fi(x))2 (8.32)
La aproximacio´n de Jurdjevic-Quinn, permite entonces determinar las acciones de control que
dan lugar al amortiguamiento del sistema no lineal considerado asegurando la estabilidad del mismo.
8.5. Aplicacio´n al Control de la potencia reactiva de las granjas
eo´licas
Como se ha mencionado, las granjas eo´licas equipadas con generadores doblemente alimentados
pueden contribuir con potencia reactiva a los efectos de:
Qe = 0;
cosϕ = especificado. [91]
Adema´s, en [19][22][25][41] han sido propuestos controles de tensio´n. En el u´ltimo de los casos
se intenta emular el comportamiento de los controles de tensio´n de los generadores sincro´nicos
con el empleo de granjas eo´licas.
Sin embargo, respecto del control de tensio´n, como ha quedado de manifiesto en el Cap´ıtulo 6, no
necesariamente mantener el perfil de tensio´n en un punto aporta a la estabilidad de la red ele´ctrica
[22][25]. As´ı, adema´s de considerar el aporte a la calidad de la energ´ıa al mantener la tensio´n en el
punto de conexio´n, es necesario establecer si se puede colaborar con el amortiguamiento del sistema
de potencia modificando la estrategia de control de la potencia reactiva.
Luego, partiendo de la Funcio´n de Energ´ıa de un sistema de potencia se tiene [68]:
ν =
NG∑
k=1
(0,5Mkω˜2k − PMkδ˜k) +
NL∑
k=1
(PLkθ˜k +
∫
QLk
Vk
dVk), (8.33)
donde se ha considerado el modelo reducido de la red con NL la cantidad de cargas, NG la cantidad
de generadores, M la constante de inercia de las ma´quinas, ω la velocidad de los generadores, δ el
a´ngulo de la tensio´n detra´s de la reactancias y θ el a´ngulo en cada bus. Los a´ngulos y las velocidades
esta´n medidas con respecto al COI:
ω˜k = ωk − ωCOI , ωCOI .= 1
MT
Σmk=1Mkωk,
δ˜k = δk − δCOI , δCOI .= 1
MT
Σmk=1Mkδk,
θ˜k = θk − δCOI , MT .= Σmk=1Mk,
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8.5.1. Control de la potencia reactiva de la granja
En la expresio´n (8.33), se considerara´ que la granja se encuentra entregando/absorbiendo po-
tencia reactiva en funcio´n de la tensio´n en el punto de conexio´n, en otras palabras la granja emula
en su comportamiento a un compensador esta´tico. Respecto de la potencia activa, se considera que
aporta potencia constante.
Como se ha mencionado, a los efectos de amortiguar las oscilaciones del sistema de potencia, el
nivel de la funcio´n de energ´ıa debe disminuir. Es importante notar que, la inclusio´n de la granja no
altera la funcio´n de energ´ıa pero s´ı su derivada. En efecto, la derivada de dicha funcio´n es [20][68]:
ν˙ =
NG∑
k=1
(Mk ˙˜ωk + PGk − PMk) ˙˜δk +
NL∑
n=1
Pn
˙˜
θn +
NL∑
n=1
V˙n
Vn
Qn (8.34)
V˙wf
Vwf
Qwf = −12bu
dV 2wf
dt
(8.35)
donde la u´ltima expresio´n considera la expresio´n de la potencia reactiva del compensador equiva-
lente. Es necesario advertir que para el sistema sin control, el aporte de potencia reactiva y, por lo
tanto, el balance de potencia reactiva es nulo segu´n
∑NL
n=1
V˙n
Vn
Qn = 0 como se indica en (8.23). Sin
embargo, al aparecer el control de la granja, dicha suma, con el agregado de la accio´n de control,
pasa a ser − V˙wfVwfQwf . Luego:
ν˙ =
NG∑
k=1
(Mk ˙˜ωk + PGk − PMk) ˙˜δk +
NL∑
n=1
Pn
˙˜
θn − 12bu
dV 2wf
dt
(8.36)
donde bu es la suceptancia (equivalente) variable de la granja y Vwf es la tensio´n en el punto de
conexio´n. Como se ha indicado previamente, debido al balance de potencia activa de los generadores,
las expresiones entre pare´ntesis son cero as´ı como el segundo sumando que indica el balance de
potencia activa en los nodos. Finalmente, la u´ltima expresio´n debe ser menor o igual a cero por lo
cual la ley de control que contribuye a la estabilidad puede tener las siguientes formas [20]:
bu = Krsign
(
dV 2wf
dt
)
; con Kr > 0 (8.37)
o´
bu = Kr
(
dV 2wf
dt
)
; con Kr > 0. (8.38)
Luego, el control de potencia reactiva de la granja establece que la ley empleada sea la combi-
nacio´n de la operacio´n normal, esto es la regulacio´n de tensio´n en el punto de conexio´n o´ Qe = 0
o´ cosϕ = especificado , ma´s la accio´n correctiva que asegura la estabilidad del sistema. Si se tiene
una granja con contribucio´n al perfil de tensio´n en el punto de conexio´n, entonces la ley de control
total sera´:
Qwf = QV C +∆Qe, (8.39)
con Qwf el total de la potencia reactiva de la granja, QV C el control de tensio´n y ∆Qe la accio´n
correctiva para que la Funcio´n de Lyapunov (8.36) decrezca casi siempre .
Finalmente, se debe recordar que la potencia reactiva de la granja esta´ restringida por la
potencia aparente S del aerogenerador aggregado:
0 ≤ S ≤ Snominal = Slimit. (8.40)
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Figura 8.1: Sistema bajo estudio.
Advierta adema´s que, au´n cuando la ley de control presentada se basa en las ma´quinas doble-
mente alimentadas, las mismas ideas pueden ser consideradas para otros tipos de aerogeneradores
de velocidad variable.
8.5.2. Control de la potencia activa de la granja
Como para la determinacio´n de la ley de control de la potencia reactiva, en el caso de la potencia
activa de la granja las leyes de control pueden determinarse a partir de considerar que, si bien la
funcio´n de energ´ıa es la misma que la de la expresio´n (8.33), la derivada de esta funcio´n se modifica
cuando aparece la accio´n de control de la granja −Pwf θ˙wf , luego [26]:
ν˙ =
NG∑
k=1
(Mk ˙˜ωk + PGk − PMk) ˙˜δk − V˙wf
Vwf
∆Q−∆P ˙˜θwf . (8.41)
En la anterior se ha mantenido el aporte a la estabilidad con la potencia reactiva de la granja.
Como en la subseccio´n anterior el te´rmino entre pare´ntesis es cero. Luego, para amortiguar las
oscilaciones electromeca´nicas del sistema de potencia es necesario asegurar el signo negativo de la
derivada de la funcio´n de energ´ıa. As´ı se tiene:
∆P = Kc1
˙˜
θwf ; con Kc1 > 0, (8.42)
la ecuacio´n (8.42), justifica anal´ıticamente la eleccio´n de la ley de control proporcional cla´sica que
se ha presentado en este trabajo de tesis. Se advierte que no es posible, con la funcio´n de energ´ıa
propuesta, obtener la justificacio´n de respuesta inercial de la granja K ¨˜θwf [13][64][65]. Sin embargo,
se puede obtener una ley similar [26]:
∆P = Kc2
¨˜
θwf
2 ˙˜θwf ; con Kc2 > 0. (8.43)
Esta expresio´n puede entenderse como una modificacio´n de (8.42) donde Kc1 es una ganancia
variable la cual es funcio´n de la aceleracio´n (la respuesta inercial) en el punto de conexio´n as´ı Kc1 =
Kc2
¨˜
θwf
2.
8.5.3. Resultados de simulacio´n
A los efectos de verificar la estrategia de control propuesta, se evalu´a el control en el sistema
de potencia de la Figura 8.1 donde se introduce un cortocircuito trifa´sico a tierra con una duracio´n
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Figura 8.2: Granja sin control a)Oscilacio´n inter a´rea b)Oscilacio´n intra a´rea.
de 80 ms. La simetr´ıa de la red considerada, sin la granja, au´n trata´ndose de un sistema ele´ctrico
simple, se emplea comu´nmente en la literatura para mostrar oscilaciones inter e intra a´rea [51][68]
de manera de ganar conocimiento acerca de los procesos que all´ı se producen a los efectos de resolver
casos ma´s complejos. Los datos de la red pertenecen a [51]. Adema´s, se realizara´n dos estudios en
los cuales para el primer ana´lisis se desprecia la dina´mica del control de velocidad de los generadores
sincro´nicos resultando en un par constante en el eje de los mismos mientras que, en el segundo de
los casos se incluye el control a los efectos de considerar una situacio´n ma´s realista.
Se presentan los resultados en el mismo orden en que se han presentado los desarrollos de las
dos subsecciones anteriores.
El sistema muestra ambos tipos de oscilaciones electromeca´nicas, intra e inter a´rea, luego que
la perturbacio´n actu´a. La carga del A´rea 2 se incrementa en 40 MW que es la potencia activa que
esta´ generando la granja. Un ana´lisis del flujo de potencia indica que en el A´rea 1, las ma´quinas
1 y 2 se encuentran generando 700 MW cada una, mientras que en A´rea 2, la ma´quina 3 genera
719 MW y la ma´quina 4, 700 MW. El resultado es que el A´rea 1 exporta 433 MW al A´rea 2. Es
importante advertir la diferencia entre la potencia de cada a´rea cuando se las compara con la de la
granja cuya generacio´n es de 40 MW (y au´n con su ma´ximo de 160 MVA).
A los efectos de mostrar el modo inter-a´rea, la velocidad del generador 1, el cual es la referencia,
se compara con la velocidad del generador 3. Por otra parte, el modo local se muestra al realizar
la diferencia entre las velocidades de los generadores 2 y 1.
Control de la potencia reactiva de la granja
Se consideran los siguientes casos:
1. Granja con potencia activa constante DIFGcp y Qwf = 0 (Figura 8.2).
2. Granja con control de tensio´n (DFIGcp y Qwf = QV C) (Figura 8.3).
3. Granja con control de tensio´n ma´s control no lineal segu´n (8.38) (DFIGcp y Qwf = QV C +
∆Qe) (Figura 8.4).
8.5. CONTROL DE LA POTENCIA REACTIVA 153
10 20 30
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
tiempo[s]
In
te
ra
re
a
[H
z]
10 20 30
-0.25
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
tiempo [s]
In
tra
ar
ea
[H
z]
a) b)
Figura 8.3: Granja con regulacio´n de tensio´n a)Osc. inter a´rea b)Osc. intra a´rea.
De la comparacio´n entre la Figura 8.2 con la Figura 8.3, no se observa que la funcio´n de
regulacio´n de tensio´n provea contribucio´n al amortiguamiento. La Figura 8.4 presenta un mejor
comportamiento en las oscilaciones inter e intra a´rea que las figuras previas.
Es de notar que, por las caracter´ısticas de la ubicacio´n de la granja, el aporte sobre la amor-
tiguacio´n de las oscilaciones intra-a´rea es escaso.
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Figura 8.4: Granja con reg. de tensio´n y control no lineal a)Osc. inter a´rea b)Osc. intra a´rea.
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Figura 8.5: Osc. inter a´rea con y sin control no lineal. Control PSS en los generadores sincro´nicos.
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Figura 8.6: Osc. intra a´rea con y sin control no lineal. A´rea 1. Control PSS en los gen sincro´nicos.
Control de la potencia activa de la granja
A diferencia de los resultados de simulacio´n anteriores en los que, para mostrar claramente
las mejoras de las propuestas no se consideraban los controles de velocidad de los generadores
sincro´nicos, en estos resultados s´ı se incluira´n. Lo anterior obedece a considerar, habie´ndose de-
mostrado la factibilidad de las propuestas, con mucha ma´s precisio´n las mejoras reales introducidas
sobre un sistema de potencia cualquiera. As´ı, todos los generadores sincro´nicos esta´n operando con
sus estabilizadores de potencia tipo MB PSS (IEEE tipo PSS4B conforme IEEE std. 421.5). El
resto de los datos corresponde a los ya detallados para el control de potencia reactiva.
En estos resultados de simulacio´n se consideran las siguientes leyes de control:
bu = Kr
(
dV 2wf
dt
)
; con Kr > 0 (8.44)
∆P = Kc2
¨˜
θwf
2 ˙˜θwf ; with Kc2 > 0. (8.45)
Las Figuras 8.5, 8.6 y 8.7 presentan las oscilaciones inter e intra a´rea para el segundo ana´lisis
en cual se han incluido la accio´n de estabilizacio´n de los generadores sincro´nicos PSS [87]. En
ambas figuras se observan las mejoras debidas al control no lineal de la granja. La mejora es ma´s
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Figura 8.7: Osc. intra a´rea con y sin control no lineal. A´rea 2. Control PSS en los gen. sincro´nicos.
sustancial para el modo inter a´rea, ello se atribuye a la ubicacio´n de la granja dentro del sistema
de potencia as´ı, aunque se verifican mejoras en puntos alejados a la conexio´n de la granja, es decir
en la oscilacio´n intra a´rea, el efecto ma´s notorio esta´ asociado a las variable locales.
La Figura 8.7 presenta los otros modos locales calculados como la diferencia entre las velocidades
de los ejes de los generadores 3 y 4. En el A´rea 2, la oscilacio´n electromeca´nica (ω34) es, nuevamente,
(levemente) mejorada con la contribucio´n de la granja.
8.6. Control por Pasividad
Desde hace algunos an˜os, ha habido un fuerte desarrollo en la teor´ıa de control de los sistemas
no lineales. Una de esas teor´ıas denominada ’Control por Pasividad’, es considerada en este trabajo
de tesis a los efectos de establecer reglas de control que permitan, a las granjas, contribuir a la
estabilidad de las redes ele´ctricas.
El Control por Pasividad, permite realizar el tratamiento no lineal de los sistemas ele´ctricos pero
incorporando los elementos disipativos dentro del ana´lisis. De esta manera, evita las restricciones
que, sobre los mencionados elementos, tienen las funciones de Lyapunov ya estudiadas en cuanto
a que los mismos establecen integrales que son dependientes del camino de integracio´n el cual es
desconocido. En general, en los sistemas ele´ctricos, esta restriccio´n es superada al considerar que
las resistencias de las l´ıneas de transmisio´n son despreciables. En contraposicio´n con lo anterior, el
control por pasividad puede incorporar las conductancias de la red.
El control basado en Pasividad es un nombre gene´rico para definir una metodolog´ıa de disen˜o de
un controlador que alcanza la estabilizacio´n haciendo pasivo al sistema con respecto a una funcio´n
de energ´ıa deseada e inyectando amortiguamiento [74]. Se pueden definir dos maneras de realizar
lo anterior [71]:
La manera cla´sica, que involucra definir una funcio´n de energ´ıa y disen˜ar el controlador
correspondiente [73]. Esta metodolog´ıa es, claramente, similar a la realizada en la primera
parte de este cap´ıtulo.
A partir de considerar una estructura de lazo cerrado deseable del sistema, se obtienen todas
las funciones de energ´ıa, de las cuales debe elegirse la funcio´n adecuada, compatible con la
estructura [75].
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Considerando el segundo de los ı´tems, las aplicaciones ma´s importantes se encuentran asociadas
a los me´todos de Asignacio´n de Interconexio´n y Amortiguamiento (IDA). Luego, a partir de las
matrices elegidas por el disen˜ador, se deben resolver ecuaciones en derivadas parciales que permiten
la obtencio´n del controlador.
8.6.1. El modelo del sistema y el balance de energ´ıa
El modelo de para´metros concentrados de un sistema f´ısico con elementos de almacenamiento
independientes puede ponerse en la forma del modelo Hamiltoniano [75]:
x˙ = (J −R)∂ν
∂x
+ g(x)u = f(x) + g(x)u (8.46)
y = gT (x)
∂ν
∂x
(x), (8.47)
con x ∈ <n las variables de energ´ıa, la funcio´n suave ν(x) : <n → < representa la energ´ıa total
almacenada y u, y ∈ <m son las variables de potencia. Estas variables son conjugadas en el sentido
que su producto tiene unidades de potencia. La estructura de la interconexio´n se tiene a trave´s
de las matrices antisime´trica J(x) = −JT (x) de n × n y g(x) de n × m con R(x) = RT (x) ≥ 0
representando la disipacio´n.
La derivada de la energ´ıa para los sistemas pasivos es:
ν˙ = −∇νT (x)R(x)∇ν(x) + uT y, (8.48)
donde el primer te´rmino representa la disipacio´n. Al integrar la expresio´n anterior se tiene:∫ t
0
uT (s)y(s)ds = ν[x(t)]− ν[x(0)] +
∫ t
0
[
∂ν
∂x
[x(s)]
]T
R(s)
∂ν
∂x
[x(s)]ds, (8.49)
la energ´ıa entregada = la energ´ıa almacenada + la energ´ıa disipada,
que se mantiene para t ≥ 0. La expresio´n (8.49) indica que un sistema pasivo no puede almacenar
ma´s energ´ıa que la proporcionada por la fuente externa, siendo la diferencia disipada en el sistema.
Tambie´n puede observarse en la expresio´n (8.49) que − ∫ t0 uT (s)y(s)ds ≤ ν[x(0)] lo cual indica que
se puede extraer u´nicamente una cantidad finita de energ´ıa de un sistema pasivo. Adema´s, por
efecto de la disipacio´n, la energ´ıa del sistema no se incrementa para el sistema sin control (u = 0),
o sea, ν[x(t)] ≤ ν[x(0)] lo que, a su vez, indica que, si la energ´ıa se encuentra acotada por debajo,
el sistema se detendra´ en el mı´nimo. As´ı, se puede aumentar la velocidad de convergencia de la
energ´ıa al equilibrio haciendo u = −Kvy con Kv = KTv > 0 en lo que se denomina inyeccio´n de
amortiguamiento [71][73].
8.6.2. Procedimiento de disen˜o
A los efectos de direccionar la teor´ıa a la aplicacio´n del control de las granjas, se presenta,
u´nicamente, el procedimiento de disen˜o a ser empleado en este trabajo de tesis.
En este procedimiento, a partir de fijar las matrices de amortiguamiento e interconexio´n para
obtener una estructura adecuada se deriva una ecuacio´n matricial en derivadas parciales cuyas
soluciones caracterizan a todas las funciones de energ´ıa que pueden ser asignadas. Finalmente, se
elige la funcio´n que cumple con los requerimientos de estabilidad del sistema lo que da lugar a la
eleccio´n de la accio´n de control. As´ı, el objetivo es determinar una realimentacio´n esta´tica de los
estados u = β(x) tal que la dina´mica del lazo cerrado es otro sistema hamiltoniano de la forma
x˙ = (Jd(x)−Rd(x))∇νd, (8.50)
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donde la nueva funcio´n de energ´ıa νd(x) tiene un mı´nimo local estricto en el equilibrio deseado (x∗)
y Jd(x) y Rd(x) son las nuevas matrices deseadas (fijadas para determinar la funcio´n de energ´ıa)
del sistema.
El siguiente resultado se encuentra directamente relacionado con los objetivos de control de
este trabajo de tesis:
Proposicio´n 1[71]. Para el sistema (8.46)
x˙ = f(x) + g(x)u, (8.51)
asumiendo que Jd(x) = −JTd (x), Rd(x) = RTd (x) ≥ 0 y νd(x) : <n → < de manera que verifican la
siguiente ecuacio´n en derivadas parciales:
g⊥(x)f(x) = g⊥(x)[Jd(x)−Rd(x)]∇νd (8.52)
con g⊥(x) el aniquilador de rango completo a izquierda de g(x), es decir, g⊥(x)g(x) = 0, y νd(x)
tal que
x∗ = argmı´n νd(x) (8.53)
con x∗ ∈ Rn el equilibrio a ser estabilizado. Entonces, el sistema de lazo cerrado con u = β(x)
siendo
β(x) = [g>(x)g(x)]−1g>(x){[Jd(x)−Rd(x)]∇νd − f(x)} (8.54)
toma la forma
x˙ = (Jd(x)−Rd(x))∇νd, (8.55)
con x∗ el equilibrio estable local que sera´ asinto´ticamente estable si el mayor conjunto invariante
de la dina´mica de lazo cerrado (8.55) contenido en{
x ∈ Rn|[∇νd(x)]TR(x)∇νd(x) = 0
}
(8.56)
es, precisamente, x∗. Un estimado del dominio de atraccio´n esta´ dado por el conjunto de nivel ma´s
grande que verifique {x ∈ Rn|νd(x) ≤ c}.
Demostracio´n. Haciendo u = β(x) en (8.51) e igualando con el miembro derecho de (8.55) se
tiene f(x) + g(x)β(x) = [Jd(x)−Rd(x)]∇νd.
Multiplicando la anterior a izquierda por g⊥ se tiene la expresio´n en derivadas parciales que da
lugar a la funcio´n de energ´ıa del sistema. Por otra parte, si en lugar del u´ltimo paso (multiplicar
por g⊥) se despeja β(x) y se multiplica por la pseudo-inversa de g(x) se obtiene la ley de control.
La estabilidad se obtiene advirtiendo que, a lo largo de las trayectorias de (8.55):
ν˙ = −[∇νd]T (x)R(x)∇νd(x) ≤ 0, (8.57)
por lo anterior, νd(x) califica como funcio´n de Lyapunov del sistema. Adema´s, la estabilidad se
obtiene invocando el Principio de Invariancia de LaSalle y la condicio´n (8.56).
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Figura 8.8: Generador sincro´nico, granja eo´lica, carga y bus infinito.
8.7. Aplicacio´n del control por pasividad
A los efectos de plantear una problema´tica general, se considerara´ que las cargas pueden ser de
cualquier tipo, es decir, una carga tipo motor de induccio´n ma´s el modelo completo (ZIP) de una
carga esta´tica. As´ı, en la Figura 8.8 se presenta el modelo del sistema formado por una granja eo´lica
en paralelo con una carga y un generador sincro´nico con el resto de la red caracterizado por su
equivalente de Thevenin. El sistema de potencia se modela por medio de las siguientes expresiones:
Ecuaciones diferenciales de los generadores:
Ω˙r =
(
Tt
N
− Te
)
1(
Jg + Jt/N2
) , (8.58)
δ˙i = ωi − ωs, (8.59)
2Hi
ωs
ω˙i = TMi − Tgi, (8.60)
donde, para la segunda y tercera expresiones se ha considerado el modelo cla´sico de la ma´quina
sincro´nica [14][51][87], es decir, una tensio´n constante detra´s de la reactancia transitoria con
TMi el par meca´nico y Tgi el ele´ctrico de la ma´quina sincro´nica.
El modelo dina´mico de ma´quinas de induccio´n operadas como carga y caracterizadas por
medio de sus potencias activa y reactiva es [67]:
Pd = Po + kpwθ˙ + kpv(V + T V˙ ) (8.61)
Qd = Qo + kqwθ˙ + kqvV + kqv2V 2. (8.62)
Para las cargas esta´ticas se tiene el modelo ZIP de las potencias activa y reactiva [51]:
Ps = (p1 + p2V + p3V 2)P1 − Pwf (8.63)
Qs = (q1 + q2V + q3V 2)Q1 −Qwf (8.64)
donde se han agregado Pwf y Qwf las potencias activa y reactiva de la granja eo´lica, respec-
tivamente.
Conforme a la Figura 8.8, las ecuaciones de la red son [87]:
para los buses de generacio´n:
0 = Pgi + PLi −
n∑
k=1
ViVkYik cos(θi − θk − αik), (8.65)
0 = Qgi +QLi −
n∑
k=1
ViVkYik sin(θi − θk − αik), (8.66)
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para los buses de carga:
0 = Pt −
n∑
k=2
ViVkYik cos(θi − θk − αik) (8.67)
0 = Qt −
n∑
k=2
ViVkYik sin(θi − θk − αik), (8.68)
donde Pt = Pd + Ps y Qt = Qd + Qs esta´n formadas por las cargas dina´micas y esta´ticas y
las potencias de la granja.
De acuerdo a la Figura 8.8 y a las expresiones (8.65), (8.66), (8.67) y (8.68), las potencias (Pt,
Qt) entregadas a la carga por la red pueden ser expresadas como:
Pt = V 21 G11 − V1V2G12 cos θ1 + V1V2B12 sin θ1 + Pg, (8.69)
Qt = V 21 B11 − V1V2G12 sin θ1 − V1V2B12 cos θ1 +Qg, (8.70)
considerando el a´ngulo del bus infinito como la referencia θ2 = 0 y con B y G las susceptancias y
conductancias de la red. Luego,
Pt = Pd + Ps,
V 21 G11 − V1V2G12 cos θ1 + V1V2B12 sin θ1 + Pg = Po + kpwθ˙1 + kpv(V1 + T V˙1) +
+ (p1 + p2V1 + p3V 21 )P1 − Pwf (8.71)
Qt = Qd +Qs,
V 21 B11 − V1V2G12 sin θ1 − V1V2B12 cos θ1 +Qg = Qo + kqwθ˙1 + kqvV1 + kqv2V 21 +
+ (q1 + q2V1 + q3V 21 )Q1 −Qwf . (8.72)
De la expresio´n (8.72):
θ˙1 =
1
kqw
[
V 21 B11 − V1V2G12 sin θ1 − V1V2B12 cos θ1 +
[
−V
2
3
X ′d
+
EV3 cos(δ − θ3)
X ′d
]
− Qo − kqvV1 − kqv2V 21 − (q1 + q2V1 + q3V 21 )Q1 +Qwf
]
. (8.73)
La u´ltima expresio´n se introduce en (8.71) para obtener otra ecuacio´n de estados:
V˙1 =
1
kpvT
[
V 21 G11 − V1V2G12 cos θ1 + V1V2B12 sin θ1 + Pg − Po − kpwθ˙1 − kpvV1 −
− (p1 + p2V1 + p3V 21 )P1 + Pwf
]
,
V˙1 =
1
kpvT
[
V 21 G11 − V1V2G12 cos θ1 + V1V2B12 sin θ1 +
EV3 sin(δ − θ3)
X ′d
− Po − kpw 1
kqw
[
V 21 B11 −
− V1V2G12 sin θ1 − V1V2B12 cos θ1 +
[
−V
2
3
X ′d
+
EV3 cos(δ − θ3)
X ′d
]
−Qo − kqvV1 −
− kqv2V 21 − (q1 + q2V1 + q3V 21 )Q1 +Qwf
]
− kpvV1 − (p1 + p2V1 + p3V 21 )P1 + Pwf
]
. (8.74)
En este desarrollo, a los efectos de no complicar en demas´ıa la naturaleza del problema, se
considerara´ que la granja aporta u´nicamente potencia activa, es decir, es operada con un factor de
potencia unitario (Qwf = 0).
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En el cap´ıtulo anterior, se procedio´ a un el ana´lisis de pequen˜a sen˜al donde todas las expresiones
anteriores deben ser linealizadas para obtener los autovalores de la red. Luego, modificando ciertos
para´metros, como las potencias activa o reactiva de la carga o de la granja, el ana´lisis indica
las propiedades de estabilidad del sistema. En este caso, en virtud de la te´cnica empleada, no
sera´ necesario linealizar el modelo. Por otra parte, no existen las restricciones respecto del las
transconductancias del sistema que limitan la aplicacio´n de las funciones de Lyapunov como en la
primera parte de este cap´ıtulo.
Luego, el modelo dina´mico del sistema de potencia es:
Ω˙r =
(
Tt
N
− Te
)
1(
Jg + JtN2
) , (8.75)
θ˙1 − θ˙1∗ = 1
kqw
[
V 21 B11 − V1V2G12 sin θ1 − V1V2B12 cos θ1 +
[
−V
2
3
X ′d
+
EV3 cos(δ − θ3)
X ′d
]
−
− Qo − kqvV1 − kqv2V 21 − (q1 + q2V1 + q3V 21 )Q1
]
− θ˙1∗, (8.76)
V˙1 =
1
kpvT
[
V 21 G11 − V1V2G12 cos θ1 + V1V2B12 sin θ1 +
EV3 sin(δ − θ3)
X ′d
− Po −
− kpw 1
kqw
[
V 21 B11 − V1V2G12 sin θ1 − V1V2B12 cos θ1 +
[
−V
2
3
X ′d
+
EV3 cos(δ − θ3)
X ′d
]
−Qo −
− kqvV1 − kqv2V 21 − (q1 + q2V1 + q3V 21 )Q1
]
− kpvV1 − (p1 + p2V1 + p3V 21 )P1 + Pwf
]
(8.77)
δ˙3 = ω3 − ωs, (8.78)
2H
ωs
ω˙3 = TM − Tg = TM − EV3 sin(δ − θ3)
X ′
, (8.79)
donde θ˙1∗ es la frecuencia nominal para asegurar que el equilibrio del sistema esta´ en el cero.
Debido a que cada aerogenerador es operado de tal forma que la estabilidad en su velocidad de giro
esta´ asegurada, la dina´mica de la granja, expresio´n (8.75), no sera´ tenida en cuenta. Adema´s, por
la escala de tiempos involucrada, el par meca´nico de la ma´quina sincro´nica se mantiene constante.
No´tese que la dina´mica del sistema de potencia, expresiones (8.76) - (8.79), queda caracterizado
por el siguiente vector de estados x = [(θ1 − θ1∗) V1 δ3 ω3]T correspondiendo el resto de los
te´rminos a las constantes producto del sistema de potencia. Dichas constantes corresponden a las
conductancias y susceptancias de las l´ıneas de transmisio´n, a las tensiones en bornes e interna del
generador sincro´nico junto con la tensio´n del bus infinito y a todos los coeficientes lineales y no
lineales que representan a las cargas. As´ı, el comportamiento dina´mico del sistema representado
por las expresiones (8.76) - (8.79) se puede escribir de manera compacta por medio de las siguientes
ecuaciones de estado:
x˙1 = ax2 sinx1 + bx2 cosx1 + cx2 + dx22 +K1 +K
′
1 + k
′
1 cos(x3 − θ3) (8.80)
x˙2 = ex2 sinx1 + fx2 cosx1 + kx2 +mx22 +K2 + k
′
2 sin(x3 − θ3) +K ′2 + k′′2 cos(x3 − θ3) + nu
(8.81)
x˙3 = x4 − ωs (8.82)
x˙4 =
TM
2H
ωs
− EV3 sin(x3 − θ3)
2H
ωs
X ′
=
TM
2H
ωs
−K4 sin(x3 − θ3), (8.83)
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donde las constantes a, b, c, d, e,f , k,m, n,K1, K ′1, k′1, K2, k′2, k2” y K4 se presentan en el Ape´ndice
A.
8.8. Disen˜o del control de la potencia activa de la granja
Para desarrollar el disen˜o se proponen las siguientes matrices de interconexio´n y amortiguamien-
to [24]:
Jd =

0 J12 0 0
−J12 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
 ; Rd =

R11 0 0 0
0 R22 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
 with Rii > 0
La eleccio´n de ambas matrices afecta, solamente, a las primeras dos ecuaciones, es decir, aque-
llas en las que la granja actu´a por estar conectada al bus en cuestio´n. Esto es realizado adrede a los
efectos de obtener una ley de control que, u´nicamente, dependa de variables medidas en el punto
de conexio´n de la granja. Adicionalmente, lo anterior evita agregar complejidad a la funcio´n de
energ´ıa con te´rminos ampliamente conocidos para la parte del sistema que involucra al generador
sincro´nico que tienen una funcio´n de energ´ıa como la presentada en la primera parte de la expresio´n
(8.33).
Partiendo de la expresio´n (8.52), que se repite a continuacio´n, puede obtenerse la funcio´n de
energ´ıa deseada:
g⊥(x)f(x) = g⊥(x)[Jd(x)−Rd(x)]∇νd;
ax2 sinx1 + bx2 cosx1 + cx2 + dx22 +K1 +K
′
1 + k
′
1 cos(x3 − θ3) = −R11
∂νd
∂x1
+ J12
∂νd
∂x2
=⇒
νd(x1, x2, x3) =
x1
(
K1 +K ′1 + k′1 sin(x3 − θ3) + x2(c+ dx2)
)− ax2 cosx1 + bx2 sinx1
J12 −R11 + φ(x2, x3)
(8.84)
con φ(x2, x3) una funcio´n arbitraria diferenciable que debe garantizar un mı´nimo aislado en x∗.
Luego, ∇νd(x1, x2)|x1,2=x∗ = 0:
∇νd(x1, x2, x3)
∣∣∣∣
x1,2,3=x∗
=

K1 +K ′1 + x2(c+ dx2) + bx2 cosx1 + ax2 sinx1 − k′1 sin(θ3 − x3)
J12 −R11
x1(c+ 2dx2)− a cosx1 + b sinx1
J12 −R11 +
∂φ2(x2, x3)
∂x2
k′1x1 cos(θ3 − x3)
J12 −R11 +
∂φ3(x2, x3)
∂x3
 ,
(8.85)
mientras que la primera fila corresponde a la primera ecuacio´n de estados en el punto de equilibrio,
en la segunda y tercera filas se tiene que φ2(x2, x3) y φ3(x2, x3) son:
φ2(x2, x3) = −x1∗(cx2 + dx
2
2)− ax2 cosx1∗ + bx2 sinx1∗
J12 −R11 , (8.86)
φ3(x2, x3) = −x1∗k
′
1 sin(x3 − θ3)
J12 −R11 . (8.87)
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Luego,
φ(x2, x3) = φ2(x2, x3) + φ3(x2, x3) + Φ,
φ(x2, x3) = −x1∗(cx2 + dx
2
2)− ax2 cosx1∗ + bx2 sinx1∗
J12 −R11 −
x1∗k′1 sin(x3 − θ3)
J12 −R11 +Φ
Φ = −x1∗
(
K1 +K ′1
)
J12 −R11
siendo Φ la constante que asegura el mı´nimo de la funcio´n de energ´ıa en el punto de equilibrio del
sistema.
Luego, la funcio´n de energ´ıa del sistema es:
νd(x1, x2, x3) =
x1
(
K1 +K ′1 + k′1 sin(x3 − θ3) + x2(c+ dx2)
)− ax2 cosx1 + bx2 sinx1
J12 −R11 −
− x1∗(cx2 + dx
2
2)− ax2 cosx1∗ + bx2 sinx1∗ + (K1 +K ′1 + k′1 sin(x3 − θ3))x1∗
J12 −R11 ,
νd(x1, x2, x3) =
(K1 +K ′1 + k′1 sin(x3 − θ3))(x1 − x1∗) + x2(c+ dx2)(x1 − x1∗)
J12 −R11 +
+
bx2(sinx1 − sinx1∗)− ax2(cosx1 − cosx1∗)
J12 −R11 . (8.88)
Por consiguiente:
u = [g>(x)g(x)]−1g>(x){[Jd(x)−Rd(x)]∇νd − f(x)} (8.89)
u =
1
n
(
− J12 ∂νd
∂x1
−R22 ∂νd
∂x2
− x˙2
)
u =
1
n
(
− J12K1 +K
′
1 + x2(c+ dx2) + bx2 cosx1 + ax2 sinx1 + k
′
1 sin(x3 − θ3)
J12 −R11 −
− R22 (x1 − x1∗)(c+ 2dx2)− a(cosx1 − cosx1∗) + b(sinx1 − sinx1∗)
J12 −R11 − x˙2
)
u = − 1
n
J12x˙1
(J12 −R11) −
R22
n
(x1 − x1∗)(c+ 2dx2)− a(cosx1 − cosx1∗) + b(sinx1 − sinx1∗)
J12 −R11 −
x˙2
n
(8.90)
Advie´rtase que la expresio´n anterior involucra como medidas la frecuencia y la fase en el punto
de conexio´n de la granja junto con la derivada de la tensio´n pero tambie´n considera conocida la
fase de la tensio´n en el punto de equilibrio (x1∗). Lo anterior, en las redes ele´ctricas no es simple
de determinar dado que de producirse una falla, que quita de operacio´n una parte de la red, o
un incremento del consumo por la entrada en servicio de una carga grande, la nueva fase en el
equilibrio puede diferir de la anterior necesita´ndose que el operador de la granja se encuentre
calculando constantemente la fase en el equilibrio, lo que implica no solamente el conocimiento
absoluto de la red sino una fuerte capacidad de ca´lculo. Ello conduce a suponer que es deseable
independizar al control del valor del equilibrio de la fase.
Por lo anterior, se propone modificar la ley de control al hacer R22 = 0. Con esta eleccio´n, que
no altera el desarrollo ya presentado, la ley de control definitiva es:
u =
1
n
(
J12x˙1
J12 −R11 − x˙2
)
(8.91)
8.8. DISEN˜O DEL CONTROL DE LA POTENCIA ACTIVA DE LA GRANJA 163
De esta manera, se obtiene un control que garantiza, por un lado, tanto la contribucio´n de la
granja a la estabilidad de la red ele´ctrica como sencillez en la medicio´n y en la implementacio´n y,
por otro, cierta libertad en la eleccio´n de los para´metros del control. Respecto de la contribucio´n
a la estabilidad de la red, la directa relacio´n entre la funcio´n de energ´ıa cuya derivada es siempre
decreciente a partir de la eleccio´n del esfuerzo de control implica un importante aporte desde la
granja. Por otra parte, al requerir del conocimiento de la frecuencia y la derivada de la tensio´n en
la carga (x˙1 y x˙2, respectivamente), variables que son de fa´cil obtencio´n, se garantiza la sencillez
de medicio´n y de implementacio´n del control. La sencillez en la implementacio´n se ve potenciada
al no necesitar del conocimiento de la fase en el punto de conexio´n ni de su estado de equilibrio
luego de que ha sucedido una perturbacio´n tal como lo requiere la expresio´n (8.90). Debe notarse
tambie´n que es posible introducir cierta flexibilidad si se elige parte de la funcio´n de energ´ıa, por
ejemplo a partir de la experiencia con las Funciones de Lyapunov, de manera de investigar otras
posibilidades en la determinacio´n de la ley de control.
8.8.1. Dominio de atraccio´n y estabilidad
El Principio de Invariancia de LaSalle establece que las trayectorias son acotadas y permanecen
dentro del conjunto cuando ν˙ ≤ 0. En aplicaciones t´ıpicas de este teorema estas dos propiedades
se aseguran estableciendo la existencia de un conjunto invariante compacto, el que, usualmente, es
un subnivel de la funcio´n de Lyapunov, es decir, Ωc
.= {x | ν(x) ≤ c}. Resulta en una verificacio´n
directa determinar que el subconjunto es acotado si ν no es acotada radialmente, lo cual, segu´n la
expresio´n (8.88) no es cierto en este caso. Luego, se puede asegurar que Ωc es acotado, u´nicamente,
para un c suficientemente pequen˜o.
Para demostrar lo anterior, estimados del dominio de atraccio´n del equilibrio son obtenidos al
considerar que la funcio´n de energ´ıa es fuertemente convexa [10][30], es decir, cuando ∇2ν ≥ ²I
para algu´n ² > 0.
Considerar la propiedad que hace que la funcio´n de energ´ıa sea fuertemente convexa establece
una condicio´n suficiente pero no necesaria para la acotabilidad de los subniveles de la funcio´n lo
que redunda en estimaciones conservativas del dominio de atraccio´n. Caracterizar los conjuntos de
nivel de una funcio´n de Lyapunov no fuertemente convexa, es un problema particularmente dif´ıcil
[30].
Luego,
∇2νd(x1, x2, x3)− ²I =

x2(a cosx1−b sinx1)
J12−R11 − ² c+2dx2+b cosx1+a sinx1J12−R11
k′1 cos(θ3−x3)
J12−R11
c+2dx2+b cosx1+a sinx1
J12−R11
²J12+2dx1∗−²R11−2dx1
J12−R11 0
k′1 cos(θ3−x3)
J12−R11 0
k′1(x1−x1∗) sin(θ3−x3)
J12−R11 − ²

> 0. (8.92)
Es de notar que no aparece la variable x4, y no es necesario, porque la funcio´n de energ´ıa
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Figura 8.9: Dominio de atraccio´n: Condicio´n 1.
asociada es, segu´n (8.33), 0,5x24 la cual es fuertemente convexa. Luego:
Condicio´n 1
x2(a cosx1 − b sinx1)
J12 −R11 − ² > 0 (8.93)
Condicio´n 2 ∣∣∣∣∣∣∣∣
x2(a cosx1−b sinx1)
J12−R11 − ² c+2dx2+b cosx1+a sinx1J12−R11
c+2dx2+b cosx1+a sinx1
J12−R11
2d(x1−x1∗)
J12−R11 − ²
∣∣∣∣∣∣∣∣ > 0 (8.94)
Condicio´n 3∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
x2(a cosx1−b sinx1)
J12−R11 − ² c+2dx2+b cosx1+a sinx1J12−R11
k′1 cos(θ3−x3)
J12−R11
c+2dx2+b cosx1+a sinx1
J12−R11
2d(x1−x1∗)
J12−R11 − ² 0
k′1 cos(θ3−x3)
J12−R11 0
k′1(x1−x1∗) sin(θ3−x3)
J12−R11 − ²
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
> 0 (8.95)
La condicio´n 1 implica:
x2(a cosx1 − b sinx1)
J12 −R11 > ², (8.96)
en funcio´n de los valores de b y a, se determinan las condiciones que deben verificar J12 y R11.
Al observar que x2 es el valor de la tensio´n en el punto de conexio´n de la granja y x1 sera´ mayor
que cero si desde el conjunto granja - generador sincro´nico - carga se entrega potencia al sistema
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Figura 8.10: Dominio de atraccio´n: Condicio´n 2.
o negativa si el bus infinito se encuentra proveyendo el consumo faltante. En este caso, asumiendo
que la potencia adicional va hacia el bus infinito, x1 > 0. Adema´s, a < b al considerar que la a tiene
en cuenta las conductancias de la red y, en general, las pe´rdidas de las l´ıneas son mucho menores
que las susceptancias b. Luego,
J12 < R11.
Las expresiones correspondientes a las condiciones 2 y 3 implican:
Ξ =
(
x2(a cosx1 − b sinx1)
J12 −R11 − ²
)(
2d(x1 − x1∗)
J12 −R11 − ²
)
−
(
c+ 2dx2 + b cosx1 + a sinx1
J12 −R11
)2
> 0,
(8.97)
Λ = −
(
k′1 cos(θ3 − x3)
J12 −R11
)2(2d(x1 − x1∗)
J12 −R11 − ²
)
+
(
k′1(x1 − x1∗) sin(θ3 − x3)
J12 −R11 − ²
)
Ξ > 0. (8.98)
A los efectos de evitar el ca´lculo simbo´lico, que introduce expresiones sumamente complejas
sobretodo en la solucio´n de la condicio´n 3, en las siguientes figuras se presentan en forma gra´fica los
valores de ² obtenidos a partir de igualar las tres condiciones a 0,01 considerando valores de red de
[38][67] y J12 = 1 y R11 = 2. A los efectos de no perder de vista el objetivo propuesto, ∇2νd−² > 0,
se presenta en todas las figuras el plano que representa el paso por el valor nulo para cada funcio´n.
Adema´s, el rango considerado para las variables ha sido el siguiente:
0 ≤ x1 ≤ pi/2
0,15 ≤ x2 ≤ 1,25
0 ≤ x3 ≤ pi/2
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En la Figura 8.9 se presenta la Condicio´n 1 en la que intervienen, u´nicamente, las variables de
estado x1 y x2. Advie´rtase que se obtiene un l´ımite inferior en la condicio´n del dominio para x1.
Por otra parte, mientras la condicio´n 2 no introduce limitaciones en los valores de las variables
x1 y x2 como se observa en la Figura 8.10, la condicio´n 3 en la Figura 8.11 presenta las variables x1
y x3 manteniendo fija x2 = 1 p.u., es decir en su valor nominal y el a´ngulo en la barra de conexio´n
del generador sincro´nico θ3 = 5o. A los efectos de observar el cambio del dominio con el punto de
funcionamiento del sistema, en la Figura 8.12 se repite la gra´fica correspondiente a la condicio´n 3
pero con el a´ngulo en la barra de conexio´n del generador sincro´nico θ3 = 25o.
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Figura 8.11: Dominio de atraccio´n: Condicio´n 3 (θ3 = 5o).
Advie´rtase, que en las Figs. 8.11 y 8.12, se torna evidente el cambio del dominio de atraccio´n
con el para´metro θ3. Ello es atribuible, en la Figura 8.11, a que el sistema tiene estabilidad a partir
de a´ngulos x3 mayores que el valor de θ3 lo que presupone que el generador sincro´nico se encuentra
aportando a la red. Por otra parte, en la Figura 8.12, aparece una nueva zona de estabilidad en la
que la fase x3 del generador sincro´nico no es mayor que el a´ngulo en su punto de conexio´n indicando
que el sistema tendra´ un punto estable aunque el generador sincro´nico no este´ entregando potencia
a la red. Estos cambios en el dominio de atraccio´n del sistema, son atribuibles a la no linealidad
del modelo empleado.
Finalmente, es importante notar que, las figuras presentadas se han vinculado directamente
con un estado de flujo de carga determinado en la red de la Figura 8.8. Lo anterior no invalida la
posibilidad de encontrar, a partir las condiciones 1, 2 y 3, nuevos dominios de atraccio´n para el
caso en el que el bus infinito se encuentre entregando potencia al conjunto generador sincro´nico
- granja - carga. En ese caso, la condicio´n 1 establecera´ que J12 > R11 y se produce otra regio´n
de convergencia para el equilibrio de caracter´ısticas similares a las presentadas en las Figs. 8.9 a
8.12. As´ı, determinando el sentido del flujo de potencia, es posible obtener un control que pueda
ser utilizado en un amplio rango de condiciones de operacio´n.
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Figura 8.12: Dominio de atraccio´n: Condicio´n 3 (θ3 = 25o).
8.8.2. Resultados de simulacio´n
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Figura 8.13: Frecuencia en el punto de conexio´n de la granja.
El controlador obtenido, se verifica sobre el sistema de potencia de la Figura 8.8 cuando un
cambio en la carga de ∆P = 20 MW actu´a durante 5 segundos desde t = 11 s hasta t = 16 s.
Como se ha indicado, los datos para la simulacio´n han sido tomados de [38][67] y se presentan en
el Ape´ndice A. A los efectos de determinar las ventajas de esta estrategia, se la compara con la
estrategia que mantiene la potencia activa constante, en ambos casos, la generacio´n de potencia
reactiva por parte de la granja es nula. La carga activa total es de 70 MW, mientras el generador
sincro´nico entrega una potencia de 10 MW, la granja entrega 40 MW. La diferencia entre las
potencias de generacio´n y de carga es provista por el bus infinito.
Las Figs. 8.13 y 8.14 presentan la frecuencia y la tensio´n en el punto de conexio´n de la granja,
respectivamente. La ley de control utilizada corresponde a la expresio´n (8.91), en la que la inter-
vencio´n de la granja es funcio´n de las derivadas de la tensio´n y del a´ngulo (la frecuencia) en el
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Figura 8.14: Tensio´n en el punto de conexio´n de la granja.
punto de conexio´n.
Advie´rtase que, en la Figura 8.13 se produce una importante reduccio´n en la excursio´n de la
frecuencia, cuando se comparan los casos con y sin control. En la Figura 8.14 el cambio en el perfil
de la tensio´n se mantiene con similares caracter´ısticas aunque un poco ma´s suavizado respecto del
perfil cuando no se aplica la accio´n de control.
8.9. Conclusiones
En este cap´ıtulo se ha presentado, en la primera parte, el concepto de las Funciones de Control
de Lyapunov.
A partir de asegurar el comportamiento siempre decreciente del nivel de energ´ıa del sistema,
es posible determinar leyes de control no lineal para las granjas eo´licas a los efectos de amortiguar
las oscilaciones electromeca´nicas de los sistemas de potencia.
Para amortiguar las oscilaciones electromeca´nicas del sistema de potencia, leyes de correccio´n
fueron adicionadas a las que corresponden a las condiciones de operacio´n normal de la granja (PSC
y Qwf = 0 o´ Qwf = f(V )). Como se ha mencionado, las leyes de control no lineal fueron obtenidas
a partir de forzar que la funcio´n de energ´ıa de la red decrezca.
Acerca de la ley de control no lineal obtenida para la potencia reactiva, se propuso que la
granja emulara el comportamiento de un compensador esta´tico. Para la potencia activa, luego de
demostrar anal´ıticamente que la ley de control proporcional a la frecuencia verificaba la estabilidad
del sistema, se considero´ el concepto de ganancia variable, incluyendo un tipo de efecto inercial.
Un punto muy importante es que para implementar ambas correcciones, ha sido suficiente con la
medida local de las variables intervinientes. Esto tiene la ventaja de no requerir de coordinacio´n con
ningu´n otro dispositivo de la red ele´ctrica. As´ı, se han propuesto leyes de control que, considerando
las caracter´ısticas dispersas de la generacio´n eo´lica, le permitira´n a las granjas servir de soporte a
sistemas con l´ıneas fuertemente cargadas, es decir, sistemas de potencia cercanos a sus l´ımites de
estabilidad.
La contribucio´n de la granja fue ma´s notoria en las variables del entorno en el que se encuentra
ubicada. En este sentido, aunque se verifican mejoras en puntos alejados a la conexio´n de la granja,
el efecto ma´s notorio esta´ asociado a las variable locales.
A los efectos de incorporar au´n ma´s generalidad al estudio por las Funciones de Lyapunov
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desarrollado, que presentan algunas limitaciones en cuanto a la imposibilidad de agregar las con-
ductancias de la red en la mencionada funcio´n o a la necesidad de tener un conjunto de funciones de
energ´ıa caracter´ısticas para cada tipo de carga, se establecio´ el estudio de las Te´cnicas por Pasividad
para obtener leyes de control que eviten esas restricciones sobre la determinacio´n del control.
Respecto de la aplicacio´n de las Te´cnicas de Control por Pasividad, se ha enfatizado la aplicacio´n
de la estrategia que, fijando las matrices de interconexio´n y amortiguamiento, permite determinar
la Funcio´n de Lyapunov si se verifican ciertas propiedades.
Como, en general para redes ele´ctricas, la funcio´n de Lyapunov no es radialmente no acotada,
se propuso el estudio del dominio de atraccio´n del punto de equilibrio a partir de determinar la
zona en la que las funciones son fuertemente convergentes.
Por otra parte, ha podido obtenerse una ley de control que tiene como propiedades salientes que
asegura la contribucio´n de la granja a la estabilidad de la red ele´ctrica considerando componentes
lineales y no lineales y asegurando el empleo de variables de fa´cil medicio´n.
Esto completa y ampl´ıa el estudio de las redes ele´ctricas con generacio´n eo´lica y establece tanto
para las aplicaciones de las Funciones de Control de Lyapunov como para las aplicaciones de las
Te´cnicas por Pasividad, distintas aproximaciones que explotan las caracter´ısticas no lineales de
estos sistemas y contribuyen a estabilizar la red de la que forman parte.
Finalmente, es de notar tambie´n que, au´n cuando las granjas eo´licas consideradas en este
trabajo de tesis esta´n equipadas con ma´quinas doblemente alimentadas, las mismas ideas pueden
ser consideradas para otros tipos de generadores de velocidad variable como los generadores tipo
D que pueden controlar de manera independiente las potencias activa y reactiva.
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Cap´ıtulo 9
Conclusiones
Este trabajo de tesis presenta propuestas de control de granjas eo´licas a los efectos de contribuir
a la estabilidad de la red de la que forman parte.
El trabajo considera que los aspectos inherentes al control de cada aerogenerador respecto de
la generacio´n independiente de las potencias activa y reactiva, se encuentran resueltos.
A los efectos de entender las interacciones entre las redes ele´ctricas modernas y las granjas eo´li-
cas, en primer te´rmino se ha establecido el contexto del desarrollo eo´lico y su relacio´n e interaccio´n
con dichas redes.
Se presento´ un resumen de los aspectos salientes referidos a los requerimientos para la conexio´n
de las granjas eo´licas para distintos pa´ıses y que esta´n referidos a la frecuencia, la tensio´n y las
potencias activa y reactiva. Se ha indicado cua´les esta´n en vigencia y cua´les representan una ten-
dencia. Asimismo se han indicado los puntos en los cuales este trabajo de tesis se emparenta con
otros trabajos y aporta resultados concretos.
Una clasificacio´n gene´rica de los aerogeneradores, haciendo hincapie´ en el control de velocidad
de las turbinas y en las configuraciones de los generadores ele´ctricos ha permitido establecer las
capacidades de cada configuracio´n para cumplir con los requerimientos de los co´digos de conexio´n
modernos y su tendencia.
Se ha considerado el manejo de las granjas eo´licas como centrales convencionales para el resto
del sistema ele´ctrico. Para lo anterior, fue necesario establecer un control jera´rquico de las centrales
eo´licas en el cual se determina el despacho de potencias activa y reactiva de cada aerogenerador en
base a las capacidades individuales y de las consignas de operacio´n.
El modelado de las granjas por medio del aerogenerador equivalente permitio´ evaluar un com-
portamiento similar al verdadero simplificando fuertemente el esfuerzo de ca´lculo sin comprometer
los resultados.
Al considerar el control vectorial orientado por flujo estato´rico o el control orientado por flujo
de red en cada ma´quina de induccio´n doblemente alimentada, se pudo determinar el control inde-
pendiente de la generacio´n de potencias activa y reactiva de la granja equipadas con este tipo de
generadores.
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Se presento´ una estrategia de control de potencia activa de los aerogeneradores que conside-
ro´ que operen con una reserva de potencia activa de manera de emplearla para contribuir a la
estabilidad de la red al intervenir en la regulacio´n de frecuencia de manera similar a la que lo hacen
los generadores sincro´nicos convencionales. Por otra parte, se propuso un lazo de control de potencia
reactiva a los efectos de obtener una mejora en la tensio´n del punto de conexio´n comu´n de la granja.
Los lazos de control propuestos han sido evaluados por medio de simulaciones. Se ha observado
una mejora apreciable en la tensio´n y la frecuencia. Al mismo tiempo, las estrategias han mostrado
que con un bajo esfuerzo de control ha sido posible contribuir fuertemente a la estabilidad de la
red ele´ctrica.
A los efectos de determinar la dina´mica de los sistemas de potencia que tienen aporte eo´lico,
luego de establecer las caracter´ısticas salientes del modelado de las redes ele´ctricas y su estabilidad,
se incorporo´ el aporte de las granjas eo´licas.
Dado que los sistemas de potencia son altamente no lineales, al considerar el modelo lineal-
izado se ha estudiado la estabilidad de pequen˜a sen˜al analizando las oscilaciones electromeca´nicas
denominadas oscilaciones intra e inter a´rea.
Debido a la elevada complejidad de los sistemas ele´ctricos actuales, se considero´ que la manera
de determinar la dina´mica del sistema con aporte eo´lico era a partir de evaluar el comportamiento
de los controles propuestos en sistemas ma´s sencillos que se emplean como sistemas de test, lo cual
es pra´ctica frecuente en el ana´lisis de los sistemas de potencia.
Luego de incluir el modelo de las granjas en el marco del estudio de las redes ele´ctricas, se
ha evaluado el comportamiento de las granjas equipadas con generadores doblemente alimentados
versus sus pares equipadas con generadores tipo jaula de ardilla en un sistema bajo prueba. Al
analizar los autovalores de la matriz del sistema, se comprobo´ que el comportamiento de las granjas
con los controles proporcional a la frecuencia y proporcional ma´s derivativo propuestos, produjo
los mejores resultados en cuanto a la contribucio´n a la estabilidad de la red ele´ctrica. Lo anterior
se verifico´ por medio de simulaciones.
A los efectos de incluir las oscilaciones intra a´rea en el ana´lisis precedente, se propuso una nueva
red que tenga en cuenta la mencionada oscilacio´n. En este caso la comparacio´n se llevo´ a cabo so´lo
con granjas con generadores de doble bobinado pero se la agrego´ el control de potencia reactiva con
el objeto de contribuir, desde la granja, al perfil de la tensio´n en el punto de conexio´n. Nuevamente
se puso de manifiesto el aporte de la estrategia de control de frecuencia, al analizar los autovalores
del sistema, tanto en la oscilacio´n inter como en la intra a´rea. Sin embargo, se advirtio´ que el control
de tensio´n pod´ıa manifestar algu´n inconveniente respecto de la estabilidad del sistema.
Para determinar el efecto del control de potencia reactiva en el sistema de potencia se consi-
dero´ operar las granjas a potencia activa constante e ir observando la evolucio´n de los autovalores
del sistema con el aumento de la ganancia del lazo de potencia reactiva. Luego, pudo observarse el
comportamiento tendiente a disminuir el amortiguamiento de los autovalores del sistema. En con-
secuencia, se torna prudente establecer compromisos entre los lazos de control de potencia activa
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(lazo de frecuencia) y de reactiva (lazo de tensio´n) a los efectos de fijar la estabilidad de la red pero
manteniendo la tensio´n en el punto de conexio´n de la granja de manera que e´sta aporte tambie´n al
perfil de dicha variable.
A modo de resumen se puede indicar que, el ana´lisis de pequen˜a sen˜al ha permitido determinar
fehacientemente que el control de frecuencia por parte de las granjas eo´licas contribuye a mejorar la
estabilidad de la red. Por otra parte, la posibilidad de la granja de contribuir al perfil de la tensio´n
en el punto de conexio´n tambie´n aporta a la calidad del sistema de potencia. Sin embargo, se ha
puesto de manifiesto la necesidad de evaluar dichos controles (de frecuencia y tensio´n) en casos
particulares habida cuenta de los conflictos que pueden suscitarse si se decide emplear u´nicamente
el control de tensio´n sin atender a la estabilidad del red.
Las estrategias de control no lineal se dividieron en los ana´lisis por Lyapunov y por Pasividad.
Para las primeras, a partir de asegurar el comportamiento siempre decreciente del nivel de energ´ıa
del sistema, fue posible determinar leyes de control no lineales para las granjas eo´licas a los efectos
de amortiguar las oscilaciones electromeca´nicas de los sistemas de potencia.
Mientras para la potencia reactiva, se propuso que la granja emulara el comportamiento de
un compensador esta´tico, para la potencia activa, se considero´ el concepto de ganancia variable,
incluyendo un tipo de efecto inercial. Un punto muy importante es que para implementar ambas
correcciones, ha sido suficiente con la medida local de las variables intervinientes. Esto tiene la
ventaja de no requerir de coordinacio´n con ningu´n otro dispositivo de la red ele´ctrica.
A los efectos de incorporar au´n ma´s generalidad al estudio por las Funciones de Lyapunov
desarrollado, se establecio´ el estudio de las Te´cnicas por Pasividad. La metodolog´ıa utilizada, ha
enfatizado la aplicacio´n de la estrategia que, fijando las matrices de interconexio´n y amortiguamien-
to, permite determinar la Funcio´n de Lyapunov si se verifican ciertas propiedades.
Como, en general para redes ele´ctricas, la funcio´n de Lyapunov no es radialmente no acotada,
se propuso el estudio del dominio de atraccio´n del punto de equilibrio a partir de determinar la
zona en la que las funciones son fuertemente convergentes.
Finalmente, ha podido obtenerse una ley de control para un caso en el que la carga pose´ıa
componentes no lineales tanto dina´micas como esta´ticas. Dicha ley de control presento´ como carac-
ter´ısticas salientes que:
asegura la contribucio´n de la granja a la estabilidad de la red ele´ctrica y
es tecnolo´gicamente viable al emplear una ley de control de implementacio´n sencilla a partir
de medir variables de fa´cil acceso.
Esto completa y ampl´ıa el estudio de las redes ele´ctricas con generacio´n eo´lica y establece tanto
para las aplicaciones de las Funciones de Control de Lyapunov como para las aplicaciones de las
Te´cnicas por Pasividad, distintas aproximaciones que explotan las caracter´ısticas no lineales de
estos sistemas y contribuyen a estabilizar la red de la que forman parte.
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Finalmente, es de notar tambie´n que, au´n cuando las granjas eo´licas consideradas en este trabajo
de tesis esta´n equipadas con ma´quinas doblemente alimentadas, todas las ideas propuestas pueden
ser consideradas para los generadores tipo D que pueden controlar de manera independiente las
potencias activa y reactiva generadas.
Cap´ıtulo 10
L´ıneas futuras de investigacio´n
Se considera apropiado ampliar el estudio y las condiciones de estabilidad de los controles vecto-
riales de campo para las ma´quinas de rotor bobinado. Es necesario evaluar si los controles gene´ricos
que se implementan con controladores PI actuales son suficientes para mantener una respuesta
adecuada en la conversio´n independiente de las potencias activa y reactiva.
Tambie´n se deben considerar los desaf´ıos de control inmediatos entre los que se encuentran el
comportamiento de los generadores de rotor bobinado en presencia de huecos de tensio´n. En este
caso, la ma´quina de induccio´n se desmagnetiza producto de la ca´ıda de la tensio´n en bornes y, por
lo tanto, deben establecerse estrategias apropiadas para evitar que la ma´quina ele´ctrica deje de
inyectar potencia a la red a la cual se encuentra conectada.
Sera´ importante verificar, respecto del control no lineal, que los dominios de atraccio´n se am-
pl´ıan con las propuestas no lineales. Lo anterior, permitira´ demostrar fehacientemente las ventajas
del control no lineal. Sin embargo, como se ha indicado, los dominios de funciones de Lyapunov
no fuertemente convergentes, presentan inconvenientes de verificacio´n y sus estimados son conser-
vadores pudiendo no ser muy distintos de los estimados sin los controles propuestos.
Se considerara´ incluir dentro del estudio del Control por Pasividad una respuesta derivativa
que contemple as´ı una respuesta de tipo inercial de la granja eo´lica.
Se estudiara´ el control de la potencia reactiva a partir de los desarrollos por Pasividad.
Es necesario verificar si existen restricciones adicionales a las planteadas en este trabajo de tesis
tanto para las potencias activa como reactiva. Por ejemplo, si es necesario restringir la potencia
activa en virtud de excesivos esfuerzos meca´nicos en los ejes o las palas de las turbinas o si existe
competencia entre los controles que intentan llevar a cabo las leyes propuestas en este trabajo res-
pecto de otros controles que buscan minimizar esfuerzos meca´nicos.
Se continuara´ el estudio de las redes ele´ctricas de´biles pero con redes regionales de manera de
caracterizar el aporte de las leyes de control derivadas en la regio´n patago´nica.
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Ape´ndice A
Datos utilizados en este trabajo
- Turbina eo´lica: P = 700 kW a V = 11,75 m/s; r = 22 m; ρ = 1,224 kg/m3; Jt+gen = 232,2600
kg.m2 inercia turbina y generador; Cp(λ) = 1,206e−5λ7−2,71e−4λ6+2,0399e−003λ5−6,519e−
3λ4 + 1,257e− 2λ3 − 1,54e− 2λ2 + 2,85e− 2λ− 4,056e− 2.
La velocidad de viento utilizada es de V = 8 m/s.
- Generador asincro´nico de doble bobinado : Xls = 0,03 Ω react. pe´rd. estator; Rs = 0,0067
Ω r. estato´rica; p = 4 cantidad de polos; Xm = 2,3161 Ω react. mag.; Xrl = 0,3490 Ω react.
pe´rd. roto´rica; NZ = 0,3806 rel. transformacio´n; V = 690 V alimentacio´n; N = 51 relacio´n de
transmisio´n; K = 31,8 correccio´n por variacio´n de la frecuencia.
- Generador asincro´nico tipo jaula de ardilla : V = 2300 V; Rs = 0,262 Ω; P = 4; Ls =
0,146 Hy; Lm = 0,1433 Hy; Lr = 0,146 Hy referida al estator; Rr = 0,187 Ω referida al estator;
Jt+mi = 775191,06 Kg.m2; N = 61 relacio´n de transmisio´n.
Para la carga esta´tica y dina´mica del desarrollo por Pasividad se los valores de los para´metros
de la carga son (p.u. con SBASE = 100 MVA) [38] [67]:
kpw = 0,4, kpv = 0,3, kqw = −0,03, kqv = −2,8, kqv2 = 2,1, T = 8,5, Po = 0,6, Qo = 1,3,
P1 = 0,0, Ym = 1R+jX = 5 6 (−5o) ⇒ Gm = 4,98 and Bm = −0,43 y Yo = 1Ro+jXo = 126 (−12o) ⇒
Go = 11,73 and Bo = −2,49. Las constantes en las ecuaciones de estado son:
K1 = − 1
kqw
(Qo) + θ1∗ = 44,34,
K2 = − 1
kpvT
(Po + kpw(K1)) = −7,03,
a = − 1
kqw
(V2G12) = 14,66,
b = − 1
kqw
(V2B12) = 166,
c = − 1
kqw
(kqv) = −93,33,
d =
1
kqw
(B11 − kqv2) = 236,
e =
1
kpvT
(kqw(−b) + kpw(−a)) = −2,022,
f =
1
kpvT
(kqw(a) + kpw(−b)) = 0,609,
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k =
1
kpvT
kpw
kqw
(kqw(−c) + kpv) = 14,69,
m =
1
kpvT
(G11 − kpw
kqw
kqwd) = −37,
n =
1
kpvT
kpw
kqv
= −0,056,
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